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Leírás: Tartalék vezérlés
A Tartalék vezérlés céllja az átemelő folyamatos rendelkezésre állásának biztosítésa
az Üzemi vezérlés (PLC) meghibásodása esetén is.

A Tartalék vezérlés kizárólag a VÉSZ-MAX úszókapcsoló jele alapján vezérli az átemelő szivattyúit.
(M1-J) indítja az 1. szivattyút, késleltetést követően (M2-J) indítja a 2. szivattyút.
Az úszókapcsoló kikapcsolását követően (M1-J) -n beállított elengedési késleltetés leteltét követően
a szivattyúk kikapcsolnak.
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