
Vizsg. par. neve 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Debreceni Vízmű I. Telep Kimenő víz; 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 17. 
  

  

2021.01.04 2021.01.08 2021.01.11 2021.01.15 2021.01.18 2021.01.22 2021.01.25 2021.01.29 - 

Telepszám 22 °C-on - - 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 1 /mL 0 /mL 0 /mL - 

Telepszám 37 °C-on - 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL - 

Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Szabad aktív klór - 0,12 mg/L 0,16 mg/L 0,11 mg/L 0,24 mg/L 0,1 mg/L 0,18 mg/L 0,13 mg/L 0,19 mg/L - 

Kötött aktív klór 3 mg/L 0,13 mg/L 0,13 mg/L 0,15 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L 0,14 mg/L 0,13 mg/L - 

Összes aktív klór - 0,25 mg/L 0,29 mg/L 0,26 mg/L 0,33 mg/L 0,19 mg/L 0,27 mg/L 0,27 mg/L 0,32 mg/L - 

Vízhőmérséklet - 10,7 °C 11,6 °C 10,2 °C 9,6 °C 10,2 °C 12,6 °C 11,9 °C 11,5 °C - 

pH ≥6,5 és ≤9,5  7,18 0 - 7,61 - 7,51 - 7,61 - - 

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 5 mg/L O2 1 mg/L O2 1,13 mg/L O2 0,79 mg/L O2 0,82 mg/L O2 0,91 mg/L O2 0,84 mg/L O2 0,89 mg/L O2 0,78 mg/L O2 - 

Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C-on) 2500 µS/cm 578 µS/cm 529 µS/cm 510 µS/cm 499 µS/cm 544 µS/cm 602 µS/cm 569 µS/cm 594 µS/cm - 

Zavarosság - 0,26 NTU 0,21 NTU 0,16 NTU 0,15 NTU 0,2 NTU 0,18 NTU 0,17 NTU 0,11 NTU - 

Vas 200 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L - 

Mangán 50 µg/L 10 µg/L 17 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L 11 µg/L - 

Ammónium-ion 0,5 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L 0,03 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L - 

Nitrit-ion 0,5 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L - 

Nitrát-ion 50 mg/L 4,6 mg/L 5,9 mg/L 5 mg/L 5,1 mg/L 5,6 mg/L 4 mg/L 4,5 mg/L 4,4 mg/L - 

Nátrium 200 mg/L 34,3 mg/L - 25,1 mg/L - 23,8 mg/L - - - - 

Kálium - 2,44 mg/L - 2,23 mg/L - 2,22 mg/L - - - - 

Kálcium-ion - 73,3 mg/L - 62,5 mg/L - 62,4 mg/L - 75 mg/L - - 

Magnézium-ion - 9,7 mg/L - 14,1 mg/L - 15 mg/L - 16,5 mg/L - - 

Összes keménység 50 - 350 CaO mg/L 125 CaO mg/L - 120 CaO mg/L - 122 CaO mg/L - 143 CaO mg/L - - 

Karbonát keménység - 125 CaO mg/L - 120 CaO mg/L - 122 CaO mg/L - 143 CaO mg/L - - 

m-lúgosság - 5,2 mmol/L - 4,9 mmol/L - 4,7 mmol/L - 5,8 mmol/L - - 

Hidrogénkarbonát ion - 317 mg/L - 298 mg/L - 286 mg/L - 355 mg/L - - 

Klorid-ion 250 mg/L 30 mg/L - 20 mg/L - 31 mg/L - 13 mg/L - - 

Szulfát-ion 250 mg/L 19 mg/L - 17 mg/L - 16 mg/L - 15 mg/L - - 

Összes trihalometán 50 µg/L - - - - 18,63 µg/L - - - - 

Triklór-etilén és Tetraklór-etilén Összesen 10 µg/L - - - - < 1,0 µg/L - - - - 

 

  



Vizsg. par. neve 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Debreceni Vízmű II. Telep Kimenő víz; 4032 Debrecen, Benczúr Gyula u. 7. 
  

  

2021.01.04 2021.01.08 2021.01.11 2021.01.15 2021.01.18 2021.01.22 2021.01.25 2021.01.29 - 

Telepszám 22 °C-on - 1 /mL 1 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 1 /mL 0 /mL 3 /mL - 

Telepszám 37 °C-on - 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 7 /mL 20 /mL - 

Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Szabad aktív klór - < 0,1 mg/L 0,1 mg/L 0,13 mg/L 0,12 mg/L 0,13 mg/L < 0,1 mg/L 0,12 mg/L < 0,1 mg/L - 

Kötött aktív klór 3 mg/L 0,12 mg/L 0,14 mg/L 0,14 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L 0,14 mg/L 0,15 mg/L 0,47 mg/L - 

Összes aktív klór - 0,18 mg/L 0,24 mg/L 0,27 mg/L 0,19 mg/L 0,18 mg/L 0,14 mg/L 0,27 mg/L 0,47 mg/L - 

Vízhőmérséklet - 10,9 °C 12,5 °C 12 °C 9,4 °C 11,1 °C 12,1 °C 13,6 °C 13,6 °C - 

pH ≥6,5 és ≤9,5  7,24 0 - 7,56 0 - 7,6 0 - 7,47 0 - - 

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 5 mg/L O2 0,75 mg/L O2 1,28 mg/L O2 0,94 mg/L O2 1,11 mg/L O2 0,98 mg/L O2 1,04 mg/L O2 1,13 mg/L O2 0,9 mg/L O2 - 

Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C-on) 2500 µS/cm 579 µS/cm 550 µS/cm 530 µS/cm 538 µS/cm 552 µS/cm 550 µS/cm 594 µS/cm 580 µS/cm - 

Zavarosság - 0,19 NTU 0,27 NTU 0,15 NTU 0,12 NTU 0,19 NTU 0,2 NTU 0,22 NTU 0,17 NTU - 

Vas 200 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L - 

Mangán 50 µg/L 12 µg/L 18 µg/L 11 µg/L 14 µg/L 13 µg/L 15 µg/L 15 µg/L 20 µg/L - 

Ammónium-ion 0,5 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L 0,07 mg/L 0,08 mg/L 0,11 mg/L - 

Nitrit-ion 0,5 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L - 

Nitrát-ion 50 mg/L 5,8 mg/L 6,1 mg/L 5,4 mg/L 5,2 mg/L 5,5 mg/L 5,4 mg/L 4,8 mg/L 5,1 mg/L - 

Nátrium 200 mg/L 33,3 mg/L - 26,9 mg/L - 27,5 mg/L - - - - 

Kálium - 2,38 mg/L - 2,13 mg/L - 2,12 mg/L - - - - 

Kálcium-ion - 73,2 mg/L - 65,3 mg/L - 66,6 mg/L - 77 mg/L - - 

Magnézium-ion - 15,4 mg/L - 20,2 mg/L - 16,8 mg/L - 19,6 mg/L - - 

Összes keménység 50 - 350 CaO mg/L 138 CaO mg/L - 138 CaO mg/L - 132 CaO mg/L - 153 CaO mg/L - - 

Karbonát keménység - 138 CaO mg/L - 138 CaO mg/L - 132 CaO mg/L - 153 CaO mg/L - - 

m-lúgosság - 5,3 mmol/L - 5,1 mmol/L - 5,1 mmol/L - 6,3 mmol/L - - 

Hidrogénkarbonát ion - 321 mg/L - 310 mg/L - 309 mg/L - 382 mg/L - - 

Klorid-ion 250 mg/L 31 mg/L - 19 mg/L - 14 mg/L - 12 mg/L - - 

Szulfát-ion 250 mg/L 18 mg/L - 12 mg/L - 12 mg/L - 8 mg/L - - 

Összes trihalometán 50 µg/L - - - - 24,77 µg/L - - - - 

Triklór-etilén és Tetraklór-etilén Összesen 10 µg/L - - - - < 1,0 µg/L - - - - 

 

  



Vizsg. par. neve 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Debreceni Vízmű IV. Telep Kimenő víz; 4003 Debrecen, Bellegelő kert 35/B. 
  

  

2021.01.04 2021.01.08 2021.01.11 2021.01.15 2021.01.18 2021.01.22 2021.01.25 2021.01.29 - 

Telepszám 22 °C-on - 6 /mL 1 /mL 0 /mL 52 /mL 3 /mL 0 /mL 0 /mL 5 /mL - 

Telepszám 37 °C-on - 0 /mL 0 /mL 0 /mL 25 /mL 0 /mL 1 /mL 0 /mL 0 /mL - 

Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Szabad aktív klór - < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L - 

Kötött aktív klór 3 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L 0,11 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L - 

Összes aktív klór - < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L 0,1 mg/L < 0,1 mg/L 0,11 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L - 

Vízhőmérséklet - 19,1 °C 19 °C 17,2 °C 18,8 °C 18,1 °C 18,9 °C 18,8 °C 18,6 °C - 

pH ≥6,5 és ≤9,5  7,65 0 - - - - - - - - 

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 5 mg/L O2 1,21 mg/L O2 - - - - - - - - 

Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C-on) 2500 µS/cm 613 µS/cm 621 µS/cm 609 µS/cm 607 µS/cm 616 µS/cm 611 µS/cm 604 µS/cm 606 µS/cm - 

Zavarosság - < 0,1 NTU < 0,1 NTU 0,11 NTU 0,16 NTU < 0,1 NTU < 0,1 NTU 0,11 NTU 0,12 NTU - 

Vas 200 µg/L 31 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L - 

Mangán 50 µg/L < 10 µg/L 12 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L - 

Ammónium-ion 0,5 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L - 

Nitrit-ion 0,5 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L - 

Nitrát-ion 50 mg/L 5,5 mg/L 5,8 mg/L 5,4 mg/L 5,5 mg/L 5,5 mg/L 5,6 mg/L 5,2 mg/L 5,4 mg/L - 

Nátrium 200 mg/L 37,6 mg/L - - - - - - - - 

Kálium - 1,68 mg/L - - - - - - - - 

Kálcium-ion - 76,9 mg/L - - - - - - - - 

Magnézium-ion - 21 mg/L - - - - - - - - 

Összes keménység 50 - 350 CaO mg/L 156 CaO mg/L - - - - - - - - 

Karbonát keménység - 156 CaO mg/L - - - - - - - - 

m-lúgosság - 6,8 mmol/L - - - - - - - - 

Hidrogénkarbonát ion - 415 mg/L - - - - - - - - 

Klorid-ion 250 mg/L 8 mg/L - - - - - - - - 

Szulfát-ion 250 mg/L < 5 mg/L - - - - - - - - 

Összes trihalometán 50 µg/L - - - - 12,62 µg/L - - - - 

Triklór-etilén és Tetraklór-etilén Összesen 10 µg/L - - - - < 1,0 µg/L - - - - 

 



Vizsg. par. neve 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Debreceni Vízmű I. Telep Kimenő víz; 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 17. 
  

  

2021.02.01 2021.02.05 2021.02.08 2021.02.12 2021.02.15 2021.02.19 2021.02.22 2021.02.26 - 

Telepszám 22 °C-on - 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL - 

Telepszám 37 °C-on - 19 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL - 

Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Szabad aktív klór - 0,19 mg/L 0,14 mg/L 0,12 mg/L < 0,1 mg/L 0,17 mg/L 0,16 mg/L 0,14 mg/L < 0,1 mg/L - 

Kötött aktív klór 3 mg/L < 0,1 mg/L 0,13 mg/L 0,13 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L 0,16 mg/L - 

Összes aktív klór - 0,27 mg/L 0,27 mg/L 0,25 mg/L 0,14 mg/L 0,24 mg/L 0,22 mg/L 0,23 mg/L 0,17 mg/L - 

Vízhőmérséklet - 8,8 °C 12,4 °C 11,7 °C 13,5 °C 12,1 °C 12,4 °C 12,3 °C 12,3 °C - 

pH ≥6,5 és ≤9,5  7,63  - 7,61 - 7,51 7,52  7,61 7,5  - 

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 5 mg/L O2 0,62 mg/L O2 0,96 mg/L O2 0,73 mg/L O2 0,59 mg/L O2 0,83 mg/L O2 - 0,74 mg/L O2 - - 

Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C-on) 2500 µS/cm 591 µS/cm 604 µS/cm 581 µS/cm 618 µS/cm 608 µS/cm 584 µS/cm 593 µS/cm 601 µS/cm - 

Zavarosság - 0,15 NTU 0,12 NTU 0,18 NTU 0,16 NTU 0,19 NTU 0,16 NTU 0,14 NTU 0,16 NTU - 

Vas 200 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L 33 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L - 

Mangán 50 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L 11 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L - 

Ammónium-ion 0,5 mg/L < 0,02 mg/L 0,03 mg/L 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L - 

Nitrit-ion 0,5 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L - 

Nitrát-ion 50 mg/L 5,1 mg/L 3,6 mg/L 3,9 mg/L 3,2 mg/L 3,8 mg/L 3,7 mg/L 3,5 mg/L 3,7 mg/L - 

Nátrium 200 mg/L 32,8 mg/L - - - - - - - - 

Kálium - 1,97 mg/L - - - - - - - - 

Kálcium-ion - 78,4 mg/L - 76,4 mg/L - - - - - - 

Magnézium-ion - 17,5 mg/L - 20,8 mg/L - - - - - - 

Összes keménység 50 - 350 CaO mg/L 150 CaO mg/L - 155 CaO mg/L - - - - - - 

Karbonát keménység - 147 CaO mg/L - 155 CaO mg/L - - - - - - 

m-lúgosság - 5,2 mmol/L - 5,8 mmol/L - - - - - - 

Hidrogénkarbonát ion - 319 mg/L - 352 mg/L - - - - - - 

Klorid-ion 250 mg/L 22 mg/L - 17 mg/L - - - - - - 

Szulfát-ion 250 mg/L 19 mg/L - 14 mg/L - - - - - - 

Összes trihalometán 50 µg/L - - - - 25,75 µg/L - - - - 

Triklór-etilén és Tetraklór-etilén Összesen 10 µg/L - - - - - - - - - 

 

  



Vizsg. par. neve 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Debreceni Vízmű II. Telep Kimenő víz; 4032 Debrecen, Benczúr Gyula u. 7. 
  

  

2021.02.01 2021.02.05 2021.02.08 2021.02.12 2021.02.15 2021.02.19 2021.02.22 2021.02.26 - 

Telepszám 22 °C-on - 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL - 

Telepszám 37 °C-on - 1 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL - 

Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Szabad aktív klór - < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L 0,11 mg/L 0,13 mg/L < 0,1 mg/L 0,14 mg/L 0,23 mg/L 0,1 mg/L - 

Kötött aktív klór 3 mg/L 0,65 mg/L 0,36 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L 0,13 mg/L < 0,1 mg/L - 

Összes aktív klór - 0,73 mg/L 0,36 mg/L 0,18 mg/L 0,19 mg/L 0,17 mg/L 0,17 mg/L 0,36 mg/L 0,18 mg/L - 

Vízhőmérséklet - 16,3 °C 13,2 °C 11,7 °C 10,7 °C 12,3 °C 10,8 °C 11,4 °C 12,4 °C - 

pH ≥6,5 és ≤9,5  7,46  - 7,66  - 7,49  7,38  7,54  7,54  - 

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 5 mg/L O2 1,37 mg/L O2 0,89 mg/L O2 0,97 mg/L O2 0,87 mg/L O2 0,56 mg/L O2 - 0,76 mg/L O2 - - 

Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C-on) 2500 µS/cm 674 µS/cm 597 µS/cm 545 µS/cm 574 µS/cm 555 µS/cm 564 µS/cm 527 µS/cm 545 µS/cm - 

Zavarosság - 0,17 NTU 0,15 NTU 0,16 NTU 0,13 NTU 0,24 NTU 0,15 NTU 0,15 NTU 0,17 NTU - 

Vas 200 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L - 

Mangán 50 µg/L 14 µg/L 21 µg/L 19 µg/L 25 µg/L 22 µg/L 20 µg/L 16 µg/L 16 µg/L - 

Ammónium-ion 0,5 mg/L 0,18 mg/L 0,05 mg/L 0,03 mg/L 0,02 mg/L 0,03 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L - 

Nitrit-ion 0,5 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L - 

Nitrát-ion 50 mg/L 4,3 mg/L 7,4 mg/L 5,7 mg/L 5,6 mg/L 5,1 mg/L 4,9 mg/L 4,9 mg/L 7,7 mg/L - 

Nátrium 200 mg/L - - - - - - - - - 

Kálium - 1,58 mg/L - - - - - - - - 

Kálcium-ion - 95,9 mg/L - 77 mg/L - - - - - - 

Magnézium-ion - 24,6 mg/L - 19,2 mg/L - - - - - - 

Összes keménység 50 - 350 CaO mg/L 191 CaO mg/L - 152 CaO mg/L - - - - - - 

Karbonát keménység - 191 CaO mg/L - 148 CaO mg/L - - - - - - 

m-lúgosság - 7,1 mmol/L - 5,3 mmol/L - - - - - - 

Hidrogénkarbonát ion - 435 mg/L - 322 mg/L - - - - - - 

Klorid-ion 250 mg/L 11 mg/L - 17 mg/L - - - - - - 

Szulfát-ion 250 mg/L < 5 mg/L - 12 mg/L - - - - - - 

Összes trihalometán 50 µg/L - - - - 31 µg/L - - - - 

Triklór-etilén és Tetraklór-etilén Összesen 10 µg/L - - - - - - - - - 

 

  



Vizsg. par. neve 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Debreceni Vízmű IV. Telep Kimenő víz; 4003 Debrecen, Bellegelő kert 35/B. 
  

  

2021.02.01 2021.02.05 2021.02.08 2021.02.12 2021.02.15 2021.02.19 2021.02.22 2021.02.26 - 

Telepszám 22 °C-on - 7 /mL 3 /mL 195 /mL 0 /mL 1 /mL 0 /mL 1 /mL 2 /mL - 

Telepszám 37 °C-on - 3 /mL 1 /mL 1 /mL 2 /mL 0 /mL 0 /mL 1 /mL 0 /mL - 

Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Szabad aktív klór - < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L - 

Kötött aktív klór 3 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L 0,14 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L - 

Összes aktív klór - < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L 0,14 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L - 

Vízhőmérséklet - 18,7 °C 17,9 °C 18,9 °C 18,7 °C 18,7 °C 18,3 °C 18,9 °C 18,9 °C - 

pH ≥6,5 és ≤9,5  7,71  - - - 7,36  7,6  7,67  7,56  - 

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 5 mg/L O2 1,3 mg/L O2 - - - 0,91 mg/L O2 - 0,82 mg/L O2 - - 

Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C-on) 2500 µS/cm 605 µS/cm 611 µS/cm 610 µS/cm 604 µS/cm 613 µS/cm 610 µS/cm 606 µS/cm 615 µS/cm - 

Zavarosság - 0,1 NTU 0,22 NTU 0,15 NTU 0,1 NTU 0,12 NTU 0,12 NTU 0,1 NTU 0,12 NTU - 

Vas 200 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L - 

Mangán 50 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L - 

Ammónium-ion 0,5 mg/L 0,04 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L 0,04 mg/L < 0,02 mg/L 0,02 mg/L < 0,02 mg/L - 

Nitrit-ion 0,5 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L - 

Nitrát-ion 50 mg/L 5,3 mg/L 5,3 mg/L 8,4 mg/L 5 mg/L 5,1 mg/L 5,2 mg/L 4,9 mg/L 5,1 mg/L - 

Nátrium 200 mg/L - - - - - - - - - 

Kálium - 1,57 mg/L - - - - - - - - 

Kálcium-ion - 76,9 mg/L - - - - - - - - 

Magnézium-ion - 23,6 mg/L - - - - - - - - 

Összes keménység 50 - 350 CaO mg/L 162 CaO mg/L - - - - - - - - 

Karbonát keménység - 162 CaO mg/L - - - - - - - - 

m-lúgosság - 6,9 mmol/L - - - - - - - - 

Hidrogénkarbonát ion - 421 mg/L - - - - - - - - 

Klorid-ion 250 mg/L 6,2 mg/L - - - - - - - - 

Szulfát-ion 250 mg/L < 5 mg/L - - - - - - - - 

Összes trihalometán 50 µg/L - - - - 11,21 µg/L - - - - 

Triklór-etilén és Tetraklór-etilén Összesen 10 µg/L - - - - - - - - - 

 



Vizsg. par. neve 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Debreceni Vízmű I. Telep Kimenő víz; 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 17. 
  

  

2021.03.01 2021.03.05 2021.03.08 2021.03.12 2021.03.16 2021.03.19 2021.03.22 2021.03.26 2021.03.29 

Telepszám 22 °C-on - 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 2 /mL 0 /mL 11 /mL 0 /mL 0 /mL 

Telepszám 37 °C-on - 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 1 /mL 

Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Szabad aktív klór - 0,18 mg/L 0,11 mg/L 0,12 mg/L 0,17 mg/L 0,18 mg/L < 0,1 mg/L 0,18 mg/L 0,11 mg/L < 0,1 mg/L 

Kötött aktív klór 3 mg/L < 0,1 mg/L 0,15 mg/L 0,15 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L 0,11 mg/L < 0,1 mg/L 0,16 mg/L 0,3 mg/L 

Összes aktív klór - 0,27 mg/L 0,26 mg/L 0,27 mg/L 0,26 mg/L 0,26 mg/L 0,12 mg/L 0,22 mg/L 0,27 mg/L 0,3 mg/L 

Vízhőmérséklet - 11,5 °C 11,6 °C 12 °C 10,8 °C 10,5 °C 12,9 °C 12,2 °C 11,5 °C 13,1 °C 

pH ≥6,5 és ≤9,5  7,42  7,42  7,41  7,52  7,51  7,43  7,18  7,64  7,24  

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 5 mg/L O2 1,17 mg/L O2 - 1,16 mg/L O2 - 0,68 mg/L O2 - 0,71 mg/L O2 - 0,64 mg/L O2 

Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C-on) 2500 µS/cm 521 µS/cm 553 µS/cm 561 µS/cm 549 µS/cm 567 µS/cm 586 µS/cm 595 µS/cm 572 µS/cm 543 µS/cm 

Zavarosság - 0,28 NTU 0,13 NTU 0,14 NTU 0,12 NTU 0,12 NTU 0,12 NTU 0,11 NTU 0,11 NTU 0,14 NTU 

Vas 200 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L 32 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L 

Mangán 50 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L 

Ammónium-ion 0,5 mg/L 0,04 mg/L 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L 

Nitrit-ion 0,5 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L 

Nitrát-ion 50 mg/L 4,4 mg/L 8,2 mg/L 3,6 mg/L 4,3 mg/L 4,4 mg/L 3,8 mg/L 3,5 mg/L 3,7 mg/L 4,4 mg/L 

Nátrium 200 mg/L 26,7 mg/L - - - - - - - - 

Kálium - 2,01 mg/L - - - - - - - - 

Kálcium-ion - 70,8 mg/L - - - - - - - - 

Magnézium-ion - 15,6 mg/L - - - - - - - - 

Összes keménység 50 - 350 CaO mg/L 135 CaO mg/L - - - - - - - - 

Karbonát keménység - - - - - - - - - - 

m-lúgosság - 5,1 mmol/L - - - - - - - - 

Hidrogénkarbonát ion - 313 mg/L - - - - - - - - 

Klorid-ion 250 mg/L 16 mg/L - - - - - - - - 

Szulfát-ion 250 mg/L 16 mg/L - - - - - - - - 

Összes trihalometán 50 µg/L - - - - 20,48 µg/L - - - - 

Triklór-etilén és Tetraklór-etilén Összesen 10 µg/L - - - - < 0,5 µg/L - - - - 

 

  



Vizsg. par. neve 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Debreceni Vízmű II. Telep Kimenő víz; 4032 Debrecen, Benczúr Gyula u. 7. 
  

  

2021.03.01 2021.03.05 2021.03.08 2021.03.12 2021.03.16 2021.03.19 2021.03.22 2021.03.26 2021.03.29 

Telepszám 22 °C-on - 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 

Telepszám 37 °C-on - 0 /mL 7 /mL 1 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 3 /mL 

Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Szabad aktív klór - 0,28 mg/L 0,12 mg/L 0,12 mg/L < 0,1 mg/L 0,14 mg/L 0,15 mg/L 0,37 mg/L 0,18 mg/L < 0,1 mg/L 

Kötött aktív klór 3 mg/L 0,14 mg/L 0,11 mg/L < 0,1 mg/L 0,11 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L 0,12 mg/L 

Összes aktív klór - 0,42 mg/L 0,23 mg/L 0,16 mg/L 0,19 mg/L 0,21 mg/L 0,21 mg/L 0,38 mg/L 0,25 mg/L 0,18 mg/L 

Vízhőmérséklet - 11 °C 11,7 °C 10 °C 10,7 °C 10,3 °C 11,1 °C 10,7 °C 11,8 °C 12,5 °C 

pH ≥6,5 és ≤9,5  7,48  7,98  7,36  7,19  7,37  7,46  7,48  7,54  7,48  

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 5 mg/L O2 0,79 mg/L O2 - 0,73 mg/L O2 - 0,91 mg/L O2 - 0,54 mg/L O2 - 0,85 mg/L O2 

Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C-on) 2500 µS/cm 488 µS/cm 452 µS/cm 443 µS/cm 514 µS/cm 505 µS/cm 507 µS/cm 524 µS/cm 517 µS/cm 515 µS/cm 

Zavarosság - 0,25 NTU 0,12 NTU 0,14 NTU 0,11 NTU 0,13 NTU 0,11 NTU - 0,11 NTU 0,16 NTU 

Vas 200 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L 

Mangán 50 µg/L 19 µg/L 10 µg/L < 10 µg/L 11 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L 

Ammónium-ion 0,5 mg/L < 0,02 mg/L 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L 

Nitrit-ion 0,5 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L 

Nitrát-ion 50 mg/L 5,3 mg/L 5,4 mg/L 5,1 mg/L 5,6 mg/L 5,8 mg/L 5,3 mg/L 5,3 mg/L 5,1 mg/L 9,1 mg/L 

Nátrium 200 mg/L 25 mg/L - - - - - - - - 

Kálium - 2,18 mg/L - - - - - - - - 

Kálcium-ion - 65,4 mg/L - - - - - - - - 

Magnézium-ion - 12,8 mg/L - - - - - - - - 

Összes keménység 50 - 350 CaO mg/L 121 CaO mg/L - - - - - - - - 

Karbonát keménység - - - - - - - - - - 

m-lúgosság - 4,6 mmol/L - - - - - - - - 

Hidrogénkarbonát ion - 280 mg/L - - - - - - - - 

Klorid-ion 250 mg/L 16 mg/L - - - - - - - - 

Szulfát-ion 250 mg/L 14 mg/L - - - - - - - - 

Összes trihalometán 50 µg/L - - - - 29,3 µg/L - - - - 

Triklór-etilén és Tetraklór-etilén Összesen 10 µg/L - - - - < 0,5 µg/L - - - - 

 

  



Vizsg. par. neve 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Debreceni Vízmű IV. Telep Kimenő víz; 4003 Debrecen, Bellegelő kert 35/B. 
  

  

2021.03.01 2021.03.05 2021.03.08 2021.03.12 2021.03.16 2021.03.19 2021.03.22 2021.03.26 2021.03.29 

Telepszám 22 °C-on - 0 /mL 13 /mL 2 /mL 0 /mL 22 /mL 0 /mL 2 /mL 46 /mL 9 /mL 

Telepszám 37 °C-on - 0 /mL 2 /mL 0 /mL 0 /mL 1 /mL 0 /mL 2 /mL 0 /mL 0 /mL 

Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Szabad aktív klór - < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L 

Kötött aktív klór 3 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L 0,18 mg/L < 0,1 mg/L 0,24 mg/L 

Összes aktív klór - < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L 0,2 mg/L < 0,1 mg/L 0,24 mg/L 

Vízhőmérséklet - 18,9 °C 18,8 °C 17,7 °C 19 °C 17,1 °C 18,9 °C 16,9 °C 18 °C 18,3 °C 

pH ≥6,5 és ≤9,5  7,71  7,52  7,59  7,42  7,42  7,57  7,28  7,64  7,56  

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 5 mg/L O2 1,34 mg/L O2 - 1,09 mg/L O2 - 1,07 mg/L O2 - 1,4 mg/L O2 - 0,68 mg/L O2 

Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C-on) 2500 µS/cm 606 µS/cm 612 µS/cm 614 µS/cm 610 µS/cm 612 µS/cm 613 µS/cm 617 µS/cm 612 µS/cm 612 µS/cm 

Zavarosság - 0,12 NTU 0,11 NTU 0,11 NTU 0,12 NTU 0,1 NTU < 0,1 NTU < 0,1 NTU 0,1 NTU < 0,1 NTU 

Vas 200 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L 

Mangán 50 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L 

Ammónium-ion 0,5 mg/L 0,02 mg/L 0,03 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L 

Nitrit-ion 0,5 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L 

Nitrát-ion 50 mg/L 5 mg/L 5,3 mg/L 5 mg/L 5 mg/L 5 mg/L 5,1 mg/L 5,2 mg/L 5,4 mg/L 5,2 mg/L 

Nátrium 200 mg/L 38,7 mg/L - - - - - - - - 

Kálium - 1,61 mg/L - - - - - - - - 

Kálcium-ion - 75,7 mg/L - - - - - - - - 

Magnézium-ion - 20,4 mg/L - - - - - - - - 

Összes keménység 50 - 350 CaO mg/L 153 CaO mg/L - - - - - - - - 

Karbonát keménység - - - - - - - - - - 

m-lúgosság - 6,6 mmol/L - - - - - - - - 

Hidrogénkarbonát ion - - - - - - - - - - 

Klorid-ion 250 mg/L 8,9 mg/L - - - - - - - - 

Szulfát-ion 250 mg/L < 5 mg/L - - - - - - - - 

Összes trihalometán 50 µg/L - - - - 14,18 µg/L - - - - 

Triklór-etilén és Tetraklór-etilén Összesen 10 µg/L - - - - < 0,5 µg/L - - - - 

 



Vizsg. par. neve 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Debreceni Vízmű I. Telep Kimenő víz; 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 17. 
  

  

2021.04.01 2021.04.06 2021.04.09 2021.04.12 2021.04.16 2021.04.19 2021.04.23 2021.04.26 2021.04.30 

Telepszám 22 °C-on - 3 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 1 /mL 7 /mL 

Telepszám 37 °C-on - 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 

Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Szabad aktív klór - 0,18 mg/L 0,19 mg/L 0,17 mg/L < 0,1 mg/L 0,11 mg/L 0,17 mg/L 0,11 mg/L 0,13 mg/L 0,17 mg/L 

Kötött aktív klór 3 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L 0,16 mg/L 0,14 mg/L < 0,1 mg/L 0,16 mg/L 0,16 mg/L < 0,1 mg/L 

Összes aktív klór - 0,26 mg/L 0,27 mg/L 0,26 mg/L 0,18 mg/L 0,25 mg/L 0,25 mg/L 0,27 mg/L 0,29 mg/L 0,24 mg/L 

Vízhőmérséklet - 13,4 °C 13,4 °C 12,3 °C 13,1 °C 11,9 °C 12,8 °C 13,7 °C 13,8 °C 14,2 °C 

pH ≥6,5 és ≤9,5  7,5  7,44  7,55  7,62  7,6  7,61  7,52  7,5  7,44  

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 5 mg/L O2 - 0,84 mg/L O2 - 0,74 mg/L O2 - 0,6 mg/L O2 - 0,71 mg/L O2 - 

Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C-on) 2500 µS/cm 601 µS/cm 613 µS/cm 581 µS/cm 557 µS/cm 488 µS/cm 526 µS/cm 552 µS/cm 572 µS/cm 522 µS/cm 

Zavarosság - 0,12 NTU 0,16 NTU 0,1 NTU 0,12 NTU 0,11 NTU 0,29 NTU 0,11 NTU 0,11 NTU 0,11 NTU 

Vas 200 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L 

Mangán 50 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L 

Ammónium-ion 0,5 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L 0,31 mg/L 

Nitrit-ion 0,5 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L 

Nitrát-ion 50 mg/L 4,5 mg/L 4 mg/L 3,5 mg/L 3,2 mg/L 3,6 mg/L 3,7 mg/L 3,2 mg/L 2,9 mg/L 3,4 mg/L 

Nátrium 200 mg/L - 33,7 mg/L - - - - - - - 

Kálium - - 2,22 mg/L - - - - - - - 

Kálcium-ion - - 78,9 mg/L - - - - - - - 

Magnézium-ion - - 24,1 mg/L - - - - - - - 

Összes keménység 50 - 350 CaO mg/L - 166 CaO mg/L - - - - - - - 

Karbonát keménység - - 162 CaO mg/L - - - - - - - 

m-lúgosság - - 5,8 mmol/L - - - - - - - 

Hidrogénkarbonát ion - - 354 mg/L - - - - - - - 

Klorid-ion 250 mg/L - 24 mg/L - - - - - - - 

Szulfát-ion 250 mg/L - 22 mg/L - - - - - - - 

Összes trihalometán 50 µg/L - - - - - 25,59 µg/L - - - 

Triklór-etilén és Tetraklór-etilén Összesen 10 µg/L - - - - - < 0,5 µg/L - - - 

 

  



Vizsg. par. neve 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Debreceni Vízmű II. Telep Kimenő víz; 4032 Debrecen, Benczúr Gyula u. 7. 
  

  

2021.04.01 2021.04.06 2021.04.09 2021.04.12 2021.04.16 2021.04.19 2021.04.23 2021.04.26 2021.04.30 

Telepszám 22 °C-on - 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 

Telepszám 37 °C-on - 0 /mL 0 /mL 1 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 

Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Szabad aktív klór - 0,25 mg/L 0,12 mg/L 0,15 mg/L < 0,1 mg/L 0,11 mg/L 0,12 mg/L < 0,1 mg/L 0,12 mg/L 0,12 mg/L 

Kötött aktív klór 3 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L 0,15 mg/L 0,13 mg/L 0,42 mg/L < 0,1 mg/L 0,12 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L 

Összes aktív klór - 0,34 mg/L 0,18 mg/L 0,3 mg/L 0,21 mg/L 0,53 mg/L 0,18 mg/L 0,18 mg/L 0,16 mg/L 0,16 mg/L 

Vízhőmérséklet - 11,8 °C 12,1 °C 12,8 °C 12,6 °C 12,8 °C 13 °C 13,6 °C 14 °C 14 °C 

pH ≥6,5 és ≤9,5  7,44  7,35  7,52  7,58  7,84  7,51  7,42  7,39  7,59  

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 5 mg/L O2 - 0,8 mg/L O2 - 0,69 mg/L O2 - 1,31 mg/L O2 - 0,75 mg/L O2 - 

Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C-on) 2500 µS/cm 540 µS/cm 562 µS/cm 569 µS/cm 517 µS/cm 496 µS/cm 546 µS/cm 530 µS/cm 485 µS/cm 492 µS/cm 

Zavarosság - 0,11 NTU 0,12 NTU 0,1 NTU 0,12 NTU 0,1 NTU 0,1 NTU 0,1 NTU 0,12 NTU 0,1 NTU 

Vas 200 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L 

Mangán 50 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L 13 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L 

Ammónium-ion 0,5 mg/L 0,03 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L 0,03 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L 0,47 mg/L 

Nitrit-ion 0,5 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L 

Nitrát-ion 50 mg/L 6,1 mg/L 5,4 mg/L 4,6 mg/L 4,2 mg/L 4,4 mg/L 9,2 mg/L 4 mg/L 4,3 mg/L 4,2 mg/L 

Nátrium 200 mg/L - 33,2 mg/L - - - - - - - 

Kálium - - 2,47 mg/L - - - - - - - 

Kálcium-ion - - 73,5 mg/L - - - - - - - 

Magnézium-ion - - 16,1 mg/L - - - - - - - 

Összes keménység 50 - 350 CaO mg/L - 140 CaO mg/L - - - - - - - 

Karbonát keménység - - 138 CaO mg/L - - - - - - - 

m-lúgosság - - 4,9 mmol/L - - - - - - - 

Hidrogénkarbonát ion - - 301 mg/L - - - - - - - 

Klorid-ion 250 mg/L - 29 mg/L - - - - - - - 

Szulfát-ion 250 mg/L - 24 mg/L - - - - - - - 

Összes trihalometán 50 µg/L - - - - - 22,37 µg/L - - - 

Triklór-etilén és Tetraklór-etilén Összesen 10 µg/L - - - - - < 0,5 µg/L - - - 

 

  



Vizsg. par. neve 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Debreceni Vízmű IV. Telep Kimenő víz; 4003 Debrecen, Bellegelő kert 35/B. 
  

  

2021.04.01 2021.04.06 2021.04.09 2021.04.12 2021.04.16 2021.04.19 2021.04.23 2021.04.26 2021.04.30 

Telepszám 22 °C-on - 18 /mL 61 /mL 455 /mL 21 /mL 14 /mL 10 /mL 9 /mL 23 /mL 65 /mL 

Telepszám 37 °C-on - 0 /mL 3 /mL 95 /mL 7 /mL 2 /mL 2 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 

Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Szabad aktív klór - 0,12 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L 

Kötött aktív klór 3 mg/L 0,14 mg/L < 0,1 mg/L 0,18 mg/L 0,19 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L 0,17 mg/L < 0,1 mg/L 

Összes aktív klór - 0,26 mg/L < 0,1 mg/L 0,18 mg/L 0,19 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L 0,17 mg/L < 0,1 mg/L 

Vízhőmérséklet - 18,8 °C 16,9 °C 19,1 °C 18,7 °C 18,2 °C 18,3 °C 19,3 °C 19,2 °C 18,1 °C 

pH ≥6,5 és ≤9,5  7,62  7,51  7,68  7,6  7,71  7,64  7,59  7,6  7,62  

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 5 mg/L O2 - 1,12 mg/L O2 - 0,87 mg/L O2 - 1,04 mg/L O2 - 0,84 mg/L O2 - 

Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C-on) 2500 µS/cm 611 µS/cm 615 µS/cm 604 µS/cm 609 µS/cm 605 µS/cm 604 µS/cm 609 µS/cm 608 µS/cm 612 µS/cm 

Zavarosság - < 0,1 NTU 0,12 NTU < 0,1 NTU 0,1 NTU 0,1 NTU 0,16 NTU < 0,1 NTU 0,1 NTU 0,1 NTU 

Vas 200 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L 

Mangán 50 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L 

Ammónium-ion 0,5 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L 0,02 mg/L 0,04 mg/L 

Nitrit-ion 0,5 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L 

Nitrát-ion 50 mg/L 5,2 mg/L 5,2 mg/L 6,2 mg/L 4,8 mg/L 4,9 mg/L 5 mg/L 5,1 mg/L 5 mg/L 5 mg/L 

Nátrium 200 mg/L - 40,3 mg/L - - - - - - - 

Kálium - - 1,7 mg/L - - - - - - - 

Kálcium-ion - - 78 mg/L - - - - - - - 

Magnézium-ion - - 19,4 mg/L - - - - - - - 

Összes keménység 50 - 350 CaO mg/L - 154 CaO mg/L - - - - - - - 

Karbonát keménység - - 154 CaO mg/L - - - - - - - 

m-lúgosság - - 6,8 mmol/L - - - - - - - 

Hidrogénkarbonát ion - - 413 mg/L - - - - - - - 

Klorid-ion 250 mg/L - 12 mg/L - - - - - - - 

Szulfát-ion 250 mg/L - < 5 mg/L - - - - - - - 

Összes trihalometán 50 µg/L - - - - - 23,21 µg/L - - - 

Triklór-etilén és Tetraklór-etilén Összesen 10 µg/L - - - - - < 0,5 µg/L - - - 

 



Vizsg. par. neve 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Debreceni Vízmű I. Telep Kimenő víz; 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 17. 
  

  

2021.05.03 2021.05.07 2021.05.10 2021.05.14 2021.05.17 2021.05.21 2021.05.25 2021.05.28 2021.05.31 

Telepszám 22 °C-on - 0 /mL 1 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 

Telepszám 37 °C-on - 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 

Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Szabad aktív klór - 0,22 mg/L 0,14 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L 0,1 mg/L 0 mg/L < 0,1 mg/L 

Kötött aktív klór 3 mg/L < 0,1 mg/L 0,13 mg/L < 0,1 mg/L 0,14 mg/L 0,17 mg/L 0,23 mg/L < 0,1 mg/L 0 mg/L 0,23 mg/L 

Összes aktív klór - 0,3 mg/L 0,27 mg/L 0,14 mg/L 0,14 mg/L 0,17 mg/L 0,23 mg/L 0,17 mg/L 0 mg/L 0,23 mg/L 

Vízhőmérséklet - 15,1 °C 15,9 °C 16,3 °C 14 °C 15,8 °C 17,9 °C 15,6 °C 15,9 °C 16,6 °C 

pH ≥6,5 és ≤9,5  7,62  7,6  7,65  7,53  7,61  7,59  7,6  7,56  7,56  

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 5 mg/L O2 0,83 mg/L O2 - 1,17 mg/L O2 - 1,03 mg/L O2 - 1,13 mg/L O2 - 0,86 mg/L O2 

Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C-on) 2500 µS/cm 500 µS/cm 695 µS/cm 693 µS/cm 696 µS/cm 694 µS/cm 559 µS/cm 563 µS/cm 580 µS/cm 561 µS/cm 

Zavarosság - 0,19 NTU < 0,1 NTU 0,1 NTU < 0,1 NTU 0,11 NTU 0,1 NTU 0,11 NTU 0,16 NTU 0,17 NTU 

Vas 200 µg/L 76 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L 

Mangán 50 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L 

Ammónium-ion 0,5 mg/L 0,04 mg/L 0,03 mg/L < 0,02 mg/L 0,03 mg/L < 0,02 mg/L 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L 

Nitrit-ion 0,5 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L 

Nitrát-ion 50 mg/L 3,4 mg/L 2,3 mg/L 2,3 mg/L 2,6 mg/L 8,8 mg/L 2,7 mg/L 2,9 mg/L 3,1 mg/L 3,2 mg/L 

Nátrium 200 mg/L 24,7 mg/L - - - - - - - - 

Kálium - 1,91 mg/L - - - - - - - - 

Kálcium-ion - 65,2 mg/L - - - - - - - - 

Magnézium-ion - 13,8 mg/L - - - - - - - - 

Összes keménység 50 - 350 CaO mg/L 123 CaO mg/L - - - - - - - - 

Karbonát keménység - - - - - - - - - - 

m-lúgosság - 4,6 mmol/L - - - - - - - - 

Hidrogénkarbonát ion - 281 mg/L - - - - - - - - 

Klorid-ion 250 mg/L 18 mg/L - - - - - - - - 

Szulfát-ion 250 mg/L 19 mg/L - - - - - - - - 

Összes trihalometán 50 µg/L - - 12,53 µg/L 21,9 µg/L - - - - - 

Triklór-etilén és Tetraklór-etilén Összesen 10 µg/L - - < 0,5 µg/L < 0,5 µg/L - - - - - 

 

  



Vizsg. par. neve 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Debreceni Vízmű II. Telep Kimenő víz; 4032 Debrecen, Benczúr Gyula u. 7. 
  

  

2021.05.03 2021.05.07 2021.05.10 2021.05.14 2021.05.17 2021.05.21 2021.05.25 2021.05.28 2021.05.31 

Telepszám 22 °C-on - 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 3 /mL 0 /mL 

Telepszám 37 °C-on - 0 /mL 0 /mL 0 /mL 0 /mL 1 /mL 0 /mL 0 /mL 9 /mL 0 /mL 

Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Szabad aktív klór - 0,13 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L 0,1 mg/L < 0,1 mg/L 0,11 mg/L < 0,1 mg/L 

Kötött aktív klór 3 mg/L < 0,1 mg/L 0,33 mg/L < 0,1 mg/L 0,1 mg/L 0,47 mg/L 0,2 mg/L 0,1 mg/L 0,22 mg/L 0,28 mg/L 

Összes aktív klór - 0,17 mg/L 0,33 mg/L 0,15 mg/L 0,18 mg/L 0,47 mg/L 0,3 mg/L 0,1 mg/L 0,33 mg/L 0,28 mg/L 

Vízhőmérséklet - 15 °C 16,9 °C 16,6 °C 16,7 °C 16,6 °C 16 °C 16,3 °C 17,2 °C 16,9 °C 

pH ≥6,5 és ≤9,5  7,63  7,54  7,63  7,52  7,54  7,55  7,72  7,6  7,52  

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 5 mg/L O2 0,92 mg/L O2 - 1,35 mg/L O2 1,51 mg/L O2 1,18 mg/L O2 - 1,25 mg/L O2 - 1,06 mg/L O2 

Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C-on) 2500 µS/cm 515 µS/cm 666 µS/cm 666 µS/cm 672 µS/cm 615 µS/cm 512 µS/cm 496 µS/cm 521 µS/cm 536 µS/cm 

Zavarosság - 0,16 NTU 0,12 NTU < 0,1 NTU < 0,1 NTU 0,11 NTU 0,11 NTU 0,14 NTU 0,18 NTU 0,16 NTU 

Vas 200 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L 

Mangán 50 µg/L 10 µg/L 15 µg/L 15 µg/L 17 µg/L 17 µg/L 10 µg/L 14 µg/L 13 µg/L 12 µg/L 

Ammónium-ion 0,5 mg/L 0,04 mg/L 0,07 mg/L 0,08 mg/L 0,09 mg/L 0,04 mg/L 0,03 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L 

Nitrit-ion 0,5 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L 

Nitrát-ion 50 mg/L 3,9 mg/L 4,2 mg/L 4,3 mg/L 4 mg/L 4 mg/L 3,7 mg/L 4,6 mg/L 4,6 mg/L 4,5 mg/L 

Nátrium 200 mg/L 28,4 mg/L - - - - - - - - 

Kálium - 1,84 mg/L - - - - - - - - 

Kálcium-ion - 65,8 mg/L - - - - - - - - 

Magnézium-ion - 16,4 mg/L - - - - - - - - 

Összes keménység 50 - 350 CaO mg/L 130 CaO mg/L - - - - - - - - 

Karbonát keménység - - - - - - - - - - 

m-lúgosság - 4,8 mmol/L - - - - - - - - 

Hidrogénkarbonát ion - 294 mg/L - - - - - - - - 

Klorid-ion 250 mg/L 17 mg/L - - - - - - - - 

Szulfát-ion 250 mg/L 14 mg/L - - - - - - - - 

Összes trihalometán 50 µg/L - - 6,72 µg/L 5,63 µg/L - - - - - 

Triklór-etilén és Tetraklór-etilén Összesen 10 µg/L - - < 0,5 µg/L < 0,5 µg/L - - - - - 

 

  



Vizsg. par. neve 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Debreceni Vízmű IV. Telep Kimenő víz; 4003 Debrecen, Bellegelő kert 35/B. 
  

  

2021.05.03 2021.05.07 2021.05.10 2021.05.14 2021.05.17 2021.05.21 2021.05.25 2021.05.28 2021.05.31 

Telepszám 22 °C-on - 3 /mL 7 /mL 1 /mL 3 /mL 1 /mL 32 /mL 65 /mL 7 /mL 75 /mL 

Telepszám 37 °C-on - 0 /mL 3 /mL 0 /mL 3 /mL 0 /mL 1 /mL 24 /mL 4 /mL 2 /mL 

Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 

Szabad aktív klór - 0,42 mg/L < 0,1 mg/L 0,11 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L 

Kötött aktív klór 3 mg/L 0,16 mg/L 0,18 mg/L 0,12 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L 0,13 mg/L 0,14 mg/L 

Összes aktív klór - 0,58 mg/L 0,18 mg/L 0,23 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L 0,13 mg/L 0,14 mg/L 

Vízhőmérséklet - 19,1 °C 18,9 °C 19,5 °C 19,5 °C 19,6 °C 19,5 °C 20,6 °C 19,1 °C 19,2 °C 

pH ≥6,5 és ≤9,5  7,73  7,65  7,7  7,64  7,67  7,65  7,68  7,61  7,67  

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 5 mg/L O2 0,62 mg/L O2 - 0,75 mg/L O2 - 1,1 mg/L O2 - 1,63 mg/L O2 - 0,81 mg/L O2 

Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C-on) 2500 µS/cm 605 µS/cm 605 µS/cm 610 µS/cm 599 µS/cm 605 µS/cm 615 µS/cm 608 µS/cm 606 µS/cm 601 µS/cm 

Zavarosság - 0,11 NTU 0,1 NTU 0,1 NTU 0,1 NTU < 0,1 NTU 0,12 NTU 0,13 NTU 0,11 NTU 0,15 NTU 

Vas 200 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L 32 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L 

Mangán 50 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L 

Ammónium-ion 0,5 mg/L 0,03 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L 0,02 mg/L 0,03 mg/L 0,03 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L 

Nitrit-ion 0,5 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L 

Nitrát-ion 50 mg/L 4,9 mg/L 4,8 mg/L 5 mg/L 4,4 mg/L 5 mg/L 5,3 mg/L 5,2 mg/L 5,2 mg/L 5,4 mg/L 

Nátrium 200 mg/L 41,4 mg/L - - - - - - - - 

Kálium - 1,49 mg/L - - - - - - - - 

Kálcium-ion - 65,8 mg/L - - - - - - - - 

Magnézium-ion - 25,1 mg/L - - - - - - - - 

Összes keménység 50 - 350 CaO mg/L 150 CaO mg/L - - - - - - - - 

Karbonát keménység - - - - - - - - - - 

m-lúgosság - 6,5 mmol/L - - - - - - - - 

Hidrogénkarbonát ion - 400 mg/L - - - - - - - - 

Klorid-ion 250 mg/L 8,3 mg/L - - - - - - - - 

Szulfát-ion 250 mg/L < 5 mg/L - - - - - - - - 

Összes trihalometán 50 µg/L - - 12,25 µg/L - - - - - - 

Triklór-etilén és Tetraklór-etilén Összesen 10 µg/L - - < 0,5 µg/L - - - - - - 

 



Vizsg. par. neve 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Debreceni Vízmű I. Telep Kimenő víz; 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 17. 
  

  

2021.06.04 2021.06.07 2021.06.11 2021.06.14 2021.06.18 2021.06.21 2021.06.25 2021.06.28 - 

Telepszám 22 °C-on - 325 /mL 11 /mL 1 /mL 8 /mL 1 /mL 390 /mL 0 /mL 0 /mL - 

Telepszám 37 °C-on - 57 /mL 195 /mL 0 /mL 2 /mL 0 /mL 57 /mL 2 /mL 0 /mL - 

Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Szabad aktív klór - < 0,1 mg/L 0,12 mg/L 0,12 mg/L 0,13 mg/L 0,11 mg/L 0,11 mg/L 0,13 mg/L 0,13 mg/L - 

Kötött aktív klór 3 mg/L 0,12 mg/L 0,14 mg/L 0,12 mg/L 0,14 mg/L 0,16 mg/L 0,12 mg/L 0,15 mg/L 0,15 mg/L - 

Összes aktív klór - 0,12 mg/L 0,26 mg/L 0,24 mg/L 0,27 mg/L 0,27 mg/L 0,23 mg/L 0,28 mg/L 0,28 mg/L - 

Vízhőmérséklet - 16,4 °C 16 °C 18,7 °C 17,1 °C 16,9 °C 17,9 °C 17,5 °C 17,6 °C - 

pH ≥6,5 és ≤9,5  7,57 0 7,54 0 7,65 0 7,59 0 7,5 0 7,47 0 7,45 0 7,55 0 - 

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 5 mg/L O2 - 1,29 mg/L O2 - 0,9 mg/L O2 - 0,67 mg/L O2 - 0,81 mg/L O2 - 

Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C-on) 2500 µS/cm 696 µS/cm 704 µS/cm 675 µS/cm 644 µS/cm 730 µS/cm 656 µS/cm 654 µS/cm 658 µS/cm - 

Zavarosság - 0,12 NTU 0,11 NTU 0,16 NTU 0,16 NTU 0,16 NTU 0,14 NTU 0,13 NTU 0,17 NTU - 

Vas 200 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L - 

Mangán 50 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L - 

Ammónium-ion 0,5 mg/L < 0,02 mg/L 0,07 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L 0,03 mg/L 0,05 mg/L 0,03 mg/L - 

Nitrit-ion 0,5 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L - 

Nitrát-ion 50 mg/L 2,5 mg/L 2,6 mg/L 2,4 mg/L 2,5 mg/L 1,9 mg/L 1,6 mg/L 1,9 mg/L 2 mg/L - 

Nátrium 200 mg/L - 28,8 mg/L - - - - - - - 

Kálium - - 8,81 mg/L - - - - - - - 

Kálcium-ion - - 93,7 mg/L - - - - - - - 

Magnézium-ion - - 24,2 mg/L - - - - - - - 

Összes keménység 50 - 350 CaO mg/L - 187 CaO mg/L - - - - - - - 

Karbonát keménység - - 187 CaO mg/L - - - - - - - 

m-lúgosság - - 7,6 mmol/L - - - - - - - 

Hidrogénkarbonát ion - - 467 mg/L - - - - - - - 

Klorid-ion 250 mg/L - 19 mg/L - - - - - - - 

Szulfát-ion 250 mg/L - 7 mg/L - - - - - - - 

Összes trihalometán 50 µg/L - - - 34,24 µg/L - - - - - 

Triklór-etilén és Tetraklór-etilén Összesen 10 µg/L - - - < 0,5 µg/L - - - - - 

 

  



Vizsg. par. neve 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Debreceni Vízmű II. Telep Kimenő víz; 4032 Debrecen, Benczúr Gyula u. 7. 
  

  

2021.06.04 2021.06.07 2021.06.11 2021.06.14 2021.06.18 2021.06.21 2021.06.25 2021.06.28 - 

Telepszám 22 °C-on - 2 /mL 10 /mL 0 /mL 390 /mL 3 /mL 195 /mL 0 /mL 0 /mL - 

Telepszám 37 °C-on - 65 /mL 0 /mL 3 /mL 86 /mL 1 /mL 84 /mL 0 /mL 4 /mL - 

Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Szabad aktív klór - < 0,1 mg/L 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L 0,2 mg/L 0,2 mg/L < 0,1 mg/L 0,1 mg/L - 

Kötött aktív klór 3 mg/L 0,13 mg/L 0,15 mg/L 0,18 mg/L 0,17 mg/L 0,1 mg/L 0,1 mg/L 0,23 mg/L 0,15 mg/L - 

Összes aktív klór - 0,21 mg/L 0,25 mg/L 0,18 mg/L 0,25 mg/L 0,3 mg/L 0,3 mg/L 0,23 mg/L 0,25 mg/L - 

Vízhőmérséklet - 16,8 °C 17 °C 17,5 °C 17,4 °C 18 °C 18,3 °C 18,4 °C 18,7 °C - 

pH ≥6,5 és ≤9,5  7,5 0 7,54 0 7,2 0 7,56 0 7,48 0 7,6 0 7,11 0 7,43 0 - 

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 5 mg/L O2 - 1,69 mg/L O2 - 0,98 mg/L O2 - 1,28 mg/L O2 - 0,99 mg/L O2 - 

Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C-on) 2500 µS/cm 655 µS/cm 671 µS/cm 566 µS/cm 742 µS/cm 608 µS/cm 620 µS/cm 629 µS/cm 609 µS/cm - 

Zavarosság - 0,11 NTU 0,11 NTU 0,23 NTU 0,14 NTU 0,18 NTU 0,13 NTU 0,16 NTU 0,17 NTU - 

Vas 200 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L 35,9 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L - 

Mangán 50 µg/L 16 µg/L 15 µg/L 15 µg/L 13 µg/L 16 µg/L 14 µg/L 14 µg/L 13 µg/L - 

Ammónium-ion 0,5 mg/L 0,07 mg/L 0,06 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L 0,09 mg/L 0,05 mg/L 0,06 mg/L - 

Nitrit-ion 0,5 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L - 

Nitrát-ion 50 mg/L 4,7 mg/L 7,2 mg/L 3,8 mg/L 4 mg/L 3 mg/L 2,8 mg/L 7,7 mg/L 2,9 mg/L - 

Nátrium 200 mg/L - 24,1 mg/L - - - - - - - 

Kálium - - 1,7 mg/L - - - - - - - 

Kálcium-ion - - 96,3 mg/L - - - - - - - 

Magnézium-ion - - 20,9 mg/L - - - - - - - 

Összes keménység 50 - 350 CaO mg/L - 183 CaO mg/L - - - - - - - 

Karbonát keménység - - 183 CaO mg/L - - - - - - - 

m-lúgosság - - 7,4 mmol/L - - - - - - - 

Hidrogénkarbonát ion - - 452 mg/L - - - - - - - 

Klorid-ion 250 mg/L - 11 mg/L - - - - - - - 

Szulfát-ion 250 mg/L - < 5 mg/L - - - - - - - 

Összes trihalometán 50 µg/L - - - 35,41 µg/L - - - - - 

Triklór-etilén és Tetraklór-etilén Összesen 10 µg/L - - - < 0,5 µg/L - - - - - 

 

  



Vizsg. par. neve 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Debreceni Vízmű IV. Telep Kimenő víz; 4003 Debrecen, Bellegelő kert 35/B. 
  

  

2021.06.04 2021.06.07 2021.06.11 2021.06.14 2021.06.18 2021.06.21 2021.06.25 2021.06.28 - 

Telepszám 22 °C-on - 11700 /mL 650 /mL 11 /mL 65 /mL 130 /mL 21 /mL 0 /mL 31 /mL - 

Telepszám 37 °C-on - 4 /mL 7 /mL 0 /mL 1 /mL 8 /mL 6 /mL 0 /mL 12 /mL - 

Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL - 

Szabad aktív klór - < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L - 

Kötött aktív klór 3 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L 0,14 mg/L 0,13 mg/L 0,14 mg/L < 0,1 mg/L 0,14 mg/L - 

Összes aktív klór - < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L 0,14 mg/L 0,13 mg/L 0,14 mg/L < 0,1 mg/L 0,14 mg/L - 

Vízhőmérséklet - 19,8 °C 19,8 °C 19,9 °C 16,9 °C 20 °C 19,9 °C 20,2 °C 20,3 °C - 

pH ≥6,5 és ≤9,5  7,61 0 7,73 0 7,74 0 7,71 0 7,57 0 7,59 0 7,66 0 7,58 0 - 

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 5 mg/L O2 - 1,02 mg/L O2 - 0,88 mg/L O2 - 1,34 mg/L O2 - 0,9 mg/L O2 - 

Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C-on) 2500 µS/cm 606 µS/cm 609 µS/cm 604 µS/cm 606 µS/cm 610 µS/cm 605 µS/cm 622 µS/cm 602 µS/cm - 

Zavarosság - 0,15 NTU 0,1 NTU 0,1 NTU 0,17 NTU 0,16 NTU 0,11 NTU 0,11 NTU 0,17 NTU - 

Vas 200 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L < 30 µg/L - 

Mangán 50 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L < 10 µg/L - 

Ammónium-ion 0,5 mg/L 0,02 mg/L 0,03 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L 0,04 mg/L 0,03 mg/L 0,04 mg/L - 

Nitrit-ion 0,5 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L < 0,02 mg/L - 

Nitrát-ion 50 mg/L 5,3 mg/L 5,3 mg/L 4,8 mg/L 4,9 mg/L 3,8 mg/L 3,5 mg/L 3,6 mg/L 3,7 mg/L - 

Nátrium 200 mg/L - 34,4 mg/L - - - - - - - 

Kálium - - 2,26 mg/L - - - - - - - 

Kálcium-ion - - 71,1 mg/L - - - - - - - 

Magnézium-ion - - 20,6 mg/L - - - - - - - 

Összes keménység 50 - 350 CaO mg/L - 147 CaO mg/L - - - - - - - 

Karbonát keménység - - 147 CaO mg/L - - - - - - - 

m-lúgosság - - 6,7 mmol/L - - - - - - - 

Hidrogénkarbonát ion - - 407 mg/L - - - - - - - 

Klorid-ion 250 mg/L - 10 mg/L - - - - - - - 

Szulfát-ion 250 mg/L - < 5 mg/L - - - - - - - 

Összes trihalometán 50 µg/L - - - 14,54 µg/L - - - - - 

Triklór-etilén és Tetraklór-etilén Összesen 10 µg/L - - - < 0,5 µg/L - - - - - 

 


