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1. Tervezéi nyilatkozat

Jelen kiviteli tervdokumentdci6 targyi létesitmény villamossagi szerelési munkait tartalmazza.
A 90/2012. (IV. 26.) szdma Korményrendelet, valamint a 17/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet
alapjdn a felel8s tervezd kijelenti, hogy a targyi létesitmény kiviteli tervdokumentacidi
megfelelnek a szakminisztériumok 4ltal kiadott és érvényben 1év6 rendeleteknek,
utasitasoknak, el6irdsoknak, tlizrendészeti kévetelményeknek, az orszdgos (MSZ) és agazati
(szakmai) szabvanyoknak. A dokumentacié tartalma megfelel az érvényben 16v6
munkavédelmi és egészségvédelmi elbirdsoknak, tovabba az illetékes szakhatosagi
elbirasoknak, s azoktél valo eltérés nem valt szilkségessé.

Mivel a tervezd 4ltal alkotott tervdokumentacié a szerz6i jogrél szold 1999. évi LXXVIL
torvény 1. §. (2) bekezdésének 1) pontja értelmében miiszaki létesitmény terve, azaz a
tervdokumentacio, az abban foglalt megolddsokkal a tervezd szellemi terméke, igy az a szellemi
alkotdsokhoz f{iz6d6 szerz6i jogi védelem alatt 4ll! Megrendelé a tervdokumentéciét és az
abban foglalt miiszaki megoldéasokat kizarolag a szerz6désben meghatarozott célra hasznlhatja
fel, azt el nem idegenitheti, mas Iétesitményeknél — a tervezé hozzajaruldsa nélkiil — még
részleteiben sem haszndlhatja fel. A szerz6i miinek minésiild tervdokumentacié djra
felhasznélasdhoz, médositasdhoz, vagy annak alapjan megépiilt mii utélagos attervezéséhez,
atépitéséhez a fent emlitett a szerz6i jogrdl sz6lo torvény szerint a tervezd hozzijaruldsa
sziikséges.

A kivitelezés megkezdése el6tt a kivitelezd tartozik a terveket 4tvizsgalni és az esetleges vitas
kérdéseket a tervezdvel egyeztetni. A kivitelez6 az épités-szerelési munka megkezdése elbtt, a
terv 4atvizsgaldsit kovetben irasban nyilatkozzon annak megértésérdl és kivitelezoi
elfogadisardl. Esetleges észrevételeit elézetesen irdsban kdzodlnie kell a felelds tervezdvel.

A kivitelezést — a tervhez kapcsol6do — rendeletekben, utasitdsokban eléirt engedélyek nélkiil
megkezdeni TILOS! Engedélyek nélkiil megkezdett kivitelezésért a Tervezo felelésséget nem
vallal. A terveket megvaltoztatni, médositani csak a tervezd irasbeli hozzajaruldsaval szabad,
ellenkezd esetben tervez6 a kovetkezményekért semmilyen feleldsséget nem vallal. A terven
esetlegesen el6forduldé rajztechnikai vagy egyéb hibdk sem mentesitik a kivitelezt a
szabvanyok helyes alkalmazdsanak feleléssége alol. A tervtdl eltérni csak a Tervezd, -és
Megrendeld egyiittes frasbeli hozzajarulasaval szabad. A tervtdl - eldzetes egyeztetés nélkiil -
torténd eltérés és a tervben konkrétan eloirt tipusok helyettesitése, kivaltdsa esetén minden
felelosség az eltérést elrendelédre és a kivitelezoére harul. A kivitelez6é a munkét a villamos és
mas szakéagi tervdokumentéciok, valamint a helyszini adottsigok ismeretében, az altala
sziikségesnek tartott felvilagositasok birtokaban kezdheti el.

Jelen tervdokumentéci6 a teljesités igazoldson szerepl$ atadasi datumtol szamitott két évig
érvényes. Ha a targyi munka kivitelezése ezen id6 alatt nem fejezddik be, a tervezot
korszer(iségi nyilatkozatra kell felkérni. Plan Bt.
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2. Miszaki leiras

2.1. Elézmények

Targyi ingatlanon jelenleg is miikédik szennyvizitemels. E tervdokumenticié a telep
villamos berendezéseinek, és automatika rendszerének korszeriisitése soran alkalmazandé
korszerli miiszaki megoldasokat tartalmazé komplett kiviteli terv. A villamos kiviteli
tervdokumentacié készitésekor komplett gépészeti tervdokumentéci6 allt rendelkezésemre és
helyszini -valamint személyes egyeztetésre is volt lehetség. Fentieket alapjan dolgoztam. Az
atemelé védteriilete: Debrecen, Ruyter utcan meglévd szennyvizatemeld teriilete. Tervezési
hatar egyik oldalon a telekhatiron elhelyezend6 villamos fogyasztdsméré szekrény mért,
elmendé kapcsai, masik oldalon a végdtemeld villamos rendszerének terepi eszkozei. Nem
targya a tervezésnek a tervezési hatdron tuli tervezési feladatok végzése, a kézmiivekkel
torténd egyeztetés, valamint a kozcéld villamos hélézati csatlakozassal kapcsolatos
engedélyeztetés iigyintézése! A hélozatengedélyes altal elfogadott (ij méréhely kialakitasa
mellett a halézatra csatlakozds pénziigyi, miiszaki feltételeinek megteremtésérél a
megrendeldnek kell gondoskodnia.

2.2. Jelenlegi allapot

Beépitett szivattyik gyartoja: Jung

Uzemeltetheté szivattytk szama: 2 db

Szivattytk névleges teljesitménye: 2x7,5kW, Miikédtetés modja: direkt inditas

Szivatty méretezési teljesitménye: 2x7,5kW

Szivattyik névleges dramfelvétel: 3x12A. Szivattyik egyidejli inditdsa NEM Iehetséges!
Aramszolgaltatoi energiaellatas: 3%400/230 V, 50 Hz, 3xC35A, TN rendszer.

2.3. Tervezett allapot

Beépitett szivattytk gyartoja: Hidrostal

Uzemeltetheté szivattyik szdma: 2 db

Szivattytk névleges teljesitménye: 2x18,5kW, Miikodtetés modja: direkt inditas

Szivattyl méretezési teljesitménye: 2x18,5kW

Szivattyuk névleges aramfelvétel: 2x3x34,3A (43A). A két szivattyt egyidejii miikodtetése
NEM lehetséges!

Aramszolgé]tat()i energiaellatas: 3x400/230 V, 50 Hz, 3xC80A, TN rendszer.
Villamosenergia ellatasi modok: ~ Hélozat/Aggregator

2.4. Tervezeési hataron beliili fébb tervezési teriiletek:

- helyszinrajz és bontési terv (Elbontandé: a meglévé villamos mérhely, a meglévd
elosztészekrény és tartoszerkezete, a jarolap-burkolat, a megsziing véddcsovek és a
megsziind kabelek, 14sd koltségvetés),

- villamos technolégiai eloszt6-automatikaszekrény,

- csatlakozoszekrény (kétédoboz),

- erbatviteli, vezérlo, jelz6 €s mérd kabelhalézat

- térvilagitas,

- esdvédo.



2.5. Az energiaellatas

A meglévé villamos fogyasztdsméré szekrény elbontasra kerill. Az uj helyre telepitett
fogyasztasmérbhely kialakitasat kizdrélag az E.ON altal regisztralt szerel6vel rendelkezéd
vallalkozés végezheti el, kinek a teriiletileg illetékes teriiletgazddval elézetesen egyeztetni kell.
A korszertisitésre keriil6 atemel6 villamos energia ellatisat az E.ON Tiszanttli Aramhalézati
Zrt. altal elfogadott, engedélyezett tipusti mérdhely telepitésével lehet megvaldsitani. Fontos,
hogy a villamos betapldlds kismegszakitoja “C” kioldasi karakterisztikdji legyen. Ezt a
mérhely kialakitds E.ON tigyintézése soran kiilon fel kell tiintetni az igénybejelents lapon.
Jelen esetben a2 Megrendeld altal kivélasztasra keriil vallalkozas intézi az sthelyezést, ill. az Uj
méréhely kialakitast, annak finaszirozasival egyiitt teljeskériien. Az Gjonnan telepitett
fogyasztasmérdhely belizemelését kovetben lehet elkezdeni az El, a csatlakozdészekrény és
egyeb egységek elbontdsat. A kivitelezének az 11j eszkdzok belizemelését megel6z8en minden
kibontott villamos berendezést, késziiléket bontdsi terv alapjan be kell szallitania az tizemeltetd
altal kijelolt telephelyre. Energiaellatas: Un= 3%400/230 VAC, 50 Hz Iye= 3% C32 A.

2.6. Aramiités elleni védelem hiba esetére (]:]rintésvédelem)

A létesitmény érintésvédelme: (TN-S+AVK), EPH haéldzattal kiépitve. Az dramvédd kapcsold
(AVK): 40A.4p,30mA. Foldelések a szekrények telepitési helyén a vasbetonalap f5ldeld
felhaszndlasdval, és az akna alsé gyliriije koré telepitett korfoldeldjével alakitandok ki. A
kiépitett védSvezetds halézathoz fémesen csatlakoztatandé minden olyan villamos fogyaszté,
amelyen gyérilag ki van épitve a védévezetds csatlakozas. Osszekstéshez zold/sirga
erszigetelést, hajlékony vezeték alkalmazand6. Az érintésvédelmi vezetékek folytonosségét az
MSZ 4851-1:1988 Erintésvédelmi feliilvizsgalat szabvany szerint ellendrizni kell! Az
érintésvédelem hatdsossagarol méréssel kell meggy6z6dni, s arrdl jegyz6konyvet kell felvenni,
melyet a kivitelezd a kivitelez6i nyilatkozattal egyiitt kiteles az Epittetének, ill. Megrendelének
atadni. A miiszaki 4tadis-atvételt kévetSen iddszakosan -ha id8kozben villamossagi
szempontbol lényeges atalakitds nincs-, a belizemelést kovetben max. 3 évenként arra
feljogositott villamos szakemberrel feliil kell vizsgaltatni.

2.7. Talaramvédelem

A tiizvédelmi fékapcsolénak jol lathaténak, és hozzaférhetdonek kell lennie!

Uzemi fesziiltség: 3x400/230VAC, 50Hz
Erintésvédelem: TN-S-C + AVK
Jelenlegi csatlakozasi teljesitmény: 3x C32A

Sziikséges csatlakozasi teljesitmény: 3 x C80A

Az erbsaramu késziilékek, berendezések tilterhelés, ill. zarlatvédelmét kismegszakito, olvads
biztositd, vagy kiilon méretezett motorvédd kapesolé latja el. A szivattytk tulterhelés elleni
védelmét belsé hovédelem is biztositja, ami a szivattyik vezérléaramksrébe van bekétve, Ez
az Un. klixon héfokvédelem a motor tekercsének tilmelegedése esetén miikddik. A motorok
féaramkorébe iktatott dramtavadok, a motor dramfelvételével aranyos jelet adnak a PLC-nek,
ami hibés helytelen miikdés esetén ledllitja a tilterhelt motort.

2.8. Tulfesziiltség -és villamvédelem

A vonatkoz6 szabvény eldirdsok alapjan az elektromégneses impulzusok elleni védelem
biztositdsa, a karok megelézése érdekében a végatemeld villamos rendszerében (villamos
fogyasztasméréhely, eloszté-automatikaszekrény) tobblépesds, tn. koordinélt villdmaram -és
talfesziiltségvédelmi rendszert kell kialakitani. Jelen esetben a fogyasztasmérd szekrényben
NINCS "B” tipust villimdram levezetd késziilék, ezért az eloszté-automatikaszekrény



betaplélasi pontjanal ,,B+C” kombinalt tulfesziiltség-levezeté, a vezérlés tapvonalan ,.D”
tipusu talfesziiltség-védelem beépitése sziikséges! A sziinetmentes tdpegységnek (UPS) belsé
tulfesziiltség-védelemmel kell rendelkeznie. A mérés-jelzés kabeleinek beérkez6 nyomvonalan
»D” tipusu tulfesziiltség levezetd és teljes galvanikus levélasztés keriil beépitésre. Ezek az
egyes berendezéseken beliil keriilnek megvalésitdsra. A meglévs  villimvédelmi
berendezéseket (ha van) feliil kell vizsgalni, és az arrél készitett Mindsitd iratot (Mérési
jegyzokdnyvet) kivitelezonek az tizemeltetd részére 4t kell adnia.

2.9. Védéisszekoté vezeték (EPH) halézat kiépités

Egyenpotencidlra hozas, EPH halozat kiépitésének sziikségessége: Ez val6jaban nem mas, mint
aktiv eszkdzok nélkiili, tn. passziv tilfesziiltség védelem alkalmazésa, melynek legfontosabb
feladata a veszélyes mértékii potencial kiilonbségek kialakulasanak megakadalyozasa. Ezt a célt
a kiilonb6z6 rendeltetésti (villdmvédelmi, PEN, EPH) foldeld szondak, EPH gerincvezetdk és
sinek, arnyékoldsok és nagyobb kiterjedésii nem villamos vezetéi célt szolgald fémszerkezetek
tervszerii §sszekotésével illetve Gsszecsatoldsaval lehet elérni.

Az EPH gerincvezetd 16mm? rézert, z61d/sérga szinti PVC érszigetelésii vezeték, vagy ezzel
egyenértékli vezet6képességli mds korréziévédett, ill. rozsdamentes fémszerkezet lehet. A
ledgazé EPH vezetd keresztmetszete legaldbb 6mm? legyen. A fémszerkezetek Ssszekotését
hegesztéssel vagy 6nzard csavaros kétéssel kell kialakitani.

A Iétesitmény kozponti EPH csomépontjanak a fogyasztasmérd mellett (kzvetlen kézelében)
kell elhelyezkednie, kielégitve ezzel a “B” tipust villimdram levezet® létesitésére vonatkozé
elbirasokat. Az innen véddcsében elindulé EPH gerincvezetd, az El tervielii szekrényben
elhelyezkedd kozponti foldeldsinre csatlakozik.

Ide kell bekotni:

- az EPH 06sszek6to vezetdket,

- a kabelcsatorna fém szerkezeteit,

- a szivattyuk rogzitelemeit,

- fém nyomoécsoveket,

- a fém levegbesoveket,

- az aknak fémszerkezeti elemeit,

- az aknakba ki -és belép6 fém csdveket,

- egyéb, pl. nagyobb kiterjedésli fémszerkezeteket.

2.10. Szennyvizatemel6 miikodése

Az szennyvizatemeld telep berendezéseit a vezérldszekrény miikddteti. A helyi szines
erintéképernyén (HMI) minden miikddési paraméter kdvethetd és a kozponti beallitdsok is
ellenérizhetdk. A paraméterek helyszini megvaltoztatasara a kezelének nincs Jjogosultsaga. A
vezérldszekrény biztosithatja opcidként az aktiv biofilter tapellatasat, lizemallapotanak,
hibajelzéseinek figyelését is. A vezérl6szekrény rendelkezik mechanikus kézi kezeldszervekkel
is, melyek minden esetben feliilbiraljék az automatika miik&dését!

Az akndban elhelyezett folyamatos szintmérd eszkoz szolgaltatja a vezérlés szamira a
szennyviz pillanatnyi szintjével aranyos elektromos jelet. A megfelelé jelek és az iizemeltetd
altal bedllitott miikodési paraméterek alapjan a vezérldszekrényben elhelyezésre keriild
programozhat6 logikai vezérlé (PLC) végzi el a soron kovetkezd szivattya kivalasztdsat,
inditasat, ill. ledllitdsat. Sziikség esetén mindkét szivattyii egyszerre is tizemelhet, de
egyidejiileg nem indulhatnak.

A szennyvizitemelOnek a meglévéd Tavfeliigyeleti rendszerbe t6rténd bekotésére, rendszerbe
szervezésére kerlil sor. A Feliigyeleti K6zpontbdl (K6zpontbol) igy lehetéség nyilik a mitkodési
paraméter bedllitasara, a szennyvizatemel§ telep tavmiikodtetésére.



2.11. Kotészekrény (CSD)

A vezérlészekrény és a szennyviz, ill. szerelvényaknaban elhelyezett berendezések kozoiti
kabelezést a CSD tervjelil kotoszekrény kozbeiktatasaval terveztik meg. A kotészekrény
akaddlyozza meg, hogy a szennyvizakndb6l kijuté maré hatdsi g6zok, gézok a
vezérldszekrényben kért okozzanak. A szekrény az es6védo tetd alatt helyezkedik el és zarhaté
ajtoval rendelkezik. A kotOszekrény védScsdvezése, kébelnyomvonal kialakitdsa a
Helyszinrajz tervlapon megtaldlhaté. A CSD kiils§ burkolata korréziéallé kivitelt, védettsége
IP55. A kotészekrényben keriilnek elhelyezésre az M1-T, M2-T kapcsolok, amelyekkel a
szivattyGmotorokat lehet levalasztani. A kapcsolok 4llésat a PLC figyeli, igy lehetéség van a
Kozpont, ill. kezel6személyzet tajékoztatdsara, figyelmeztetésére azok allasardl.

2.12. Vezérlészekrény (E1)

Az E1 tervjelii vezérldszekrény a szennyvizétemeld telep védteriiletén beliil helyezkedik el egy
400mm magas vasbeton alapon. A 400 mm magas betonalap biztositja, hogy a vezérldszekrény
kezelOszervei szemmagassagba keriiljenek, és hogy a szekrény berendezései rendkiviili iddjaras
esetén is vizbehatoldstél védve legyenek. A szekrény kabelnyomvonaldnak kialakitasa,
védéesbvezése a Helyszinrajz tervlapon szerepel. A vezérlészekrény kabeleinek kiilsd
burkolata korr6zi6all6 kivitelli, védettsége IP54.

Az El szekrény villamosenergia elldtdsa (0,4kV-on) két iranybdl, illetve iizemmoédban
torténhet.

1. Aggregétor lizemmod:

Az aramtermeld berendezés a szekrényben 1évé dugvilldhoz csatlakoztathatd.

A dugyvilla vezérldszekrényre, az oldallemez kiilsé oldalara t5rténd felszerelésével lehettség
nyilik az atemels telep aggregétorrdl torténd iizemeltetésére bezart ajtd esetén is. A betaplalasi
vonalakat az 1F1, 1F2 biztositok védik, ezek 10 kA zarlati szildrdsagii berendezések. A
villamos energiaellatas forrasanak kivélasztdséra, amely egyrészt megteremti a biztonsagos
szigetiizem lehetdségét, mdsrészt biztositia a vezérlészekrény aramtalanitdsat is az 1S1
kapcsoléval (asd az El-es jelii tervlapok).

I1. K6zcélu kiilsd haldzati lizemmod:

Ez az lizemmod latja el normdl esetben villamosenergidval az temeld akna miikddéséhez
sziikséges berendezéseket: a vezérldfesziiltséget eldallitd transzformatort, és a szivattyukat.
Vezérl6fesziiltség: 230VAC. A 4F2 kismegszakitoval biztositott 4T2 (400/230V) vezérls
transzformator szolgaltatja a vezérld és mikodtetd késziilékek, tovabba a magneskapcsoldok
behiz6 tekercseihez szilkséges tépellatdst. A II. hélézati lizemméd szolgadl a
vezérloszekrényben elhelyezett irdnyitoberendezések, a fiités, szellézés, vilagitas (bels6 és
térvilagitas) és az aktiv szagtalanité tiplalasara.

Szerviz dugaszol6 aljzatok tapellatasa: 3 x 400/230 VAC. A vonalat a 2F11 dram-védékapcsolén
keresztiil (25A, 30mA, 4p), a 2F1, 2F2, 2F3 kismegszakitok biztositjék egy haromfézist -és két
egyfazist dugaszold aljzat taplalasat.

Szellbztetés, fiités, belsd vilagitas tapellatasa: 230VAC, az 1F4 kismegszakit6 biztositja.
Térvilagitas tapelldtdsa: 230VAC. A vonalat az ajtéra szerelt 2S1 tervielti kézikapcsolén
keresztiil a 2F4 kismegszakito biztositja.

Szagtalanité berendezés tépellatisa: 230VAC. A ledgazast az ajtora szerelt 2S2 tervjeli
kézikapcsolén keresztiil a 2F5 kismegszakité biztositja.

Vezérlés, mérés-jelzés tipellatasa: 230VAC. A ledgazast a 4F 1 kismegszakito biztositja a 4TF1
talfesziiltség levezeton keresztiil, a 4T1 24VDC sziinetmentes tapegység kdzbeiktatasaval.



2.13. Vezérlés

Szivattyimiikddtetés

A szennyvizatemelSben 1év0 szivattytk kiilon-kiilsn két {izemmddban miiksdhetnek:
automatikus -és kézi lizemmodban. Az egyes ilizemmédokat szivattyGimotoronként lehet
kivéalasztani az tizemmodvalaszté kapcsolokkal (M1-S1, M2-S1).

Automatikus iizemmo6d

Az Uzemméd vélaszté kapcsolok Automata allasaban a vezérlérendszer a PLC programja
szerint miikddik. A Koézpontbol torténd beavatkozds csak Automata élldsban lehetséges!
Automata lizemmaodban a kézi milkddtetés irAnyvalaszt6 kapcsol (M1-S2, M2-S2) 4lldsa nincs
a vezérlés miikodésére hatassal.

Kézi lizemmod

A motor alapveté védelme minden miikddési modot, igy a kézi tizemmodban torténd
miikddtetést is reteszeli. A direkt vezérlési, un. Kézi lizemmoéd, az adott szivattytthoz tartozé
lizemmod valté kapcsoldkkal (M1-S1, M2-S1) kapcsolhaté be. Ez a miikodtetési mod az 6sszes
tobbi vezérlbelemet feliilbirdlva teszi lehetévé a kivélasztott motor kézi ledllitasat, inditasat, ill.
a forgasirdnyt kivalaszté kapcsolé nyomva tartasaval a rovid ideig tarté visszafelé jaratasat
(M1-S2, M2-S2).

Fontos figyelmeztetés! Az M1-S1, M2-S1 iizemmédvalaszté kapcsolék mindig csak az adott
szivattyira vannak hatassal, tehat az egyik szivattyd kézi miikodtetésre kapesolésa esetén a
masik szivattyl vezérlését az automatika tovabbra is végzi!

A kézi tizemmod kivalasztasa utan az adott szivattytira vonatkozo kézi mikodtetés (M1-82,
M2-82) kapcsoloval az aldbbi harom lehetésége adodik:

Hatra alldsban: az adott szivattyl visszafelé indul el. A kapcsolénak ez az 4lldsa nem rogziil,
a kapesold elengedésekor a kapesolo a nulla dllasba keriil vissza, a szivattyt ledll. Tilos a két
motort egy idépillanatban elinditani! A két motor inditdsa kézitt minimum 10 misodperc
sziinetet kell tartani! A kézi izemmod kapcsol6 4lldsat a vezérlérendszer (a naplozés, illetve
figyelmeztetések céljabol) érzékeli, de a mitkodésiik kdzvetleniil torténik.

Nulla allasban: az adoit szivattyi all. Ez az éllds biztositja, hogy az adott szivattyut
(fiiggetleniil a masiktdl) lellitsuk, azaz sziineteltessiik az automatikus vezérlést.

Elére allasban: az adott szivattyd M1-S4, ill.M2-S4 nyomégomb megnyomésara elindul,
MI-83, M2-S83 nyomégomb megnyomdsdra, ill. M1-S2, M2-S2 kapcsoldk ,,0” allasba
kapcsolasara megall.

Fontos figyelmeztetés!

Aramsziinet, a mérShelyen lekapcsolt betépldlas, vagy az 1S1 fbkapcsoléval részben
dramtalanitott vezérl6szekrény a betdplalas helyreéllasa (visszakapcsoldsa) utan énmiikdéen
tizemszer( allapotba 4ll vissza, ez a szivattyik azonnali inditasat eredményezheti!

Vezérlés modjai:

- Elsédleges vezérlés az eloszté teljes mitkddtetését és iranyitasat a PLC végzi.

- Masodlagos vezérlés, amely csak az 4temeld akna alapvetd mitkédéséhez sziikséges
aramkoroket, bekotéseket tartalmazza. Ez a tartalékvezérlé a PLC nem megfelel miiksdése
esetén, a vész-max szint elérésekor, az tszokapcsold jele alapjan automatikusan 4tveszi a
motorok vezérlését. A tartalék vezérlés kompakt villamos alkatrészekbdl (id6zitd, relé)
kialakitott 6néll6 dramkor, amely az lizemi vezérld6 meghibasod4sa vagy vész-max szint esetén
at tudja venni a szivattyuk vezérlési funkciojat.

- Harmadlagos vezérlés, mikor a kézi miikddtetés reléi a kézi kapesolok éllasa alapjan
levalasztjéak az automatikus irdnyitast és kdzvetleniil atveszik a magneskapesolok (szivattyuk)
vezerlését. Az atemeld helyi vezériése, kezelése torténhet az érintdképernyén megjelend
grafikus kezel6felillet hasznélataval és korlatozott funkcikkal az elhelyezett kaposolk
segitségével is.




2.14. Betaplalas ellendrzés.

Egy db UA relé latja el a kiils6 halozati betdplalds vonaldnak folyamatos ellendrzését és
valtokontaktusdval jelzi a megfelel6 fesziiltség meglétét, ill. hidnyat a vezérlésnek. Fazishiba,
jelentds fesziiltségeltérés és hibas fazissorrend esetén tiltja az automatikus miikdést.

2.15. Szivattyivédelem.

A ket szivattyl dramfelvételét a PLC a megfelelé analég bemenetein folyamatosan méri az
MI-C és M2-C édramtavadok segitségével. Bedllithato az un. digitilis motorvéds funkcio,
amikor a bedllitott hatarérték feletti sramfelvétel (tulterhelés miatti tilaram), ill. hatdrérték alatti
aramfelvétel, aszimmetria esetén hibajelzést generél a rendszer. LCD kijelzén lathaté a
szivattyuk altal felvett pillanatnyi 4ram, és az aktualis tiritési ciklusban, vagy 4ll4sban eltelt idé.
A PLC folyamatosan szémitja a szivattyik pillanatnyi felvett teljesitményét, az tizemidejét, és
az Osszes elfogyasztott villamosenergidt. Az M1-C és M2-C aramtavadok kozvetleniil a
szivattyuk eldtt, az adott szivattyithoz rendelve keriilnek beépitésre, igy az altaluk mutatott
esetleges tapellatasi hibdk figyelése biztositott. A PLC a szivattyl teljes élettartama alatt a
szivattyukkal kapcsolatos dsszes tizemelési eseményt (inditas, leallitds, felvett dram, felvett
teljesitmény, esetleges hibajelenségek) egy belsé lizemnaploban taroljak. A Kozpont
diagnosztikai szoftverével ez az eseménynaplé lekérdezhetd, az igy kinyert adatok lehet6séget
adnak arra, hogy a szivattytik lizemi kériilményeit vizsgéljuk, meghibasodédsuk esetén az okokat
ut6lag felderitsiik, illetve ujboli eléfordulasat megakadalyozzuk.

2.16. Motorvédelem.

A rendszer mindkét szivattyimotor fédramkorében tartalmaz egy-egy motorvéds késziiléket.
A motorok tekercsében beépitett, a vezérléaramkorbe kotott belsé hévédelem (klixon) szakitja
meg az aramkort €s allitja meg a motort, ha az tilmelegszik.

2.17. Nyomastavadoé.

A rendszer a szivattyi megfelelé miikddésére, a nyomoagi csészakasz allapotira az elmend
agban elhelyezett nyoméstdvadé analég jelének figyelésével kovetkeztethet. Ennek a
késziiléknek a jele a PLC megfelel6 analog bemenetére keriil.

2.18. Folyamatos szintmérés.

Egy szennyvizatemel6 rendszer esetében elengedhetetleniil fontos a folyamatos szintmérés, a
szintszabalyozas. A rendszer két analog aknaszint-mér8eszkz jelét képes fogadni. Az atemeld
akna ultrahangos (UH) szintméré eszkozzel keriil kivitelezésre. Amennyiben a beiizemelés,
vagy az lizemeltetés sordn a technikai koriilmények miatt a hidrosztatikus szintmérés
megvalésitasa valik indokolttd, az nem okoz gondot. Az 1j érzékeld a vezérlé hidrosztatikus
szintmérd bemenetére kotésével egyszertien megoldhat6, médosithatd. Analdg szintméréskor a
kapcsolasi szinteket a vezérlés programja, mint véltoztathaté paramétert alkalmazza. Ezek
értéke a helyi érintéképernyén és kozponti Feliigyeleti Rendszeren keresztiil tavolrdl is
beallithat6. A kapcsoldsi szintek alapesetben, aknafenéktd] mérve:

- szivattyizés leall: 350 mm,

- szivattyuzas indul: 700 mm,

- tartalék szivattyt indul: 1050 mm.
Az ultrahangos szintméré a kommunikécids buszra is csatlakozik, ezen keresztiil van lehetéség
a szintmérés paramétereinek bedllitdsdra, a mért adatok kiértékelésére és a diagnosztikara a
rendszerképerny6n vagy akar a tavfeliigyeleten keresztiil.



2.19. Uszékapesolok.

Az aknaszint méasodlagos (tartalék) mérését egy Gszokapcsold latja el J-UK vész-max. Az 0sz6
kapcsolasi szintjét a folyamatos szintmérd (UH) bekapcsolasi szintje folé kell allitani.
Kapcsolas esetén feliilbirdlja az alapvezérlést és elinditja az 1-es szivattyut, majd késleltetve a
2-es szivattyut. A szivattytizas a PLC-ben bedllitott késleltetési idé végén ledll. A rendszer az
analdg szintmérés, az Uszékapcsold jelét és a szivattylk szivasi paramétereit folyamatosan
Osszeveti, egymasnak ellentmondd jelzések, jelenségek esetén a PLC beavatkozik.

2.20. Tavfeliigyelet

A Kozpontbdl lehet6ség van a miikodési paraméter bedllitdsdra, a szennyvizdtemel telep
tdvmiikodtetésére, a beavatkozasra. Az 4temeld akna szivattylinak, ill. fontosabb
részegységeinek a pillanatnyi allapotat, hibajelzéseit, miikddési paramétereit a vezérlérendszer
folyamatosan nyomon koveti, jegyzOkdnyvezi (naplézza). A mérés-jelzés alrendszerben
talalhaté késziilékek biztositjak a miikddéséhez sziikséges bemeneti jelek, a kdmyezetb6l
szarmazd, ill. a részegységek miikodésére utalé informdacio elballitdsat. A mérés-jelzés
alrendszer fogadja a primer miiszerezés késziilékeinek a jeleit €s ide keriil a kezelépulton
elhelyezett kézi kapcsolok llasanak bejelzése is. Az elballitott jelek egy része kozvetleniil az
analég €s digitalis bemeneteken, mas része a szekrény belsé kommunikacids buszan keresztiil
keriil a vezérlés alrendszer bemeneteire. A tavfeliigyelet adattovabbitdsa megfeleld titkositassal
kddolt adatcsomagokban keriil megvalositasra.

2.21. Egyéb bemenetek.

A fel nem sorolt jelzések egyéb bemeneteken keresztiil keriilnek feldolgozésra. Ilyen pl. az
ajtonyitds jeladdja (behatolas) és az aktiv biofilter (szagtalanit6) izemelésére és hibajara utal6
jelzések.

2.22. Térvilagitas

A térvilagitas kézi vezérlésti és a 2S1 kapcsoléval mikddtethetd. A vilagitasi berendezés
villamosenergia elldtisa a vezérldszekrénybdl torténik. Ejszakai munkavégzésnél sziikség
szerint helyi megvilagitast kell alkalmazni. A szennyvizatemel§ telep lizemeltetése &jszaka is
emberi feltigyelet nélkiil zajlik. Az dtemeld akna mellé 1 db 50W-os, legalabb P44 védettségii
térvilagito LED lampatest keriil telepitésre az es6véd6hoz rogzitve, kb. 2,5m magasra szerelten.
A fémhézas lampatestet 6ssze kell kotni az EPH halozattal.

2.23. Szagtalanité.(opcionalis)

Az akna komyékének szagtalanitasat aktiv biofilter, szagtalanité berendezés végezheti, ennek
technologiai tApellatasat a 2F5 kismegszakité biztositja, iizemelésének vezérlését a 2S2 tervielil
kézikapcsol6 latja el. Az lizemmodvalto kapesold allapotat a PLC digitalis bemeneten figyeli.

2.24. Uzemkimaradas okai

Az atemeld akna a kovetkez6 koriilmények, meghibasodasok esetén valik tizemképtelenné. A
tavdiagnosztika ezt rendkiviili eseményként a t6bbi hibajelzéshez hasonlé mddon, de kiemelten
slirgds jelzéssel tovabbitja.

- A mérés-jelzés, vezérlés, lizemelés, energiaellatas alrendszerek elemeinek meghibasodasa,

- Betéplalas hidnya (10 percen tl kiilon siirg8sséggel keriil Gjra jelzésre).



2.25. Behatolas elleni védelem

A vezerl6szekrény kiils6 ajtaja kulcesal zarhaté. Az ajté nyitasat egy végallaskapesold jelzi a
vezérlésnek. Az ajté nyitdsdra a jelzés azonnal tovabbitdsra keriil a Kézpont felé. Az ajtét
kinyité személynek 30 mésodperc 4ll rendelkezésre a mégneskartyas azonositasra, melyre az
érintéképernydn megjelend figyelmeztetés emlékezteti. A sikeres azonositasrél a rendszer egy
kiilon jelzést kiild a Kozpontba, amely a kezelé azonositoszamat (a kiadott magneskartya
sorozatszamat) tartalmazza. Az ajtényitds, ill. a sikeres azonositds kiilonvalasztisaval oldhaté
meg az illetéktelen ajtonyitasra figyelmeztetd jelzés eljuttatisa a Feliigyeleti Kzpontba abban
az esetben is, ha a sziinetmentes tipellatast rovid id6 alatt kikapcsoljak vagy megrongaljak.

2.26. Berendezések bovitése

A vezérloszekrényben tobb, mint 20% szabad hely 4ll rendelkezésre, igy a bévithetéség
biztositott az jonnan beszerelendd berendezések részére. A beépithets vezérld tovabbi 10
modulok segitségével tetszlegesen bovithetd szamu tovabbi eszkdz vezérlését, feltigyeletét is
ellathatja.

Figyelem! Szivattyicsere esetén csak azonos teljesitményértékii szivattyi beszerelése
végezhetd el. Mas paraméterekkel rendelkez6 szivattyli esetén a tervezdvel, illetve a
villamossagi kivitelez6vel t6rténd egyeztetés feltétleniil szitkséges!

2.27. Szoftverfrissités.

A PLC-ben és a feliigyeleti PC-ken telepitett szoftverek miikédnek. A vezérlészekrény, ill. a
berendezések gyértéi az alkalmazott szoftvereket folyamatosan fejleszthetik, ill. azokat tovabbi
technolégiai és kényelmi funkciokkal egészithetik ki.

2.28. Kezel6személyzet karbantartasi feladatai

A betizemelést, ill. az lizembehelyezést kovetden Uzemeltetének a rendszer karbantartdsardl,
id6szakos feliilvizsgélatair6l dokumentéltan gondoskodnia kell.

2.29. Egyéb kivitelezési el6irdsok

A tervezett kabelek adatait a Kabeljegyzék tartalmazza. Fektetendd foldkabelek nyomvonalat
a Helyszinrajz tervlap jeloli. A kivitelez6nek kabelek fektetését, szigetelés vizsgalatat és
eredményének dokumentalasat el kell végeznie a vonatkozé szabvanyokban leirtak szerint.
Szerelésnél a kabelvégeket tigy kell lezérni, hogy azon szigetelés ald viz, nedvesség ne
hatolhasson be. Minden kébel véd6cs6ben keriil elhelyezésre. A véd6esdvek belsd atmérbje a
bele keriil6 kabelek koré hiizhat6 kornek legalabb az 1,5-szerese legyen. Az elektromégneses
zavarok cstkkentése érdekében ott, ahol ez gazdasigosan megoldhatd, a miikdtetés kabeleit a
mérés-jelzés kabeleit6l legaldbb 300 mm védétavolsagra haladd kiilén miianyag kabel
csatornaban, vagy véddcsben kell vezetni. Valamennyi villamos berendezést, az eloszték
bels6 késziilékeit is, el kell latni id6tall6 feliratokkal a vonatkozo rendeleteknek és harmonizalt
szabvanyoknak megfelel6en. A jelz6lampak, a nyomégombok és a vezetékek szinezésénél az
MSZ EN 60204-1:2010 Gépi berendezések biztonséga. Gépek villamos szerkezetei. 1. rész:
Altaldnos eléirasok szabvany altal el6irtak alkalmazandok! A vezetékeknél a kiilonbszd
fesziiltségszintek, vezérl6aramkorok, valamint az egyenarami dram-korok esetében més-mas
szint kell hasznélni, l4sd a vonatkozd szabvany eldirasokat! A kébel bevezetések minden
esetben feleljenek meg a szekrény IP védettségi fokozatanak.

10



Az lizembevételhez kivitelez6nek az els6 ellenérzésérdl készitett Gsszeallitast kell stadnia a

megrendel6nek,

¢s lizemeltetének. Komplett megvaldsulasi tervdokumentsciobol a

szekrényterveket elosztoi szekrény belsé tasakjéban is el kell helyezni!

2.30. Rendeletek, szabvinyok

A villamos kiviteli tervet az alibbi rendeletek, szabvanyok és miiszaki utasitdsok alapjin
késziilt és a kivitelezési munkakat is aszerint kell végezni:

54/2014. (XIL 5.)
3/2002. (IL 8.)
1993. évi XCIIL tv.

1995, évi LIIL torvény
40/2017. (XIL 4.)

98/2001. (VL 15.)

21/1986. (VL. 2.)
225/2015. (VIIL. 7.)

MSZ 1585:2016

MSZ 1040-4:1986
MSZ 13207:2000

MSZ 15631:1985
MSZ 4851-1/1988
MSZ 4851-2:1990
MSZ 4851-3:1989
MSZ 4852:1977

MSZ 10900:2009

MSZ 16040-4:1974
MSZ EN 60204-1:2010

MSZ HD 60364-4-41:2007

BM rendelete az Orszagos Tlizvédelmi Szabilyzatrél, és
a hatalyos TvMI 7.2:2016.07.01.

SzCsM-EiiM  egyiittes rendelet a munkahelyek
munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérél,

A munkavédelemrél, 5/1993. (XII. 26.) MiiM rendelettel,
A kbmyezet védelmének altalanos szabélyairol,

NGM rendelet az Gsszekdtd és  felhasznaldi
berendezésekrdl, valamint a potencialisan
robbandsveszélyes  kozegben - miikdédé  villamos
berendezésekrél és védelmi rendszerekrol.

Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl,

MT rendeletet.

Korméanyrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabalyairdl,

Villamos berendezések iizemeltetése (a korabbi Uzemi
szabalyzat modositasa),

Tlzolto késziilékek,

Erdsédramu kabelek, jelzokabelek kivalasztisa, fektetése,
terhelhet6sége,

Ttlizvédelmi jelz6tablak,

Erintésvédelmi vizsgalati médszerek.  Altalanos
szabalyok ¢és védOvezetd 4llapotdnak vizsgilata.
(mértékadod szabvény),

Erintésvédelmi vizsgdlati moédszerek. A  foldelési
ellenéllés és a fajlagos talajellenallas mérése. (mértékadod
szabvany),

Erintésvédelmi vizsgalati modszerek. Védbvezetds
érintésvédelmi modok mérési modszerei. (mértékadd
szabvéany),

Villamos berendezések szigetelési ellenalldsanak mérése,
Kisfesziiltségli ~ villamos  berendezések  id6szakos
(tlizvédelmi) ellendrzése,

Sztatikus feltdltédések. A védelem modjai

Gépi  berendezések biztonsdga. Gépek villamos
szerkezetei. Altalanos el6irdsok,

MSZ HD 60364-4-41:2007/A11:2017 Kisfesziiltségii villamos berendezések 4-41. rész:

Biztonsag. Aramiités elleni védelem,
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MSZ HD 60364-5-534:2009  Kisfesziiltségli villamos berendezések. 5-53. 1ész:
Villamos szerkezetek kivélasztasa és szerelése.
Levalasztds, kapcsolds és vezérlés. 534. fejezet:
Tulfesziiltség-védelmi eszkozok,

MSZ HD 60364-5-54:2012 Foldeléberendezések, védovezetok és veédo
egyenpotencidlra hozo vezetok,

MSZ EN 60439-3:1995 Kisfesziiltségli kapcsold- és vezérloberendezések. 3. rész:
Szakképzetlen személyek altal hozzaférhet6
kisfesziiltségii kapcsolo- és vezérldberendezések egyedi
kovetelményei. Elosztotablak,

MSZ EN 60617:2000 Villamos rajzjelek, szabvanysorozat,

MSZ EN 60947-3:2010 Kisfesziiltségli kapcsold- és vezérlBkésziilékek. 3. rész:
Kapcsolok, szakaszoldk, szakaszolokapcsoldk — és
biztosito-kapcsolokésziilék kombindciok,

MSZ EN 61000-6-1:2007 Elektromagneses Osszeférhetéség (EMC). 6-1. rész:
Altaldnos  szabvéanyok. Zavartures a lakohelyi, a
kereskedelmi és az enyhén ipari kérnyezetekre,

MSZ EN 61000-6-2:2007 Elektromagneses osszeferhetoseg (EMC).6-2. rész:
Altalénos szabvanyok. Az ipari kérnyezet zavartiirése,

MSZ EN 61000-6-3:2007

MSZ EN 61000-6-3:2007/A1:2011 Elektromagneses 0Osszeférhetéség (EMC). 6-3.
rész: Altaldnos szabvanyok. A lakohelyi, a kereskedelmi
¢s az enyhén ipari kornyezetek zavarkibocsatasi
szabvanya,

MSZ EN 61000-6-4:2007

MSZ EN 61000-6-4:2007/A1:2011 Elektromagneses osszeferhetoség (EMC). 6-4.
rész: Altaldnos szabvanyok. Az ipari komyezetek
zavarkibocsétasi szabvanya,

MSZ EN 61340-5-1:2017 Elektronikus eszkdzok elektrosztatikus jelenségek elleni
védelme. Altalanos kovetehnenyek

MSZ EN 61439-1:2012 Kisfesziiltségli kapcsolo- és vezérloberendezések. 1. rész:
Altalanos szabalyok,
MSZ EN 60439-3:1995 Kisfesziiltségli kapcsolo- és vezérléberendezések. 3. rész:

Szakképzetlen személyek altal hozz4férhetd
kisfesziiltségli kapcsolé- és vezérldberendezések egyedi
kovetelményei. Elosztotablak,

MSZ EN 60617:2000 Villamos rajzjelek, szabvanysorozat,

MSZ EN 61009-1:2005 Aram-védSkapesolok, beédpitett  tilaramvédelemmel,
héztartési €s hasonlé hasznalatra (RCBO-védékapcsolok).
1. rész: Altalanos elirasok

MSZ EN 61340-5-1:2001 Elektromkus eszkozok elektrosztatikus jelenségek elleni
védelme. Altalénos kdvetelmények.

MEQ04-115:1982 Egyenpotencialra hozés halézatanak kialakitasa.
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3. Munkavédelmi utasitis

A kivitelezés soran a vonatkozd szabvéanyok, ill. a munkavédelmi és a miiszaki utasitisok
elbirdsait szigortian be kell tartani.

A kiviteli terv elkészitésénél a ,,Miiszaki Leiras™-ban rogzitett szabvanyokat, illetve eldirdsokat
figyelembe kell venni. Kivitelezés megkezdése el6tt azokat a dolgozokkal el6zéleg ismertetni
kell, s azt maradéktalanul be kell tartaniuk, ill. tartani.

Villanyszerelési munkét csak olyan szakképzett szereldpar végezhet, mely kozil az egyik
szereld szakképzett, a masik pedig legaldbb kioktatott. Mindegyik szerelést végz6 személynek
érvényes munkavédelmi vizsgéval kell rendelkeznie és a munkateriileten munkavégzésre
alkalmas éllapotban kell megjelenni és munkét végezni.

Kettd, vagy annal t6bb személy egyidejli munkavégzése esetén egy személyt meg kell bizni a
munka irdnyitdsaval, aki egyben felel a munkavédelmi el6irdsok betartasaért.

A munka megkezdése el6tt a munkdt irdnyitd személyfelelés vezetd koteles a munkat
vegzokkel ismertetni az elvégzendd tevékenységet, felhivni a dolgozok figyelmét a helyi
veszélyforrdsokra és dokumentéltan megtartani a sziikséges oktatdsokat.

Munkateriileten csak a munkavégzo, illetve az ellendrzésre jogosult személyek
tartézkodhatnak.

Munkavégzés soran az el6irt egyéni védéeszkozok hasznalata kitelez!

A munka megkezdése el6tt a biztonsigos munkavégzés feltételeit meg kell teremteni
(balesetvédelmi oktatds, hibatlan kéziszerszamok, egyéni védéfelszerelések, munkateriilet
biztositasa, stb.).

A munka, illetve segédanyagok, valamint védéeszkozok allapotardl a munkét végzének meg
kell gy6zOdnie. Csak kifogastalan mindségli a munkédhoz sziikséges eszkozt, anyagot,
segédanyagot, valamint véddeszkozoket szabad hasznalni!

Munkavégzést csak megfelelé szerszdmmal szabad végezni. Minden munkavégzés elétt meg
kell gy6z6dni a szerszdmok hasznalhatosagardl, épségérdl. Hibas, torott szerszammal munkat
végezni tilos!

Magasban munkat csak munkavédelmi szempontbél kifogastalan allvanyrol, vagy létrardl
szabad végezni. Csak kétagu 1étra hasznélata engedélyezett. A munkat ugy kell megszervezni,
hogy nagyobb terhek mozgatdsakor egy f6re csak maximalisan 25 kg juthat. Ha a fenti eléirasok
nem tarthatok be, ugy emeld segédeszkdzrél kell gondoskodni.

A Kkivitelezés soran minden esetben be kell tartani az ide vonatkozé szabvényokat, el6irdsokat,
valamint az adott helyen érvényes munkavédelmi el6irdsokat.

Hegesztési munkat csak az adott helyre vonatkozé tiizrendészet el6irok betartdsa mellett lehet
végezni.

Fesziiltség alatt szerelési, javitdsi munkat végezni TILOS! Elektromos késziilékek
bekitése csak fesziiltségmentes dllapotban engedélyezett! Uzemeltetés csak a teljes
rendszer eredményes feliilvizsgdlata és dokumentaldsa utin kezdhets meg.

Az lizemeltetonek gondoskodni kell a villamos rendszer lizemkészségérdl, karbantartisardl,
valamint a szabvéanyban, vonatkozo rendeletekben, eldirdsokban meghatarozott id6szakonként
a rendszeres feliilvizsgalatirél, dokumentalasarol.

A felhasznalt anyagoknak meg kell felelni a vonatkozé termékszabvéanyoknak. Kivitelezés
soran csak szavatolt minGségli, szakszerlien tirolt, hibatlan alkatrész, anyag épitheté be.
"Bizonytalan eredetli" anyag beépitése TILOS!



4. Tiuzvédelmi utasitas

A kivitelezés soran az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Orszdgos Tiizvédelmi Szabalyzatrol
(OTSZ) eldirdsait és a Ttizvédelmi Miiszaki IrAnyelvekben foglaltakat szigortian be kell tartani!
A beépitésre, ill. felszerelésre keriil6 villamos berendezéseknek meg kell felelni az érvényben
1év6 MSZ 2364:2003 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése, ill. annak korszeriisitett
szabvinya az MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltségti villamos berendezések 4-41. rész:
Biztonsag. Aramiités elleni védelem (IEC 60364-4-41:2005, modositva) €s az MSZ 1600:1986
Létesitési biztonsagi szabalyzat eléirdsainak. A szerelési munkék, valamint a napi munkak
befejezésével a fesziiltség alatt 1év6 berendezéseket, illetve haldzatot fesziiltségmentesiteni
kell! A kivitelezés ideje alatt a munkateriileten megfelelé szamid és méretii tiizolto
késziiléket kell elhelyezni! A késziilék mitkod6képességét rendszeresen ellendrizni kell. A
tlizoltastechnikai eszkdzt, felszerelést jol lathatdan, kénnyen hozzaférhetden, a veszélyeztetett
hely kozelében kell elhelyezni és allandéan hasznélhat6an, lizemképes allapotban kell tartani.
A késziilék esetleges hasznalata esetén cseréjér6l haladéktalanul intézkedni kell. A tevékenység
befejezése utdn a munkavégzé a helyszint €s annak kémyékét tiizvédelmi szempontbél kételes
atvizsgalni és minden olyan koriilményt megsziintetni, ami tiizet okozhat.

5. Kornyezetvédelmi utasitas

A komyezet védelmének altalanos szabdlyair6l sz616 1995. évi LIIIL tv-ben meghatirozottak
szerint, a munkavégzés soran gondoskodni kell a kérnyezet védelmérsl. A kirnyezetvédelmi
torvényben leirtakat szigoriian be kell tartani! A kémiai biztonsagrél sz616 2000. évi XXV.
torvény €s a végrehajtdsira kiadott rendeletek alapjan a veszélyes anyagok/készitmények
kezelésekor, felhaszndldsakor - beleértve raktdrozésukat, szallitisukat, gyartasukat és
alkalmazésukat - tovadbba veszélyes technologidk alkalmazésakor olyan védelmi, biztonsagi
intézkedéseket kell tenni, amelyek a kdryezet veszélyeztetését miiszaki szempontbol elérhetd
modon kizarjak, vagy csokkentik. Hulladéknak mindsiil a kivitelezés soran vagy kévetkeztében
keletkezd - tulajdonosa 4ltal rendeltetése szerint fel nem hasznélt, illetve a keletkezés
folyamatéba vissza nem vezetett, vagy adott formdjédban arra alkalmatlan - maradékanyag,
elhasznal6dott, illetve selejtté valt termék. A hulladék fogalméba tartozik a vezetékrdl leszerelt
mindenféle elem, a felszerelt elemek géngydlege, a felhasznalt anyagok dobozai és flakonjai,
az elhasznalédott szerszamok és tisztité eszkdzok, a munkavégzés soran eltdvolitott novényzet
maradéka, a kitermelt €s vissza nem tolthet6 fold, stb. A veszélyes anyaggal és készitménnyel
végzett tevékenység sem a munkdt végz6t, sem mds személyek egészséget nem
veszélyeztetheti, a kornyezetet nem kérosithatja. Ezért szervezett munkavégzés esetén a
munkaltatd, nem szervezett munkavégzés esetén a villalkozo, illetve a munkavégz a felelds.
Fokozott figyelmet kell forditani a keletkez6 hulladékok elszallitiséra, az épitési zajszintre és
mas egyéb kornyezetvédelmi és a kornyezetet befolydsolé tevékenységre, illetve annak
hatésara. A helyszinen anyagokat elégetni, eltemetni, elszérni nem szabad, TILOS! Festéket,
olajtartalmu vegyi anyagokat a foldre onteni TILOS! A veszélyes hulladékok gytijtését és
tarolasat Ggy kell megoldani, hogy az a kornyezetet ne szennyezze. A veszélyes hulladékot
TILOS szilard, folyékony €s iszapszerli telepiilési (kommunalis) hulladékok k&zé juttatni,
ezekkel egyiitt térolni. A munkavégzés sordn a kornyezet védelmében elbirss, hogy a
munkateriileten keletkez6 hulladékot miiszakonként, szelektalva - kiilonvalasztva a kormyezetet
nem szennyez6 anyagokat és a veszélyes hulladékokat - §ssze kell gy(ijteni, és a helyszinr6! el
kell szallitani. A tevékenység sordn keletkezett mindennem? hulladék csak engedéllyel
rendelkez6 kezel6nek adhato at. Vallalkozo kételes a munkateriileten minden miiszakvaltaskor,
ill. miszak végén kitakaritani. A teriiletet rendezett allapotban kell rendeltetésének vissza adni.
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6. Mellékletek

6.1. 1. Melléklet

Jelzett dllapotok, figyelmeztetések, hibak

Jelenség Eldidéz6 ok, tiinetek, dllapot
Rendben az atemel§ megfelelen miiksdik
Aramsziinet nincs bejové fesziiltség UPS-rél tizemel
Zarlat kismegszakitd bontott

Fazishiba fazishidny

Alacsony fesziiltség

bejévé U —10%-nél kevesebb

Talfesziiltség

bejové U + 6%-nal tébb

Klixon

motor klixon szenzor bontott

Beakadas, motor nem indul

indulds utdn nagy dram marad, megszorult jarékerék

Motor nem indul

tapfesziiltség kimaradas, révidzarlat, foldzarlat a kabelben, vagy a
motortekercsben, kismegszakité hiba

Motorvéd® tiltas, motor indul

indulds utdn nagy aramfelvétel

PLC hiba

a f6 vezérlés miikodésében hiba lépett fel

Analog mérdkori hiba

a 4-20mA-es mérbeszkdzok jele a miikédési tartomanyon kiviil esik

Jogosulatian ajtényitds

szekrényajton elhelyezett mikrokapcsold bont

Jogosulatlan fedélnyitas

aknafedélen elhelyezett mikrokapcsolé bont

Motorvalids

egy motor miikddése tullépte az idSkeretet

Usz6 hiba uszékapcsolék nem szekvencilis jelzése

Talidé Masodik mator is tullépte az idSkeretet és valtds mar volt
Tiltas kézi motor kézileg, helyben tiltva

Tiltds automata motor rendellenes miikddés miatt tiltva a vezérlés éltal
Tiltas tavoli motor tavolrdl tiltva

Szdarazon futds

szdrazon futdsra utalé dramfelvétel > 1 perc, levegd a szivattylban

Szallitasi mennyiség
lecsdkkent (révid ideig)

eltomddott jarokerék, helytelen forgasirdny, a nyomdvezeték
szelepe zarva vagy eltomdéditt

Szallitdsi mennyiség
lecsdkkent (hosszabb ideig)

eltdmddétt jérokerék, a nyomodvezeték visszacsapd szelepe nyitva
allapotban megakadt

Tulterhelédés

névlegest 20%-kal meghalad6 dramfelvétel > 1 perc

Magneskapcsold hiba

segédérintkezé nem mikédott

Sziinetmentes tap hiba

sziinetmentes tdpegység hibat jelez vagy nincs jelen

Szekrény hémérséklet hiba

tul alacsony vagy tdl magas hémérséklet a vezéri§szekrényben

Analog aknaszint-jelzés hiba

folyamatos szintmérés hibat jelez vagy nincs jelen

Tavvezérlés

az dtemeld k6zpontilag vezérelt

Sorvezérlés

az atemel6 helyi intelligencidval mds dtemelék adatai
figyelembevételével vezérelt

Telemetria hiba

tavvezérlés kapcsolat nincs tébb mint 30 perce

Uzemeltet§ &ital definialt hiba

az Uzemeltet6 &ltal programozott hibakédok 1-10-ig
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6.3. 3. Melléklet - Fobb berendezések, késziilékek fogyasztisa

Berendezés megnevezése Villamos fogyasztas (W)
Nincs Szivattyizas Kezelg | Energiatakarékos
Villamos fogyasztas (W) szivattyizas idején jelenlétében fizemmaodban
(készenléti 4llapot) (aktiv dllapot) 24h 4tlaga*
Energiatakarékos
iizemmodban 24h atlaga*
Mérés-jelzés
Szintmérés 0.5 2 2 0,6
Nyomasmérés 0.5 0.5 0.5 0,5
Aram mérés — M1 0.1 2 4 0,2
Aram mérés — M2 0.1 4 8 0,3
Vezérlés
PLC 3 6 6 42
Analdg bovité modul 0.5 0.5 0.5 1,5
RS232 bévité modul
Uzemelés
Magneskapcsolok | 0 | 15-25 [ n.a. I 1,2
Kezelés
Erintbképernyd ** | 1 I 1 | 60 | 1
Tavfeliigyelet
GSM, Router I 10 | 10 1 10 ] 10
Energiaellatis '
24V tap (iiresjarati ) 25 30 30 26
230V tap (iiresjarati ) 0 20 20 1,6
Vezérlészekrény Gsszesen
Szivattylizas (M1, M2) 0 | 15003000 | na | 125%
Szekrény temperalasa 20-90 (sziikség szerint kapcsolva)
Biofilter 60-100 | o | na | 30
Energiatakarékossig az iizemelés médjiban
Nem hatékony berendezések 5-15% energiamegtakaritas hosszabb id6szak 4tlagaban az
kizérasa atemeld allapotatol, szennyviz 4llagatdl, a meghibasodasok
szamatdl fligeben
Dinamikus szintvezérlés 5-10% energiamegtakarits az emelési magassag statikus
Osszetevijének csokkentésével az lizemmod aktivizaldsanak
idejére
Sorvezérlés 5-10% energiamegtakaritas a csatornarendszer topolégiajatdl
fiiggben

*napi 2 ora szivattylizassal és elhanyagolhaté kezeldi jelenléttel szdmolva

** drankénti visszamenoleges lizemnaplé mentéssel

17



6.4. 4. Melléklet Kabelek jegyzéke
Tervjel |Honnan |Hova Tipus Méret H(::;z Aramkér Terviap
Mér&hel G B
W01 " El NYY-J 5x16 9 | halézati betaplalas E1-01
El . Tt
W02 Kiils6fal El NYY-J 5x16 1| aggregator betaplalas E1-01
w03 E1 TERVIL |NYY-J 3X1,5 40 | térvilagitds E1-02
wo4 E1 3@6— NYY-J 5x1,5 30 | szagtalanitd berendezés E1-02
W05 El CsD NYY-J 4x2,5 6 | 1.szivattyl vezérl6 aramkor | E1-03
W06 El CsSD NYY-J 4x2,5 6 | 2.szivattyl vezérl6 dramkdr | E1-03
1.szivattyd vezérld aramkor
Tilté kapcsold és Klixon
wo7 El csD YSLY-Jz |14x1,5 6 - - — E1-03
2.szivattyud vezérl6 aramkdr
Tiltd kapcsold és Klixon
Szint figyelés E1-07
wos |E1 e |ysiey-z | LS gl e
+Sch Atemel§ szint (NIVELCO) E1-12
6.5. 5. Melléklet Kismegszakitokkal védett Aramkoriok
Tervjel Tipus Aramkor
1F1 3-fazis haldzati betaplalas
1F2 3-fazis aggregator betaplélas
1F3 3-fazis fesziiltség figyels relé
1F4 1-fazis szekrény flités, szell6ztetés, belsé vilagitas
2F4 1-fazis térvilagitas
2F5 3-fazis szagtalanité berendezés
2F7 3-fazis vegyszeradagold berendezés
4F1 1-fazis 24 DC tapegyseg tapellatasa (sziinetmentes)
4F2 2-fazis levdlaszto transzformator — primer oldala (400 VAC)
4F3 2-fazis Levdlasztd transzformator — szekunder oldala (230 VAC)
4F4 1-fazis PLC berendezés
M1-V 2-fazis 1.szivattyu vezérl6 aramkor
M2-v 2-fazis 2.szivattyu vezérld aramkor

Derecske, 2018. aprilis hé

Plan Bt.

4130 Derecske, lbolya u. 6.
Addszém: 26134383-1-09
Cégjegyzékszam: 09-06-016299
Szlsz.: 1173811,8_-_2\1446184

Tervez6: \"POI}/\ f ’ L

Papp Tibor Lajos
villamosmérmdk
V-09-1101, VN-176/2012/01
Plan Bt.
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6.9 9. Melléklet Emlékeztetd

Késziilt: 2018. aprilis 4.-én a Debrecenben megtartott munkakdzi terv egyeztetések alapjan
Terv megnevezés: Szennyvizatemeld villamos feldjitas, automatika rendszer korszerisités
Megvalésulas helye: Debrecen, Ruyter utcai szennyvizatemel

Megrendelé: Debrecen Vizmii Zrt. 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.

Uzemeltet6: Debrecen Vizmii Zrt. Csatornahalézati Uzem 4002 Debrecen, Vértesi ut 1-3.
Egyeztetésen jelen 1évék: Szabo Istvan az lizemeltetd, Nahaji Zoltan elektromos miiszaki
ellendr, Papp Tibor villamos tervezd, Szilagyi Janos villamos kivitelezd SAFE Kft.

Az egyeztetések alapjan a villamosségi kiviteli tervben az alabbiak is szerepeljenek:

A 2015. évben Debrecen Samsoni Giton és az Ozméan utcaban, tovabba a 2016. évben Ebesen
megvalosul6 projektek soran kialakitott dtemel6knél mar megvalésult alapelveket, miiszaki
megoldésokat kell aktualizalni.

1. A meglévé villamos fogyasztasméréhelyen kismegszakito cserére lesz sziikség a teljesitmény
igény megndvekedése miatt! Megrendelé az E.ON tgyintézést regisztralt szerelére, ill.
megfeleld jogosultsiggal rendelkez6 vallalkozasra bizza, a munkélatok finansziroz4sat vallalja.
2. Tervezd a megrendel6 nyilvéantartasa szerinti megbontas alapjan készitsen bontasi tervrészt.
3. Tervezett megoldas a Markoszoft Kft. altal kialakitott szamitogépes feliigyelethez illeszthet
legyen. Megrendelé étvéllalja az ehhez sziikséges tigyintézést és annak finanszirozasat is.

4. Aramsziinetek esetére az atemeldket szekrényre szerelt aggregat csatlakozassal kell ellatni.
5. A szivattyuk forgasirdnya tavmikodtetéssel is legyen megvaltoztathatd.

6. Egyidejlileg csak egy frekvenciavéltos szivattyd iizemelhet, a masik tartalék, de a
szivattytknak felvéltva, évente kizel azonos draszdmot kell iizemelnie.

7. Az ¢jszaki munkavégzést elésegitésére az esévédd acélszerkezetre rogzitends kézi
kapcsolésti, 50 W-os LED reflektort kell betervezni.

8. Uzemeltets 1db 5 pSlust 3x16 A-es dugaszoldaljzatot és 1db 1x10A-es ledgazast a biofilter
részére.

9. Elvaras Alu AIMg3 anyagt szekrény, melynek feliilete porszért, UV-4ll6.

10. Az érintSképernyds vezérlés kialakitdisa OMRON PLC-vel -és bdvitdkkel torténjen.

11. Alapvet6 elvaras a GSM alapi kommunik4cié.

12. Uzemeltetd kérése, hogy CSD csatlakozé- és E1 szekrénynek k6zos esévédot épitsenek ki.
13. A tervez6 munkakdzi tervet és Miiszaki leirast készit, melyet annak kinyomtatss elétt a
megrendeld illetékeseinek véleményezésre elektronikusan tovabbit.

14. Az elbzetes felmérés szerint az édtemelé E.ON szerzédott arama 3xC32A, 5,9kW
teljesitményti szivattyikkal tizemel.

15. Szivattyl igény: 2 db 18,5kW teljesitményti Flygt szivattyu kiilén frekvenciavaltéval.

16. Rendelkezésre 416 teljesitmény novelése sziikséges: 3xC32A-r6] 3xC80A-re.

17. A védteriiletr6l megrendel6 DWG forméaban adatokat ad 4t tervezdnek.

18. Tervezb kéri, hogy az észrevételeket sziveskedjenek miel6bb eljuttatni az alédbbi e-mail
cimére: planbt.papptibor@gmail.com.

Fentieket az egyeztetéseken elhangzottak alapjan &sszeallitotta: ; T
Tervezﬁ:..??)‘)/l { (;L

Papp Tibor Lajos
Plan Bt. villamosmérnsk
4130 Derecske, ibolya u. 6. Plan Bt.

Addszam: 26134383-1-09
Cégjegyzékszam: 09-06-016289
Szlsz.: 11738118-21446184



