
Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény
Határérték

201/2001 rendelet szerint
Mintavét.dát.

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Arzén 1,92 µg/L 10 µg/L 2019.01.24
Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 585 µS/cm 2500 µS/cm 2019.01.24
Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. pH 7,24 ≥6,5 és ≤9,5 2019.01.24
Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,57 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.01.24
Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Ammónium-ion 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.24
Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.24
Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Nitrát-ion 1 mg/L 50 mg/L 2019.01.24
Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Vas 119 µg/L 200 µg/L 2019.01.24
Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Mangán 32 µg/L 50 µg/L 2019.01.24
Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Zavarosság 0,27 NTU - 2019.01.24
Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Vízhőmérséklet 18,7 °C - 2019.01.24
Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.24
Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.24
Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Telepszám 22 °C-on 4 /mL - 2019.01.24



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény
Határérték

201/2001 rendelet szerint
Mintavét.dát.

Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.01.03
Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.03
Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.03
Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. Szabad aktív klór 0,19 mg/L - 2019.01.03
Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 620 µS/cm 2500 µS/cm 2019.01.03
Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. pH 7,2 ≥6,5 és ≤9,5 2019.01.03
Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,29 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.01.03
Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. Ammónium-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.03
Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.03
Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.01.03
Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.01.03
Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. Mangán 40 µg/L 50 µg/L 2019.01.03
Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. Zavarosság 0,85 NTU - 2019.01.03
Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. Vízhőmérséklet 12,8 °C - 2019.01.03



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény
Határérték

201/2001 rendelet szerint
Mintavét.dát.

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.01.03
Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.03
Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.03
Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Szabad aktív klór 0,16 mg/L - 2019.01.03
Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Arzén 5,8 µg/L 10 µg/L 2019.01.03
Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 595 µS/cm 2500 µS/cm 2019.01.03
Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. pH 7,89 ≥6,5 és ≤9,5 2019.01.03
Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,5 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.01.03
Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Ammónium-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.03
Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.03
Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Nitrát-ion 1,7 mg/L 50 mg/L 2019.01.03
Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.01.03
Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Mangán 10 µg/L 50 µg/L 2019.01.03
Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Zavarosság 0,24 NTU - 2019.01.03
Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Vízhőmérséklet 23,8 °C - 2019.01.03



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény
Határérték

201/2001 rendelet szerint
Mintavét.dát.

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.01.03
Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.03
Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.03
Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Szabad aktív klór 0,13 mg/L - 2019.01.03
Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 535 µS/cm 2500 µS/cm 2019.01.03
Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. pH 7,58 ≥6,5 és ≤9,5 2019.01.03
Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,35 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.01.03
Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Ammónium-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.03
Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.03
Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.01.03
Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.01.03
Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Mangán 34 µg/L 50 µg/L 2019.01.03
Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Zavarosság 0,3 NTU - 2019.01.03
Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Vízhőmérséklet 16,7 °C - 2019.01.03



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény
Határérték

201/2001 rendelet szerint
Mintavét.dát.

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Telepszám 22 °C-on 35 /mL - 2019.01.10
Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.10
Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.10
Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Szabad aktív klór 0,32 mg/L - 2019.01.10
Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Arzén 4,49 µg/L 10 µg/L 2019.01.10
Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 625 µS/cm 2500 µS/cm 2019.01.10
Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. pH 8,37 ≥6,5 és ≤9,5 2019.01.10
Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,61 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.01.10
Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.10
Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.10
Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.01.10
Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.01.10
Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.01.10
Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Zavarosság 0,13 NTU - 2019.01.10
Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Vízhőmérséklet 21,4 °C - 2019.01.10



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény
Határérték

201/2001 rendelet szerint
Mintavét.dát.

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Telepszám 22 °C-on 75 /mL - 2019.01.08
Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.08
Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.08
Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Szabad aktív klór 0,22 mg/L - 2019.01.08
Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 600 µS/cm 2500 µS/cm 2019.01.08
Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. pH 8,1 ≥6,5 és ≤9,5 2019.01.08
Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,26 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.01.08
Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Ammónium-ion 0,15 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.08
Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Nitrit-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.08
Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Nitrát-ion 4,4 mg/L 50 mg/L 2019.01.08
Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.01.08
Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.01.08
Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Zavarosság 0,41 NTU - 2019.01.08
Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Vízhőmérséklet 18,1 °C - 2019.01.08



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény
Határérték

201/2001 rendelet szerint
Mintavét.dát.

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.01.10
Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.10
Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.10
Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Szabad aktív klór 0,18 mg/L - 2019.01.10
Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 640 µS/cm 2500 µS/cm 2019.01.10
Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. pH 8,14 ≥6,5 és ≤9,5 2019.01.10
Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,3 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.01.10
Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.10
Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.10
Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Nitrát-ion 4,5 mg/L 50 mg/L 2019.01.10
Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.01.10
Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.01.10
Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Zavarosság 0,11 NTU - 2019.01.10
Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Vízhőmérséklet 14,8 °C - 2019.01.10



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény
Határérték

201/2001 rendelet szerint
Mintavét.dát.

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.22
Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.01.22
Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Ammónium-ion 0,13 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.22
Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Arzén 6,74 µg/L 10 µg/L 2019.01.22
Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.22
Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 555 µS/cm 2500 µS/cm 2019.01.22
Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Telepszám 22 °C-on 1 /mL - 2019.01.22
Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.22
Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Vízhőmérséklet 18,2 °C - 2019.01.22
Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. pH 8,3 ≥6,5 és ≤9,5 2019.01.22
Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Zavarosság 0,39 NTU - 2019.01.22
Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 4,39 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.01.22



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény
Határérték

201/2001 rendelet szerint
Mintavét.dát.

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.01.08
Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.08
Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.08
Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Szabad aktív klór 0,21 mg/L - 2019.01.08
Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Arzén 2,28 µg/L 10 µg/L 2019.01.08
Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 595 µS/cm 2500 µS/cm 2019.01.08
Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. pH 7,55 ≥6,5 és ≤9,5 2019.01.08
Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,38 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.01.08
Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Ammónium-ion 0,05 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.08
Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.08
Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Nitrát-ion 1,8 mg/L 50 mg/L 2019.01.08
Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.01.08
Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Mangán 20 µg/L 50 µg/L 2019.01.08
Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Zavarosság 0,33 NTU - 2019.01.08
Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Vízhőmérséklet 14,8 °C - 2019.01.08



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény
Határérték

201/2001 rendelet szerint
Mintavét.dát.

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.22
Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Nitrát-ion 4,8 mg/L 50 mg/L 2019.01.22
Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Ammónium-ion 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.22
Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Arzén 5,4 µg/L 10 µg/L 2019.01.22
Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.01.22
Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.22
Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.01.22
Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 545 µS/cm 2500 µS/cm 2019.01.22
Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Telepszám 22 °C-on 11 /mL - 2019.01.22
Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.22
Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Vízhőmérséklet 19,3 °C - 2019.01.22
Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.01.22
Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. pH 7,73 ≥6,5 és ≤9,5 2019.01.22
Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Zavarosság 0,15 NTU - 2019.01.22
Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,84 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.01.22



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény
Határérték

201/2001 rendelet szerint
Mintavét.dát.

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Telepszám 22 °C-on 11 /mL - 2019.01.10
Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.10
Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.10
Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Szabad aktív klór 0,21 mg/L - 2019.01.10
Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 595 µS/cm 2500 µS/cm 2019.01.10
Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. pH 8,21 ≥6,5 és ≤9,5 2019.01.10
Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,64 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.01.10
Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.10
Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.10
Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Nitrát-ion 5,3 mg/L 50 mg/L 2019.01.10
Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.01.10
Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.01.10
Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Zavarosság 0,21 NTU - 2019.01.10
Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Vízhőmérséklet 14,8 °C - 2019.01.10



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény
Határérték

201/2001 rendelet szerint
Mintavét.dát.

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Telepszám 22 °C-on 45 /mL - 2019.01.17
Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.17
Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.17
Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Szabad aktív klór 0,15 mg/L - 2019.01.17
Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 580 µS/cm 2500 µS/cm 2019.01.17
Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. pH 8,13 ≥6,5 és ≤9,5 2019.01.17
Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,38 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.01.17
Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Ammónium-ion 0,08 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.17
Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.17
Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Nitrát-ion 1,7 mg/L 50 mg/L 2019.01.17
Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.01.17
Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Mangán 13 µg/L 50 µg/L 2019.01.17
Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Zavarosság 0,18 NTU - 2019.01.17
Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Vízhőmérséklet 16,7 °C - 2019.01.17



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény
Határérték

201/2001 rendelet szerint
Mintavét.dát.

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.01.15
Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.15
Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.15
Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Szabad aktív klór 0,28 mg/L - 2019.01.15
Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Arzén 5,72 µg/L 10 µg/L 2019.01.15
Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 610 µS/cm 2500 µS/cm 2019.01.15
Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. pH 7,56 ≥6,5 és ≤9,5 2019.01.15
Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,43 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.01.15
Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Ammónium-ion 0,06 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.15
Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.15
Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.01.15
Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.01.15
Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Mangán 14 µg/L 50 µg/L 2019.01.15
Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Zavarosság 0,11 NTU - 2019.01.15
Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Vízhőmérséklet 14,8 °C - 2019.01.15



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény
Határérték

201/2001 rendelet szerint
Mintavét.dát.

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Nitrát-ion 5,2 mg/L 50 mg/L 2019.01.15
Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.01.15
Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.01.15
Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.15
Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.15
Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Szabad aktív klór 0,19 mg/L - 2019.01.15
Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 565 µS/cm 2500 µS/cm 2019.01.15
Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó pH 8,34 ≥6,5 és ≤9,5 2019.01.15
Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,43 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.01.15
Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Ammónium-ion 0,15 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.15
Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.15
Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Mangán 12 µg/L 50 µg/L 2019.01.15
Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Zavarosság 0,14 NTU - 2019.01.15
Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Vízhőmérséklet 10,1 °C - 2019.01.15



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény
Határérték

201/2001 rendelet szerint
Mintavét.dát.

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.03
Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Telepszám 22 °C-on 3250 /mL - 2019.01.03
Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.03
Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 835 µS/cm 2500 µS/cm 2019.01.03
Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. pH 8,18 ≥6,5 és ≤9,5 2019.01.03
Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 9,1 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.01.03
Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Ammónium-ion 0,62 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.03
Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.03
Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.01.03
Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Vas 275 µg/L 200 µg/L 2019.01.03
Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Mangán 68 µg/L 50 µg/L 2019.01.03
Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Zavarosság 0,64 NTU - 2019.01.03
Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Vízhőmérséklet 17,6 °C - 2019.01.03
Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.14
Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Telepszám 22 °C-on 2925 /mL - 2019.01.14
Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.14
Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Telepszám 37 °C-on 56 /mL - 2019.01.14
Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.14
Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.14
Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.14



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény
Határérték

201/2001 rendelet szerint
Mintavét.dát.

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.24
Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.24
Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Telepszám 22 °C-on 2600 /mL - 2019.01.24
Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Arzén 5,6 µg/L 10 µg/L 2019.01.24
Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 660 µS/cm 2500 µS/cm 2019.01.24
Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. pH 7,83 ≥6,5 és ≤9,5 2019.01.24
Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,89 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.01.24
Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Ammónium-ion 0,26 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.24
Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.24
Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.01.24
Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.01.24
Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Zavarosság 0,8 NTU - 2019.01.24
Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Vízhőmérséklet 18,4 °C - 2019.01.24



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény
Határérték

201/2001 rendelet szerint
Mintavét.dát.

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Telepszám 22 °C-on 45 /mL - 2019.01.15
Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.15
Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.15
Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Szabad aktív klór 0,21 mg/L - 2019.01.15
Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 575 µS/cm 2500 µS/cm 2019.01.15
Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. pH 7,99 ≥6,5 és ≤9,5 2019.01.15
Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,44 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.01.15
Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Ammónium-ion 0,1 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.15
Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.15
Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Nitrát-ion 6,2 mg/L 50 mg/L 2019.01.15
Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.01.15
Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Mangán 10 µg/L 50 µg/L 2019.01.15
Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Zavarosság 0,18 NTU - 2019.01.15
Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Vízhőmérséklet 19,8 °C - 2019.01.15



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény
Határérték

201/2001 rendelet szerint
Mintavét.dát.

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Telepszám 22 °C-on 10 /mL - 2019.01.17
Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.17
Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.17
Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Szabad aktív klór 0,12 mg/L - 2019.01.17
Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Arzén 6,72 µg/L 10 µg/L 2019.01.17
Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 400 µS/cm 2500 µS/cm 2019.01.17
Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. pH 8,38 ≥6,5 és ≤9,5 2019.01.17
Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,3 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.01.17
Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Ammónium-ion 0,21 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.17
Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.17
Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.01.17
Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.01.17
Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Mangán 11 µg/L 50 µg/L 2019.01.17
Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Zavarosság 0,11 NTU - 2019.01.17
Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Vízhőmérséklet 16,5 °C - 2019.01.17



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény
Határérték

201/2001 rendelet szerint
Mintavét.dát.

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 pH 8,35 ≥6,5 és ≤9,5 2019.01.17
Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Telepszám 22 °C-on 1 /mL - 2019.01.17
Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.17
Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.17
Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.01.17
Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Arzén 6,77 µg/L 10 µg/L 2019.01.17
Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 326 µS/cm 2500 µS/cm 2019.01.17
Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,28 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.01.17
Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Ammónium-ion 0,1 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.17
Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.17
Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.01.17
Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.01.17
Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Mangán 10 µg/L 50 µg/L 2019.01.17
Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Zavarosság 0,33 NTU - 2019.01.17
Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Vízhőmérséklet 14,9 °C - 2019.01.17



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény
Határérték

201/2001 rendelet szerint
Mintavét.dát.

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.24
Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.24
Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Telepszám 22 °C-on 1 /mL - 2019.01.24
Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Szabad aktív klór 0,18 mg/L - 2019.01.24
Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Arzén 4,66 µg/L 10 µg/L 2019.01.24
Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 575 µS/cm 2500 µS/cm 2019.01.24
Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. pH 7,35 ≥6,5 és ≤9,5 2019.01.24
Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,59 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.01.24
Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Ammónium-ion 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.24
Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.24
Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.01.24
Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.01.24
Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Mangán 23 µg/L 50 µg/L 2019.01.24
Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Zavarosság 0,13 NTU - 2019.01.24
Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Vízhőmérséklet 13,4 °C - 2019.01.24
Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Klorát-ion < 0,1 mg/L #HIÁNYZIK 2019.01.24
Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Klorit-ion < 0,1 mg/L #HIÁNYZIK 2019.01.24



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény
Határérték

201/2001 rendelet szerint
Mintavét.dát.

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.01.17
Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.17
Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.17
Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Szabad aktív klór 0,27 mg/L - 2019.01.17
Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 595 µS/cm 2500 µS/cm 2019.01.17
Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. pH 8,42 ≥6,5 és ≤9,5 2019.01.17
Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,34 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.01.17
Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Ammónium-ion 0,08 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.17
Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.17
Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Nitrát-ion 2,3 mg/L 50 mg/L 2019.01.17
Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.01.17
Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Mangán 48 µg/L 50 µg/L 2019.01.17
Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Zavarosság 0,22 NTU - 2019.01.17
Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Vízhőmérséklet 20,9 °C - 2019.01.17



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény
Határérték

201/2001 rendelet szerint
Mintavét.dát.

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Telepszám 22 °C-on 9 /mL - 2019.01.08
Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.08
Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.08
Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Szabad aktív klór 0,12 mg/L - 2019.01.08
Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 600 µS/cm 2500 µS/cm 2019.01.08
Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A pH 8,38 ≥6,5 és ≤9,5 2019.01.08
Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,76 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.01.08
Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Ammónium-ion 0,05 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.08
Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.08
Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.01.08
Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.01.08
Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.01.08
Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Zavarosság 0,34 NTU - 2019.01.08
Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Vízhőmérséklet 16,3 °C - 2019.01.08



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény
Határérték

201/2001 rendelet szerint
Mintavét.dát.

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.01.15
Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.15
Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.15
Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Szabad aktív klór 0,21 mg/L - 2019.01.15
Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Arzén 3,35 µg/L 10 µg/L 2019.01.15
Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 635 µS/cm 2500 µS/cm 2019.01.15
Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. pH 7,85 ≥6,5 és ≤9,5 2019.01.15
Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,5 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.01.15
Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Ammónium-ion 0,07 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.15
Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.15
Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Nitrát-ion 2,5 mg/L 50 mg/L 2019.01.15
Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.01.15
Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Mangán 12 µg/L 50 µg/L 2019.01.15
Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Zavarosság 0,12 NTU - 2019.01.15
Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Vízhőmérséklet 17,2 °C - 2019.01.15



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény
Határérték

201/2001 rendelet szerint
Mintavét.dát.

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.01.03
Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.03
Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.03
Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Szabad aktív klór 0,18 mg/L - 2019.01.03
Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 436 µS/cm 2500 µS/cm 2019.01.03
Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. pH 7,07 ≥6,5 és ≤9,5 2019.01.03
Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,94 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.01.03
Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Ammónium-ion 0,07 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.03
Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.03
Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Nitrát-ion 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.01.03
Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.01.03
Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Mangán 10 µg/L 50 µg/L 2019.01.03
Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Zavarosság 0,26 NTU - 2019.01.03
Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Vízhőmérséklet 15,7 °C - 2019.01.03



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény
Határérték

201/2001 rendelet szerint
Mintavét.dát.

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Mangán 13 µg/L 50 µg/L 2019.01.11
Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Telepszám 22 °C-on 13 /mL - 2019.01.11
Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.11
Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.11



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény
Határérték

201/2001 rendelet szerint
Mintavét.dát.

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.22
Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.01.22
Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Ammónium-ion 0,2 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.22
Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Arzén 5,09 µg/L 10 µg/L 2019.01.22
Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.22
Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Vas 31 µg/L 200 µg/L 2019.01.22
Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 530 µS/cm 2500 µS/cm 2019.01.22
Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Telepszám 22 °C-on 7 /mL - 2019.01.22
Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.22
Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Vízhőmérséklet 16,8 °C - 2019.01.22
Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Mangán 36 µg/L 50 µg/L 2019.01.22
Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. pH 8,66 ≥6,5 és ≤9,5 2019.01.22
Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Zavarosság 0,13 NTU - 2019.01.22
Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,81 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.01.22
Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Peroxid 3000 µg/L - 2019.01.22



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény
Határérték

201/2001 rendelet szerint
Mintavét.dát.

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.22
Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Nitrát-ion 7,5 mg/L 50 mg/L 2019.01.22
Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Ammónium-ion 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.22
Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Arzén 3,62 µg/L 10 µg/L 2019.01.22
Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Szabad aktív klór 0,31 mg/L - 2019.01.22
Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.22
Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.01.22
Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 625 µS/cm 2500 µS/cm 2019.01.22
Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.01.22
Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.22
Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Vízhőmérséklet 18,6 °C - 2019.01.22
Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Mangán 50 µg/L 50 µg/L 2019.01.22
Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. pH 8,02 ≥6,5 és ≤9,5 2019.01.22
Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Zavarosság 1,26 NTU - 2019.01.22
Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,99 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.01.22
Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Arzén 3,69 µg/L 10 µg/L 2019.01.30
Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 620 µS/cm 2500 µS/cm 2019.01.30
Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. pH 7,64 ≥6,5 és ≤9,5 2019.01.30
Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,09 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.01.30
Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Ammónium-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.30
Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.30
Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Nitrát-ion 7,3 mg/L 50 mg/L 2019.01.30
Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.01.30
Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Mangán 20 µg/L 50 µg/L 2019.01.30
Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Zavarosság 0,22 NTU - 2019.01.30



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény
Határérték

201/2001 rendelet szerint
Mintavét.dát.

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.22
Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Nitrát-ion 0,8 mg/L 50 mg/L 2019.01.22
Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Ammónium-ion 0,47 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.22
Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Arzén 7 µg/L 10 µg/L 2019.01.22
Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Szabad aktív klór 0,11 mg/L - 2019.01.22
Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.22
Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.01.22
Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 565 µS/cm 2500 µS/cm 2019.01.22
Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Telepszám 22 °C-on 1 /mL - 2019.01.22
Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.22
Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Vízhőmérséklet 15,1 °C - 2019.01.22
Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.01.22
Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. pH 7,93 ≥6,5 és ≤9,5 2019.01.22
Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Zavarosság 0,17 NTU - 2019.01.22
Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,25 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.01.22
Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.28
Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Nitrát-ion 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.01.28
Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.01.28
Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.01.28
Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.30
Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.01.30
Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.01.30
Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.01.30
Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Arzén 5,62 µg/L 10 µg/L 2019.01.30



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény
Határérték

201/2001 rendelet szerint
Mintavét.dát.

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.01.15
Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.15
Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.15
Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.01.15
Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Arzén 1,58 µg/L 10 µg/L 2019.01.15
Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 635 µS/cm 2500 µS/cm 2019.01.15
Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. pH 7,53 ≥6,5 és ≤9,5 2019.01.15
Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,7 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.01.15
Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Ammónium-ion 1,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.15
Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.15
Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Nitrát-ion 0,9 mg/L 50 mg/L 2019.01.15
Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.01.15
Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Mangán 21 µg/L 50 µg/L 2019.01.15
Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Zavarosság 0,1 NTU - 2019.01.15
Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Vízhőmérséklet 14,3 °C - 2019.01.15



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény
Határérték

201/2001 rendelet szerint
Mintavét.dát.

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.22
Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Nitrát-ion 0,9 mg/L 50 mg/L 2019.01.22
Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.22
Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Arzén 5,37 µg/L 10 µg/L 2019.01.22
Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Szabad aktív klór 0,2 mg/L - 2019.01.22
Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.22
Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.01.22
Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 600 µS/cm 2500 µS/cm 2019.01.22
Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.01.22
Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.22
Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Vízhőmérséklet 18,3 °C - 2019.01.22
Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Mangán 11 µg/L 50 µg/L 2019.01.22
Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. pH 8,68 ≥6,5 és ≤9,5 2019.01.22
Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Zavarosság 0,15 NTU - 2019.01.22
Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,92 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.01.22



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény
Határérték

201/2001 rendelet szerint
Mintavét.dát.

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Arzén 7,9 µg/L 10 µg/L 2019.01.17
Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 870 µS/cm 2500 µS/cm 2019.01.17
Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. pH 8,65 ≥6,5 és ≤9,5 2019.01.17
Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 12,6 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.01.17
Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Ammónium-ion 0,63 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.17
Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Nitrit-ion 0,06 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.17
Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.01.17
Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Vas 45 µg/L 200 µg/L 2019.01.17
Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Zavarosság 0,18 NTU - 2019.01.17
Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Vízhőmérséklet 22,5 °C - 2019.01.17



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény
Határérték

201/2001 rendelet szerint
Mintavét.dát.

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.11
Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.11
Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.01.11
Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.01.11
Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Mangán 10 µg/L 50 µg/L 2019.01.11



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény
Határérték

201/2001 rendelet szerint
Mintavét.dát.

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.01.17
Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.17
Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.17
Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Arzén 3,4 µg/L 10 µg/L 2019.01.17
Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 820 µS/cm 2500 µS/cm 2019.01.17
Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. pH 8,45 ≥6,5 és ≤9,5 2019.01.17
Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,4 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.01.17
Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Ammónium-ion 0,08 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.17
Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.17
Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Nitrát-ion 2,1 mg/L 50 mg/L 2019.01.17
Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.01.17
Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.01.17
Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Zavarosság 0,27 NTU - 2019.01.17
Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Vízhőmérséklet 18,2 °C - 2019.01.17
Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Peroxid 3000 µg/L - 2019.01.17



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény
Határérték

201/2001 rendelet szerint
Mintavét.dát.

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.01.08
Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.08
Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.08
Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Szabad aktív klór 0,18 mg/L - 2019.01.08
Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 595 µS/cm 2500 µS/cm 2019.01.08
Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. pH 8,19 ≥6,5 és ≤9,5 2019.01.08
Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,17 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.01.08
Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Ammónium-ion 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.08
Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.08
Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Nitrát-ion 1,9 mg/L 50 mg/L 2019.01.08
Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.01.08
Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.01.08
Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Zavarosság 0,32 NTU - 2019.01.08
Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Vízhőmérséklet 15,3 °C - 2019.01.08



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény
Határérték

201/2001 rendelet szerint
Mintavét.dát.

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Arzén 1,93 µg/L 10 µg/L 2019.01.22
Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 585 µS/cm 2500 µS/cm 2019.01.22
Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. pH 7,63 ≥6,5 és ≤9,5 2019.01.22
Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,07 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.01.22
Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Ammónium-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.22
Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.01.22
Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.01.22
Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.01.22
Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Mangán 22 µg/L 50 µg/L 2019.01.22
Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Zavarosság 0,2 NTU - 2019.01.22
Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Vízhőmérséklet 14 °C - 2019.01.22
Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.22
Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.01.22
Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.01.22
Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Szabad aktív klór 0,21 mg/L - 2019.01.22



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Mért. egys. Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Arzén µg/L 1,39 µg/L 10 µg/L 2019.02.13 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) µS/cm 600 µS/cm 2500 µS/cm 2019.02.13 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. pH 
 

7,33  ≥6,5 és ≤9,5  2019.02.13 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/L O2 0,44 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.02.13 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Ammónium-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.13 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Nitrit-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.13 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Nitrát-ion mg/L 0,8 mg/L 50 mg/L 2019.02.13 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Vas µg/L 38 µg/L 200 µg/L 2019.02.13 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Mangán µg/L 33 µg/L 50 µg/L 2019.02.13 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Zavarosság NTU 0,26 NTU - 2019.02.13 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Vízhőmérséklet °C 19,1 °C - 2019.02.13 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Telepszám 22 °C-on /mL 1 /mL - 2019.02.13 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Escherichia coli szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.13 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Coliformszám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.13 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Mért. egys. Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Arzén µg/L 6,38 µg/L 10 µg/L 2019.02.12 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) µS/cm 560 µS/cm 2500 µS/cm 2019.02.12 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. pH 
 

8,42  ≥6,5 és ≤9,5  2019.02.12 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/L O2 0,32 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.02.12 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Ammónium-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.12 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Nitrit-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.12 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Nitrát-ion mg/L 2 mg/L 50 mg/L 2019.02.12 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Vas µg/L < 30 µg/L 200 µg/L 2019.02.12 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Mangán µg/L 11 µg/L 50 µg/L 2019.02.12 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Zavarosság NTU 0,14 NTU - 2019.02.12 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Vízhőmérséklet °C 24,7 °C - 2019.02.12 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Telepszám 22 °C-on /mL 3 /mL - 2019.02.12 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Escherichia coli szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.12 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Coliformszám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.12 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Szabad aktív klór mg/L 0,15 mg/L - 2019.02.12 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Kötött aktív klór mg/L < 0,1 mg/L 3 mg/L 2019.02.12 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Összes aktív klór mg/L 0,24 mg/L - 2019.02.12 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Mért. egys. Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) µS/cm 500 µS/cm 2500 µS/cm 2019.02.12 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. pH 
 

8,15  ≥6,5 és ≤9,5  2019.02.12 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/L O2 0,29 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.02.12 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Ammónium-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.12 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Nitrit-ion mg/L 0,1 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.12 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Nitrát-ion mg/L 0,8 mg/L 50 mg/L 2019.02.12 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Vas µg/L < 30 µg/L 200 µg/L 2019.02.12 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Mangán µg/L 16 µg/L 50 µg/L 2019.02.12 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Zavarosság NTU 0,14 NTU - 2019.02.12 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Vízhőmérséklet °C 16,1 °C - 2019.02.12 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Telepszám 22 °C-on /mL 1 /mL - 2019.02.12 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Escherichia coli szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.12 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Coliformszám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.12 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Szabad aktív klór mg/L < 0,1 mg/L - 2019.02.12 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Mért. egys. Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Arzén µg/L 5,98 µg/L 10 µg/L 2019.02.25 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) µS/cm 610 µS/cm 2500 µS/cm 2019.02.25 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. pH 
 

8,04  ≥6,5 és ≤9,5  2019.02.25 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/L O2 0,56 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.02.25 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Ammónium-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.25 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Nitrit-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.25 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Nitrát-ion mg/L < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.02.25 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Vas µg/L < 30 µg/L 200 µg/L 2019.02.25 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Mangán µg/L < 10 µg/L 50 µg/L 2019.02.25 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Zavarosság NTU 0,13 NTU - 2019.02.25 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Telepszám 22 °C-on /mL 0 /mL - 2019.02.25 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Escherichia coli szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.25 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Coliformszám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.25 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Telepszám 37 °C-on /mL 11 /mL - 2019.02.25 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Enterococcusok száma /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.25 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Pseudomonas aeruginosa szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.25 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Clostridium perfringens szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.25 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Mért. egys. Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) µS/cm 505 µS/cm 2500 µS/cm 2019.02.12 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 pH 
 

7,93  ≥6,5 és ≤9,5  2019.02.12 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/L O2 0,32 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.02.12 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Ammónium-ion mg/L 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.12 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Nitrit-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.12 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Nitrát-ion mg/L < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.02.12 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Vas µg/L < 30 µg/L 200 µg/L 2019.02.12 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Mangán µg/L 20 µg/L 50 µg/L 2019.02.12 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Zavarosság NTU 0,14 NTU - 2019.02.12 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Vízhőmérséklet °C 13,8 °C - 2019.02.12 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Telepszám 22 °C-on /mL 26 /mL - 2019.02.12 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Escherichia coli szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.12 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Coliformszám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.12 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Szabad aktív klór mg/L 0,21 mg/L - 2019.02.12 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Kötött aktív klór mg/L < 0,1 mg/L 3 mg/L 2019.02.12 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Összes aktív klór mg/L 0,3 mg/L - 2019.02.12 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Mért. egys. Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Telepszám 22 °C-on /mL 13 /mL - 2019.02.19 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Escherichia coli szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.19 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Coliformszám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.19 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Szabad aktív klór mg/L < 0,1 mg/L - 2019.02.19 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) µS/cm 605 µS/cm 2500 µS/cm 2019.02.19 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. pH 
 

8,2  ≥6,5 és ≤9,5  2019.02.19 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/L O2 1,4 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.02.19 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Ammónium-ion mg/L 0,1 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.19 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Nitrit-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.19 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Nitrát-ion mg/L 4,4 mg/L 50 mg/L 2019.02.19 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Vas µg/L 32 µg/L 200 µg/L 2019.02.19 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Mangán µg/L < 10 µg/L 50 µg/L 2019.02.19 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Zavarosság NTU 0,18 NTU - 2019.02.19 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Vízhőmérséklet °C 20,9 °C - 2019.02.19 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Mért. egys. Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) µS/cm 620 µS/cm 2500 µS/cm 2019.02.07 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. pH 
 

8,49  ≥6,5 és ≤9,5  2019.02.07 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/L O2 1,19 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.02.07 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Ammónium-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.07 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Nitrit-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.07 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Nitrát-ion mg/L 4,6 mg/L 50 mg/L 2019.02.07 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Vas µg/L < 30 µg/L 200 µg/L 2019.02.07 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Mangán µg/L < 10 µg/L 50 µg/L 2019.02.07 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Zavarosság NTU 0,14 NTU - 2019.02.07 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Vízhőmérséklet °C 16,4 °C - 2019.02.07 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Telepszám 22 °C-on /mL 0 /mL - 2019.02.07 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Escherichia coli szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.07 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Coliformszám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.07 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Szabad aktív klór mg/L 0,16 mg/L - 2019.02.07 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Szín - színtelen - - 2019.02.07 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Szag 
 

szagtalan  - 2019.02.07 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Íz - víz ízű - - 2019.02.07 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Mért. egys. Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) µS/cm 535 µS/cm 2500 µS/cm 2019.02.05 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Telepszám 22 °C-on /mL 0 /mL - 2019.02.05 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Escherichia coli szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.05 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Coliformszám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.05 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Arzén µg/L 6,75 µg/L 10 µg/L 2019.02.05 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. pH 
 

7,98  ≥6,5 és ≤9,5  2019.02.05 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/L O2 0,55 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.02.05 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Ammónium-ion mg/L 0,13 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.05 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Nitrit-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.05 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Nitrát-ion mg/L < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.02.05 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Mangán µg/L 40 µg/L 50 µg/L 2019.02.05 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Zavarosság NTU 0,5 NTU - 2019.02.05 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Vízhőmérséklet °C 20,7 °C - 2019.02.05 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Arzén µg/L 6,75 µg/L 10 µg/L 2019.02.07 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/L O2 3,67 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.02.07 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Ammónium-ion mg/L 0,11 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.07 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Nitrit-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.07 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Nitrát-ion mg/L < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.02.07 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Mangán µg/L 49 µg/L 50 µg/L 2019.02.07 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Ammónium-ion mg/L 0,12 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.25 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Nitrit-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.25 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Nitrát-ion mg/L < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.02.25 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Vas µg/L < 30 µg/L 200 µg/L 2019.02.25 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Mangán µg/L 42 µg/L 50 µg/L 2019.02.25 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Arzén µg/L 9,33 µg/L 10 µg/L 2019.02.25 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Mért. egys. Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Telepszám 22 °C-on /mL 0 /mL - 2019.02.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Escherichia coli szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Coliformszám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Szabad aktív klór mg/L 0,11 mg/L - 2019.02.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Arzén µg/L 1,82 µg/L 10 µg/L 2019.02.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) µS/cm 590 µS/cm 2500 µS/cm 2019.02.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. pH 
 

7,6  ≥6,5 és ≤9,5  2019.02.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/L O2 0,29 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.02.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Ammónium-ion mg/L 0,05 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Nitrit-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Nitrát-ion mg/L 1,8 mg/L 50 mg/L 2019.02.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Vas µg/L 43 µg/L 200 µg/L 2019.02.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Mangán µg/L 24 µg/L 50 µg/L 2019.02.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Zavarosság NTU 0,22 NTU - 2019.02.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Vízhőmérséklet °C 18,3 °C - 2019.02.19 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Mért. egys. Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Telepszám 22 °C-on /mL 5 /mL - 2019.02.26 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Escherichia coli szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.26 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Coliformszám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.26 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Szabad aktív klór mg/L 0,18 mg/L - 2019.02.26 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Arzén µg/L 4,54 µg/L 10 µg/L 2019.02.26 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) µS/cm 560 µS/cm 2500 µS/cm 2019.02.26 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. pH 
 

7,54  ≥6,5 és ≤9,5  2019.02.26 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/L O2 1,83 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.02.26 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Ammónium-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.26 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Nitrit-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.26 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Nitrát-ion mg/L 4,4 mg/L 50 mg/L 2019.02.26 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Vas µg/L < 30 µg/L 200 µg/L 2019.02.26 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Mangán µg/L < 10 µg/L 50 µg/L 2019.02.26 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Zavarosság NTU 0,17 NTU - 2019.02.26 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Vízhőmérséklet °C 17,8 °C - 2019.02.26 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Mért. egys. Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) µS/cm 570 µS/cm 2500 µS/cm 2019.02.07 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. pH 
 

8,45  ≥6,5 és ≤9,5  2019.02.07 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/L O2 0,96 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.02.07 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Ammónium-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.07 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Nitrit-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.07 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Nitrát-ion mg/L 5,4 mg/L 50 mg/L 2019.02.07 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Vas µg/L < 30 µg/L 200 µg/L 2019.02.07 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Mangán µg/L < 10 µg/L 50 µg/L 2019.02.07 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Zavarosság NTU 0,24 NTU - 2019.02.07 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Vízhőmérséklet °C 17,6 °C - 2019.02.07 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Telepszám 22 °C-on /mL 6 /mL - 2019.02.07 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Escherichia coli szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.07 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Coliformszám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.07 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Szabad aktív klór mg/L 0,18 mg/L - 2019.02.07 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Mért. egys. Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Telepszám 22 °C-on /mL 0 /mL - 2019.02.05 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Escherichia coli szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.05 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Coliformszám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.05 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Szabad aktív klór mg/L 0,21 mg/L - 2019.02.05 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) µS/cm 575 µS/cm 2500 µS/cm 2019.02.05 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. pH 
 

7,58  ≥6,5 és ≤9,5  2019.02.05 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/L O2 0,55 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.02.05 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Ammónium-ion mg/L 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.05 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Nitrit-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.05 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Nitrát-ion mg/L 1,6 mg/L 50 mg/L 2019.02.05 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Vas µg/L < 30 µg/L 200 µg/L 2019.02.05 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Mangán µg/L < 10 µg/L 50 µg/L 2019.02.05 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Zavarosság NTU 0,25 NTU - 2019.02.05 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Vízhőmérséklet °C 16,2 °C - 2019.02.05 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Mért. egys. Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Escherichia coli szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.26 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Telepszám 22 °C-on /mL 5 /mL - 2019.02.26 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Coliformszám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.26 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Szabad aktív klór mg/L 0,11 mg/L - 2019.02.26 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Arzén µg/L 5,45 µg/L 10 µg/L 2019.02.26 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) µS/cm 615 µS/cm 2500 µS/cm 2019.02.26 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. pH 
 

7,33  ≥6,5 és ≤9,5  2019.02.26 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/L O2 0,91 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.02.26 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Ammónium-ion mg/L 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.26 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Nitrit-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.26 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Nitrát-ion mg/L < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.02.26 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Vas µg/L < 30 µg/L 200 µg/L 2019.02.26 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Mangán µg/L < 10 µg/L 50 µg/L 2019.02.26 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Zavarosság NTU 0,21 NTU - 2019.02.26 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Vízhőmérséklet °C 16,5 °C - 2019.02.26 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Nitrát-ion mg/L < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.02.27 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Nitrit-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.27 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Mangán µg/L < 10 µg/L 50 µg/L 2019.02.27 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Ammónium-ion mg/L 0,05 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.27 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Arzén µg/L 4,53 µg/L 10 µg/L 2019.02.27 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Vas µg/L < 30 µg/L 200 µg/L 2019.02.27 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Mért. egys. Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Telepszám 22 °C-on /mL 0 /mL - 2019.02.26 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Escherichia coli szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.26 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Coliformszám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.26 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Szabad aktív klór mg/L < 0,1 mg/L - 2019.02.26 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) µS/cm 494 µS/cm 2500 µS/cm 2019.02.26 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó pH 
 

7,83  ≥6,5 és ≤9,5  2019.02.26 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/L O2 1,02 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.02.26 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Ammónium-ion mg/L 0,08 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.26 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Nitrit-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.26 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Nitrát-ion mg/L 0,9 mg/L 50 mg/L 2019.02.26 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Vas µg/L < 30 µg/L 200 µg/L 2019.02.26 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Mangán µg/L 17 µg/L 50 µg/L 2019.02.26 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Zavarosság NTU 0,27 NTU - 2019.02.26 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Vízhőmérséklet °C 13,7 °C - 2019.02.26 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Mért. egys. Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) µS/cm 840 µS/cm 2500 µS/cm 2019.02.12 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. pH 
 

8,7  ≥6,5 és ≤9,5  2019.02.12 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/L O2 9,2 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.02.12 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Ammónium-ion mg/L 0,4 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.12 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Nitrit-ion mg/L 0,05 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.12 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Nitrát-ion mg/L < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.02.12 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Vas µg/L 150 µg/L 200 µg/L 2019.02.12 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Mangán µg/L 72 µg/L 50 µg/L 2019.02.12 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Zavarosság NTU 0,28 NTU - 2019.02.12 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Vízhőmérséklet °C 17 °C - 2019.02.12 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Telepszám 22 °C-on /mL 780 /mL - 2019.02.12 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Escherichia coli szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.12 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Coliformszám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.12 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Mért. egys. Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Telepszám 22 °C-on /mL 0 /mL - 2019.02.01 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Mangán µg/L 32 µg/L 50 µg/L 2019.02.01 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Arzén µg/L 5,4 µg/L 10 µg/L 2019.02.13 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) µS/cm 660 µS/cm 2500 µS/cm 2019.02.13 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. pH 
 

8,07  ≥6,5 és ≤9,5  2019.02.13 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/L O2 0,92 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.02.13 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Ammónium-ion mg/L 0,24 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.13 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Nitrit-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.13 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Nitrát-ion mg/L < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.02.13 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Vas µg/L < 30 µg/L 200 µg/L 2019.02.13 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Zavarosság NTU 0,41 NTU - 2019.02.13 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Vízhőmérséklet °C 18,4 °C - 2019.02.13 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Telepszám 22 °C-on /mL 975 /mL - 2019.02.13 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Escherichia coli szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.13 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Coliformszám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.13 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Klorit-ion mg/L 0,2 mg/L - 2019.02.13 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Mért. egys. Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Escherichia coli szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.26 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Coliformszám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.26 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Telepszám 22 °C-on /mL 2 /mL - 2019.02.26 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Szabad aktív klór mg/L 0,23 mg/L - 2019.02.26 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Szag 
 

szagtalan  - 2019.02.26 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Szín - színtelen - - 2019.02.26 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Íz - víz ízű - - 2019.02.26 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. pH 
 

7,97  ≥6,5 és ≤9,5  2019.02.26 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) µS/cm 585 µS/cm 2500 µS/cm 2019.02.26 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/L O2 1,91 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.02.26 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Ammónium-ion mg/L 0,13 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.26 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Nitrit-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.26 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Vas µg/L < 30 µg/L 200 µg/L 2019.02.26 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Mangán µg/L 10 µg/L 50 µg/L 2019.02.26 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Zavarosság NTU 0,35 NTU - 2019.02.26 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Nitrát-ion mg/L 5,7 mg/L 50 mg/L 2019.02.26 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Vízhőmérséklet °C 23,9 °C - 2019.02.26 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Kötött aktív klór mg/L 0,14 mg/L 3 mg/L 2019.02.26 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Összes aktív klór mg/L 0,37 mg/L - 2019.02.26 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Mért. egys. Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Telepszám 22 °C-on /mL 11 /mL - 2019.02.19 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Escherichia coli szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.19 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Coliformszám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.19 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Szabad aktív klór mg/L 0,15 mg/L - 2019.02.19 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) µS/cm 448 µS/cm 2500 µS/cm 2019.02.19 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. pH 
 

8,15  ≥6,5 és ≤9,5  2019.02.19 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/L O2 0,31 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.02.19 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Ammónium-ion mg/L 0,45 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.19 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Nitrit-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.19 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Nitrát-ion mg/L < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.02.19 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Vas µg/L 515 µg/L 200 µg/L 2019.02.19 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Mangán µg/L 132 µg/L 50 µg/L 2019.02.19 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Zavarosság NTU 4,86 NTU - 2019.02.19 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Vízhőmérséklet °C 14,7 °C - 2019.02.19 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Mért. egys. Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Arzén µg/L 5,15 µg/L 10 µg/L 2019.02.12 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) µS/cm 399 µS/cm 2500 µS/cm 2019.02.12 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. pH 
 

8,46  ≥6,5 és ≤9,5  2019.02.12 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/L O2 0,31 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.02.12 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Ammónium-ion mg/L 0,13 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.12 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Nitrit-ion mg/L 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.12 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Nitrát-ion mg/L < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.02.12 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Vas µg/L < 30 µg/L 200 µg/L 2019.02.12 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Mangán µg/L 13 µg/L 50 µg/L 2019.02.12 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Zavarosság NTU 0,13 NTU - 2019.02.12 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Telepszám 22 °C-on /mL 195 /mL - 2019.02.12 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Escherichia coli szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.12 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Coliformszám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.12 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Enterococcusok száma /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.12 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Telepszám 37 °C-on /mL 195 /mL - 2019.02.12 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Pseudomonas aeruginosa szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.12 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Clostridium perfringens szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.12 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Arzén µg/L 5,48 µg/L 10 µg/L 2019.02.26 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) µS/cm 368 µS/cm 2500 µS/cm 2019.02.26 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. pH 
 

7,44  ≥6,5 és ≤9,5  2019.02.26 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/L O2 0,75 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.02.26 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Ammónium-ion mg/L 0,13 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.26 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Nitrit-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.26 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Nitrát-ion mg/L < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.02.26 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Vas µg/L < 30 µg/L 200 µg/L 2019.02.26 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Mangán µg/L < 10 µg/L 50 µg/L 2019.02.26 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Zavarosság NTU 0,17 NTU - 2019.02.26 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Mért. egys. Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Telepszám 22 °C-on /mL 27 /mL - 2019.02.19 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Escherichia coli szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.19 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Coliformszám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.19 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Szabad aktív klór mg/L 0,18 mg/L - 2019.02.19 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Arzén µg/L 6,28 µg/L 10 µg/L 2019.02.19 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) µS/cm 328 µS/cm 2500 µS/cm 2019.02.19 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 pH 
 

8,22  ≥6,5 és ≤9,5  2019.02.19 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/L O2 0,16 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.02.19 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Ammónium-ion mg/L 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.19 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Nitrit-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.19 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Nitrát-ion mg/L < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.02.19 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Vas µg/L 30 µg/L 200 µg/L 2019.02.19 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Mangán µg/L 14 µg/L 50 µg/L 2019.02.19 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Zavarosság NTU 0,32 NTU - 2019.02.19 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Vízhőmérséklet °C 15,1 °C - 2019.02.19 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Mért. egys. Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Arzén µg/L 4,15 µg/L 10 µg/L 2019.02.13 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) µS/cm 580 µS/cm 2500 µS/cm 2019.02.13 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. pH 
 

7,53  ≥6,5 és ≤9,5  2019.02.13 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/L O2 0,42 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.02.13 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Ammónium-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.13 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Nitrit-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.13 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Nitrát-ion mg/L < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.02.13 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Vas µg/L < 30 µg/L 200 µg/L 2019.02.13 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Mangán µg/L 26 µg/L 50 µg/L 2019.02.13 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Zavarosság NTU 0,21 NTU - 2019.02.13 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Vízhőmérséklet °C 14,1 °C - 2019.02.13 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Telepszám 22 °C-on /mL 1 /mL - 2019.02.13 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Escherichia coli szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.13 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Coliformszám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.13 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Szabad aktív klór mg/L 0,21 mg/L - 2019.02.13 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Klorát-ion mg/L < 0,1 mg/L - 2019.02.13 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Klorit-ion mg/L < 0,1 mg/L 0,2 mg/L 2019.02.13 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Mért. egys. Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Enterococcusok száma /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.05 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Telepszám 22 °C-on /mL 0 /mL - 2019.02.05 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Telepszám 37 °C-on /mL 2 /mL - 2019.02.05 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Escherichia coli szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.05 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Coliformszám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.05 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Pseudomonas aeruginosa szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.05 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Nitrit-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.05 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Ammónium-ion mg/L 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.05 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Nitrát-ion mg/L 1,8 mg/L 50 mg/L 2019.02.05 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Vas µg/L < 30 µg/L 200 µg/L 2019.02.05 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Mangán µg/L 32 µg/L 50 µg/L 2019.02.05 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Clostridium perfringens szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.05 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Telepszám 22 °C-on /mL 0 /mL - 2019.02.19 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Escherichia coli szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.19 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Coliformszám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.19 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Szabad aktív klór mg/L 0,12 mg/L - 2019.02.19 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) µS/cm 595 µS/cm 2500 µS/cm 2019.02.19 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. pH 
 

8,06  ≥6,5 és ≤9,5  2019.02.19 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/L O2 0,28 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.02.19 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Ammónium-ion mg/L 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.19 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Nitrit-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.19 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Nitrát-ion mg/L 2 mg/L 50 mg/L 2019.02.19 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Vas µg/L < 30 µg/L 200 µg/L 2019.02.19 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Mangán µg/L 48 µg/L 50 µg/L 2019.02.19 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Zavarosság NTU 0,21 NTU - 2019.02.19 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Vízhőmérséklet °C 14,8 °C - 2019.02.19 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Mért. egys. Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Telepszám 22 °C-on /mL 130 /mL - 2019.02.19 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Escherichia coli szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.19 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Coliformszám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.19 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Szabad aktív klór mg/L 0,14 mg/L - 2019.02.19 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) µS/cm 625 µS/cm 2500 µS/cm 2019.02.19 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A pH 
 

7,98  ≥6,5 és ≤9,5  2019.02.19 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/L O2 1,13 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.02.19 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Ammónium-ion mg/L 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.19 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Nitrit-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.19 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Nitrát-ion mg/L < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.02.19 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Vas µg/L < 30 µg/L 200 µg/L 2019.02.19 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Mangán µg/L < 10 µg/L 50 µg/L 2019.02.19 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Zavarosság NTU 0,24 NTU - 2019.02.19 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Vízhőmérséklet °C 17,3 °C - 2019.02.19 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Mért. egys. Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Telepszám 22 °C-on /mL 1 /mL - 2019.02.26 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Escherichia coli szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.26 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Coliformszám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.26 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Szabad aktív klór mg/L < 0,1 mg/L - 2019.02.26 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Arzén µg/L 3,37 µg/L 10 µg/L 2019.02.26 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) µS/cm 620 µS/cm 2500 µS/cm 2019.02.26 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. pH 
 

7,63  ≥6,5 és ≤9,5  2019.02.26 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/L O2 0,73 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.02.26 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Ammónium-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.26 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Nitrit-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.26 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Nitrát-ion mg/L 2,2 mg/L 50 mg/L 2019.02.26 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Vas µg/L < 30 µg/L 200 µg/L 2019.02.26 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Mangán µg/L 18 µg/L 50 µg/L 2019.02.26 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Zavarosság NTU 0,26 NTU - 2019.02.26 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Vízhőmérséklet °C 18,1 °C - 2019.02.26 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Mért. egys. Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) µS/cm 442 µS/cm 2500 µS/cm 2019.02.12 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. pH 
 

7,71  ≥6,5 és ≤9,5  2019.02.12 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/L O2 0,45 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.02.12 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Ammónium-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.12 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Nitrit-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.12 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Nitrát-ion mg/L 0,8 mg/L 50 mg/L 2019.02.12 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Vas µg/L < 30 µg/L 200 µg/L 2019.02.12 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Mangán µg/L 12 µg/L 50 µg/L 2019.02.12 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Zavarosság NTU 0,18 NTU - 2019.02.12 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Vízhőmérséklet °C 15 °C - 2019.02.12 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Telepszám 22 °C-on /mL 4 /mL - 2019.02.12 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Escherichia coli szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.12 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Coliformszám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.12 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Szabad aktív klór mg/L 0,12 mg/L - 2019.02.12 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Kötött aktív klór mg/L < 0,1 mg/L 3 mg/L 2019.02.12 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Összes aktív klór mg/L 0,2 mg/L - 2019.02.12 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Mért. egys. Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) µS/cm 435 µS/cm 2500 µS/cm 2019.02.20 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. pH 
 

7,61  ≥6,5 és ≤9,5  2019.02.20 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/L O2 0,37 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.02.20 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Ammónium-ion mg/L 0,07 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.20 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Nitrit-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.20 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Nitrát-ion mg/L < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.02.20 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Vas µg/L < 30 µg/L 200 µg/L 2019.02.20 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Mangán µg/L < 10 µg/L 50 µg/L 2019.02.20 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Zavarosság NTU 0,18 NTU - 2019.02.20 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Telepszám 22 °C-on /mL 0 /mL - 2019.02.20 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Escherichia coli szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.20 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Coliformszám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.20 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Mért. egys. Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Telepszám 22 °C-on /mL 20 /mL - 2019.02.05 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Escherichia coli szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.05 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Coliformszám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.05 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Szabad aktív klór mg/L < 0,1 mg/L - 2019.02.05 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) µS/cm 540 µS/cm 2500 µS/cm 2019.02.05 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. pH 
 

8,46  ≥6,5 és ≤9,5  2019.02.05 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/L O2 1,54 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.02.05 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Ammónium-ion mg/L 0,17 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.05 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Nitrit-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.05 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Nitrát-ion mg/L < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.02.05 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Vas µg/L < 30 µg/L 200 µg/L 2019.02.05 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Mangán µg/L 19 µg/L 50 µg/L 2019.02.05 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Zavarosság NTU 0,12 NTU - 2019.02.05 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Vízhőmérséklet °C 17,2 °C - 2019.02.05 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Arzén µg/L 8,03 µg/L 10 µg/L 2019.02.05 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Mért. egys. Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Escherichia coli szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.26 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Coliformszám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.26 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Szabad aktív klór mg/L 0,67 mg/L - 2019.02.26 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Arzén µg/L 3,35 µg/L 10 µg/L 2019.02.26 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) µS/cm 635 µS/cm 2500 µS/cm 2019.02.26 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. pH 
 

7,69  ≥6,5 és ≤9,5  2019.02.26 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/L O2 1,9 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.02.26 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Ammónium-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.26 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Nitrit-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.26 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Nitrát-ion mg/L 7,3 mg/L 50 mg/L 2019.02.26 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Telepszám 22 °C-on /mL 1 /mL - 2019.02.26 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Vas µg/L < 30 µg/L 200 µg/L 2019.02.26 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Mangán µg/L 26 µg/L 50 µg/L 2019.02.26 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Zavarosság NTU 0,41 NTU - 2019.02.26 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Vízhőmérséklet °C 17,7 °C - 2019.02.26 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Mért. egys. Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Arzén µg/L 1,86 µg/L 10 µg/L 2019.02.07 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) µS/cm 595 µS/cm 2500 µS/cm 2019.02.07 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. pH 
 

7,26  ≥6,5 és ≤9,5  2019.02.07 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/L O2 1,63 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.02.07 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Ammónium-ion mg/L 0,96 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.07 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Nitrit-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.07 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Nitrát-ion mg/L < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.02.07 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Vas µg/L < 30 µg/L 200 µg/L 2019.02.07 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Mangán µg/L 21 µg/L 50 µg/L 2019.02.07 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Zavarosság NTU 0,19 NTU - 2019.02.07 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Vízhőmérséklet °C 13,2 °C - 2019.02.07 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Telepszám 22 °C-on /mL 1 /mL - 2019.02.07 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Escherichia coli szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.07 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Coliformszám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.07 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Szabad aktív klór mg/L 0,11 mg/L - 2019.02.07 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Mért. egys. Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Escherichia coli szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.07 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) µS/cm 600 µS/cm 2500 µS/cm 2019.02.07 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. pH 
 

8,15  ≥6,5 és ≤9,5  2019.02.07 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/L O2 1,03 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.02.07 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Ammónium-ion mg/L 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.07 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Nitrit-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.07 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Nitrát-ion mg/L < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.02.07 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Vas µg/L 37 µg/L 200 µg/L 2019.02.07 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Mangán µg/L < 10 µg/L 50 µg/L 2019.02.07 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Zavarosság NTU 0,17 NTU - 2019.02.07 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Vízhőmérséklet °C 19,2 °C - 2019.02.07 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Coliformszám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.07 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Telepszám 22 °C-on /mL 0 /mL - 2019.02.07 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Arzén µg/L 6,68 µg/L 10 µg/L 2019.02.07 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Mért. egys. Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Telepszám 22 °C-on /mL 195 /mL - 2019.02.20 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Telepszám 37 °C-on /mL 31 /mL - 2019.02.20 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Escherichia coli szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.20 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Coliformszám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.20 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Escherichia coli szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.20 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Mért. egys. Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Telepszám 22 °C-on /mL 0 /mL - 2019.02.19 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Escherichia coli szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.19 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Coliformszám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.19 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Szabad aktív klór mg/L 0,15 mg/L - 2019.02.19 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) µS/cm 585 µS/cm 2500 µS/cm 2019.02.19 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. pH 
 

7,78  ≥6,5 és ≤9,5  2019.02.19 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/L O2 0,28 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.02.19 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Ammónium-ion mg/L 0,29 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.19 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Nitrit-ion mg/L 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.19 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Nitrát-ion mg/L 0,8 mg/L 50 mg/L 2019.02.19 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Vas µg/L < 30 µg/L 200 µg/L 2019.02.19 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Mangán µg/L 43 µg/L 50 µg/L 2019.02.19 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Zavarosság NTU 0,17 NTU - 2019.02.19 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Vízhőmérséklet °C 17,3 °C - 2019.02.19 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Mért. egys. Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Telepszám 22 °C-on /mL 0 /mL - 2019.02.05 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Escherichia coli szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.05 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Coliformszám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.05 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Arzén µg/L 3,25 µg/L 10 µg/L 2019.02.05 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) µS/cm 815 µS/cm 2500 µS/cm 2019.02.05 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. pH 
 

8,01  ≥6,5 és ≤9,5  2019.02.05 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/L O2 0,16 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.02.05 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Ammónium-ion mg/L 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.05 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Nitrit-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.05 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Nitrát-ion mg/L 1,9 mg/L 50 mg/L 2019.02.05 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Vas µg/L < 30 µg/L 200 µg/L 2019.02.05 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Mangán µg/L < 10 µg/L 50 µg/L 2019.02.05 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Zavarosság NTU 0,19 NTU - 2019.02.05 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Vízhőmérséklet °C 18,6 °C - 2019.02.05 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Peroxid µg/L 0 µg/L - 2019.02.05 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Mért. egys. Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Escherichia coli szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.19 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Coliformszám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.19 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Szabad aktív klór mg/L 0,34 mg/L - 2019.02.19 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) µS/cm 600 µS/cm 2500 µS/cm 2019.02.19 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. pH 
 

7,86  ≥6,5 és ≤9,5  2019.02.19 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/L O2 0,16 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.02.19 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Telepszám 22 °C-on /mL 0 /mL - 2019.02.19 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Ammónium-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.19 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Nitrit-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.19 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Nitrát-ion mg/L 1,8 mg/L 50 mg/L 2019.02.19 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Vas µg/L < 30 µg/L 200 µg/L 2019.02.19 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Mangán µg/L < 10 µg/L 50 µg/L 2019.02.19 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Zavarosság NTU 0,16 NTU - 2019.02.19 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Vízhőmérséklet °C 18,9 °C - 2019.02.19 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Mért. egys. Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Arzén µg/L 5,11 µg/L 10 µg/L 2019.02.12 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) µS/cm 462 µS/cm 2500 µS/cm 2019.02.12 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. pH 
 

8,03  ≥6,5 és ≤9,5  2019.02.12 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/L O2 0,38 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.02.12 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Ammónium-ion mg/L 0,17 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.12 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Nitrit-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.12 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Nitrát-ion mg/L < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.02.12 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Vas µg/L 299 µg/L 200 µg/L 2019.02.12 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Mangán µg/L 339 µg/L 50 µg/L 2019.02.12 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Zavarosság NTU 1,44 NTU - 2019.02.12 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Vízhőmérséklet °C 14,3 °C - 2019.02.12 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Telepszám 22 °C-on /mL 1 /mL - 2019.02.12 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Escherichia coli szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.12 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Coliformszám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.12 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Szabad aktív klór mg/L 0,14 mg/L - 2019.02.12 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Kötött aktív klór mg/L 0,12 mg/L 3 mg/L 2019.02.12 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Összes aktív klór mg/L 0,26 mg/L - 2019.02.12 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Mért. egys. Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Escherichia coli szám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.05 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Telepszám 22 °C-on /mL 0 /mL - 2019.02.05 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Coliformszám /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.02.05 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Szabad aktív klór mg/L 0,11 mg/L - 2019.02.05 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) µS/cm 600 µS/cm 2500 µS/cm 2019.02.05 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. pH 
 

7,68  ≥6,5 és ≤9,5  2019.02.05 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) mg/L O2 0,75 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.02.05 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Ammónium-ion mg/L 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.05 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Nitrit-ion mg/L < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.02.05 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Nitrát-ion mg/L < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.02.05 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Vas µg/L < 30 µg/L 200 µg/L 2019.02.05 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Mangán µg/L 13 µg/L 50 µg/L 2019.02.05 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Zavarosság NTU 0,22 NTU - 2019.02.05 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Vízhőmérséklet °C 14,2 °C - 2019.02.05 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Arzén µg/L 2,07 µg/L 10 µg/L 2019.02.05 

 



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Telepszám 22 °C-on 45 /mL - 2019.03.05 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.05 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.05 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.03.05 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Nitrát-ion 0,9 mg/L 50 mg/L 2019.03.05 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Ammónium-ion 0,06 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.05 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Arzén 10 µg/L 10 µg/L 2019.03.05 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.05 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.03.05 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 560 µS/cm 2500 µS/cm 2019.03.05 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Vízhőmérséklet 22,3 °C - 2019.03.05 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Mangán 14 µg/L 50 µg/L 2019.03.05 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. pH 8,5  ≥6,5 és ≤9,5  2019.03.05 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Zavarosság 0,24 NTU - 2019.03.05 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,8 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.03.05 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Ammónium-ion 0,06 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.19 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.19 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Nitrát-ion 0,8 mg/L 50 mg/L 2019.03.19 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Vas 141 µg/L 200 µg/L 2019.03.19 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Mangán 40 µg/L 50 µg/L 2019.03.19 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Arzén 2,7 µg/L 10 µg/L 2019.03.19 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.12 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.12 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Telepszám 22 °C-on 195 /mL - 2019.03.12 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Szabad aktív klór 0,13 mg/L - 2019.03.12 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Arzén 6,62 µg/L 10 µg/L 2019.03.12 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 555 µS/cm 2500 µS/cm 2019.03.12 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. pH 8,15  ≥6,5 és ≤9,5  2019.03.12 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,34 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.03.12 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Ammónium-ion 0,05 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.12 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.12 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Nitrát-ion 1,9 mg/L 50 mg/L 2019.03.12 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.03.12 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Mangán 13 µg/L 50 µg/L 2019.03.12 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Zavarosság 0,21 NTU - 2019.03.12 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Vízhőmérséklet 24,3 °C - 2019.03.12 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Ammónium-ion 0,07 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.20 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.20 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.03.20 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.03.20 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Mangán 43 µg/L 50 µg/L 2019.03.20 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Telepszám 22 °C-on 13 /mL - 2019.03.20 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.20 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.20 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Telepszám 37 °C-on 0 /mL - 2019.03.20 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.20 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.20 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.20 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Telepszám 22 °C-on 12 /mL - 2019.03.14 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Telepszám 37 °C-on 5 /mL - 2019.03.14 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.14 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.14 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.14 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.14 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Szabad aktív klór 0,87 mg/L - 2019.03.14 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Kötött aktív klór 0,27 mg/L 3 mg/L 2019.03.14 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Összes aktív klór 1,14 mg/L - 2019.03.14 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.14 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Szag szagtalan  - 2019.03.14 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Szín színtelen - - 2019.03.14 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Íz víz ízű - - 2019.03.14 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. pH 8,19  ≥6,5 és ≤9,5  2019.03.14 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 625 µS/cm 2500 µS/cm 2019.03.14 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,42 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.03.14 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Ammónium-ion 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.14 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.14 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Vas 47 µg/L 200 µg/L 2019.03.14 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.03.14 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Zavarosság 0,32 NTU - 2019.03.14 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.03.14 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Arzén 8,06 µg/L 10 µg/L 2019.03.14 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Vízhőmérséklet 26,3 °C - 2019.03.14 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Telepszám 22 °C-on 102 /mL - 2019.03.19 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.19 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.19 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Szabad aktív klór 0,17 mg/L - 2019.03.19 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 605 µS/cm 2500 µS/cm 2019.03.19 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. pH 8,07  ≥6,5 és ≤9,5  2019.03.19 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,11 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.03.19 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Ammónium-ion 0,16 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.19 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.19 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Nitrát-ion 4,1 mg/L 50 mg/L 2019.03.19 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.03.19 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.03.19 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Zavarosság 0,44 NTU - 2019.03.19 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Vízhőmérséklet 21 °C - 2019.03.19 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.03.14 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.14 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.14 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Szabad aktív klór 0,21 mg/L - 2019.03.14 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 645 µS/cm 2500 µS/cm 2019.03.14 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. pH 7,73  ≥6,5 és ≤9,5  2019.03.14 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,02 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.03.14 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Ammónium-ion 0,07 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.14 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.14 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Nitrát-ion 4,4 mg/L 50 mg/L 2019.03.14 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.03.14 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Mangán 10 µg/L 50 µg/L 2019.03.14 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Zavarosság 0,35 NTU - 2019.03.14 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Vízhőmérséklet 17,3 °C - 2019.03.14 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Szabad aktív klór 0,16 mg/L - 2019.03.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.03.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Arzén 2,27 µg/L 10 µg/L 2019.03.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 585 µS/cm 2500 µS/cm 2019.03.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. pH 7,87  ≥6,5 és ≤9,5  2019.03.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,41 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.03.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Ammónium-ion 0,06 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Nitrát-ion 1,6 mg/L 50 mg/L 2019.03.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Vas 43 µg/L 200 µg/L 2019.03.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Mangán 25 µg/L 50 µg/L 2019.03.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Zavarosság 0,39 NTU - 2019.03.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Vízhőmérséklet 18,6 °C - 2019.03.19 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Telepszám 22 °C-on 68 /mL - 2019.03.19 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.19 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.19 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Szabad aktív klór 0,21 mg/L - 2019.03.19 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Arzén 5,25 µg/L 10 µg/L 2019.03.19 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 545 µS/cm 2500 µS/cm 2019.03.19 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. pH 7,76  ≥6,5 és ≤9,5  2019.03.19 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,86 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.03.19 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Ammónium-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.19 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.19 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Nitrát-ion 4,4 mg/L 50 mg/L 2019.03.19 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.03.19 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.03.19 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Zavarosság 0,42 NTU - 2019.03.19 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Vízhőmérséklet 19,2 °C - 2019.03.19 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Telepszám 22 °C-on 5 /mL - 2019.03.14 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.14 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.14 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Szabad aktív klór 0,13 mg/L - 2019.03.14 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 580 µS/cm 2500 µS/cm 2019.03.14 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. pH 7,94  ≥6,5 és ≤9,5  2019.03.14 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,09 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.03.14 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Ammónium-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.14 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.14 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Nitrát-ion 5 mg/L 50 mg/L 2019.03.14 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.03.14 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.03.14 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Zavarosság 0,27 NTU - 2019.03.14 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Vízhőmérséklet 17,6 °C - 2019.03.14 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.03.05 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.05 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.05 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Szabad aktív klór 0,16 mg/L - 2019.03.05 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 580 µS/cm 2500 µS/cm 2019.03.05 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. pH 8,12  ≥6,5 és ≤9,5  2019.03.05 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,42 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.03.05 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Ammónium-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.05 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.05 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Nitrát-ion 1,6 mg/L 50 mg/L 2019.03.05 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.03.05 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Mangán 11 µg/L 50 µg/L 2019.03.05 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Zavarosság 0,21 NTU - 2019.03.05 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Vízhőmérséklet 17,2 °C - 2019.03.05 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.21 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Telepszám 22 °C-on 3 /mL - 2019.03.21 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.21 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Szabad aktív klór 0,26 mg/L - 2019.03.21 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Arzén 5,48 µg/L 10 µg/L 2019.03.21 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 610 µS/cm 2500 µS/cm 2019.03.21 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. pH 7,05  ≥6,5 és ≤9,5  2019.03.21 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,26 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.03.21 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Ammónium-ion 0,06 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.21 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.21 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.03.21 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.03.21 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Mangán 10 µg/L 50 µg/L 2019.03.21 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Zavarosság 0,44 NTU - 2019.03.21 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Vízhőmérséklet 17,7 °C - 2019.03.21 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Nitrát-ion 1,1 mg/L 50 mg/L 2019.03.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.03.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Ammónium-ion 0,09 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.03.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Telepszám 22 °C-on 5 /mL - 2019.03.21 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.21 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.21 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.03.21 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 565 µS/cm 2500 µS/cm 2019.03.21 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó pH 8,04  ≥6,5 és ≤9,5  2019.03.21 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,37 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.03.21 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Ammónium-ion 0,09 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.21 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.21 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Nitrát-ion 1,2 mg/L 50 mg/L 2019.03.21 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.03.21 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.03.21 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Zavarosság 0,44 NTU - 2019.03.21 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Vízhőmérséklet 14,1 °C - 2019.03.21 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Telepszám 22 °C-on 130 /mL - 2019.03.05 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.05 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.05 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Arzén 5,04 µg/L 10 µg/L 2019.03.05 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 655 µS/cm 2500 µS/cm 2019.03.05 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. pH 8,13  ≥6,5 és ≤9,5  2019.03.05 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,08 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.03.05 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Ammónium-ion 0,3 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.05 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.05 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.03.05 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Vas 40 µg/L 200 µg/L 2019.03.05 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Mangán 41 µg/L 50 µg/L 2019.03.05 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Zavarosság 0,3 NTU - 2019.03.05 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Vízhőmérséklet 21,7 °C - 2019.03.05 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Klorit-ion 0,19 mg/L 0,2 mg/L 2019.03.05 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Telepszám 22 °C-on 455 /mL - 2019.03.21 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.21 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.21 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.03.21 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 585 µS/cm 2500 µS/cm 2019.03.21 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. pH 7,88  ≥6,5 és ≤9,5  2019.03.21 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,21 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.03.21 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Ammónium-ion 0,24 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.21 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.21 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Nitrát-ion 5,5 mg/L 50 mg/L 2019.03.21 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Vas 38 µg/L 200 µg/L 2019.03.21 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Mangán 11 µg/L 50 µg/L 2019.03.21 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Zavarosság 0,32 NTU - 2019.03.21 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Vízhőmérséklet 24 °C - 2019.03.21 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,45 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.03.12 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Ammónium-ion 0,17 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.12 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Telepszám 22 °C-on 6 /mL - 2019.03.12 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.12 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.12 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Szabad aktív klór 0,11 mg/L - 2019.03.12 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Arzén 6,85 µg/L 10 µg/L 2019.03.12 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 407 µS/cm 2500 µS/cm 2019.03.12 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. pH 8,03  ≥6,5 és ≤9,5  2019.03.12 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.12 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.03.12 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.03.12 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Mangán 14 µg/L 50 µg/L 2019.03.12 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Zavarosság 0,2 NTU - 2019.03.12 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Vízhőmérséklet 17,3 °C - 2019.03.12 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Telepszám 22 °C-on 27 /mL - 2019.03.12 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.12 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.12 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Szabad aktív klór 0,18 mg/L - 2019.03.12 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Arzén 6,1 µg/L 10 µg/L 2019.03.12 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 326 µS/cm 2500 µS/cm 2019.03.12 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 pH 8,03  ≥6,5 és ≤9,5  2019.03.12 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,4 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.03.12 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Ammónium-ion 0,06 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.12 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.12 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.03.12 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.03.12 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Mangán 14 µg/L 50 µg/L 2019.03.12 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Zavarosság 0,69 NTU - 2019.03.12 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Vízhőmérséklet 15,5 °C - 2019.03.12 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.05 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.05 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Szabad aktív klór 0,21 mg/L - 2019.03.05 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.03.05 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Arzén 4,01 µg/L 10 µg/L 2019.03.05 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 595 µS/cm 2500 µS/cm 2019.03.05 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. pH 7,58  ≥6,5 és ≤9,5  2019.03.05 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,54 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.03.05 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Ammónium-ion 0,05 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.05 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.05 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.03.05 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.03.05 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Mangán 17 µg/L 50 µg/L 2019.03.05 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Zavarosság 0,19 NTU - 2019.03.05 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Vízhőmérséklet 15 °C - 2019.03.05 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Klorit-ion < 0,1 mg/L 0,2 mg/L 2019.03.05 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Telepszám 22 °C-on 5 /mL - 2019.03.05 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.05 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.05 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Szabad aktív klór 0,13 mg/L - 2019.03.05 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 1240 µS/cm 2500 µS/cm 2019.03.05 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,08 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.03.05 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Ammónium-ion 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.05 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.05 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Nitrát-ion 13,8 mg/L 50 mg/L 2019.03.05 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.03.05 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.03.05 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Zavarosság 0,2 NTU - 2019.03.05 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Vízhőmérséklet 9,6 °C - 2019.03.05 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.03.12 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.12 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.12 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.03.12 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 595 µS/cm 2500 µS/cm 2019.03.12 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. pH 8,22  ≥6,5 és ≤9,5  2019.03.12 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,39 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.03.12 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Ammónium-ion 0,05 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.12 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.12 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Nitrát-ion 1,8 mg/L 50 mg/L 2019.03.12 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.03.12 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Mangán 46 µg/L 50 µg/L 2019.03.12 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Zavarosság 0,23 NTU - 2019.03.12 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Vízhőmérséklet 21,6 °C - 2019.03.12 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.19 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Telepszám 22 °C-on 1625 /mL - 2019.03.19 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.19 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Szabad aktív klór 0,1 mg/L - 2019.03.19 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 610 µS/cm 2500 µS/cm 2019.03.19 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A pH 7,92  ≥6,5 és ≤9,5  2019.03.19 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,96 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.03.19 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.19 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.03.19 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.03.19 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.03.19 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Zavarosság 0,56 NTU - 2019.03.19 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Vízhőmérséklet 17,7 °C - 2019.03.19 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Ammónium-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.25 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.25 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.03.25 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Telepszám 22 °C-on 3 /mL - 2019.03.25 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Telepszám 22 °C-on 1 /mL - 2019.03.21 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.21 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.21 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.03.21 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Arzén 3,54 µg/L 10 µg/L 2019.03.21 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 620 µS/cm 2500 µS/cm 2019.03.21 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. pH 7,89  ≥6,5 és ≤9,5  2019.03.21 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,34 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.03.21 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Ammónium-ion 0,06 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.21 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.21 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Nitrát-ion 2,4 mg/L 50 mg/L 2019.03.21 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.03.21 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Mangán 10 µg/L 50 µg/L 2019.03.21 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Zavarosság 0,26 NTU - 2019.03.21 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Vízhőmérséklet 18,7 °C - 2019.03.21 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.27 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.03.27 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Telepszám 37 °C-on 0 /mL - 2019.03.27 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.27 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.27 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.27 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.27 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 435 µS/cm 2500 µS/cm 2019.03.28 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. pH 8,01  ≥6,5 és ≤9,5  2019.03.28 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,28 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.03.28 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Ammónium-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.28 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.28 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.03.28 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.03.28 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.03.28 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Zavarosság 0,3 NTU - 2019.03.28 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Vízhőmérséklet 17,2 °C - 2019.03.28 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Telepszám 22 °C-on 1 /mL - 2019.03.28 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.28 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.28 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Szabad aktív klór 0,23 mg/L - 2019.03.28 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Kötött aktív klór < 0,1 mg/L 3 mg/L 2019.03.28 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Összes aktív klór 0,3 mg/L - 2019.03.28 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Telepszám 37 °C-on 0 /mL - 2019.03.27 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.27 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.27 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.03.27 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.27 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.27 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.27 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.03.19 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.19 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.19 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Szabad aktív klór 0,25 mg/L - 2019.03.19 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Arzén 4,1 µg/L 10 µg/L 2019.03.19 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 640 µS/cm 2500 µS/cm 2019.03.19 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. pH 7,94  ≥6,5 és ≤9,5  2019.03.19 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,16 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.03.19 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Ammónium-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.19 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.19 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Nitrát-ion 7,5 mg/L 50 mg/L 2019.03.19 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.03.19 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Mangán 23 µg/L 50 µg/L 2019.03.19 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Zavarosság 0,49 NTU - 2019.03.19 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Vízhőmérséklet 18,5 °C - 2019.03.19 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Arzén 4,25 µg/L 10 µg/L 2019.03.26 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 630 µS/cm 2500 µS/cm 2019.03.26 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. pH 7,67  ≥6,5 és ≤9,5  2019.03.26 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,79 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.03.26 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Ammónium-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.26 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.26 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Nitrát-ion 7,4 mg/L 50 mg/L 2019.03.26 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.03.26 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Mangán 18 µg/L 50 µg/L 2019.03.26 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Zavarosság 0,25 NTU - 2019.03.26 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.03.26 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Telepszám 37 °C-on 4 /mL - 2019.03.26 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.26 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.26 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.26 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.26 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.26 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.03.14 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.14 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.14 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Arzén 1,72 µg/L 10 µg/L 2019.03.14 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 605 µS/cm 2500 µS/cm 2019.03.14 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. pH 7,38  ≥6,5 és ≤9,5  2019.03.14 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,7 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.03.14 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Ammónium-ion 0,96 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.14 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.14 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.03.14 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.03.14 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Mangán 25 µg/L 50 µg/L 2019.03.14 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Zavarosság 0,28 NTU - 2019.03.14 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Vízhőmérséklet 14,4 °C - 2019.03.14 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Arzén 4,83 µg/L 10 µg/L 2019.03.28 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 565 µS/cm 2500 µS/cm 2019.03.28 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. pH 8,75  ≥6,5 és ≤9,5  2019.03.28 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,61 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.03.28 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Ammónium-ion 0,06 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.28 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Nitrit-ion 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.28 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.03.28 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.03.28 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.03.28 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Zavarosság 0,32 NTU - 2019.03.28 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Vízhőmérséklet 20,6 °C - 2019.03.28 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Telepszám 22 °C-on 650 /mL - 2019.03.28 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.28 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.28 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.03.28 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Telepszám 22 °C-on 130 /mL - 2019.03.05 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.05 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Arzén 7,34 µg/L 10 µg/L 2019.03.05 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 860 µS/cm 2500 µS/cm 2019.03.05 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. pH 8,36  ≥6,5 és ≤9,5  2019.03.05 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 10,9 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.03.05 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Ammónium-ion 0,69 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.05 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.05 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.03.05 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Vas 54 µg/L 200 µg/L 2019.03.05 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Zavarosság 0,16 NTU - 2019.03.05 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Vízhőmérséklet 23,1 °C - 2019.03.05 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Telepszám 22 °C-on 325 /mL - 2019.03.13 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Telepszám 37 °C-on 520 /mL - 2019.03.13 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.13 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.13 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.13 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.13 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.13 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Telepszám 22 °C-on 195 /mL - 2019.03.19 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.19 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.19 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Szabad aktív klór 0,12 mg/L - 2019.03.19 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 585 µS/cm 2500 µS/cm 2019.03.19 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. pH 7,92  ≥6,5 és ≤9,5  2019.03.19 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,41 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.03.19 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Ammónium-ion 0,38 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.19 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Nitrit-ion 0,07 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.19 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.03.19 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.03.19 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Zavarosság 0,54 NTU - 2019.03.19 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Vízhőmérséklet 17,6 °C - 2019.03.19 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.03.25 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Telepszám 22 °C-on 6 /mL - 2019.03.05 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.05 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.05 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 830 µS/cm 2500 µS/cm 2019.03.05 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. pH 8,23  ≥6,5 és ≤9,5  2019.03.05 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,34 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.03.05 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Ammónium-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.05 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.05 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Nitrát-ion 2,1 mg/L 50 mg/L 2019.03.05 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Vas 30 µg/L 200 µg/L 2019.03.05 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.03.05 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Zavarosság 0,24 NTU - 2019.03.05 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Vízhőmérséklet 20 °C - 2019.03.05 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Peroxid 0 µg/L - 2019.03.05 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Arzén 2,7 µg/L 10 µg/L 2019.03.05 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Telepszám 22 °C-on 1 /mL - 2019.03.19 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.19 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.19 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Szabad aktív klór 0,16 mg/L - 2019.03.19 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 585 µS/cm 2500 µS/cm 2019.03.19 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. pH 7,72  ≥6,5 és ≤9,5  2019.03.19 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,22 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.03.19 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Ammónium-ion 0,05 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.19 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.19 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Nitrát-ion 1,9 mg/L 50 mg/L 2019.03.19 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.03.19 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Mangán 11 µg/L 50 µg/L 2019.03.19 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Zavarosság 0,51 NTU - 2019.03.19 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Vízhőmérséklet 19,3 °C - 2019.03.19 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 

201/2001 rendelet 
szerint 

Mintavét.dát. 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Arzén 4,29 µg/L 10 µg/L 2019.03.28 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 585 µS/cm 2500 µS/cm 2019.03.28 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. pH 8,21  ≥6,5 és ≤9,5  2019.03.28 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,03 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.03.28 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Ammónium-ion 0,06 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.28 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.03.28 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.03.28 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.03.28 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Mangán 14 µg/L 50 µg/L 2019.03.28 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Zavarosság 0,29 NTU - 2019.03.28 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Vízhőmérséklet 14 °C - 2019.03.28 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Telepszám 22 °C-on 20 /mL - 2019.03.28 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.28 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.03.28 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.03.28 
 



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Arzén 4,35 µg/L 10 µg/L 2019.04.01 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 580 µS/cm 2500 µS/cm 2019.04.01 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. pH 8,18  ≥6,5 és ≤9,5  2019.04.01 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,2 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.04.01 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Ammónium-ion 0,13 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.01 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.01 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Nitrát-ion 0,8 mg/L 50 mg/L 2019.04.01 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.04.01 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Mangán 19 µg/L 50 µg/L 2019.04.01 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Zavarosság 0,19 NTU - 2019.04.01 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Telepszám 22 °C-on 195 /mL - 2019.04.01 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Telepszám 37 °C-on 520 /mL - 2019.04.01 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.01 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.01 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.01 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.01 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.01 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Telepszám 22 °C-on 650 /mL - 2019.04.09 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.09 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.09 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.04.09 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Arzén 1,52 µg/L 10 µg/L 2019.04.09 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 590 µS/cm 2500 µS/cm 2019.04.09 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. pH 8,27  ≥6,5 és ≤9,5  2019.04.09 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,39 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.04.09 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Ammónium-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.09 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.09 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Nitrát-ion 0,9 mg/L 50 mg/L 2019.04.09 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.04.09 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Mangán 41 µg/L 50 µg/L 2019.04.09 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Zavarosság 0,14 NTU - 2019.04.09 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Vízhőmérséklet 24 °C - 2019.04.09 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Telepszám 22 °C-on 2 /mL - 2019.04.11 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.11 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.11 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Szabad aktív klór 0,16 mg/L - 2019.04.11 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Arzén 7 µg/L 10 µg/L 2019.04.11 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 505 µS/cm 2500 µS/cm 2019.04.11 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. pH 7,98  ≥6,5 és ≤9,5  2019.04.11 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,56 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.04.11 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Ammónium-ion 0,07 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.11 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.11 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Nitrát-ion 1,7 mg/L 50 mg/L 2019.04.11 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.04.11 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.04.11 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Zavarosság 0,11 NTU - 2019.04.11 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Vízhőmérséklet 24 °C - 2019.04.11 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Telepszám 22 °C-on 1 /mL - 2019.04.11 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.11 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.11 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Szabad aktív klór 0,12 mg/L - 2019.04.11 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 625 µS/cm 2500 µS/cm 2019.04.11 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. pH 7,53  ≥6,5 és ≤9,5  2019.04.11 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) < 0,10 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.04.11 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Ammónium-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.11 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.11 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.04.11 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.04.11 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Mangán 12 µg/L 50 µg/L 2019.04.11 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Zavarosság 0,15 NTU - 2019.04.11 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Vízhőmérséklet 16,8 °C - 2019.04.11 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Ammónium-ion 0,07 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.01 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.01 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.04.01 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.04.01 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.04.01 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Arzén 7,42 µg/L 10 µg/L 2019.04.01 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Telepszám 22 °C-on 2 /mL - 2019.04.16 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.16 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.16 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Szabad aktív klór 0,41 mg/L - 2019.04.16 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Kötött aktív klór 0,12 mg/L 3 mg/L 2019.04.16 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Összes aktív klór 0,53 mg/L - 2019.04.16 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Arzén 9,37 µg/L 10 µg/L 2019.04.16 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 635 µS/cm 2500 µS/cm 2019.04.16 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. pH 8,4  ≥6,5 és ≤9,5  2019.04.16 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,42 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.04.16 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Ammónium-ion 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.16 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.16 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.04.16 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.04.16 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Mangán 17 µg/L 50 µg/L 2019.04.16 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Zavarosság 0,18 NTU - 2019.04.16 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Vízhőmérséklet 22,8 °C - 2019.04.16 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Ammónium-ion 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.29 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.29 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.04.29 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.04.29 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Mangán 21 µg/L 50 µg/L 2019.04.29 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Arzén 7,8 µg/L 10 µg/L 2019.04.29 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.04.29 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.29 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.29 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Telepszám 37 °C-on 1 /mL - 2019.04.29 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.29 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.29 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.29 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 565 µS/cm 2500 µS/cm 2019.04.18 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. pH 7,93  ≥6,5 és ≤9,5  2019.04.18 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,13 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.04.18 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Ammónium-ion 0,17 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.18 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Nitrit-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.18 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Nitrát-ion 3,9 mg/L 50 mg/L 2019.04.18 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.04.18 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Mangán 14 µg/L 50 µg/L 2019.04.18 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Zavarosság 0,13 NTU - 2019.04.18 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Vízhőmérséklet 21,4 °C - 2019.04.18 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Telepszám 22 °C-on 32 /mL - 2019.04.18 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.18 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.18 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Szabad aktív klór 0,22 mg/L - 2019.04.18 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Telepszám 22 °C-on 3 /mL - 2019.04.16 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.16 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.16 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Szabad aktív klór 0,13 mg/L - 2019.04.16 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 575 µS/cm 2500 µS/cm 2019.04.16 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. pH 8,33  ≥6,5 és ≤9,5  2019.04.16 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,87 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.04.16 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Ammónium-ion 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.16 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.16 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Nitrát-ion 4,4 mg/L 50 mg/L 2019.04.16 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.04.16 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Mangán 17 µg/L 50 µg/L 2019.04.16 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Zavarosság 0,35 NTU - 2019.04.16 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Vízhőmérséklet 16,4 °C - 2019.04.16 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.04.05 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.05 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Mangán 50 µg/L 50 µg/L 2019.04.05 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Ammónium-ion 0,23 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.05 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Arzén 8,86 µg/L 10 µg/L 2019.04.05 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Vas 140 µg/L 200 µg/L 2019.04.05 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Arzén 6,15 µg/L 10 µg/L 2019.04.29 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 555 µS/cm 2500 µS/cm 2019.04.29 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. pH 7,89  ≥6,5 és ≤9,5  2019.04.29 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,64 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.04.29 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Ammónium-ion 0,17 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.29 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.29 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.04.29 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Zavarosság 0,23 NTU - 2019.04.29 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Vízhőmérséklet 19,3 °C - 2019.04.29 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Telepszám 22 °C-on 25 /mL - 2019.04.29 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Telepszám 37 °C-on 44 /mL - 2019.04.29 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.29 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.29 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.29 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.29 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.29 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Mangán 35 µg/L 50 µg/L 2019.04.18 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Arzén 2,69 µg/L 10 µg/L 2019.04.18 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 585 µS/cm 2500 µS/cm 2019.04.18 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. pH 7,83  ≥6,5 és ≤9,5  2019.04.18 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,56 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.04.18 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Ammónium-ion 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.18 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.18 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Nitrát-ion 1,7 mg/L 50 mg/L 2019.04.18 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Vas 49 µg/L 200 µg/L 2019.04.18 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Zavarosság 0,19 NTU - 2019.04.18 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Vízhőmérséklet 19,2 °C - 2019.04.18 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Telepszám 22 °C-on 1 /mL - 2019.04.18 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.18 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.18 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Szabad aktív klór 0,21 mg/L - 2019.04.18 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Telepszám 22 °C-on 42 /mL - 2019.04.04 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.04 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.04 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.04.04 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Arzén 5,42 µg/L 10 µg/L 2019.04.04 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 540 µS/cm 2500 µS/cm 2019.04.04 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. pH 7,65  ≥6,5 és ≤9,5  2019.04.04 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,08 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.04.04 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Ammónium-ion 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.04 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.04 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Nitrát-ion 4,5 mg/L 50 mg/L 2019.04.04 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.04.04 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.04.04 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Zavarosság 0,14 NTU - 2019.04.04 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Vízhőmérséklet 19,1 °C - 2019.04.04 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Telepszám 22 °C-on 6 /mL - 2019.04.16 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.16 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.16 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Szabad aktív klór 0,22 mg/L - 2019.04.16 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 570 µS/cm 2500 µS/cm 2019.04.16 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. pH 8,31  ≥6,5 és ≤9,5  2019.04.16 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,26 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.04.16 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Ammónium-ion 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.16 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.16 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Nitrát-ion 5,2 mg/L 50 mg/L 2019.04.16 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.04.16 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Mangán 16 µg/L 50 µg/L 2019.04.16 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Zavarosság 0,31 NTU - 2019.04.16 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Vízhőmérséklet 18,3 °C - 2019.04.16 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Telepszám 22 °C-on 260 /mL - 2019.04.09 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.09 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.09 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.04.09 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 570 µS/cm 2500 µS/cm 2019.04.09 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. pH 8,21  ≥6,5 és ≤9,5  2019.04.09 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,43 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.04.09 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Ammónium-ion 0,05 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.09 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.09 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Nitrát-ion 1,7 mg/L 50 mg/L 2019.04.09 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.04.09 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Mangán 11 µg/L 50 µg/L 2019.04.09 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Zavarosság 0,12 NTU - 2019.04.09 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Vízhőmérséklet 17,3 °C - 2019.04.09 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Arzén 5,42 µg/L 10 µg/L 2019.04.18 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 605 µS/cm 2500 µS/cm 2019.04.18 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. pH 7,87  ≥6,5 és ≤9,5  2019.04.18 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,65 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.04.18 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Ammónium-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.18 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.18 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.04.18 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.04.18 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Mangán 14 µg/L 50 µg/L 2019.04.18 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Zavarosság 0,32 NTU - 2019.04.18 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Vízhőmérséklet 18,3 °C - 2019.04.18 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.04.18 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.18 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.18 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Szabad aktív klór 0,31 mg/L - 2019.04.18 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 560 µS/cm 2500 µS/cm 2019.04.18 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó pH 7,95  ≥6,5 és ≤9,5  2019.04.18 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,31 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.04.18 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Ammónium-ion 0,12 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.18 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Nitrit-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.18 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Nitrát-ion 1,1 mg/L 50 mg/L 2019.04.18 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.04.18 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Zavarosság 0,28 NTU - 2019.04.18 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Vízhőmérséklet 15,4 °C - 2019.04.18 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Telepszám 22 °C-on 24 /mL - 2019.04.18 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.18 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.18 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.04.18 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Arzén 8,48 µg/L 10 µg/L 2019.04.04 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 660 µS/cm 2500 µS/cm 2019.04.04 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. pH 8,16  ≥6,5 és ≤9,5  2019.04.04 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,79 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.04.04 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Ammónium-ion 0,27 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.04 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.04 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.04.04 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.04.04 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Mangán 17 µg/L 50 µg/L 2019.04.04 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Zavarosság 3,93 NTU - 2019.04.04 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Vízhőmérséklet 21,2 °C - 2019.04.04 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 580 µS/cm 2500 µS/cm 2019.04.18 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. pH 7,99  ≥6,5 és ≤9,5  2019.04.18 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,16 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.04.18 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Ammónium-ion 0,28 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.18 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Nitrit-ion 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.18 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Nitrát-ion 5,1 mg/L 50 mg/L 2019.04.18 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.04.18 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Mangán 18 µg/L 50 µg/L 2019.04.18 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Zavarosság 0,15 NTU - 2019.04.18 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Vízhőmérséklet 22,7 °C - 2019.04.18 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.04.18 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.18 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.18 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Szabad aktív klór 0,28 mg/L - 2019.04.18 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Telepszám 22 °C-on 5 /mL - 2019.04.11 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.11 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.11 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Szabad aktív klór 0,16 mg/L - 2019.04.11 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Arzén 6,82 µg/L 10 µg/L 2019.04.11 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 406 µS/cm 2500 µS/cm 2019.04.11 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. pH 8,06  ≥6,5 és ≤9,5  2019.04.11 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) < 0,10 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.04.11 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Ammónium-ion 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.11 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.11 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.04.11 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.04.11 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Mangán 10 µg/L 50 µg/L 2019.04.11 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Zavarosság 0,15 NTU - 2019.04.11 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Vízhőmérséklet 16 °C - 2019.04.11 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Telepszám 22 °C-on 4 /mL - 2019.04.11 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.11 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.11 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.04.11 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Arzén 5,91 µg/L 10 µg/L 2019.04.11 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 323 µS/cm 2500 µS/cm 2019.04.11 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 pH 8,08  ≥6,5 és ≤9,5  2019.04.11 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) < 0,10 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.04.11 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Ammónium-ion 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.11 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.11 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.04.11 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.04.11 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Mangán 10 µg/L 50 µg/L 2019.04.11 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Zavarosság 0,41 NTU - 2019.04.11 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Vízhőmérséklet 15,6 °C - 2019.04.11 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Telepszám 22 °C-on 2 /mL - 2019.04.09 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.09 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.09 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Szabad aktív klór 0,24 mg/L - 2019.04.09 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Arzén 4,46 µg/L 10 µg/L 2019.04.09 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 585 µS/cm 2500 µS/cm 2019.04.09 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. pH 8,02  ≥6,5 és ≤9,5  2019.04.09 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,48 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.04.09 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Ammónium-ion 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.09 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.09 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.04.09 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.04.09 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Mangán 22 µg/L 50 µg/L 2019.04.09 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Zavarosság 0,16 NTU - 2019.04.09 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Vízhőmérséklet 15,6 °C - 2019.04.09 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Telepszám 22 °C-on 1 /mL - 2019.04.11 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.11 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.11 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.04.11 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 590 µS/cm 2500 µS/cm 2019.04.11 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. pH 8,14  ≥6,5 és ≤9,5  2019.04.11 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,21 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.04.11 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Ammónium-ion 0,07 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.11 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.11 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Nitrát-ion 1,7 mg/L 50 mg/L 2019.04.11 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.04.11 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Mangán 40 µg/L 50 µg/L 2019.04.11 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Zavarosság 0,25 NTU - 2019.04.11 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Vízhőmérséklet 21,3 °C - 2019.04.11 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Arzén 4,71 µg/L 10 µg/L 2019.04.01 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 620 µS/cm 2500 µS/cm 2019.04.01 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A pH 7,9  ≥6,5 és ≤9,5  2019.04.01 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,8 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.04.01 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Ammónium-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.01 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.01 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.04.01 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.04.01 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.04.01 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Zavarosság 0,16 NTU - 2019.04.01 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Vízhőmérséklet 17,5 °C - 2019.04.01 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.04.01 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Telepszám 37 °C-on 0 /mL - 2019.04.01 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.01 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.01 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.01 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.01 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.01 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Szabad aktív klór 0,2 mg/L - 2019.04.01 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.04.08 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Telepszám 37 °C-on 0 /mL - 2019.04.08 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.08 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.08 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.08 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.08 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Szabad aktív klór 0,15 mg/L - 2019.04.08 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Kötött aktív klór < 0,1 mg/L 3 mg/L 2019.04.08 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Összes aktív klór 0,24 mg/L - 2019.04.08 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.08 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.04.15 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Telepszám 37 °C-on 3 /mL - 2019.04.15 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.15 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.15 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.15 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.15 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Szabad aktív klór 0,15 mg/L - 2019.04.15 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.15 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 625 µS/cm 2500 µS/cm 2019.04.18 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A pH 7,94  ≥6,5 és ≤9,5  2019.04.18 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,2 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.04.18 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Ammónium-ion 0,1 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.18 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.18 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.04.18 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.04.18 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Mangán 14 µg/L 50 µg/L 2019.04.18 



Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Zavarosság 0,18 NTU - 2019.04.18 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Vízhőmérséklet 19,4 °C - 2019.04.18 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Telepszám 22 °C-on 2 /mL - 2019.04.18 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.18 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.18 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Szabad aktív klór 0,15 mg/L - 2019.04.18 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Arzén 3,37 µg/L 10 µg/L 2019.04.18 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 610 µS/cm 2500 µS/cm 2019.04.18 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. pH 7,73  ≥6,5 és ≤9,5  2019.04.18 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,56 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.04.18 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Ammónium-ion 0,05 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.18 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.18 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Nitrát-ion 2,3 mg/L 50 mg/L 2019.04.18 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.04.18 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Mangán 16 µg/L 50 µg/L 2019.04.18 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Zavarosság 0,15 NTU - 2019.04.18 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Vízhőmérséklet 18 °C - 2019.04.18 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.04.18 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.18 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.18 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Szabad aktív klór 0,11 mg/L - 2019.04.18 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 423 µS/cm 2500 µS/cm 2019.04.04 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. pH 7,37  ≥6,5 és ≤9,5  2019.04.04 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,18 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.04.04 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Ammónium-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.04 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Nitrit-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.04 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Nitrát-ion 0,8 mg/L 50 mg/L 2019.04.04 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.04.04 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.04.04 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Zavarosság 2,1 NTU - 2019.04.04 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Vízhőmérséklet 17,4 °C - 2019.04.04 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Telepszám 22 °C-on 2 /mL - 2019.04.04 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.04 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.04 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Szabad aktív klór 0,11 mg/L - 2019.04.04 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.04.12 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Telepszám 37 °C-on 3 /mL - 2019.04.12 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.12 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.12 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.12 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.12 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.12 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 426 µS/cm 2500 µS/cm 2019.04.12 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. pH 8,41  ≥6,5 és ≤9,5  2019.04.12 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,27 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.04.12 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Ammónium-ion 0,05 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.12 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.12 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Nitrát-ion 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.04.12 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.04.12 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.04.12 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Zavarosság 0,1 NTU - 2019.04.12 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Ammónium-ion 0,21 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.26 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.26 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.04.26 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.04.26 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Mangán 14 µg/L 50 µg/L 2019.04.26 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Arzén 7,5 µg/L 10 µg/L 2019.04.26 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.04.04 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.04 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.04 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Szabad aktív klór 0,55 mg/L - 2019.04.04 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Arzén 3,71 µg/L 10 µg/L 2019.04.04 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 610 µS/cm 2500 µS/cm 2019.04.04 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. pH 7,94  ≥6,5 és ≤9,5  2019.04.04 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,99 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.04.04 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Ammónium-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.04 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.04 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Nitrát-ion 7,2 mg/L 50 mg/L 2019.04.04 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.04.04 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Mangán 26 µg/L 50 µg/L 2019.04.04 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Zavarosság 0,63 NTU - 2019.04.04 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Vízhőmérséklet 19 °C - 2019.04.04 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Telepszám 22 °C-on 9 /mL - 2019.04.04 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.04 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.04 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Szabad aktív klór 0,25 mg/L - 2019.04.04 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Arzén 8,73 µg/L 10 µg/L 2019.04.04 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 600 µS/cm 2500 µS/cm 2019.04.04 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. pH 7,93  ≥6,5 és ≤9,5  2019.04.04 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,92 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.04.04 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Ammónium-ion 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.04 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Nitrit-ion 0,05 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.04 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.04.04 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.04.04 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.04.04 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Zavarosság 0,19 NTU - 2019.04.04 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Vízhőmérséklet 17,2 °C - 2019.04.04 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Telepszám 22 °C-on 975 /mL - 2019.04.16 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.16 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.16 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Szabad aktív klór 0,23 mg/L - 2019.04.16 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Arzén 8,51 µg/L 10 µg/L 2019.04.16 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 595 µS/cm 2500 µS/cm 2019.04.16 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. pH 8,48  ≥6,5 és ≤9,5  2019.04.16 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,28 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.04.16 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Ammónium-ion 0,1 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.16 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Nitrit-ion 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.16 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.04.16 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.04.16 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Mangán 18 µg/L 50 µg/L 2019.04.16 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Zavarosság 0,15 NTU - 2019.04.16 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Vízhőmérséklet 22 °C - 2019.04.16 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.09 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.09 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.04.09 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Arzén 9,41 µg/L 10 µg/L 2019.04.09 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 880 µS/cm 2500 µS/cm 2019.04.09 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. pH 8,62  ≥6,5 és ≤9,5  2019.04.09 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Telepszám 22 °C-on 5850 /mL - 2019.04.09 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 9,2 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.04.09 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Ammónium-ion 0,74 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.09 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Nitrit-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.09 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.04.09 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Vas 51 µg/L 200 µg/L 2019.04.09 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Zavarosság 0,26 NTU - 2019.04.09 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Vízhőmérséklet 25 °C - 2019.04.09 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 585 µS/cm 2500 µS/cm 2019.04.18 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. pH 7,77  ≥6,5 és ≤9,5  2019.04.18 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,64 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.04.18 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Ammónium-ion 0,29 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.18 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Nitrit-ion 0,06 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.18 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.04.18 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.04.18 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Zavarosság 0,23 NTU - 2019.04.18 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Vízhőmérséklet 18,9 °C - 2019.04.18 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.04.18 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.18 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.18 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Szabad aktív klór 0,12 mg/L - 2019.04.18 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Ammónium-ion 0,09 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.24 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.24 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.04.24 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.04.24 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Mangán 11 µg/L 50 µg/L 2019.04.24 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. pH 7,67  ≥6,5 és ≤9,5  2019.04.24 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 620 µS/cm 2500 µS/cm 2019.04.24 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,81 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.04.24 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Telepszám 22 °C-on 1 /mL - 2019.04.09 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.09 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.09 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.04.09 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Arzén 3,87 µg/L 10 µg/L 2019.04.09 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 815 µS/cm 2500 µS/cm 2019.04.09 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. pH 8,4  ≥6,5 és ≤9,5  2019.04.09 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,02 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.04.09 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Ammónium-ion 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.09 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.09 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Nitrát-ion 2,1 mg/L 50 mg/L 2019.04.09 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.04.09 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.04.09 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Zavarosság 0,13 NTU - 2019.04.09 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Vízhőmérséklet 20 °C - 2019.04.09 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.11 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.11 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.04.11 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.11 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.11 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.11 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Telepszám 37 °C-on 0 /mL - 2019.04.11 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 590 µS/cm 2500 µS/cm 2019.04.18 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. pH 7,64  ≥6,5 és ≤9,5  2019.04.18 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,31 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.04.18 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Ammónium-ion 0,05 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.18 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.18 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Nitrát-ion 5 mg/L 50 mg/L 2019.04.18 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.04.18 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Mangán 17 µg/L 50 µg/L 2019.04.18 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Zavarosság 0,11 NTU - 2019.04.18 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Vízhőmérséklet 20 °C - 2019.04.18 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.04.18 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.18 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.18 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Szabad aktív klór 0,18 mg/L - 2019.04.18 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.04.16 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.16 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.04.16 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Szabad aktív klór 0,3 mg/L - 2019.04.16 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Arzén 4,92 µg/L 10 µg/L 2019.04.16 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 590 µS/cm 2500 µS/cm 2019.04.16 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. pH 7,96  ≥6,5 és ≤9,5  2019.04.16 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,05 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.04.16 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Ammónium-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.16 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.04.16 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.04.16 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.04.16 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Mangán 23 µg/L 50 µg/L 2019.04.16 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Zavarosság 0,38 NTU - 2019.04.16 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Vízhőmérséklet 14,2 °C - 2019.04.16 

 



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Ammónium-ion 0,08 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.03 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.03 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Nitrát-ion 1,1 mg/L 50 mg/L 2019.05.03 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.05.03 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Mangán 21 µg/L 50 µg/L 2019.05.03 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Arzén 8,77 µg/L 10 µg/L 2019.05.03 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Arzén 7,17 µg/L 10 µg/L 2019.05.07 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 585 µS/cm 2500 µS/cm 2019.05.07 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. pH 8,26  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.07 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,7 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.05.07 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Ammónium-ion 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.07 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.07 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Nitrát-ion 1 mg/L 50 mg/L 2019.05.07 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.05.07 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Mangán 26 µg/L 50 µg/L 2019.05.07 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Zavarosság 0,33 NTU - 2019.05.07 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Vízhőmérséklet 23,2 °C - 2019.05.07 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Telepszám 22 °C-on 130 /mL - 2019.05.07 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Telepszám 37 °C-on 2600 /mL - 2019.05.07 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.07 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.07 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.07 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.07 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.07 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Telepszám 22 °C-on 195 /mL - 2019.05.13 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Telepszám 37 °C-on 390 /mL - 2019.05.13 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.13 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.13 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Vas 38 µg/L 200 µg/L 2019.05.15 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Mangán 31 µg/L 50 µg/L 2019.05.15 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Arzén 8,87 µg/L 10 µg/L 2019.05.15 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. pH 7,59  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.15 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Telepszám 37 °C-on 650 /mL - 2019.05.29 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Telepszám 22 °C-on 195 /mL - 2019.05.29 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 615 µS/cm 2500 µS/cm 2019.05.14 

Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. pH 7,86  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.14 

Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,32 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.05.14 

Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. Ammónium-ion 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.14 

Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.14 

Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.05.14 

Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.05.14 

Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. Zavarosság 0,28 NTU - 2019.05.14 

Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. Vízhőmérséklet 14,3 °C - 2019.05.14 

Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.14 

Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.14 

Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. Szabad aktív klór 0,11 mg/L - 2019.05.14 

Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. Telepszám 22 °C-on 1950 /mL - 2019.05.14 

Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. Telepszám 22 °C-on 8 /mL - 2019.05.20 

Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.20 

Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.20 

Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 560 µS/cm 2500 µS/cm 2019.05.20 

Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. pH 8,35  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.20 

Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,51 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.05.20 

Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. Ammónium-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.20 

Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.20 

Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. Nitrát-ion 1,7 mg/L 50 mg/L 2019.05.20 

Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.05.20 

Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. Mangán 11 µg/L 50 µg/L 2019.05.20 

Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. Zavarosság 0,12 NTU - 2019.05.20 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Arzén 5,86 µg/L 10 µg/L 2019.05.09 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 550 µS/cm 2500 µS/cm 2019.05.09 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. pH 8,24  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.09 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,31 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.05.09 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Ammónium-ion 0,05 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.09 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.09 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Nitrát-ion 2,3 mg/L 50 mg/L 2019.05.09 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.05.09 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.05.09 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Zavarosság 0,22 NTU - 2019.05.09 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Vízhőmérséklet 15,3 °C - 2019.05.09 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Telepszám 22 °C-on 975 /mL - 2019.05.09 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.09 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.09 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Szabad aktív klór 0,17 mg/L - 2019.05.09 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 520 µS/cm 2500 µS/cm 2019.05.09 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. pH 7,89  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.09 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,11 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.05.09 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Ammónium-ion 0,06 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.09 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.09 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.05.09 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.05.09 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Mangán 20 µg/L 50 µg/L 2019.05.09 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Zavarosság 0,18 NTU - 2019.05.09 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Vízhőmérséklet 16,3 °C - 2019.05.09 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Telepszám 22 °C-on 3 /mL - 2019.05.09 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.09 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.09 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.05.09 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Kötött aktív klór < 0,1 mg/L 3 mg/L 2019.05.09 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Összes aktív klór 0,1 mg/L - 2019.05.09 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Ammónium-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.08 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.08 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.05.08 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.05.08 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Mangán 10 µg/L 50 µg/L 2019.05.08 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Arzén 7,89 µg/L 10 µg/L 2019.05.08 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Telepszám 22 °C-on 7 /mL - 2019.05.22 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.22 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.22 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Szabad aktív klór 0,32 mg/L - 2019.05.22 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 620 µS/cm 2500 µS/cm 2019.05.22 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. pH 8,5  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.22 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,88 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.05.22 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.22 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.22 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.05.22 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.05.22 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.05.22 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Zavarosság 0,12 NTU - 2019.05.22 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Vízhőmérséklet 19,5 °C - 2019.05.22 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Arzén 7,96 µg/L 10 µg/L 2019.05.29 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 620 µS/cm 2500 µS/cm 2019.05.29 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. pH 7,98  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.29 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,53 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.05.29 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Ammónium-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.29 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.29 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.05.29 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Zavarosság 0,27 NTU - 2019.05.29 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Telepszám 22 °C-on 455 /mL - 2019.05.23 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.23 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.23 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.05.23 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 590 µS/cm 2500 µS/cm 2019.05.23 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. pH 8,25  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.23 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,49 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.05.23 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Ammónium-ion 0,16 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.23 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Nitrit-ion 0,09 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.23 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Nitrát-ion 3,8 mg/L 50 mg/L 2019.05.23 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.05.23 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Mangán 15 µg/L 50 µg/L 2019.05.23 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Zavarosság 0,19 NTU - 2019.05.23 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Vízhőmérséklet 21,2 °C - 2019.05.23 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.22 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 635 µS/cm 2500 µS/cm 2019.05.22 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. pH 8,21  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.22 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 2,08 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.05.22 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Ammónium-ion 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.22 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.22 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Nitrát-ion 4,4 mg/L 50 mg/L 2019.05.22 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.05.22 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Mangán 10 µg/L 50 µg/L 2019.05.22 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Zavarosság 0,18 NTU - 2019.05.22 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Vízhőmérséklet 18,7 °C - 2019.05.22 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Telepszám 22 °C-on 7 /mL - 2019.05.22 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Szabad aktív klór 0,2 mg/L - 2019.05.22 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.29 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.29 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Arzén 5,83 µg/L 10 µg/L 2019.05.14 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. pH 7,92  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.14 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Vas 139 µg/L 200 µg/L 2019.05.14 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.05.23 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.23 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Ammónium-ion 0,11 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.23 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Arzén 6,63 µg/L 10 µg/L 2019.05.23 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Vas 72 µg/L 200 µg/L 2019.05.23 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Telepszám 22 °C-on 2 /mL - 2019.05.23 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.23 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.23 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Arzén 7 µg/L 10 µg/L 2019.05.23 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 555 µS/cm 2500 µS/cm 2019.05.23 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. pH 8,22  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.23 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,8 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.05.23 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Ammónium-ion 0,1 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.23 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.23 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.05.23 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Vas 58 µg/L 200 µg/L 2019.05.23 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Zavarosság 0,35 NTU - 2019.05.23 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Vízhőmérséklet 17,4 °C - 2019.05.23 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Telepszám 22 °C-on 5 /mL - 2019.05.31 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Telepszám 37 °C-on 17 /mL - 2019.05.31 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.31 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.31 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.31 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.31 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.31 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.05.23 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.23 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.23 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Szabad aktív klór 0,12 mg/L - 2019.05.23 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Arzén 3,15 µg/L 10 µg/L 2019.05.23 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 585 µS/cm 2500 µS/cm 2019.05.23 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. pH 7,85  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.23 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,72 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.05.23 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.23 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.23 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Nitrát-ion 1,8 mg/L 50 mg/L 2019.05.23 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Vas 63 µg/L 200 µg/L 2019.05.23 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Mangán 40 µg/L 50 µg/L 2019.05.23 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Zavarosság 0,18 NTU - 2019.05.23 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Vízhőmérséklet 18,8 °C - 2019.05.23 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Nitrát-ion 4,3 mg/L 50 mg/L 2019.05.21 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Ammónium-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.21 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Arzén 7,18 µg/L 10 µg/L 2019.05.21 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Szabad aktív klór 0,15 mg/L - 2019.05.21 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.21 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.05.21 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 540 µS/cm 2500 µS/cm 2019.05.21 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.21 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Telepszám 22 °C-on 195 /mL - 2019.05.21 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.21 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Vízhőmérséklet 19,9 °C - 2019.05.21 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.05.21 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. pH 7,49  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.21 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Zavarosság 0,16 NTU - 2019.05.21 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,18 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.05.21 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Telepszám 22 °C-on 65 /mL - 2019.05.22 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.22 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.22 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Szabad aktív klór 0,21 mg/L - 2019.05.22 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 570 µS/cm 2500 µS/cm 2019.05.22 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. pH 8,23  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.22 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,84 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.05.22 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Ammónium-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.22 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.22 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Nitrát-ion 5,3 mg/L 50 mg/L 2019.05.22 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.05.22 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.05.22 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Zavarosság 0,12 NTU - 2019.05.22 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Vízhőmérséklet 17,6 °C - 2019.05.22 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 575 µS/cm 2500 µS/cm 2019.05.07 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. pH 8,58  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.07 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,43 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.05.07 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Ammónium-ion 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.07 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.07 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Nitrát-ion 1,8 mg/L 50 mg/L 2019.05.07 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.05.07 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.05.07 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Zavarosság 0,19 NTU - 2019.05.07 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Vízhőmérséklet 17,2 °C - 2019.05.07 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Telepszám 22 °C-on 1 /mL - 2019.05.07 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.07 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.07 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Szabad aktív klór 0,14 mg/L - 2019.05.07 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.16 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.16 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.05.16 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Szabad aktív klór 0,22 mg/L - 2019.05.16 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 605 µS/cm 2500 µS/cm 2019.05.16 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. pH 7,99  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.16 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Arzén 4,44 µg/L 10 µg/L 2019.05.16 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,67 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.05.16 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.16 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.16 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.05.16 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.05.16 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.05.16 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Zavarosság 0,24 NTU - 2019.05.16 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Vízhőmérséklet 18 °C - 2019.05.16 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Arzén 2,94 µg/L 10 µg/L 2019.05.30 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 610 µS/cm 2500 µS/cm 2019.05.30 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. pH 7,03  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.30 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,07 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.05.30 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Ammónium-ion 0,05 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.30 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.30 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.05.30 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.05.30 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Mangán 13 µg/L 50 µg/L 2019.05.30 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Zavarosság 0,3 NTU - 2019.05.30 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.05.30 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Telepszám 37 °C-on 0 /mL - 2019.05.30 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.30 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.30 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.30 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.30 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.30 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Telepszám 22 °C-on 4 /mL - 2019.05.16 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.16 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.16 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.05.16 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 555 µS/cm 2500 µS/cm 2019.05.16 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó pH 8,36  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.16 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,33 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.05.16 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Ammónium-ion 0,05 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.16 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.16 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Nitrát-ion 1,2 mg/L 50 mg/L 2019.05.16 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.05.16 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.05.16 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Zavarosság 0,12 NTU - 2019.05.16 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Vízhőmérséklet 15,5 °C - 2019.05.16 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 845 µS/cm 2500 µS/cm 2019.05.28 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. pH 8,06  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.28 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 12,1 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.05.28 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Ammónium-ion 0,39 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.28 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.28 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.05.28 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Vas 165 µg/L 200 µg/L 2019.05.28 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Mangán 37 µg/L 50 µg/L 2019.05.28 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Zavarosság 0,52 NTU - 2019.05.28 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Vízhőmérséklet 20 °C - 2019.05.28 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Telepszám 22 °C-on 2275 /mL - 2019.05.28 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.28 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.28 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Telepszám 22 °C-on 325 /mL - 2019.05.13 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.13 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.13 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Telepszám 22 °C-on 65 /mL - 2019.05.16 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.16 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.16 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.05.16 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 570 µS/cm 2500 µS/cm 2019.05.16 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. pH 8,47  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.16 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,54 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.05.16 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Ammónium-ion 0,14 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.16 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.16 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Nitrát-ion 5,6 mg/L 50 mg/L 2019.05.16 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.05.16 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Mangán 11 µg/L 50 µg/L 2019.05.16 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Zavarosság 0,2 NTU - 2019.05.16 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Vízhőmérséklet 23,2 °C - 2019.05.16 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 446 µS/cm 2500 µS/cm 2019.05.30 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. pH 8,03  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.30 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,47 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.05.30 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Ammónium-ion 0,49 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.30 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.30 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.05.30 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Vas 580 µg/L 200 µg/L 2019.05.30 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Mangán 142 µg/L 50 µg/L 2019.05.30 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Zavarosság 5,23 NTU - 2019.05.30 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Vízhőmérséklet 15,2 °C - 2019.05.30 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Telepszám 22 °C-on 1300 /mL - 2019.05.30 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.30 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.30 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.05.30 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Telepszám 22 °C-on 16 /mL - 2019.05.30 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.30 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.30 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Szabad aktív klór 0,2 mg/L - 2019.05.30 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Arzén 5,95 µg/L 10 µg/L 2019.05.30 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 411 µS/cm 2500 µS/cm 2019.05.30 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. pH 7,74  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.30 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,44 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.05.30 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Ammónium-ion 0,06 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.30 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.30 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.05.30 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.05.30 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Mangán 13 µg/L 50 µg/L 2019.05.30 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Zavarosság 0,16 NTU - 2019.05.30 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Vízhőmérséklet 17,5 °C - 2019.05.30 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Arzén 5,95 µg/L 10 µg/L 2019.05.30 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 324 µS/cm 2500 µS/cm 2019.05.30 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 pH 7,92  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.30 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,44 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.05.30 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Ammónium-ion 0,14 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.30 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.30 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.05.30 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.05.30 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Mangán 13 µg/L 50 µg/L 2019.05.30 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Zavarosság 0,33 NTU - 2019.05.30 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Vízhőmérséklet 16,2 °C - 2019.05.30 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Telepszám 22 °C-on 195 /mL - 2019.05.30 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.30 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.30 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.05.30 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 575 µS/cm 2500 µS/cm 2019.05.07 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. pH 8,63  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.07 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,53 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.05.07 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Ammónium-ion 0,05 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.07 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.07 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.05.07 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.05.07 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Mangán 19 µg/L 50 µg/L 2019.05.07 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Zavarosság 0,38 NTU - 2019.05.07 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Vízhőmérséklet 15,3 °C - 2019.05.07 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Arzén 3,98 µg/L 10 µg/L 2019.05.07 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Klorit-ion < 0,1 mg/L 0,2 mg/L 2019.05.07 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Telepszám 22 °C-on 1 /mL - 2019.05.07 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.07 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.07 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Szabad aktív klór 0,18 mg/L - 2019.05.07 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 1190 µS/cm 2500 µS/cm 2019.05.07 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert pH 8,86  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.07 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,49 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.05.07 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.07 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.07 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Nitrát-ion 15,9 mg/L 50 mg/L 2019.05.07 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.05.07 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.05.07 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Zavarosság 0,32 NTU - 2019.05.07 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Vízhőmérséklet 12,5 °C - 2019.05.07 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Telepszám 22 °C-on 130 /mL - 2019.05.07 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.07 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.07 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Szabad aktív klór 0,22 mg/L - 2019.05.07 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 600 µS/cm 2500 µS/cm 2019.05.30 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. pH 8,2  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.30 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,44 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.05.30 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Ammónium-ion 0,08 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.30 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Nitrit-ion 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.30 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Nitrát-ion 1,9 mg/L 50 mg/L 2019.05.30 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.05.30 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Mangán 40 µg/L 50 µg/L 2019.05.30 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Zavarosság 0,26 NTU - 2019.05.30 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Vízhőmérséklet 23,1 °C - 2019.05.30 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Telepszám 22 °C-on 1 /mL - 2019.05.30 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.30 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.30 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.05.30 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Telepszám 22 °C-on 195 /mL - 2019.05.23 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.23 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.23 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Szabad aktív klór 0,1 mg/L - 2019.05.23 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 595 µS/cm 2500 µS/cm 2019.05.23 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A pH 8,18  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.23 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,46 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.05.23 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Ammónium-ion 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.23 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.23 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.05.23 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.05.23 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Mangán 16 µg/L 50 µg/L 2019.05.23 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Zavarosság 0,28 NTU - 2019.05.23 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Vízhőmérséklet 19 °C - 2019.05.23 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.05.16 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.16 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.16 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.05.16 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Arzén 2,68 µg/L 10 µg/L 2019.05.16 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 605 µS/cm 2500 µS/cm 2019.05.16 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. pH 8,21  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.16 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,66 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.05.16 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.16 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.16 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Nitrát-ion 2,4 mg/L 50 mg/L 2019.05.16 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.05.16 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.05.16 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Zavarosság 0,28 NTU - 2019.05.16 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Vízhőmérséklet 18,9 °C - 2019.05.16 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 454 µS/cm 2500 µS/cm 2019.05.14 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. pH 7,48  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.14 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,39 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.05.14 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Ammónium-ion 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.14 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.14 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Nitrát-ion 0,9 mg/L 50 mg/L 2019.05.14 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.05.14 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.05.14 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Zavarosság 0,13 NTU - 2019.05.14 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Vízhőmérséklet 17,2 °C - 2019.05.14 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.05.14 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.14 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.14 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Szabad aktív klór 0,14 mg/L - 2019.05.14 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 505 µS/cm 2500 µS/cm 2019.05.14 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. pH 7,43  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.14 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,4 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.05.14 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.14 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.14 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.05.14 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.05.14 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Zavarosság 7,99 NTU - 2019.05.14 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Vízhőmérséklet 18 °C - 2019.05.14 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.14 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.14 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.05.14 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Szabad aktív klór 0,69 mg/L - 2019.05.14 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Telepszám 22 °C-on 325 /mL - 2019.05.20 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.20 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.20 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 565 µS/cm 2500 µS/cm 2019.05.20 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. pH 8,32  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.20 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,53 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.05.20 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.20 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.20 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Nitrát-ion 1,7 mg/L 50 mg/L 2019.05.20 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.05.20 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Mangán 12 µg/L 50 µg/L 2019.05.20 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Zavarosság 0,16 NTU - 2019.05.20 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Telepszám 22 °C-on 65 /mL - 2019.05.23 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.23 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.23 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Arzén 9,13 µg/L 10 µg/L 2019.05.23 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 520 µS/cm 2500 µS/cm 2019.05.23 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. pH 8,4  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.23 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 4,34 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.05.23 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Ammónium-ion 0,07 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.23 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.23 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.05.23 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.05.23 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Mangán 32 µg/L 50 µg/L 2019.05.23 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Zavarosság 0,21 NTU - 2019.05.23 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Vízhőmérséklet 17,6 °C - 2019.05.23 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.21 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Nitrát-ion 7,3 mg/L 50 mg/L 2019.05.21 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Ammónium-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.21 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Arzén 5,26 µg/L 10 µg/L 2019.05.21 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Szabad aktív klór 0,21 mg/L - 2019.05.21 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.21 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.05.21 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 620 µS/cm 2500 µS/cm 2019.05.21 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.05.21 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.21 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Vízhőmérséklet 20,1 °C - 2019.05.21 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Mangán 27 µg/L 50 µg/L 2019.05.21 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. pH 7,74  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.21 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Zavarosság 0,26 NTU - 2019.05.21 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,22 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.05.21 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Telepszám 22 °C-on 3 /mL - 2019.05.23 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.23 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.23 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Szabad aktív klór 0,23 mg/L - 2019.05.23 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Arzén 8,05 µg/L 10 µg/L 2019.05.23 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 575 µS/cm 2500 µS/cm 2019.05.23 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. pH 8,54  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.23 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,3 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.05.23 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Ammónium-ion 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.23 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.23 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.05.23 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.05.23 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Mangán 17 µg/L 50 µg/L 2019.05.23 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Zavarosság 0,22 NTU - 2019.05.23 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Vízhőmérséklet 18,9 °C - 2019.05.23 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Arzén 8,52 µg/L 10 µg/L 2019.05.07 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 870 µS/cm 2500 µS/cm 2019.05.07 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. pH 8,65  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.07 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 11,9 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.05.07 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Ammónium-ion 0,59 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.07 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.07 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.05.07 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Vas 43 µg/L 200 µg/L 2019.05.07 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Mangán 27 µg/L 50 µg/L 2019.05.07 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Zavarosság 0,27 NTU - 2019.05.07 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Vízhőmérséklet 24,8 °C - 2019.05.07 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Telepszám 22 °C-on 19500 /mL - 2019.05.07 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.07 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.07 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Telepszám 22 °C-on 1625 /mL - 2019.05.13 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Telepszám 37 °C-on 650 /mL - 2019.05.13 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.13 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.13 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Telepszám 37 °C-on 7020 /mL - 2019.05.17 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Telepszám 22 °C-on 975 /mL - 2019.05.17 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Telepszám 22 °C-on 17550 /mL - 2019.05.22 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Telepszám 37 °C-on 17550 /mL - 2019.05.22 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Telepszám 22 °C-on 6500 /mL - 2019.05.29 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Telepszám 37 °C-on 6500 /mL - 2019.05.29 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Telepszám 22 °C-on 65 /mL - 2019.05.23 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.23 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.23 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Szabad aktív klór 0,1 mg/L - 2019.05.23 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 580 µS/cm 2500 µS/cm 2019.05.23 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. pH 8,18  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.23 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,69 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.05.23 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Ammónium-ion 0,26 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.23 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Nitrit-ion 0,07 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.23 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Nitrát-ion 0,8 mg/L 50 mg/L 2019.05.23 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.05.23 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Mangán 38 µg/L 50 µg/L 2019.05.23 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Zavarosság 0,14 NTU - 2019.05.23 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Vízhőmérséklet 17,7 °C - 2019.05.23 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Arzén 3,18 µg/L 10 µg/L 2019.05.07 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 810 µS/cm 2500 µS/cm 2019.05.07 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. pH 8,44  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.07 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,4 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.05.07 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Ammónium-ion 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.07 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.07 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Nitrát-ion 2,1 mg/L 50 mg/L 2019.05.07 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.05.07 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.05.07 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Zavarosság 0,3 NTU - 2019.05.07 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Vízhőmérséklet 19,6 °C - 2019.05.07 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Telepszám 22 °C-on 5 /mL - 2019.05.07 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.07 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.07 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.05.07 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 585 µS/cm 2500 µS/cm 2019.05.23 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. pH 8,11  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.23 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,42 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.05.23 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Ammónium-ion 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.23 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.23 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Nitrát-ion 1,7 mg/L 50 mg/L 2019.05.23 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.05.23 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Mangán 15 µg/L 50 µg/L 2019.05.23 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Zavarosság 0,28 NTU - 2019.05.23 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Vízhőmérséklet 19,2 °C - 2019.05.23 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Telepszám 22 °C-on 8 /mL - 2019.05.23 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.23 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.05.23 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.29 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.29 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Arzén 4,9 µg/L 10 µg/L 2019.05.09 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 464 µS/cm 2500 µS/cm 2019.05.09 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. pH 7,92  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.09 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,22 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.05.09 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Ammónium-ion 0,26 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.09 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.09 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.05.09 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Vas 239 µg/L 200 µg/L 2019.05.09 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Mangán 335 µg/L 50 µg/L 2019.05.09 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Zavarosság 0,29 NTU - 2019.05.09 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Vízhőmérséklet 15,2 °C - 2019.05.09 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.09 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.09 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Szabad aktív klór 0,1 mg/L - 2019.05.09 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Telepszám 22 °C-on 5 /mL - 2019.05.09 

      

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Telepszám 22 °C-on 1 /mL - 2019.05.23 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.23 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.05.23 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Szabad aktív klór 0,13 mg/L - 2019.05.23 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Arzén 6,41 µg/L 10 µg/L 2019.05.23 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 595 µS/cm 2500 µS/cm 2019.05.23 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. pH 7,75  ≥6,5 és ≤9,5  2019.05.23 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,39 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.05.23 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Ammónium-ion 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.23 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.05.23 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.05.23 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.05.23 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Mangán 24 µg/L 50 µg/L 2019.05.23 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Zavarosság 0,32 NTU - 2019.05.23 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Vízhőmérséklet 19,3 °C - 2019.05.23 

 



 



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Telepszám 37 °C-on 8 /mL - 2019.06.12 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Telepszám 22 °C-on 65 /mL - 2019.06.12 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.17 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.17 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Nitrát-ion 0,9 mg/L 50 mg/L 2019.06.17 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.06.17 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Mangán 41 µg/L 50 µg/L 2019.06.17 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Arzén 6,18 µg/L 10 µg/L 2019.06.17 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Telepszám 22 °C-on 7 /mL - 2019.06.20 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.20 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.20 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Arzén 2,58 µg/L 10 µg/L 2019.06.20 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 580 µS/cm 2500 µS/cm 2019.06.20 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. pH 7,73  ≥6,5 és ≤9,5  2019.06.20 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,2 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.06.20 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.20 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.20 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Nitrát-ion 0,9 mg/L 50 mg/L 2019.06.20 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.06.20 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Mangán 50 µg/L 50 µg/L 2019.06.20 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Zavarosság 0,18 NTU - 2019.06.20 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Vízhőmérséklet 23,8 °C - 2019.06.20 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Arzén 9,58 µg/L 10 µg/L 2019.06.18 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 625 µS/cm 2500 µS/cm 2019.06.18 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. pH 8,1  ≥6,5 és ≤9,5  2019.06.18 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,49 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.06.18 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Ammónium-ion 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.18 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.18 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Nitrát-ion 2 mg/L 50 mg/L 2019.06.18 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.06.18 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.06.18 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Zavarosság 0,16 NTU - 2019.06.18 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Vízhőmérséklet 25,3 °C - 2019.06.18 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Telepszám 22 °C-on 1 /mL - 2019.06.18 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.18 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.18 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.06.18 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Ammónium-ion 0,11 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.13 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.13 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.06.13 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Vas 187 µg/L 200 µg/L 2019.06.13 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Mangán 13 µg/L 50 µg/L 2019.06.13 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Arzén 8,83 µg/L 10 µg/L 2019.06.13 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Telepszám 22 °C-on 65 /mL - 2019.06.25 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.25 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.25 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.06.25 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 600 µS/cm 2500 µS/cm 2019.06.06 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. pH 7,76  ≥6,5 és ≤9,5  2019.06.06 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,51 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.06.06 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Ammónium-ion 0,28 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.06 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Nitrit-ion 0,05 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.06 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Nitrát-ion 3,6 mg/L 50 mg/L 2019.06.06 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.06.06 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.06.06 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Zavarosság 0,22 NTU - 2019.06.06 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Vízhőmérséklet 22,3 °C - 2019.06.06 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Telepszám 22 °C-on 65 /mL - 2019.06.06 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.06 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.06 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Szabad aktív klór 0,19 mg/L - 2019.06.06 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 645 µS/cm 2500 µS/cm 2019.06.25 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. pH 7,87  ≥6,5 és ≤9,5  2019.06.25 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,37 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.06.25 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Ammónium-ion 0,06 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.25 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.25 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Nitrát-ion 4,7 mg/L 50 mg/L 2019.06.25 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.06.25 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Mangán 12 µg/L 50 µg/L 2019.06.25 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Zavarosság 0,64 NTU - 2019.06.25 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Telepszám 22 °C-on 27 /mL - 2019.06.25 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Telepszám 37 °C-on 0 /mL - 2019.06.25 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.25 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.25 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.25 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.25 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.25 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.06.03 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.03 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Mangán 49 µg/L 50 µg/L 2019.06.03 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Ammónium-ion 0,22 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.03 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Arzén 5,51 µg/L 10 µg/L 2019.06.03 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.06.12 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.12 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Mangán 38 µg/L 50 µg/L 2019.06.12 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Ammónium-ion 0,19 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.12 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Arzén 7,09 µg/L 10 µg/L 2019.06.12 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Vas 170 µg/L 200 µg/L 2019.06.12 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Arzén 1,48 µg/L 10 µg/L 2019.06.06 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 595 µS/cm 2500 µS/cm 2019.06.06 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. pH 7,48  ≥6,5 és ≤9,5  2019.06.06 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,76 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.06.06 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Ammónium-ion 0,09 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.06 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.06 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Nitrát-ion 1,6 mg/L 50 mg/L 2019.06.06 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Vas 93 µg/L 200 µg/L 2019.06.06 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Mangán 42 µg/L 50 µg/L 2019.06.06 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Zavarosság 0,48 NTU - 2019.06.06 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Vízhőmérséklet 20,3 °C - 2019.06.06 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.06.06 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.06 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.06 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Szabad aktív klór 0,21 mg/L - 2019.06.06 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Arzén 4,95 µg/L 10 µg/L 2019.06.04 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 605 µS/cm 2500 µS/cm 2019.06.04 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. pH 7,41  ≥6,5 és ≤9,5  2019.06.04 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 2,05 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.06.04 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Ammónium-ion 0,05 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.04 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.04 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Nitrát-ion 4,5 mg/L 50 mg/L 2019.06.04 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.06.04 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.06.04 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Zavarosság 0,14 NTU - 2019.06.04 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Vízhőmérséklet 19,2 °C - 2019.06.04 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Telepszám 22 °C-on 11 /mL - 2019.06.04 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.04 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.04 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Szabad aktív klór 0,13 mg/L - 2019.06.04 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Telepszám 22 °C-on 5 /mL - 2019.06.19 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Telepszám 37 °C-on 3 /mL - 2019.06.19 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.19 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.19 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.19 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.19 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.06.19 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.19 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 585 µS/cm 2500 µS/cm 2019.06.04 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. pH 7,92  ≥6,5 és ≤9,5  2019.06.04 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 2,57 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.06.04 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Ammónium-ion 0,06 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.04 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.04 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Nitrát-ion 5,2 mg/L 50 mg/L 2019.06.04 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.06.04 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.06.04 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Zavarosság 0,25 NTU - 2019.06.04 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Vízhőmérséklet 18,2 °C - 2019.06.04 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Telepszám 22 °C-on 120 /mL - 2019.06.04 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.04 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.04 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Szabad aktív klór 0,1 mg/L - 2019.06.04 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 570 µS/cm 2500 µS/cm 2019.06.11 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. pH 7,76  ≥6,5 és ≤9,5  2019.06.11 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,01 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.06.11 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Ammónium-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.11 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.11 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Nitrát-ion 1,5 mg/L 50 mg/L 2019.06.11 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.06.11 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Mangán 20 µg/L 50 µg/L 2019.06.11 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Zavarosság 0,28 NTU - 2019.06.11 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Vízhőmérséklet 19,3 °C - 2019.06.11 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Telepszám 22 °C-on 24 /mL - 2019.06.11 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.11 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.11 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Szabad aktív klór 0,19 mg/L - 2019.06.11 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.06.06 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.06 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.06 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Szabad aktív klór 0,28 mg/L - 2019.06.06 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 605 µS/cm 2500 µS/cm 2019.06.06 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Arzén 3,63 µg/L 10 µg/L 2019.06.06 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. pH 7,29  ≥6,5 és ≤9,5  2019.06.06 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,9 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.06.06 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Ammónium-ion 0,1 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.06 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.06 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.06.06 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.06.06 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.06.06 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Zavarosság 0,19 NTU - 2019.06.06 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Vízhőmérséklet 18,2 °C - 2019.06.06 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Telepszám 22 °C-on 2 /mL - 2019.06.19 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Telepszám 37 °C-on 0 /mL - 2019.06.19 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.19 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.19 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.19 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.19 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.19 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Arzén 4,66 µg/L 10 µg/L 2019.06.19 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 600 µS/cm 2500 µS/cm 2019.06.19 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. pH 7,94  ≥6,5 és ≤9,5  2019.06.19 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,59 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.06.19 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.19 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.19 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.06.19 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.06.19 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Mangán 17 µg/L 50 µg/L 2019.06.19 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Zavarosság 0,22 NTU - 2019.06.19 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.06.06 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.06 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.06 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.06.06 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 560 µS/cm 2500 µS/cm 2019.06.06 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó pH 7,68  ≥6,5 és ≤9,5  2019.06.06 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,55 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.06.06 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Ammónium-ion 0,15 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.06 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.06 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Nitrát-ion 1,1 mg/L 50 mg/L 2019.06.06 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.06.06 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.06.06 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Zavarosság 0,26 NTU - 2019.06.06 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Vízhőmérséklet 17,1 °C - 2019.06.06 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Arzén 4,93 µg/L 10 µg/L 2019.06.13 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 650 µS/cm 2500 µS/cm 2019.06.13 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. pH 7,7  ≥6,5 és ≤9,5  2019.06.13 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,11 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.06.13 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Ammónium-ion 0,32 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.13 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.13 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.06.13 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Vas 83 µg/L 200 µg/L 2019.06.13 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Mangán 29 µg/L 50 µg/L 2019.06.13 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Zavarosság 0,23 NTU - 2019.06.13 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Vízhőmérséklet 23,1 °C - 2019.06.13 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.13 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.13 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Telepszám 22 °C-on 2 /mL - 2019.06.13 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Klór-dioxid 0,25 mg/L - 2019.06.13 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Telepszám 22 °C-on 11 /mL - 2019.06.06 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.06 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.06 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.06.06 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 580 µS/cm 2500 µS/cm 2019.06.06 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. pH 7,7  ≥6,5 és ≤9,5  2019.06.06 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,72 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.06.06 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Ammónium-ion 0,19 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.06 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.06 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Nitrát-ion 5,6 mg/L 50 mg/L 2019.06.06 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.06.06 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Mangán 12 µg/L 50 µg/L 2019.06.06 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Zavarosság 0,34 NTU - 2019.06.06 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Vízhőmérséklet 24,2 °C - 2019.06.06 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Telepszám 22 °C-on 390 /mL - 2019.06.07 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Telepszám 37 °C-on 65 /mL - 2019.06.07 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.07 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.07 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.07 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.07 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.07 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.07 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Telepszám 37 °C-on 0 /mL - 2019.06.07 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.07 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.07 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.07 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.07 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.06.07 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Arzén 7,45 µg/L 10 µg/L 2019.06.25 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 410 µS/cm 2500 µS/cm 2019.06.25 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. pH 8,21  ≥6,5 és ≤9,5  2019.06.25 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,15 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.06.25 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Ammónium-ion 0,09 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.25 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.25 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.06.25 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.06.25 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Mangán 30 µg/L 50 µg/L 2019.06.25 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Zavarosság 0,28 NTU - 2019.06.25 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Vízhőmérséklet 18 °C - 2019.06.25 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Telepszám 22 °C-on 65 /mL - 2019.06.25 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.25 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.25 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.06.25 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Arzén 7,85 µg/L 10 µg/L 2019.06.25 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 323 µS/cm 2500 µS/cm 2019.06.25 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 pH 8,16  ≥6,5 és ≤9,5  2019.06.25 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,51 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.06.25 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Ammónium-ion 0,11 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.25 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.25 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.06.25 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.06.25 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Mangán 11 µg/L 50 µg/L 2019.06.25 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Zavarosság 0,25 NTU - 2019.06.25 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Vízhőmérséklet 18,6 °C - 2019.06.25 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.06.25 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.25 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.25 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.06.25 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Arzén 4,12 µg/L 10 µg/L 2019.06.13 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 650 µS/cm 2500 µS/cm 2019.06.13 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. pH 7,34  ≥6,5 és ≤9,5  2019.06.13 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,81 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.06.13 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Ammónium-ion 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.13 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.13 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.06.13 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.06.13 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Mangán 22 µg/L 50 µg/L 2019.06.13 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Zavarosság 0,31 NTU - 2019.06.13 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Vízhőmérséklet 20,4 °C - 2019.06.13 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Telepszám 22 °C-on 55 /mL - 2019.06.13 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.13 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.13 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Szabad aktív klór 0,12 mg/L - 2019.06.13 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 585 µS/cm 2500 µS/cm 2019.06.25 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. pH 8,24  ≥6,5 és ≤9,5  2019.06.25 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,56 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.06.25 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Ammónium-ion 0,14 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.25 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.25 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Nitrát-ion 2,1 mg/L 50 mg/L 2019.06.25 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.06.25 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Zavarosság 0,16 NTU - 2019.06.25 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Vízhőmérséklet 24,2 °C - 2019.06.25 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Telepszám 22 °C-on 65 /mL - 2019.06.25 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.25 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.25 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.06.25 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 615 µS/cm 2500 µS/cm 2019.06.18 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A pH 7,65  ≥6,5 és ≤9,5  2019.06.18 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,12 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.06.18 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.18 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.18 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.06.18 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.06.18 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Mangán 10 µg/L 50 µg/L 2019.06.18 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Zavarosság 0,17 NTU - 2019.06.18 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Vízhőmérséklet 20,8 °C - 2019.06.18 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Telepszám 22 °C-on 21 /mL - 2019.06.18 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.18 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.18 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.06.18 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Telepszám 22 °C-on 4 /mL - 2019.06.06 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.06 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.06 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.06.06 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.06 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Arzén 1,85 µg/L 10 µg/L 2019.06.06 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 615 µS/cm 2500 µS/cm 2019.06.06 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. pH 7,43  ≥6,5 és ≤9,5  2019.06.06 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,08 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.06.06 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Ammónium-ion 0,09 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.06 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Nitrát-ion 2,3 mg/L 50 mg/L 2019.06.06 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.06.06 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.06.06 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Zavarosság 0,23 NTU - 2019.06.06 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Vízhőmérséklet 19,5 °C - 2019.06.06 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 453 µS/cm 2500 µS/cm 2019.06.25 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. pH 7,36  ≥6,5 és ≤9,5  2019.06.25 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,85 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.06.25 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Ammónium-ion 0,06 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.25 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.25 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.06.25 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.06.25 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Zavarosság 0,4 NTU - 2019.06.25 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Vízhőmérséklet 19,6 °C - 2019.06.25 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Telepszám 22 °C-on 5 /mL - 2019.06.25 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.25 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.25 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Szabad aktív klór 0,21 mg/L - 2019.06.25 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Telepszám 22 °C-on 95 /mL - 2019.06.20 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.20 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.20 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Arzén 3,01 µg/L 10 µg/L 2019.06.20 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 520 µS/cm 2500 µS/cm 2019.06.20 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. pH 8,32  ≥6,5 és ≤9,5  2019.06.20 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,17 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.06.20 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Ammónium-ion 0,21 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.20 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.20 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.06.20 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.06.20 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Mangán 32 µg/L 50 µg/L 2019.06.20 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Zavarosság 0,11 NTU - 2019.06.20 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Vízhőmérséklet 21,4 °C - 2019.06.20 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 615 µS/cm 2500 µS/cm 2019.06.04 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Arzén 3,32 µg/L 10 µg/L 2019.06.04 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. pH 7,75  ≥6,5 és ≤9,5  2019.06.04 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 2,11 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.06.04 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Ammónium-ion 0,06 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.04 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.04 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Nitrát-ion 7,5 mg/L 50 mg/L 2019.06.04 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.06.04 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Mangán 33 µg/L 50 µg/L 2019.06.04 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Zavarosság 0,7 NTU - 2019.06.04 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Vízhőmérséklet 20,2 °C - 2019.06.04 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.06.04 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.04 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.04 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Szabad aktív klór 0,13 mg/L - 2019.06.04 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.27 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Nitrát-ion 7,4 mg/L 50 mg/L 2019.06.27 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Ammónium-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.27 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.06.27 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Mangán 47 µg/L 50 µg/L 2019.06.27 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Arzén 3,69 µg/L 10 µg/L 2019.06.27 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.03 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.06.03 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Ammónium-ion 0,06 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.03 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.06.03 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Mangán 11 µg/L 50 µg/L 2019.06.03 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Arzén 2,57 µg/L 10 µg/L 2019.06.03 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Arzén 2 µg/L 10 µg/L 2019.06.04 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 650 µS/cm 2500 µS/cm 2019.06.04 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. pH 7,56  ≥6,5 és ≤9,5  2019.06.04 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 2,09 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.06.04 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Ammónium-ion 0,07 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.04 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.04 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.06.04 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.06.04 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.06.04 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Zavarosság 0,23 NTU - 2019.06.04 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Vízhőmérséklet 20,2 °C - 2019.06.04 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Telepszám 22 °C-on 6 /mL - 2019.06.04 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.04 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.04 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Szabad aktív klór 0,24 mg/L - 2019.06.04 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Telepszám 22 °C-on 7 /mL - 2019.06.20 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.20 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.20 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.06.20 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Arzén 1,03 µg/L 10 µg/L 2019.06.20 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 635 µS/cm 2500 µS/cm 2019.06.20 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. pH 7,89  ≥6,5 és ≤9,5  2019.06.20 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,79 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.06.20 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Ammónium-ion 0,98 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.20 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.20 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.06.20 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.06.20 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Mangán 41 µg/L 50 µg/L 2019.06.20 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Zavarosság 0,37 NTU - 2019.06.20 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Vízhőmérséklet 16,1 °C - 2019.06.20 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Szulfát-ion 15 mg/L 250 mg/L 2019.06.20 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Telepszám 22 °C-on 130 /mL - 2019.06.20 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.20 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.20 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Szabad aktív klór 0,21 mg/L - 2019.06.20 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Arzén 4,62 µg/L 10 µg/L 2019.06.20 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 575 µS/cm 2500 µS/cm 2019.06.20 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. pH 8,54  ≥6,5 és ≤9,5  2019.06.20 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,46 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.06.20 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Ammónium-ion 0,08 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.20 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.20 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.06.20 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.06.20 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Mangán 18 µg/L 50 µg/L 2019.06.20 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Zavarosság 0,25 NTU - 2019.06.20 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Vízhőmérséklet 22,1 °C - 2019.06.20 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nyírmihálydi Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4363 Nyírmihálydi, Gelsi utca 29. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.20 

Nyírmihálydi Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4363 Nyírmihálydi, Gelsi utca 29. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.06.20 

Nyírmihálydi Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4363 Nyírmihálydi, Gelsi utca 29. Telepszám 22 °C-on 17 /mL - 2019.06.20 

Nyírmihálydi Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4363 Nyírmihálydi, Gelsi utca 29. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.20 

Nyírmihálydi Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4363 Nyírmihálydi, Gelsi utca 29. Arzén 4,9 µg/L 10 µg/L 2019.06.20 

Nyírmihálydi Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4363 Nyírmihálydi, Gelsi utca 29. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 575 µS/cm 2500 µS/cm 2019.06.20 

Nyírmihálydi Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4363 Nyírmihálydi, Gelsi utca 29. pH 8,04  ≥6,5 és ≤9,5  2019.06.20 

Nyírmihálydi Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4363 Nyírmihálydi, Gelsi utca 29. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,48 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.06.20 

Nyírmihálydi Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4363 Nyírmihálydi, Gelsi utca 29. Ammónium-ion 0,05 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.20 

Nyírmihálydi Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4363 Nyírmihálydi, Gelsi utca 29. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.20 

Nyírmihálydi Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4363 Nyírmihálydi, Gelsi utca 29. Nitrát-ion 6,7 mg/L 50 mg/L 2019.06.20 

Nyírmihálydi Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4363 Nyírmihálydi, Gelsi utca 29. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.06.20 

Nyírmihálydi Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4363 Nyírmihálydi, Gelsi utca 29. Mangán 17 µg/L 50 µg/L 2019.06.20 

Nyírmihálydi Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4363 Nyírmihálydi, Gelsi utca 29. Zavarosság 0,1 NTU - 2019.06.20 

Nyírmihálydi Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4363 Nyírmihálydi, Gelsi utca 29. Vízhőmérséklet 20,3 °C - 2019.06.20 

Nyírmihálydi Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4363 Nyírmihálydi, Gelsi utca 29. Szulfát-ion < 5 mg/L 250 mg/L 2019.06.20 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Arzén 6,4 µg/L 10 µg/L 2019.06.11 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 875 µS/cm 2500 µS/cm 2019.06.11 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. pH 8,27  ≥6,5 és ≤9,5  2019.06.11 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 15,3 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.06.11 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Ammónium-ion 0,36 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.11 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.11 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.06.11 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Vas 35 µg/L 200 µg/L 2019.06.11 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Mangán 39 µg/L 50 µg/L 2019.06.11 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Zavarosság 0,53 NTU - 2019.06.11 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Vízhőmérséklet 24,8 °C - 2019.06.11 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Telepszám 22 °C-on 3250 /mL - 2019.06.11 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.11 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.11 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Telepszám 37 °C-on 5850 /mL - 2019.06.13 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Telepszám 22 °C-on 8775 /mL - 2019.06.13 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Telepszám 22 °C-on 975 /mL - 2019.06.20 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Telepszám 37 °C-on 455 /mL - 2019.06.20 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.06 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Telepszám 22 °C-on 2 /mL - 2019.06.06 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.06 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Szabad aktív klór 0,15 mg/L - 2019.06.06 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 580 µS/cm 2500 µS/cm 2019.06.06 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. pH 7,58  ≥6,5 és ≤9,5  2019.06.06 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,79 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.06.06 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Ammónium-ion 0,42 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.06 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Nitrit-ion 0,07 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.06 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.06.06 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.06.06 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Mangán 49 µg/L 50 µg/L 2019.06.06 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Zavarosság 0,19 NTU - 2019.06.06 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Vízhőmérséklet 20,3 °C - 2019.06.06 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Arzén 2,28 µg/L 10 µg/L 2019.06.11 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 815 µS/cm 2500 µS/cm 2019.06.11 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. pH 7,99  ≥6,5 és ≤9,5  2019.06.11 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,16 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.06.11 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Ammónium-ion 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.11 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.11 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Nitrát-ion 2,4 mg/L 50 mg/L 2019.06.11 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.06.11 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Mangán 17 µg/L 50 µg/L 2019.06.11 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Zavarosság 0,22 NTU - 2019.06.11 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Vízhőmérséklet 22,8 °C - 2019.06.11 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Telepszám 22 °C-on 1 /mL - 2019.06.11 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.11 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.11 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 595 µS/cm 2500 µS/cm 2019.06.06 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. pH 7,58  ≥6,5 és ≤9,5  2019.06.06 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,87 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.06.06 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Ammónium-ion 0,08 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.06 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.06 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Nitrát-ion 1,6 mg/L 50 mg/L 2019.06.06 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.06.06 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Mangán 12 µg/L 50 µg/L 2019.06.06 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Zavarosság 0,2 NTU - 2019.06.06 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Vízhőmérséklet 19,8 °C - 2019.06.06 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.06 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.06 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Szabad aktív klór 0,19 mg/L - 2019.06.06 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.06.06 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Telepszám 22 °C-on 13 /mL - 2019.06.20 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.20 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.06.20 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Szabad aktív klór 0,21 mg/L - 2019.06.20 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Arzén 4,44 µg/L 10 µg/L 2019.06.20 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 600 µS/cm 2500 µS/cm 2019.06.20 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. pH 7,63  ≥6,5 és ≤9,5  2019.06.20 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,5 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.06.20 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Ammónium-ion 0,08 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.20 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.06.20 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.06.20 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.06.20 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Mangán 35 µg/L 50 µg/L 2019.06.20 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Zavarosság 0,26 NTU - 2019.06.20 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Vízhőmérséklet 16,3 °C - 2019.06.20 

 



 



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Arzén 2,52 µg/L 10 µg/L 2019.08.08 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 580 µS/cm 2500 µS/cm 2019.08.08 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. pH 7,42  ≥6,5 és ≤9,5  2019.08.08 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,71 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.08.08 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.08 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.08 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Nitrát-ion 1 mg/L 50 mg/L 2019.08.08 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.08.08 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Mangán 43 µg/L 50 µg/L 2019.08.08 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Zavarosság 0,25 NTU - 2019.08.08 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Vízhőmérséklet 24,3 °C - 2019.08.08 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Telepszám 22 °C-on 130 /mL - 2019.08.08 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.08 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.08 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Klór-dioxid 0,3 mg/L - 2019.08.08 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. Telepszám 22 °C-on 3 /mL - 2019.08.14 

Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.14 

Bedő - Vízmű Kimenő; 4128 Bedő, Petőfi Sándor utca 9. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.14 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 625 µS/cm 2500 µS/cm 2019.08.27 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. pH 8,08  ≥6,5 és ≤9,5  2019.08.27 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,38 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.08.27 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Ammónium-ion 0,07 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.27 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.27 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Nitrát-ion 1,9 mg/L 50 mg/L 2019.08.27 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.08.27 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Mangán 22 µg/L 50 µg/L 2019.08.27 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Zavarosság 0,34 NTU - 2019.08.27 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Vízhőmérséklet 25,9 °C - 2019.08.27 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Arzén 5,46 µg/L 10 µg/L 2019.08.27 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.27 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.27 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Telepszám 22 °C-on 8 /mL - 2019.08.27 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 498 µS/cm 2500 µS/cm 2019.08.27 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. pH 7,87  ≥6,5 és ≤9,5  2019.08.27 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,37 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.08.27 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.27 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Nitrit-ion 0,07 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.27 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.08.27 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.08.27 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Zavarosság 0,12 NTU - 2019.08.27 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Vízhőmérséklet 17,3 °C - 2019.08.27 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.08.27 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.27 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.27 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Szabad aktív klór 0,14 mg/L - 2019.08.27 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Telepszám 22 °C-on 2 /mL - 2019.08.29 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.29 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.29 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 635 µS/cm 2500 µS/cm 2019.08.29 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. pH 8,19  ≥6,5 és ≤9,5  2019.08.29 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,58 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.08.29 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.29 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.29 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.08.29 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Vas 42 µg/L 200 µg/L 2019.08.29 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.08.29 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Zavarosság 0,16 NTU - 2019.08.29 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Zavarosság 0,15 NTU - 2019.08.06 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 489 µS/cm 2500 µS/cm 2019.08.06 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 pH 7,68  ≥6,5 és ≤9,5  2019.08.06 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) < 0,10 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.08.06 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Ammónium-ion 0,05 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.06 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.06 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.08.06 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.08.06 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Mangán 22 µg/L 50 µg/L 2019.08.06 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Vízhőmérséklet 18 °C - 2019.08.06 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.08.06 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.06 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.06 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Szabad aktív klór 0,19 mg/L - 2019.08.06 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Ammónium-ion 0,13 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.23 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Nitrit-ion 0,1 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.23 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Nitrát-ion 4,4 mg/L 50 mg/L 2019.08.23 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.08.23 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Mangán 11 µg/L 50 µg/L 2019.08.23 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Telepszám 22 °C-on 65 /mL - 2019.08.23 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.23 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.23 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 635 µS/cm 2500 µS/cm 2019.08.30 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. pH 7,54  ≥6,5 és ≤9,5  2019.08.30 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,34 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.08.30 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.30 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.30 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Nitrát-ion 4,8 mg/L 50 mg/L 2019.08.30 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.08.30 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.08.30 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Zavarosság 0,38 NTU - 2019.08.30 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Vízhőmérséklet 17,1 °C - 2019.08.30 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.08.30 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.30 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.30 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Szabad aktív klór 0,14 mg/L - 2019.08.30 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Vas 45 µg/L 200 µg/L 2019.08.01 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Arzén 7,98 µg/L 10 µg/L 2019.08.01 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Ammónium-ion 0,12 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.12 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.12 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.08.12 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Arzén 8,2 µg/L 10 µg/L 2019.08.12 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Arzén 9,81 µg/L 10 µg/L 2019.08.27 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 550 µS/cm 2500 µS/cm 2019.08.27 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. pH 8,12  ≥6,5 és ≤9,5  2019.08.27 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,62 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.08.27 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Ammónium-ion 0,15 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.27 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.27 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.08.27 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Vas 199 µg/L 200 µg/L 2019.08.27 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Zavarosság 0,54 NTU - 2019.08.27 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Vízhőmérséklet 22,2 °C - 2019.08.27 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Telepszám 22 °C-on 10 /mL - 2019.08.27 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.27 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.27 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.08.27 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Arzén 3,85 µg/L 10 µg/L 2019.08.08 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 540 µS/cm 2500 µS/cm 2019.08.08 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. pH 7,69  ≥6,5 és ≤9,5  2019.08.08 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,74 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.08.08 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.08 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.08 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Nitrát-ion 4,6 mg/L 50 mg/L 2019.08.08 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.08.08 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.08.08 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Zavarosság 0,16 NTU - 2019.08.08 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Vízhőmérséklet 20,1 °C - 2019.08.08 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Telepszám 22 °C-on 5 /mL - 2019.08.08 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.08 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.08 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Szabad aktív klór 0,14 mg/L - 2019.08.08 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 570 µS/cm 2500 µS/cm 2019.08.15 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. pH 7,84  ≥6,5 és ≤9,5  2019.08.15 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,44 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.08.15 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.15 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.15 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Nitrát-ion 5,2 mg/L 50 mg/L 2019.08.15 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.08.15 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Mangán 19 µg/L 50 µg/L 2019.08.15 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Zavarosság 0,24 NTU - 2019.08.15 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Vízhőmérséklet 19,3 °C - 2019.08.15 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.08.15 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.15 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.15 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Szabad aktív klór 0,21 mg/L - 2019.08.15 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 570 µS/cm 2500 µS/cm 2019.08.15 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. pH 8,23  ≥6,5 és ≤9,5  2019.08.15 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,45 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.08.15 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.15 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.15 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Nitrát-ion 1,8 mg/L 50 mg/L 2019.08.15 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.08.15 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Mangán 26 µg/L 50 µg/L 2019.08.15 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Zavarosság 0,29 NTU - 2019.08.15 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Vízhőmérséklet 18,1 °C - 2019.08.15 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Telepszám 22 °C-on 65 /mL - 2019.08.15 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.15 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.15 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Szabad aktív klór 0,16 mg/L - 2019.08.15 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Arzén 6,14 µg/L 10 µg/L 2019.08.01 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 595 µS/cm 2500 µS/cm 2019.08.01 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. pH 7,5  ≥6,5 és ≤9,5  2019.08.01 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,12 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.08.01 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.01 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.01 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.08.01 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.08.01 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Mangán 42 µg/L 50 µg/L 2019.08.01 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Zavarosság 0,12 NTU - 2019.08.01 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Vízhőmérséklet 18,7 °C - 2019.08.01 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.08.01 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.01 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.01 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Szabad aktív klór 0,21 mg/L - 2019.08.01 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 560 µS/cm 2500 µS/cm 2019.08.01 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó pH 7,77  ≥6,5 és ≤9,5  2019.08.01 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,65 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.08.01 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Ammónium-ion 0,09 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.01 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.01 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Nitrát-ion 1,2 mg/L 50 mg/L 2019.08.01 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.08.01 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Mangán 17 µg/L 50 µg/L 2019.08.01 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Zavarosság 0,28 NTU - 2019.08.01 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Vízhőmérséklet 18,9 °C - 2019.08.01 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Telepszám 22 °C-on 10 /mL - 2019.08.01 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.01 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.01 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.08.01 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 840 µS/cm 2500 µS/cm 2019.08.06 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. pH 8,2  ≥6,5 és ≤9,5  2019.08.06 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 8,1 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.08.06 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Ammónium-ion 0,59 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.06 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.06 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.08.06 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Vas 128 µg/L 200 µg/L 2019.08.06 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Mangán 42 µg/L 50 µg/L 2019.08.06 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Zavarosság 0,43 NTU - 2019.08.06 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Vízhőmérséklet 20,4 °C - 2019.08.06 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Telepszám 22 °C-on 1300 /mL - 2019.08.06 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.06 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.06 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.08.06 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 640 µS/cm 2500 µS/cm 2019.08.08 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. pH 8,2  ≥6,5 és ≤9,5  2019.08.08 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,04 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.08.08 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Ammónium-ion 0,29 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.08 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.08 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.08.08 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.08.08 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.08.08 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Zavarosság 0,18 NTU - 2019.08.08 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Vízhőmérséklet 23,4 °C - 2019.08.08 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Telepszám 22 °C-on 455 /mL - 2019.08.08 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.08 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.08 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Szag szagtalan  - 2019.08.08 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Szín színtelen - - 2019.08.08 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Íz víz ízű - - 2019.08.08 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Arzén 5,81 µg/L 10 µg/L 2019.08.08 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Peroxid 0 µg/L - 2019.08.08 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Klorit-ion < 0,1 mg/L 0,2 mg/L 2019.08.08 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 590 µS/cm 2500 µS/cm 2019.08.01 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. pH 7,93  ≥6,5 és ≤9,5  2019.08.01 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,62 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.08.01 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.01 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.01 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Nitrát-ion 5,6 mg/L 50 mg/L 2019.08.01 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.08.01 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Mangán 19 µg/L 50 µg/L 2019.08.01 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Zavarosság 0,33 NTU - 2019.08.01 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Vízhőmérséklet 24,9 °C - 2019.08.01 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Telepszám 22 °C-on 3 /mL - 2019.08.01 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.01 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.01 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Szabad aktív klór 0,16 mg/L - 2019.08.01 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Telepszám 22 °C-on 455 /mL - 2019.08.13 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.13 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.13 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.08.13 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Arzén 6,49 µg/L 10 µg/L 2019.08.13 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 413 µS/cm 2500 µS/cm 2019.08.13 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. pH 8,34  ≥6,5 és ≤9,5  2019.08.13 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,3 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.08.13 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.13 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.13 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.08.13 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.08.13 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Mangán 15 µg/L 50 µg/L 2019.08.13 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Zavarosság 0,32 NTU - 2019.08.13 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Vízhőmérséklet 18,3 °C - 2019.08.13 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.08.13 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.13 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.13 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Szabad aktív klór 0,17 mg/L - 2019.08.13 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.08.13 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Arzén 6,77 µg/L 10 µg/L 2019.08.13 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 323 µS/cm 2500 µS/cm 2019.08.13 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 pH 8,21  ≥6,5 és ≤9,5  2019.08.13 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,32 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.08.13 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.13 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.13 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.08.13 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Mangán 15 µg/L 50 µg/L 2019.08.13 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Zavarosság 0,49 NTU - 2019.08.13 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Vízhőmérséklet 19,7 °C - 2019.08.13 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Telepszám 22 °C-on 6 /mL - 2019.08.13 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.13 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.13 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Szabad aktív klór 0,13 mg/L - 2019.08.13 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Arzén 3,29 µg/L 10 µg/L 2019.08.08 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 575 µS/cm 2500 µS/cm 2019.08.08 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. pH 7,68  ≥6,5 és ≤9,5  2019.08.08 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,71 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.08.08 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.08 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.08 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.08.08 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.08.08 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.08.08 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Zavarosság 0,14 NTU - 2019.08.08 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Vízhőmérséklet 19,8 °C - 2019.08.08 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.08 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Telepszám 22 °C-on 5850 /mL - 2019.08.08 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.08 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Szabad aktív klór 0,12 mg/L - 2019.08.08 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Klorit-ion < 0,1 mg/L 0,2 mg/L 2019.08.08 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Telepszám 22 °C-on 2 /mL - 2019.08.16 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Telepszám 37 °C-on 55 /mL - 2019.08.16 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 1190 µS/cm 2500 µS/cm 2019.08.08 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert pH 6,05  ≥6,5 és ≤9,5  2019.08.08 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,47 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.08.08 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.08 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.08 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Nitrát-ion 19,9 mg/L 50 mg/L 2019.08.08 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.08.08 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.08.08 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Zavarosság 0,16 NTU - 2019.08.08 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Vízhőmérséklet 18,2 °C - 2019.08.08 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Telepszám 22 °C-on 65 /mL - 2019.08.08 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.08 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.08 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.08.08 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 595 µS/cm 2500 µS/cm 2019.08.13 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. pH 8,33  ≥6,5 és ≤9,5  2019.08.13 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,3 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.08.13 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.13 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.13 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Nitrát-ion 2 mg/L 50 mg/L 2019.08.13 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Vas 37 µg/L 200 µg/L 2019.08.13 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Mangán 47 µg/L 50 µg/L 2019.08.13 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Zavarosság 0,27 NTU - 2019.08.13 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Vízhőmérséklet 25,1 °C - 2019.08.13 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Telepszám 22 °C-on 2 /mL - 2019.08.13 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.13 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.13 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Arzén 5,16 µg/L 10 µg/L 2019.08.13 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 580 µS/cm 2500 µS/cm 2019.08.13 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A pH 7,67  ≥6,5 és ≤9,5  2019.08.13 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,34 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.08.13 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Ammónium-ion 0,5 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.13 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Nitrit-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.13 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.08.13 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.08.13 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Mangán 13 µg/L 50 µg/L 2019.08.13 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Zavarosság 0,25 NTU - 2019.08.13 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Vízhőmérséklet 21,7 °C - 2019.08.13 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Telepszám 22 °C-on 130 /mL - 2019.08.13 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.13 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.13 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Szabad aktív klór 0,11 mg/L - 2019.08.13 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Arzén 3,24 µg/L 10 µg/L 2019.08.01 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 615 µS/cm 2500 µS/cm 2019.08.01 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. pH 7,57  ≥6,5 és ≤9,5  2019.08.01 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,86 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.08.01 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.01 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.01 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Nitrát-ion 2,4 mg/L 50 mg/L 2019.08.01 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.08.01 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Mangán 22 µg/L 50 µg/L 2019.08.01 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Zavarosság 0,24 NTU - 2019.08.01 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Vízhőmérséklet 19,7 °C - 2019.08.01 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.08.01 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.01 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.01 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.08.01 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 454 µS/cm 2500 µS/cm 2019.08.06 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. pH 7,31  ≥6,5 és ≤9,5  2019.08.06 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) < 0,10 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.08.06 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Ammónium-ion 0,05 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.06 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.06 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.08.06 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.08.06 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Mangán 14 µg/L 50 µg/L 2019.08.06 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Zavarosság 0,22 NTU - 2019.08.06 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Vízhőmérséklet 18,3 °C - 2019.08.06 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.08.06 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.06 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.06 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.08.06 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Arzén 5,15 µg/L 10 µg/L 2019.08.27 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 520 µS/cm 2500 µS/cm 2019.08.27 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. pH 8,32  ≥6,5 és ≤9,5  2019.08.27 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 2,37 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.08.27 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Ammónium-ion 0,19 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.27 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.27 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.08.27 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.08.27 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Zavarosság 0,32 NTU - 2019.08.27 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Vízhőmérséklet 23,5 °C - 2019.08.27 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Telepszám 22 °C-on 65 /mL - 2019.08.27 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.27 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.27 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.08.27 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Arzén 2,52 µg/L 10 µg/L 2019.08.08 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 630 µS/cm 2500 µS/cm 2019.08.08 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. pH 7,9  ≥6,5 és ≤9,5  2019.08.08 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,06 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.08.08 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.08 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.08 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Nitrát-ion 7,1 mg/L 50 mg/L 2019.08.08 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.08.08 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Mangán 15 µg/L 50 µg/L 2019.08.08 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Zavarosság 0,19 NTU - 2019.08.08 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Vízhőmérséklet 20,3 °C - 2019.08.08 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.08.08 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.08 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.08 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Szabad aktív klór 0,15 mg/L - 2019.08.08 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Mangán 26 µg/L 50 µg/L 2019.08.12 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.08.12 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Nitrát-ion 7,1 mg/L 50 mg/L 2019.08.12 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.12 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.12 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Arzén 3,38 µg/L 10 µg/L 2019.08.12 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 570 µS/cm 2500 µS/cm 2019.08.02 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Arzén 1,72 µg/L 10 µg/L 2019.08.02 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. pH 8,2  ≥6,5 és ≤9,5  2019.08.02 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,32 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.08.02 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Ammónium-ion 0,05 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.02 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.02 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.08.02 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.08.02 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Mangán 16 µg/L 50 µg/L 2019.08.02 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Zavarosság 0,28 NTU - 2019.08.02 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Telepszám 22 °C-on 40 /mL - 2019.08.02 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.02 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.02 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Arzén 3,08 µg/L 10 µg/L 2019.08.08 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 570 µS/cm 2500 µS/cm 2019.08.08 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. pH 7,66  ≥6,5 és ≤9,5  2019.08.08 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,02 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.08.08 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.08 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Nitrit-ion 0,08 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.08 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.08.08 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.08.08 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.08.08 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Zavarosság 0,23 NTU - 2019.08.08 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Vízhőmérséklet 18,4 °C - 2019.08.08 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Telepszám 22 °C-on 7 /mL - 2019.08.08 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.08 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.08 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Szabad aktív klór 0,17 mg/L - 2019.08.08 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 615 µS/cm 2500 µS/cm 2019.08.06 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Arzén 1,45 µg/L 10 µg/L 2019.08.06 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. pH 7,24  ≥6,5 és ≤9,5  2019.08.06 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,69 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.08.06 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Ammónium-ion 1,08 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.06 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.06 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.08.06 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.08.06 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Mangán 34 µg/L 50 µg/L 2019.08.06 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Zavarosság 0,26 NTU - 2019.08.06 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Vízhőmérséklet 18 °C - 2019.08.06 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Telepszám 22 °C-on 30 /mL - 2019.08.06 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.06 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.06 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.08.06 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Telepszám 22 °C-on 2 /mL - 2019.08.16 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Telepszám 37 °C-on 0 /mL - 2019.08.16 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Arzén 4,98 µg/L 10 µg/L 2019.08.27 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 570 µS/cm 2500 µS/cm 2019.08.27 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. pH 8,41  ≥6,5 és ≤9,5  2019.08.27 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,79 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.08.27 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.27 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.27 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.08.27 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.08.27 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Mangán 12 µg/L 50 µg/L 2019.08.27 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Zavarosság 0,37 NTU - 2019.08.27 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Vízhőmérséklet 23 °C - 2019.08.27 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Telepszám 22 °C-on 780 /mL - 2019.08.27 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.27 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.27 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.08.27 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Arzén 3,92 µg/L 10 µg/L 2019.08.15 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 815 µS/cm 2500 µS/cm 2019.08.15 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. pH 8,21  ≥6,5 és ≤9,5  2019.08.15 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,45 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.08.15 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Ammónium-ion 0,05 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.15 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.15 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Nitrát-ion 2,2 mg/L 50 mg/L 2019.08.15 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.08.15 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Mangán 23 µg/L 50 µg/L 2019.08.15 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Zavarosság 0,31 NTU - 2019.08.15 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Vízhőmérséklet 20,9 °C - 2019.08.15 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Telepszám 22 °C-on 2 /mL - 2019.08.15 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.15 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.15 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 590 µS/cm 2500 µS/cm 2019.08.13 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. pH 7,54  ≥6,5 és ≤9,5  2019.08.13 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,34 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.08.13 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Ammónium-ion 0,08 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.13 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.13 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Nitrát-ion 1,9 mg/L 50 mg/L 2019.08.13 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.08.13 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Mangán 15 µg/L 50 µg/L 2019.08.13 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Zavarosság 0,19 NTU - 2019.08.13 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Vízhőmérséklet 22,2 °C - 2019.08.13 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.13 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.13 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Szabad aktív klór 0,17 mg/L - 2019.08.13 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.08.13 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Arzén 7,04 µg/L 10 µg/L 2019.08.27 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 451 µS/cm 2500 µS/cm 2019.08.27 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. pH 8,04  ≥6,5 és ≤9,5  2019.08.27 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,37 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.08.27 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Ammónium-ion 0,37 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.27 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.27 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.08.27 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Vas 257 µg/L 200 µg/L 2019.08.27 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Mangán 359 µg/L 50 µg/L 2019.08.27 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Zavarosság 2,01 NTU - 2019.08.27 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Vízhőmérséklet 18,4 °C - 2019.08.27 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Telepszám 22 °C-on 65 /mL - 2019.08.27 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.27 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.27 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.08.27 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Arzén 5,35 µg/L 10 µg/L 2019.08.27 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 595 µS/cm 2500 µS/cm 2019.08.27 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. pH 7,44  ≥6,5 és ≤9,5  2019.08.27 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,02 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.08.27 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Ammónium-ion 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.27 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.08.27 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.08.27 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.08.27 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Mangán 31 µg/L 50 µg/L 2019.08.27 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Zavarosság 0,54 NTU - 2019.08.27 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Vízhőmérséklet 15,5 °C - 2019.08.27 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.08.27 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.27 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.08.27 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.08.27 

 



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.03 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.03 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Nitrát-ion 1 mg/L 50 mg/L 2019.09.03 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.09.03 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Mangán 29 µg/L 50 µg/L 2019.09.03 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Zavarosság 0,37 NTU - 2019.09.03 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.09.03 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.03 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.03 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.03 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,42 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.09.03 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Arzén 4,07 µg/L 10 µg/L 2019.09.03 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 585 µS/cm 2500 µS/cm 2019.09.03 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. pH 7,48  ≥6,5 és ≤9,5  2019.09.03 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Telepszám 37 °C-on 1300 /mL - 2019.09.03 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.03 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.03 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Arzén 3,29 µg/L 10 µg/L 2019.09.12 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 585 µS/cm 2500 µS/cm 2019.09.12 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. pH 7,71  ≥6,5 és ≤9,5  2019.09.12 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,65 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.09.12 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.12 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.12 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Nitrát-ion 1,1 mg/L 50 mg/L 2019.09.12 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.09.12 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Zavarosság 0,37 NTU - 2019.09.12 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Vízhőmérséklet 25,4 °C - 2019.09.12 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Szag szagtalan  - 2019.09.12 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Szín színtelen - - 2019.09.12 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Íz víz ízű - - 2019.09.12 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Telepszám 22 °C-on 195 /mL - 2019.09.12 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Telepszám 37 °C-on 12 /mL - 2019.09.12 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.12 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.12 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.12 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.12 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.12 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 590 µS/cm 2500 µS/cm 2019.09.19 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. pH 7,3  ≥6,5 és ≤9,5  2019.09.19 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,54 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.09.19 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.19 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.19 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Nitrát-ion 1 mg/L 50 mg/L 2019.09.19 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Arzén 3 µg/L 10 µg/L 2019.09.19 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.09.19 



Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Mangán 34 µg/L 50 µg/L 2019.09.19 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Zavarosság 0,25 NTU - 2019.09.19 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Vízhőmérséklet 24,5 °C - 2019.09.19 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Telepszám 22 °C-on 130 /mL - 2019.09.19 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.19 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.19 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Szabad aktív klór 0,16 mg/L - 2019.09.19 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Arzén 6,8 µg/L 10 µg/L 2019.09.24 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 620 µS/cm 2500 µS/cm 2019.09.24 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. pH 8,36  ≥6,5 és ≤9,5  2019.09.24 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,47 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.09.24 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Ammónium-ion 0,13 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.24 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.24 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Nitrát-ion 1,9 mg/L 50 mg/L 2019.09.24 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.09.24 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.09.24 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Zavarosság 0,26 NTU - 2019.09.24 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Vízhőmérséklet 24,1 °C - 2019.09.24 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Telepszám 22 °C-on 3 /mL - 2019.09.24 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.24 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.24 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Szabad aktív klór 0,11 mg/L - 2019.09.24 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.09 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Nitrát-ion 1,2 mg/L 50 mg/L 2019.09.09 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.09.09 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Mangán 44 µg/L 50 µg/L 2019.09.09 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Telepszám 22 °C-on 35 /mL - 2019.09.09 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.09 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.09 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 505 µS/cm 2500 µS/cm 2019.09.24 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. pH 8,07  ≥6,5 és ≤9,5  2019.09.24 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,55 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.09.24 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Ammónium-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.24 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Nitrit-ion 0,07 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.24 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Nitrát-ion 1,2 mg/L 50 mg/L 2019.09.24 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.09.24 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.09.24 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Zavarosság 0,25 NTU - 2019.09.24 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Vízhőmérséklet 17 °C - 2019.09.24 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Telepszám 22 °C-on 9 /mL - 2019.09.24 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.24 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.24 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.09.24 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Arzén 8 µg/L 10 µg/L 2019.09.09 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 645 µS/cm 2500 µS/cm 2019.09.09 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. pH 7,91  ≥6,5 és ≤9,5  2019.09.09 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,56 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.09.09 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.09 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.09 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.09.09 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.09.09 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Mangán 20 µg/L 50 µg/L 2019.09.09 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Zavarosság 0,44 NTU - 2019.09.09 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Arzén 6,33 µg/L 10 µg/L 2019.09.27 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 685 µS/cm 2500 µS/cm 2019.09.27 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. pH 8,09  ≥6,5 és ≤9,5  2019.09.27 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,2 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.09.27 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.27 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.27 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.09.27 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.09.27 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Mangán 16 µg/L 50 µg/L 2019.09.27 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Zavarosság 0,21 NTU - 2019.09.27 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Telepszám 22 °C-on 15 /mL - 2019.09.27 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.27 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.27 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 600 µS/cm 2500 µS/cm 2019.09.10 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. pH 8,02  ≥6,5 és ≤9,5  2019.09.10 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,62 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.09.10 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Ammónium-ion 0,14 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.10 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Nitrit-ion 0,07 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.10 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Nitrát-ion 4,4 mg/L 50 mg/L 2019.09.10 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.09.10 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.09.10 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Zavarosság 0,39 NTU - 2019.09.10 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Vízhőmérséklet 21,4 °C - 2019.09.10 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Telepszám 22 °C-on 15 /mL - 2019.09.10 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.10 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.10 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Szabad aktív klór 0,18 mg/L - 2019.09.10 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Ammónium-ion 0,12 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.11 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Nitrit-ion 0,09 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.11 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Nitrát-ion 4,3 mg/L 50 mg/L 2019.09.11 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.09.11 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Mangán 23 µg/L 50 µg/L 2019.09.11 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Telepszám 22 °C-on 25 /mL - 2019.09.11 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.11 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.11 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 640 µS/cm 2500 µS/cm 2019.09.17 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. pH 7,98  ≥6,5 és ≤9,5  2019.09.17 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,04 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.09.17 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.17 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.17 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Nitrát-ion 4,7 mg/L 50 mg/L 2019.09.17 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.09.17 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Mangán 11 µg/L 50 µg/L 2019.09.17 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Zavarosság 0,76 NTU - 2019.09.17 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Vízhőmérséklet 17,1 °C - 2019.09.17 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.09.17 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.17 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.17 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Szabad aktív klór 0,13 mg/L - 2019.09.17 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Arzén 8,99 µg/L 10 µg/L 2019.09.19 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 555 µS/cm 2500 µS/cm 2019.09.19 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. pH 8,1  ≥6,5 és ≤9,5  2019.09.19 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,23 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.09.19 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Ammónium-ion 0,11 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.19 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.19 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.09.19 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Vas 79 µg/L 200 µg/L 2019.09.19 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Mangán 35 µg/L 50 µg/L 2019.09.19 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Zavarosság 0,31 NTU - 2019.09.19 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Vízhőmérséklet 21,1 °C - 2019.09.19 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.19 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.09.19 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.19 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Arzén 1,45 µg/L 10 µg/L 2019.09.10 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 590 µS/cm 2500 µS/cm 2019.09.10 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. pH 7,56  ≥6,5 és ≤9,5  2019.09.10 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.09.10 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Ammónium-ion 0,06 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.10 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Nitrit-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.10 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Nitrát-ion 1,7 mg/L 50 mg/L 2019.09.10 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Vas 77 µg/L 200 µg/L 2019.09.10 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Mangán 23 µg/L 50 µg/L 2019.09.10 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Zavarosság 0,59 NTU - 2019.09.10 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Vízhőmérséklet 19,4 °C - 2019.09.10 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Telepszám 22 °C-on 65 /mL - 2019.09.10 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.10 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.10 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Szabad aktív klór 0,21 mg/L - 2019.09.10 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Arzén 4,04 µg/L 10 µg/L 2019.09.10 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 545 µS/cm 2500 µS/cm 2019.09.10 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. pH 7,75  ≥6,5 és ≤9,5  2019.09.10 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,08 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.09.10 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.10 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.10 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Nitrát-ion 4,6 mg/L 50 mg/L 2019.09.10 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.09.10 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.09.10 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Zavarosság 0,38 NTU - 2019.09.10 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Vízhőmérséklet 22,6 °C - 2019.09.10 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.10 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.10 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Telepszám 22 °C-on 28 /mL - 2019.09.10 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.09.10 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Telepszám 22 °C-on 16 /mL - 2019.09.23 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Telepszám 37 °C-on 17 /mL - 2019.09.23 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.23 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.23 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.23 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.23 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.09.23 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.23 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 580 µS/cm 2500 µS/cm 2019.09.17 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. pH 7,71  ≥6,5 és ≤9,5  2019.09.17 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,28 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.09.17 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.17 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.17 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Nitrát-ion 5,3 mg/L 50 mg/L 2019.09.17 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.09.17 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.09.17 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Zavarosság 0,7 NTU - 2019.09.17 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Vízhőmérséklet 18,9 °C - 2019.09.17 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Telepszám 22 °C-on 65 /mL - 2019.09.17 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.17 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.17 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Szabad aktív klór 0,17 mg/L - 2019.09.17 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 575 µS/cm 2500 µS/cm 2019.09.03 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. pH 7,85  ≥6,5 és ≤9,5  2019.09.03 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,43 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.09.03 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.03 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.03 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Nitrát-ion 1,7 mg/L 50 mg/L 2019.09.03 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.09.03 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Mangán 11 µg/L 50 µg/L 2019.09.03 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Zavarosság 0,37 NTU - 2019.09.03 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Vízhőmérséklet 18,1 °C - 2019.09.03 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Telepszám 22 °C-on 195 /mL - 2019.09.03 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.03 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.03 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.09.03 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Arzén 4,18 µg/L 10 µg/L 2019.09.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 600 µS/cm 2500 µS/cm 2019.09.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. pH 7,81  ≥6,5 és ≤9,5  2019.09.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,8 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.09.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.09.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.09.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Mangán 13 µg/L 50 µg/L 2019.09.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Zavarosság 0,22 NTU - 2019.09.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Vízhőmérséklet 19,8 °C - 2019.09.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.09.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Szabad aktív klór 0,23 mg/L - 2019.09.05 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Telepszám 22 °C-on 4 /mL - 2019.09.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Szabad aktív klór 0,18 mg/L - 2019.09.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 555 µS/cm 2500 µS/cm 2019.09.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó pH 8,22  ≥6,5 és ≤9,5  2019.09.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,48 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.09.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Ammónium-ion 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Nitrát-ion 1,5 mg/L 50 mg/L 2019.09.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.09.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Mangán 12 µg/L 50 µg/L 2019.09.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Zavarosság 0,16 NTU - 2019.09.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Vízhőmérséklet 20 °C - 2019.09.05 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Arzén 5,05 µg/L 10 µg/L 2019.09.12 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 660 µS/cm 2500 µS/cm 2019.09.12 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. pH 7,97  ≥6,5 és ≤9,5  2019.09.12 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,86 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.09.12 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Ammónium-ion 0,3 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.12 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.12 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.09.12 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Vas 40 µg/L 200 µg/L 2019.09.12 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Mangán 22 µg/L 50 µg/L 2019.09.12 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Zavarosság 0,4 NTU - 2019.09.12 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Vízhőmérséklet 22,1 °C - 2019.09.12 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Telepszám 22 °C-on 975 /mL - 2019.09.12 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Telepszám 37 °C-on 3250 /mL - 2019.09.12 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.12 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.12 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.12 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.12 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.12 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Telepszám 22 °C-on 65 /mL - 2019.09.26 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.26 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Arzén 3,41 µg/L 10 µg/L 2019.09.26 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 690 µS/cm 2500 µS/cm 2019.09.26 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. pH 8,1  ≥6,5 és ≤9,5  2019.09.26 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,85 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.09.26 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Ammónium-ion 0,25 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.26 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.26 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.09.26 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Vas 47 µg/L 200 µg/L 2019.09.26 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Mangán 19 µg/L 50 µg/L 2019.09.26 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Zavarosság 0,45 NTU - 2019.09.26 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Telepszám 22 °C-on 80 /mL - 2019.09.05 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.05 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.05 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Szabad aktív klór 0,15 mg/L - 2019.09.05 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 575 µS/cm 2500 µS/cm 2019.09.05 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. pH 8,24  ≥6,5 és ≤9,5  2019.09.05 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,67 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.09.05 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Ammónium-ion 0,26 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.05 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Nitrit-ion 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.05 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Nitrát-ion 4,4 mg/L 50 mg/L 2019.09.05 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.09.05 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Mangán 15 µg/L 50 µg/L 2019.09.05 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Zavarosság 0,31 NTU - 2019.09.05 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Vízhőmérséklet 24,5 °C - 2019.09.05 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Arzén 6,76 µg/L 10 µg/L 2019.09.17 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 408 µS/cm 2500 µS/cm 2019.09.17 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. pH 8,16  ≥6,5 és ≤9,5  2019.09.17 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,5 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.09.17 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Ammónium-ion 0,07 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.17 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Nitrit-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.17 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.09.17 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.09.17 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.09.17 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Zavarosság 0,17 NTU - 2019.09.17 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Vízhőmérséklet 18 °C - 2019.09.17 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.09.17 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.17 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.17 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Szabad aktív klór 0,19 mg/L - 2019.09.17 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Arzén 7,21 µg/L 10 µg/L 2019.09.17 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 323 µS/cm 2500 µS/cm 2019.09.17 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 pH 8,1  ≥6,5 és ≤9,5  2019.09.17 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,52 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.09.17 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.17 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.17 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.09.17 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.09.17 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Mangán 10 µg/L 50 µg/L 2019.09.17 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Zavarosság 0,48 NTU - 2019.09.17 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Vízhőmérséklet 18 °C - 2019.09.17 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.09.17 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.17 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.17 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Szabad aktív klór 0,17 mg/L - 2019.09.17 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.02 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.02 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.09.02 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.09.02 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Mangán 17 µg/L 50 µg/L 2019.09.02 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Arzén 6,66 µg/L 10 µg/L 2019.09.02 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Telepszám 22 °C-on 24 /mL - 2019.09.18 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.18 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.18 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Ammónium-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.25 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.25 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.09.25 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.09.25 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Mangán 20 µg/L 50 µg/L 2019.09.25 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,57 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.09.25 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 630 µS/cm 2500 µS/cm 2019.09.25 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. pH 8,02  ≥6,5 és ≤9,5  2019.09.25 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Zavarosság 0,22 NTU - 2019.09.25 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Arzén 5,52 µg/L 10 µg/L 2019.09.25 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Telepszám 22 °C-on 15 /mL - 2019.09.25 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.25 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.25 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 585 µS/cm 2500 µS/cm 2019.09.17 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. pH 8,09  ≥6,5 és ≤9,5  2019.09.17 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,58 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.09.17 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.17 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.17 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Nitrát-ion 2,1 mg/L 50 mg/L 2019.09.17 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.09.17 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Mangán 27 µg/L 50 µg/L 2019.09.17 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Zavarosság 0,19 NTU - 2019.09.17 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Vízhőmérséklet 24,2 °C - 2019.09.17 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Telepszám 22 °C-on 9 /mL - 2019.09.17 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.17 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.17 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Szabad aktív klór 0,21 mg/L - 2019.09.17 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 620 µS/cm 2500 µS/cm 2019.09.10 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A pH 7,88  ≥6,5 és ≤9,5  2019.09.10 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,31 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.09.10 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Ammónium-ion 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.10 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.10 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.09.10 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.09.10 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.09.10 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Zavarosság 0,36 NTU - 2019.09.10 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Vízhőmérséklet 20,5 °C - 2019.09.10 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.10 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Telepszám 22 °C-on 2 /mL - 2019.09.10 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.10 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Szabad aktív klór 0,18 mg/L - 2019.09.10 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.09.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.09.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Arzén 2,04 µg/L 10 µg/L 2019.09.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 605 µS/cm 2500 µS/cm 2019.09.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. pH 8,04  ≥6,5 és ≤9,5  2019.09.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,58 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.09.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Nitrát-ion 2,6 mg/L 50 mg/L 2019.09.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.09.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Mangán 14 µg/L 50 µg/L 2019.09.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Zavarosság 0,31 NTU - 2019.09.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Vízhőmérséklet 20,3 °C - 2019.09.05 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Telepszám 22 °C-on 1 /mL - 2019.09.26 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.26 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.26 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Szabad aktív klór 0,21 mg/L - 2019.09.26 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 450 µS/cm 2500 µS/cm 2019.09.26 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. pH 7,19  ≥6,5 és ≤9,5  2019.09.26 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,58 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.09.26 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.26 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.26 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.09.26 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.09.26 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Mangán 13 µg/L 50 µg/L 2019.09.26 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Zavarosság 0,31 NTU - 2019.09.26 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Vízhőmérséklet 18,1 °C - 2019.09.26 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Arzén 7,33 µg/L 10 µg/L 2019.09.19 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 525 µS/cm 2500 µS/cm 2019.09.19 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. pH 8,35  ≥6,5 és ≤9,5  2019.09.19 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,8 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.09.19 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Ammónium-ion 0,17 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.19 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.19 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.09.19 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.09.19 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Mangán 13 µg/L 50 µg/L 2019.09.19 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Zavarosság 0,25 NTU - 2019.09.19 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Vízhőmérséklet 21,6 °C - 2019.09.19 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Telepszám 22 °C-on 260 /mL - 2019.09.19 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.19 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.19 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Arzén 2,1 µg/L 10 µg/L 2019.09.10 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 635 µS/cm 2500 µS/cm 2019.09.10 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. pH 7,76  ≥6,5 és ≤9,5  2019.09.10 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,27 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.09.10 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.10 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.10 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Nitrát-ion 7,3 mg/L 50 mg/L 2019.09.10 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.09.10 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.09.10 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Zavarosság 0,43 NTU - 2019.09.10 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Vízhőmérséklet 20,2 °C - 2019.09.10 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Telepszám 22 °C-on 25 /mL - 2019.09.10 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.10 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.10 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.09.10 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Arzén 4,43 µg/L 10 µg/L 2019.09.10 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 555 µS/cm 2500 µS/cm 2019.09.10 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. pH 7,75  ≥6,5 és ≤9,5  2019.09.10 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,15 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.09.10 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Ammónium-ion 0,22 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.10 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Nitrit-ion 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.10 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.09.10 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.09.10 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.09.10 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Zavarosság 0,34 NTU - 2019.09.10 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Vízhőmérséklet 18 °C - 2019.09.10 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.10 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.10 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Telepszám 22 °C-on 260 /mL - 2019.09.10 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.09.10 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Telepszám 22 °C-on 15 /mL - 2019.09.26 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.26 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.26 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.09.26 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Arzén 1 µg/L 10 µg/L 2019.09.26 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 660 µS/cm 2500 µS/cm 2019.09.26 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. pH 7,14  ≥6,5 és ≤9,5  2019.09.26 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 2,01 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.09.26 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Ammónium-ion 0,88 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.26 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.26 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.09.26 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.09.26 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Mangán 32 µg/L 50 µg/L 2019.09.26 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Zavarosság 0,29 NTU - 2019.09.26 

Nyírlugos Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4371 Nyírlugos, Bélteki út 79. Vízhőmérséklet 15,8 °C - 2019.09.26 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 590 µS/cm 2500 µS/cm 2019.09.12 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. pH 8,42  ≥6,5 és ≤9,5  2019.09.12 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,04 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.09.12 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.12 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.12 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Nitrát-ion 1,2 mg/L 50 mg/L 2019.09.12 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.09.12 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Mangán 16 µg/L 50 µg/L 2019.09.12 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Zavarosság 0,36 NTU - 2019.09.12 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Vízhőmérséklet 24,1 °C - 2019.09.12 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Arzén 7,69 µg/L 10 µg/L 2019.09.12 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Telepszám 22 °C-on 455 /mL - 2019.09.12 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Telepszám 37 °C-on 975 /mL - 2019.09.12 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.12 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.12 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Szabad aktív klór 0,19 mg/L - 2019.09.12 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Kötött aktív klór < 0,1 mg/L 3 mg/L 2019.09.12 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Összes aktív klór 0,28 mg/L - 2019.09.12 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Arzén 7,49 µg/L 10 µg/L 2019.09.19 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 610 µS/cm 2500 µS/cm 2019.09.19 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. pH 8,31  ≥6,5 és ≤9,5  2019.09.19 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,52 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.09.19 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.19 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.19 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Nitrát-ion 0,9 mg/L 50 mg/L 2019.09.19 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.09.19 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.09.19 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Zavarosság 0,25 NTU - 2019.09.19 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Vízhőmérséklet 21,8 °C - 2019.09.19 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Telepszám 22 °C-on 455 /mL - 2019.09.19 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.19 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.19 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Szabad aktív klór 0,18 mg/L - 2019.09.19 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Arzén 9,9 µg/L 10 µg/L 2019.09.03 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 865 µS/cm 2500 µS/cm 2019.09.03 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. pH 8,25  ≥6,5 és ≤9,5  2019.09.03 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 8,7 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.09.03 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Ammónium-ion 0,86 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.03 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.03 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Nitrát-ion 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.09.03 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Vas 43 µg/L 200 µg/L 2019.09.03 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Mangán 22 µg/L 50 µg/L 2019.09.03 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Zavarosság 0,39 NTU - 2019.09.03 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Vízhőmérséklet 26,1 °C - 2019.09.03 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Telepszám 22 °C-on 5850 /mL - 2019.09.03 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.03 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.03 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 815 µS/cm 2500 µS/cm 2019.09.03 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Arzén 4,6 µg/L 10 µg/L 2019.09.03 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. pH 7,93  ≥6,5 és ≤9,5  2019.09.03 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,43 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.09.03 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.03 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.03 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Nitrát-ion 2,2 mg/L 50 mg/L 2019.09.03 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.09.03 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Mangán 12 µg/L 50 µg/L 2019.09.03 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Zavarosság 0,47 NTU - 2019.09.03 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Vízhőmérséklet 21 °C - 2019.09.03 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Peroxid 0 µg/L - 2019.09.03 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Telepszám 22 °C-on 1 /mL - 2019.09.03 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.03 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.03 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 595 µS/cm 2500 µS/cm 2019.09.10 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. pH 7,68  ≥6,5 és ≤9,5  2019.09.10 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,46 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.09.10 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Ammónium-ion 0,09 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.10 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.10 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Nitrát-ion 2 mg/L 50 mg/L 2019.09.10 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.09.10 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.09.10 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Zavarosság 0,3 NTU - 2019.09.10 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Vízhőmérséklet 21,6 °C - 2019.09.10 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.09.10 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.10 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.10 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Szabad aktív klór 0,14 mg/L - 2019.09.10 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Telepszám 22 °C-on 1 /mL - 2019.09.26 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.26 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.26 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Telepszám 37 °C-on 0 /mL - 2019.09.26 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.26 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.26 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.26 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Arzén 5,46 µg/L 10 µg/L 2019.09.19 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 600 µS/cm 2500 µS/cm 2019.09.19 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. pH 7,38  ≥6,5 és ≤9,5  2019.09.19 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,31 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.09.19 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.19 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.09.19 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.09.19 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.09.19 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.09.19 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Zavarosság 0,22 NTU - 2019.09.19 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Vízhőmérséklet 15,6 °C - 2019.09.19 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Telepszám 22 °C-on 20 /mL - 2019.09.19 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.19 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.09.19 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Szabad aktív klór 0,21 mg/L - 2019.09.19 

 



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Telepszám 22 °C-on 10 /mL - 2019.10.10 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.10 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.10 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.10.10 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Arzén 2,9 µg/L 10 µg/L 2019.10.10 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 590 µS/cm 2500 µS/cm 2019.10.10 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. pH 7,79  ≥6,5 és ≤9,5  2019.10.10 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,55 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.10.10 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.10 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.10 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Nitrát-ion 1,3 mg/L 50 mg/L 2019.10.10 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.10.10 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Mangán 44 µg/L 50 µg/L 2019.10.10 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Zavarosság 0,2 NTU - 2019.10.10 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Vízhőmérséklet 24,3 °C - 2019.10.10 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Triklór-etilén < 1 µg/L - 2019.10.22 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Bromoform < 1 µg/L - 2019.10.22 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Triklór-etilén és Tetraklór-etilén Összesen < 1,0 µg/L 10 µg/L 2019.10.22 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Kloroform < 1 µg/L - 2019.10.22 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Brómdiklórmetán < 1 µg/L - 2019.10.22 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Összes trihalometán < 1,0 µg/L 50 µg/L 2019.10.22 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Dibrómklórmetán < 1 µg/L - 2019.10.22 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Tetraklór-etilén < 1 µg/L - 2019.10.22 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Telepszám 22 °C-on 13 /mL - 2019.10.15 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.15 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.15 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Szabad aktív klór 0,32 mg/L - 2019.10.15 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Arzén 6,42 µg/L 10 µg/L 2019.10.15 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 630 µS/cm 2500 µS/cm 2019.10.15 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. pH 7,98  ≥6,5 és ≤9,5  2019.10.15 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,48 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.10.15 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.15 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.15 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Nitrát-ion 2,2 mg/L 50 mg/L 2019.10.15 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.10.15 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.10.15 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Zavarosság 0,16 NTU - 2019.10.15 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Vízhőmérséklet 23,6 °C - 2019.10.15 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.01 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Nitrit-ion 0,09 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.01 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Nitrát-ion 1,2 mg/L 50 mg/L 2019.10.01 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.10.01 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Mangán 37 µg/L 50 µg/L 2019.10.01 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Telepszám 22 °C-on 23 /mL - 2019.10.15 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Telepszám 37 °C-on 12 /mL - 2019.10.15 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.15 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.15 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.15 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.15 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Szabad aktív klór 0,63 mg/L - 2019.10.15 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Kötött aktív klór 0,18 mg/L 3 mg/L 2019.10.15 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Összes aktív klór 0,81 mg/L - 2019.10.15 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.15 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Arzén 9,65 µg/L 10 µg/L 2019.10.15 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 625 µS/cm 2500 µS/cm 2019.10.15 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. pH 7,96  ≥6,5 és ≤9,5  2019.10.15 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,49 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.10.15 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.15 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.15 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.10.15 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.10.15 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.10.15 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Zavarosság 0,18 NTU - 2019.10.15 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Vízhőmérséklet 24 °C - 2019.10.15 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 600 µS/cm 2500 µS/cm 2019.10.08 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. pH 7,84  ≥6,5 és ≤9,5  2019.10.08 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,07 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.10.08 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Ammónium-ion 0,14 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.08 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Nitrit-ion 0,07 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.08 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Nitrát-ion 4 mg/L 50 mg/L 2019.10.08 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.10.08 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.10.08 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Zavarosság 0,32 NTU - 2019.10.08 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Vízhőmérséklet 20,4 °C - 2019.10.08 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Telepszám 22 °C-on 4 /mL - 2019.10.08 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.08 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.08 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Szabad aktív klór 0,22 mg/L - 2019.10.08 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.15 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Telepszám 22 °C-on 1 /mL - 2019.10.15 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.15 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Szabad aktív klór 0,12 mg/L - 2019.10.15 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 650 µS/cm 2500 µS/cm 2019.10.15 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. pH 7,89  ≥6,5 és ≤9,5  2019.10.15 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,04 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.10.15 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.15 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.15 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Nitrát-ion 4,6 mg/L 50 mg/L 2019.10.15 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.10.15 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.10.15 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Zavarosság 0,2 NTU - 2019.10.15 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Vízhőmérséklet 17,6 °C - 2019.10.15 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. pH 7,82  ≥6,5 és ≤9,5  2019.10.30 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 630 µS/cm 2500 µS/cm 2019.10.30 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,48 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.10.30 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.30 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.30 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.10.30 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Mangán 10 µg/L 50 µg/L 2019.10.30 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Nitrát-ion 4,6 mg/L 50 mg/L 2019.10.30 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Brómdiklórmetán 3,58 µg/L - 2019.10.30 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Dibrómklórmetán < 1 µg/L - 2019.10.30 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Bromoform < 1 µg/L - 2019.10.30 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Kloroform 13,98 µg/L - 2019.10.30 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Összes trihalometán 17,56 µg/L 50 µg/L 2019.10.30 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Szabad aktív klór 0,22 mg/L - 2019.10.30 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Kötött aktív klór < 0,1 mg/L 3 mg/L 2019.10.30 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Összes aktív klór 0,29 mg/L - 2019.10.30 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.30 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.30 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.30 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.10.30 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.30 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.30 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Telepszám 37 °C-on 0 /mL - 2019.10.30 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.30 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.10.30 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Ammónium-ion 0,1 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.30 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Arzén 9,2 µg/L 10 µg/L 2019.10.30 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.30 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Vas 114 µg/L 200 µg/L 2019.10.30 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 645 µS/cm 2500 µS/cm 2019.10.30 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Telepszám 22 °C-on 4 /mL - 2019.10.30 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.30 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Mangán 47 µg/L 50 µg/L 2019.10.30 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. pH 7,56  ≥6,5 és ≤9,5  2019.10.30 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Zavarosság 0,32 NTU - 2019.10.30 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,78 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.10.30 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Arzén 2,15 µg/L 10 µg/L 2019.10.08 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 585 µS/cm 2500 µS/cm 2019.10.08 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. pH 7,76  ≥6,5 és ≤9,5  2019.10.08 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,57 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.10.08 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Ammónium-ion 0,2 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.08 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Nitrit-ion 0,05 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.08 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Nitrát-ion 1 mg/L 50 mg/L 2019.10.08 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Vas 74 µg/L 200 µg/L 2019.10.08 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Zavarosság 0,19 NTU - 2019.10.08 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Vízhőmérséklet 18,7 °C - 2019.10.08 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.10.08 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.08 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.08 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Szabad aktív klór 0,21 mg/L - 2019.10.08 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Arzén 6,3 µg/L 10 µg/L 2019.10.03 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 575 µS/cm 2500 µS/cm 2019.10.03 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. pH 7,64  ≥6,5 és ≤9,5  2019.10.03 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,15 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.10.03 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.03 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.03 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Nitrát-ion 4,5 mg/L 50 mg/L 2019.10.03 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.10.03 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.10.03 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Zavarosság 0,19 NTU - 2019.10.03 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Vízhőmérséklet 19,6 °C - 2019.10.03 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Telepszám 22 °C-on 20 /mL - 2019.10.03 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.03 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.03 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.10.03 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Telepszám 22 °C-on 7 /mL - 2019.10.15 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.15 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.15 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Szabad aktív klór 0,18 mg/L - 2019.10.15 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 585 µS/cm 2500 µS/cm 2019.10.15 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. pH 7,55  ≥6,5 és ≤9,5  2019.10.15 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,19 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.10.15 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.15 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.15 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Nitrát-ion 5,1 mg/L 50 mg/L 2019.10.15 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.10.15 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.10.15 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Zavarosság 0,19 NTU - 2019.10.15 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Vízhőmérséklet 18,3 °C - 2019.10.15 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 580 µS/cm 2500 µS/cm 2019.10.08 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. pH 7,95  ≥6,5 és ≤9,5  2019.10.08 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,51 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.10.08 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.08 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.08 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Nitrát-ion 1,7 mg/L 50 mg/L 2019.10.08 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.10.08 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.10.08 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Zavarosság 0,22 NTU - 2019.10.08 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Vízhőmérséklet 17,7 °C - 2019.10.08 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.10.08 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.08 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.08 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Szabad aktív klór 0,23 mg/L - 2019.10.08 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Arzén 4,69 µg/L 10 µg/L 2019.10.01 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 600 µS/cm 2500 µS/cm 2019.10.01 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. pH 7,33  ≥6,5 és ≤9,5  2019.10.01 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,64 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.10.01 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.01 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Nitrit-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.01 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.10.01 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.10.01 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Mangán 33 µg/L 50 µg/L 2019.10.01 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Zavarosság 0,14 NTU - 2019.10.01 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Vízhőmérséklet 18 °C - 2019.10.01 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.01 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.01 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Szabad aktív klór 0,18 mg/L - 2019.10.01 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.10.01 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 565 µS/cm 2500 µS/cm 2019.10.01 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó pH 7,85  ≥6,5 és ≤9,5  2019.10.01 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,54 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.10.01 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Ammónium-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.01 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.01 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Nitrát-ion 1,2 mg/L 50 mg/L 2019.10.01 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.10.01 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Mangán 32 µg/L 50 µg/L 2019.10.01 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Zavarosság 0,38 NTU - 2019.10.01 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Vízhőmérséklet 17,3 °C - 2019.10.01 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.10.01 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.01 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.01 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Szabad aktív klór 0,18 mg/L - 2019.10.01 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Telepszám 22 °C-on 18 /mL - 2019.10.02 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.02 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.02 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Telepszám 37 °C-on 65 /mL - 2019.10.02 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.02 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.02 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.02 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 580 µS/cm 2500 µS/cm 2019.10.01 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. pH 7,87  ≥6,5 és ≤9,5  2019.10.01 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,24 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.10.01 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Ammónium-ion 0,37 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.01 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.01 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Nitrát-ion 4,1 mg/L 50 mg/L 2019.10.01 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.10.01 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Mangán 36 µg/L 50 µg/L 2019.10.01 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Zavarosság 0,33 NTU - 2019.10.01 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Vízhőmérséklet 23,2 °C - 2019.10.01 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Telepszám 22 °C-on 90 /mL - 2019.10.01 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.01 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.01 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Szabad aktív klór 0,22 mg/L - 2019.10.01 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Arzén 7,25 µg/L 10 µg/L 2019.10.29 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 408 µS/cm 2500 µS/cm 2019.10.29 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. pH 8,01  ≥6,5 és ≤9,5  2019.10.29 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,52 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.10.29 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Ammónium-ion 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.29 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.29 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.10.29 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.10.29 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Mangán 17 µg/L 50 µg/L 2019.10.29 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Zavarosság 0,15 NTU - 2019.10.29 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Vízhőmérséklet 17,9 °C - 2019.10.29 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Telepszám 22 °C-on 2 /mL - 2019.10.29 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.29 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.29 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Szabad aktív klór 0,11 mg/L - 2019.10.29 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Arzén 6,68 µg/L 10 µg/L 2019.10.29 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 327 µS/cm 2500 µS/cm 2019.10.29 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 pH 8,1  ≥6,5 és ≤9,5  2019.10.29 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,53 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.10.29 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.29 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.29 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.10.29 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.10.29 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Mangán 15 µg/L 50 µg/L 2019.10.29 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Zavarosság 0,28 NTU - 2019.10.29 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Vízhőmérséklet 16,1 °C - 2019.10.29 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Telepszám 22 °C-on 15 /mL - 2019.10.29 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.29 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.29 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Szabad aktív klór 0,13 mg/L - 2019.10.29 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Telepszám 22 °C-on 3 /mL - 2019.10.10 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.10 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.10 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Szabad aktív klór 0,24 mg/L - 2019.10.10 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Arzén 6,92 µg/L 10 µg/L 2019.10.10 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 600 µS/cm 2500 µS/cm 2019.10.10 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. pH 8,09  ≥6,5 és ≤9,5  2019.10.10 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,62 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.10.10 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.10 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.10 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.10.10 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.10.10 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Mangán 12 µg/L 50 µg/L 2019.10.10 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Zavarosság 0,15 NTU - 2019.10.10 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Vízhőmérséklet 16 °C - 2019.10.10 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Klorit-ion < 0,1 mg/L 0,2 mg/L 2019.10.10 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 595 µS/cm 2500 µS/cm 2019.10.29 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. pH 8,1  ≥6,5 és ≤9,5  2019.10.29 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,51 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.10.29 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.29 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.29 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Nitrát-ion 2,1 mg/L 50 mg/L 2019.10.29 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.10.29 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Mangán 45 µg/L 50 µg/L 2019.10.29 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Zavarosság 0,2 NTU - 2019.10.29 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Vízhőmérséklet 23,8 °C - 2019.10.29 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Telepszám 22 °C-on 3 /mL - 2019.10.29 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.29 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.29 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.10.29 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 605 µS/cm 2500 µS/cm 2019.10.08 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A pH 7,79  ≥6,5 és ≤9,5  2019.10.08 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,51 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.10.08 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.08 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.08 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.10.08 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.10.08 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.10.08 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Zavarosság 0,18 NTU - 2019.10.08 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Vízhőmérséklet 18,8 °C - 2019.10.08 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Telepszám 22 °C-on 2 /mL - 2019.10.08 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.08 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.08 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Szabad aktív klór 0,19 mg/L - 2019.10.08 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Arzén 1,83 µg/L 10 µg/L 2019.10.01 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 600 µS/cm 2500 µS/cm 2019.10.01 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. pH 7,78  ≥6,5 és ≤9,5  2019.10.01 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,66 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.10.01 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.01 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.01 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Nitrát-ion 2,4 mg/L 50 mg/L 2019.10.01 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.10.01 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Mangán 36 µg/L 50 µg/L 2019.10.01 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Zavarosság 0,18 NTU - 2019.10.01 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Vízhőmérséklet 19,4 °C - 2019.10.01 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.10.01 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.01 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.01 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Szabad aktív klór 0,16 mg/L - 2019.10.01 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 441 µS/cm 2500 µS/cm 2019.10.29 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. pH 7,05  ≥6,5 és ≤9,5  2019.10.29 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,53 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.10.29 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.29 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.29 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.10.29 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.10.29 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Mangán 16 µg/L 50 µg/L 2019.10.29 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Zavarosság 0,16 NTU - 2019.10.29 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Vízhőmérséklet 17,7 °C - 2019.10.29 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.10.29 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.29 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.29 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Szabad aktív klór 0,22 mg/L - 2019.10.29 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Arzén 2,71 µg/L 10 µg/L 2019.10.03 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 635 µS/cm 2500 µS/cm 2019.10.03 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. pH 7,74  ≥6,5 és ≤9,5  2019.10.03 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,43 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.10.03 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.03 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.03 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Nitrát-ion 6,8 mg/L 50 mg/L 2019.10.03 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.10.03 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Mangán 18 µg/L 50 µg/L 2019.10.03 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Zavarosság 0,37 NTU - 2019.10.03 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Vízhőmérséklet 19,4 °C - 2019.10.03 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.10.03 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.03 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.03 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Szabad aktív klór 0,23 mg/L - 2019.10.03 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 605 µS/cm 2500 µS/cm 2019.10.03 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. pH 7,67  ≥6,5 és ≤9,5  2019.10.03 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,16 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.10.03 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Arzén 5,94 µg/L 10 µg/L 2019.10.03 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Ammónium-ion 0,27 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.03 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Nitrit-ion 0,05 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.03 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.10.03 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.10.03 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.10.03 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Zavarosság 0,31 NTU - 2019.10.03 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Vízhőmérséklet 18,7 °C - 2019.10.03 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Telepszám 22 °C-on 455 /mL - 2019.10.03 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.03 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.03 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.10.03 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.30 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.10.30 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.30 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Arzén 6,72 µg/L 10 µg/L 2019.10.30 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.30 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.10.30 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 615 µS/cm 2500 µS/cm 2019.10.30 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Telepszám 22 °C-on 260 /mL - 2019.10.30 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.30 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.10.30 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. pH 7,89  ≥6,5 és ≤9,5  2019.10.30 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Zavarosság 0,42 NTU - 2019.10.30 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,07 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.10.30 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Arzén 8,35 µg/L 10 µg/L 2019.10.08 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 870 µS/cm 2500 µS/cm 2019.10.08 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. pH 8,15  ≥6,5 és ≤9,5  2019.10.08 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 12,3 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.10.08 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Ammónium-ion 0,45 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.08 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.08 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.10.08 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Vas 45 µg/L 200 µg/L 2019.10.08 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Mangán 47 µg/L 50 µg/L 2019.10.08 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Zavarosság 0,1 NTU - 2019.10.08 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Vízhőmérséklet 25,5 °C - 2019.10.08 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Telepszám 22 °C-on 45 /mL - 2019.10.08 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.08 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.08 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Peroxid 10000 µg/L - 2019.10.08 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.10.24 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.24 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.24 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 590 µS/cm 2500 µS/cm 2019.10.24 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. pH 8,25  ≥6,5 és ≤9,5  2019.10.24 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,56 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.10.24 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.24 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.24 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.10.24 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.10.24 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Mangán 22 µg/L 50 µg/L 2019.10.24 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Zavarosság 0,18 NTU - 2019.10.24 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Telepszám 22 °C-on 62 /mL - 2019.10.03 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Telepszám 37 °C-on 30 /mL - 2019.10.03 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.03 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.03 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.03 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.03 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.03 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Arzén 3,32 µg/L 10 µg/L 2019.10.08 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 820 µS/cm 2500 µS/cm 2019.10.08 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. pH 8,04  ≥6,5 és ≤9,5  2019.10.08 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,49 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.10.08 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.08 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.08 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Nitrát-ion 2 mg/L 50 mg/L 2019.10.08 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.10.08 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.10.08 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Zavarosság 0,17 NTU - 2019.10.08 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Vízhőmérséklet 18,3 °C - 2019.10.08 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Telepszám 22 °C-on 130 /mL - 2019.10.08 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.08 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.08 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Peroxid 0 µg/L - 2019.10.08 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Arzén 1,91 µg/L 10 µg/L 2019.10.08 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 595 µS/cm 2500 µS/cm 2019.10.08 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. pH 7,73  ≥6,5 és ≤9,5  2019.10.08 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,49 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.10.08 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.08 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.08 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Nitrát-ion 1,9 mg/L 50 mg/L 2019.10.08 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.10.08 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.10.08 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Zavarosság 0,22 NTU - 2019.10.08 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Vízhőmérséklet 18,5 °C - 2019.10.08 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.10.08 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.08 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.08 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Szabad aktív klór 0,18 mg/L - 2019.10.08 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.10.22 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.22 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.10.22 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.10.22 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Arzén 5,41 µg/L 10 µg/L 2019.10.22 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 595 µS/cm 2500 µS/cm 2019.10.22 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. pH 7,3  ≥6,5 és ≤9,5  2019.10.22 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,97 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.10.22 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.22 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.10.22 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.10.22 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.10.22 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Mangán 25 µg/L 50 µg/L 2019.10.22 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Zavarosság 0,22 NTU - 2019.10.22 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Vízhőmérséklet 21,3 °C - 2019.10.22 

 



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Arzén 2,91 µg/L 10 µg/L 2019.11.12 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 590 µS/cm 2500 µS/cm 2019.11.12 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. pH 8,22  ≥6,5 és ≤9,5  2019.11.12 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,76 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.11.12 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.12 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.12 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Nitrát-ion 1,1 mg/L 50 mg/L 2019.11.12 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.11.12 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Mangán 46 µg/L 50 µg/L 2019.11.12 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Zavarosság 0,24 NTU - 2019.11.12 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Vízhőmérséklet 22,8 °C - 2019.11.12 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.11.12 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.12 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.12 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Klór-dioxid 0,2 mg/L - 2019.11.12 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.11.19 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.19 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.19 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Szabad aktív klór 0,22 mg/L - 2019.11.19 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Arzén 7,46 µg/L 10 µg/L 2019.11.19 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 615 µS/cm 2500 µS/cm 2019.11.19 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. pH 8,12  ≥6,5 és ≤9,5  2019.11.19 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,41 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.11.19 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Ammónium-ion 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.19 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.19 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Nitrát-ion 2 mg/L 50 mg/L 2019.11.19 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.11.19 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Mangán 10 µg/L 50 µg/L 2019.11.19 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Zavarosság 0,39 NTU - 2019.11.19 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Vízhőmérséklet 22,9 °C - 2019.11.19 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 505 µS/cm 2500 µS/cm 2019.11.19 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. pH 8,15  ≥6,5 és ≤9,5  2019.11.19 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,45 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.11.19 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Ammónium-ion 0,09 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.19 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Nitrit-ion 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.19 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.11.19 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.11.19 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Mangán 44 µg/L 50 µg/L 2019.11.19 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Zavarosság 1,08 NTU - 2019.11.19 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Vízhőmérséklet 16,5 °C - 2019.11.19 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Telepszám 22 °C-on 3 /mL - 2019.11.19 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.19 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.19 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Szabad aktív klór 0,12 mg/L - 2019.11.19 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Telepszám 22 °C-on 4 /mL - 2019.11.07 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.07 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.07 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Szabad aktív klór 0,21 mg/L - 2019.11.07 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 600 µS/cm 2500 µS/cm 2019.11.07 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. pH 8,29  ≥6,5 és ≤9,5  2019.11.07 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,7 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.11.07 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Ammónium-ion 0,27 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.07 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Nitrit-ion 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.07 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.11.07 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.11.07 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Mangán 15 µg/L 50 µg/L 2019.11.07 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Zavarosság 0,23 NTU - 2019.11.07 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Vízhőmérséklet 22,1 °C - 2019.11.07 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Arzén 9,93 µg/L 10 µg/L 2019.11.07 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 505 µS/cm 2500 µS/cm 2019.11.12 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 pH 7,87  ≥6,5 és ≤9,5  2019.11.12 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,48 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.11.12 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.12 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.12 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.11.12 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.11.12 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Mangán 14 µg/L 50 µg/L 2019.11.12 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Zavarosság 0,22 NTU - 2019.11.12 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Vízhőmérséklet 16,8 °C - 2019.11.12 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.11.12 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.12 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.12 

Bojt - Vízmű kimenő; 4114 Bojt, Ady Endre u. 5 Szabad aktív klór 0,18 mg/L - 2019.11.12 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 605 µS/cm 2500 µS/cm 2019.11.19 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. pH 7,62  ≥6,5 és ≤9,5  2019.11.19 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,51 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.11.19 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Ammónium-ion 0,23 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.19 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Nitrit-ion 0,09 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.19 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Nitrát-ion 3,9 mg/L 50 mg/L 2019.11.19 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Vas 45 µg/L 200 µg/L 2019.11.19 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Mangán 10 µg/L 50 µg/L 2019.11.19 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Zavarosság 0,47 NTU - 2019.11.19 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Vízhőmérséklet 20,8 °C - 2019.11.19 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Telepszám 22 °C-on 7 /mL - 2019.11.19 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.19 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.19 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Szabad aktív klór 0,24 mg/L - 2019.11.19 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Telepszám 22 °C-on 1 /mL - 2019.11.07 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.07 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.07 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Szabad aktív klór 0,21 mg/L - 2019.11.07 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 640 µS/cm 2500 µS/cm 2019.11.07 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. pH 7,92  ≥6,5 és ≤9,5  2019.11.07 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,97 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.11.07 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.07 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.07 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Nitrát-ion 4,7 mg/L 50 mg/L 2019.11.07 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.11.07 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Mangán 14 µg/L 50 µg/L 2019.11.07 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Zavarosság 0,29 NTU - 2019.11.07 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Vízhőmérséklet 16,4 °C - 2019.11.07 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Arzén 9,95 µg/L 10 µg/L 2019.11.26 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 560 µS/cm 2500 µS/cm 2019.11.26 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. pH 8,23  ≥6,5 és ≤9,5  2019.11.26 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,76 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.11.26 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Ammónium-ion 0,2 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.26 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.26 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.11.26 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Vas 61 µg/L 200 µg/L 2019.11.26 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Mangán 43 µg/L 50 µg/L 2019.11.26 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Zavarosság 0,76 NTU - 2019.11.26 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Vízhőmérséklet 21,1 °C - 2019.11.26 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Telepszám 22 °C-on 65 /mL - 2019.11.26 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.26 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.26 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Arzén 2,89 µg/L 10 µg/L 2019.11.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 525 µS/cm 2500 µS/cm 2019.11.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. pH 8,49  ≥6,5 és ≤9,5  2019.11.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,46 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.11.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Ammónium-ion 0,3 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Nitrit-ion 0,06 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Nitrát-ion 1 mg/L 50 mg/L 2019.11.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Vas 113 µg/L 200 µg/L 2019.11.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Mangán 10 µg/L 50 µg/L 2019.11.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Zavarosság 0,37 NTU - 2019.11.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Vízhőmérséklet 18,6 °C - 2019.11.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.11.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.19 

Hajdúbagos - Vízmű kimenő; 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 87. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.11.19 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Arzén 6,82 µg/L 10 µg/L 2019.11.05 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 545 µS/cm 2500 µS/cm 2019.11.05 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. pH 7,78  ≥6,5 és ≤9,5  2019.11.05 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,02 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.11.05 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Ammónium-ion 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.05 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.05 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Nitrát-ion 4,6 mg/L 50 mg/L 2019.11.05 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.11.05 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Mangán 15 µg/L 50 µg/L 2019.11.05 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Zavarosság 0,2 NTU - 2019.11.05 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Vízhőmérséklet 19,3 °C - 2019.11.05 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Telepszám 22 °C-on 2 /mL - 2019.11.05 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.05 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.05 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.11.05 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Telepszám 22 °C-on 195 /mL - 2019.11.07 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.07 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.07 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Szabad aktív klór 0,2 mg/L - 2019.11.07 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 580 µS/cm 2500 µS/cm 2019.11.07 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. pH 7,84  ≥6,5 és ≤9,5  2019.11.07 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,12 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.11.07 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.07 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.07 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Nitrát-ion 5,1 mg/L 50 mg/L 2019.11.07 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.11.07 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Mangán 15 µg/L 50 µg/L 2019.11.07 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Zavarosság 0,28 NTU - 2019.11.07 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Vízhőmérséklet 20,1 °C - 2019.11.07 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 570 µS/cm 2500 µS/cm 2019.11.07 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. pH 7,99  ≥6,5 és ≤9,5  2019.11.07 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,51 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.11.07 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.07 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.07 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Nitrát-ion 1,8 mg/L 50 mg/L 2019.11.07 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.11.07 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Mangán 26 µg/L 50 µg/L 2019.11.07 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Zavarosság 0,31 NTU - 2019.11.07 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Vízhőmérséklet 17,6 °C - 2019.11.07 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Telepszám 22 °C-on 325 /mL - 2019.11.07 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.07 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.07 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.11.07 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Arzén 6,32 µg/L 10 µg/L 2019.11.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 605 µS/cm 2500 µS/cm 2019.11.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. pH 7,61  ≥6,5 és ≤9,5  2019.11.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,69 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.11.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Ammónium-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.11.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.11.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Mangán 18 µg/L 50 µg/L 2019.11.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Zavarosság 0,16 NTU - 2019.11.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Vízhőmérséklet 18,1 °C - 2019.11.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.11.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Szabad aktív klór 0,19 mg/L - 2019.11.05 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 560 µS/cm 2500 µS/cm 2019.11.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó pH 7,79  ≥6,5 és ≤9,5  2019.11.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,54 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.11.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Ammónium-ion 0,14 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Nitrát-ion 1,3 mg/L 50 mg/L 2019.11.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.11.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Mangán 16 µg/L 50 µg/L 2019.11.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Zavarosság 0,35 NTU - 2019.11.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Vízhőmérséklet 15,4 °C - 2019.11.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Telepszám 22 °C-on 4 /mL - 2019.11.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Szabad aktív klór 0,18 mg/L - 2019.11.05 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 840 µS/cm 2500 µS/cm 2019.11.12 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. pH 8,04  ≥6,5 és ≤9,5  2019.11.12 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 6,2 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.11.12 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Ammónium-ion 0,46 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.12 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Nitrit-ion 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.12 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.11.12 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Vas 104 µg/L 200 µg/L 2019.11.12 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Mangán 59 µg/L 50 µg/L 2019.11.12 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Zavarosság 0,62 NTU - 2019.11.12 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Vízhőmérséklet 19,4 °C - 2019.11.12 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Telepszám 22 °C-on 11700 /mL - 2019.11.12 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.12 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.12 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Telepszám 22 °C-on 1950 /mL - 2019.11.21 

Kismarja - Vízmű kimenő; 4126 Kismarja, Petőfi u. 52. Telepszám 37 °C-on 3250 /mL - 2019.11.21 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Arzén 6,63 µg/L 10 µg/L 2019.11.05 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 665 µS/cm 2500 µS/cm 2019.11.05 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. pH 8,11  ≥6,5 és ≤9,5  2019.11.05 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,2 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.11.05 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Ammónium-ion 0,31 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.05 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.05 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.11.05 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Vas 47 µg/L 200 µg/L 2019.11.05 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Mangán 28 µg/L 50 µg/L 2019.11.05 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Zavarosság 0,32 NTU - 2019.11.05 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Vízhőmérséklet 21,2 °C - 2019.11.05 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Telepszám 22 °C-on 455 /mL - 2019.11.05 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.05 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.05 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Klór-dioxid 0,2 mg/L - 2019.11.05 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Telepszám 22 °C-on 390 /mL - 2019.11.07 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Telepszám 37 °C-on 95 /mL - 2019.11.07 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.07 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.07 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.07 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.07 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.07 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Telepszám 22 °C-on 65 /mL - 2019.11.12 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.12 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.12 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Klór-dioxid 0,2 mg/L - 2019.11.12 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Arzén 4,17 µg/L 10 µg/L 2019.11.12 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 665 µS/cm 2500 µS/cm 2019.11.12 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. pH 8,25  ≥6,5 és ≤9,5  2019.11.12 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,07 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.11.12 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Ammónium-ion 0,31 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.12 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.12 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.11.12 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Vas 45 µg/L 200 µg/L 2019.11.12 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Mangán 18 µg/L 50 µg/L 2019.11.12 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Zavarosság 0,27 NTU - 2019.11.12 

Kokad Vízműtelep - Kimenő; 4284 Kokad, Kossuth u. 115. Vízhőmérséklet 21,6 °C - 2019.11.12 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 590 µS/cm 2500 µS/cm 2019.11.05 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. pH 7,86  ≥6,5 és ≤9,5  2019.11.05 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,64 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.11.05 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Ammónium-ion 0,31 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.05 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.05 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Nitrát-ion 5,3 mg/L 50 mg/L 2019.11.05 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Vas 34 µg/L 200 µg/L 2019.11.05 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Mangán 22 µg/L 50 µg/L 2019.11.05 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Zavarosság 0,69 NTU - 2019.11.05 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Vízhőmérséklet 22,5 °C - 2019.11.05 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Telepszám 22 °C-on 45 /mL - 2019.11.05 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.05 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.05 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Szabad aktív klór 0,21 mg/L - 2019.11.05 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Telepszám 22 °C-on 130 /mL - 2019.11.14 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.14 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.14 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.11.14 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.14 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 445 µS/cm 2500 µS/cm 2019.11.14 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. pH 8,04  ≥6,5 és ≤9,5  2019.11.14 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,74 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.11.14 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Ammónium-ion 0,48 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.14 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.14 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.11.14 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Vas 465 µg/L 200 µg/L 2019.11.14 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Mangán 136 µg/L 50 µg/L 2019.11.14 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Zavarosság 0,26 NTU - 2019.11.14 

Körmösdpuszta - Vízmű kimenő; 4135 Körmösdpuszta, Tisza István utca 6. Vízhőmérséklet 13,4 °C - 2019.11.14 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Telepszám 22 °C-on 24 /mL - 2019.11.14 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.14 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.14 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Szabad aktív klór 0,13 mg/L - 2019.11.14 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Arzén 7,7 µg/L 10 µg/L 2019.11.14 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 403 µS/cm 2500 µS/cm 2019.11.14 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. pH 8,1  ≥6,5 és ≤9,5  2019.11.14 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,34 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.11.14 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Ammónium-ion 0,07 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.14 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.14 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.11.14 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.11.14 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Mangán 13 µg/L 50 µg/L 2019.11.14 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Zavarosság 0,18 NTU - 2019.11.14 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Vízhőmérséklet 17,2 °C - 2019.11.14 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Telepszám 22 °C-on 7 /mL - 2019.11.14 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.14 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.14 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Szabad aktív klór 0,16 mg/L - 2019.11.14 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Arzén 7,87 µg/L 10 µg/L 2019.11.14 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 325 µS/cm 2500 µS/cm 2019.11.14 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 pH 8,11  ≥6,5 és ≤9,5  2019.11.14 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,44 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.11.14 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Ammónium-ion 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.14 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.14 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.11.14 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.11.14 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Mangán 12 µg/L 50 µg/L 2019.11.14 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Zavarosság 0,18 NTU - 2019.11.14 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Vízhőmérséklet 16 °C - 2019.11.14 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.11.12 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.12 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.12 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Szabad aktív klór 0,35 mg/L - 2019.11.12 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Arzén 7,05 µg/L 10 µg/L 2019.11.12 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 575 µS/cm 2500 µS/cm 2019.11.12 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. pH 8,16  ≥6,5 és ≤9,5  2019.11.12 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,89 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.11.12 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Ammónium-ion 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.12 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.12 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.11.12 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.11.12 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Mangán 17 µg/L 50 µg/L 2019.11.12 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Zavarosság 0,1 NTU - 2019.11.12 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Vízhőmérséklet 15,9 °C - 2019.11.12 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Klorit-ion < 0,1 mg/L 0,2 mg/L 2019.11.12 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 1220 µS/cm 2500 µS/cm 2019.11.12 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert pH 8,13  ≥6,5 és ≤9,5  2019.11.12 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,74 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.11.12 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.12 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.12 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Nitrát-ion 13,8 mg/L 50 mg/L 2019.11.12 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.11.12 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Mangán 14 µg/L 50 µg/L 2019.11.12 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Zavarosság 0,19 NTU - 2019.11.12 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Vízhőmérséklet 12,8 °C - 2019.11.12 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.12 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Telepszám 22 °C-on 7 /mL - 2019.11.12 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.12 

Létavértes-Cserekert, Vízműtelep - Kimenő; 4281 Létavértes-Cserekert Szabad aktív klór 0,12 mg/L - 2019.11.12 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Nitrát-ion 1,9 mg/L 50 mg/L 2019.11.14 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.11.14 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Mangán 25 µg/L 50 µg/L 2019.11.14 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Zavarosság 0,27 NTU - 2019.11.14 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Vízhőmérséklet 23,6 °C - 2019.11.14 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Telepszám 22 °C-on 520 /mL - 2019.11.14 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.14 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.14 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Szabad aktív klór 0,18 mg/L - 2019.11.14 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 585 µS/cm 2500 µS/cm 2019.11.14 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. pH 8,15  ≥6,5 és ≤9,5  2019.11.14 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,71 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.11.14 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Ammónium-ion 0,05 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.14 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.14 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 605 µS/cm 2500 µS/cm 2019.11.19 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A pH 7,98  ≥6,5 és ≤9,5  2019.11.19 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,05 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.11.19 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Ammónium-ion 0,07 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.19 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.19 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Nitrát-ion 1,2 mg/L 50 mg/L 2019.11.19 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.11.19 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Mangán 11 µg/L 50 µg/L 2019.11.19 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Zavarosság 0,38 NTU - 2019.11.19 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Vízhőmérséklet 18,9 °C - 2019.11.19 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Telepszám 22 °C-on 5 /mL - 2019.11.19 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.19 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.19 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Szabad aktív klór 0,18 mg/L - 2019.11.19 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Arzén 3,36 µg/L 10 µg/L 2019.11.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 620 µS/cm 2500 µS/cm 2019.11.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. pH 7,91  ≥6,5 és ≤9,5  2019.11.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,63 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.11.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Ammónium-ion 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Nitrát-ion 2,5 mg/L 50 mg/L 2019.11.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.11.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Mangán 21 µg/L 50 µg/L 2019.11.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Zavarosság 0,21 NTU - 2019.11.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Vízhőmérséklet 19,2 °C - 2019.11.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Telepszám 22 °C-on 1 /mL - 2019.11.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Szabad aktív klór 0,22 mg/L - 2019.11.05 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 444 µS/cm 2500 µS/cm 2019.11.12 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. pH 7,92  ≥6,5 és ≤9,5  2019.11.12 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,79 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.11.12 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Ammónium-ion 0,09 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.12 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.12 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Nitrát-ion 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.11.12 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.11.12 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Mangán 13 µg/L 50 µg/L 2019.11.12 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Zavarosság 0,22 NTU - 2019.11.12 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Vízhőmérséklet 17 °C - 2019.11.12 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Telepszám 22 °C-on 1 /mL - 2019.11.12 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.12 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.12 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Szabad aktív klór 0,19 mg/L - 2019.11.12 

      

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.07 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Telepszám 22 °C-on 195 /mL - 2019.11.07 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.07 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Telepszám 22 °C-on 9 /mL - 2019.11.21 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Telepszám 37 °C-on 95 /mL - 2019.11.21 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.21 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.21 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.21 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.21 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.21 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 570 µS/cm 2500 µS/cm 2019.11.21 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. pH 7,87  ≥6,5 és ≤9,5  2019.11.21 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,47 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.11.21 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Ammónium-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.21 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.21 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Nitrát-ion 1,5 mg/L 50 mg/L 2019.11.21 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.11.21 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Mangán 41 µg/L 50 µg/L 2019.11.21 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Zavarosság 0,28 NTU - 2019.11.21 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 630 µS/cm 2500 µS/cm 2019.11.26 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. pH 8,49  ≥6,5 és ≤9,5  2019.11.26 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,73 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.11.26 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Ammónium-ion 0,25 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.26 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.26 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.11.26 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.11.26 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Mangán 31 µg/L 50 µg/L 2019.11.26 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Zavarosság 0,35 NTU - 2019.11.26 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Vízhőmérséklet 20,4 °C - 2019.11.26 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Telepszám 22 °C-on 3 /mL - 2019.11.26 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.26 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.26 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Arzén 2,93 µg/L 10 µg/L 2019.11.05 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 630 µS/cm 2500 µS/cm 2019.11.05 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. pH 7,79  ≥6,5 és ≤9,5  2019.11.05 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,2 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.11.05 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Ammónium-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.05 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.05 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Nitrát-ion 7,1 mg/L 50 mg/L 2019.11.05 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.11.05 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Mangán 31 µg/L 50 µg/L 2019.11.05 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Zavarosság 0,72 NTU - 2019.11.05 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Vízhőmérséklet 18,7 °C - 2019.11.05 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.11.05 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.05 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.05 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Szabad aktív klór 0,51 mg/L - 2019.11.05 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Arzén 9,56 µg/L 10 µg/L 2019.11.05 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 600 µS/cm 2500 µS/cm 2019.11.05 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. pH 7,87  ≥6,5 és ≤9,5  2019.11.05 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,28 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.11.05 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Ammónium-ion 0,07 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.05 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.05 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.11.05 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.11.05 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Mangán 17 µg/L 50 µg/L 2019.11.05 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Zavarosság 0,33 NTU - 2019.11.05 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Vízhőmérséklet 16,3 °C - 2019.11.05 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Telepszám 22 °C-on 1950 /mL - 2019.11.05 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.05 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.05 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.11.05 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Arzén 8,57 µg/L 10 µg/L 2019.11.26 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 630 µS/cm 2500 µS/cm 2019.11.26 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. pH 8,38  ≥6,5 és ≤9,5  2019.11.26 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,87 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.11.26 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Ammónium-ion 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.26 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.26 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.11.26 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.11.26 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Mangán 15 µg/L 50 µg/L 2019.11.26 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Zavarosság 0,43 NTU - 2019.11.26 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Vízhőmérséklet 21,5 °C - 2019.11.26 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Telepszám 22 °C-on 11 /mL - 2019.11.26 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.26 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.26 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Szabad aktív klór 0,32 mg/L - 2019.11.26 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nyírmihálydi Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4363 Nyírmihálydi, Gelsi utca 29. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.07 

Nyírmihálydi Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4363 Nyírmihálydi, Gelsi utca 29. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.07 

Nyírmihálydi Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4363 Nyírmihálydi, Gelsi utca 29. Nitrát-ion 6,9 mg/L 50 mg/L 2019.11.07 

Nyírmihálydi Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4363 Nyírmihálydi, Gelsi utca 29. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.11.07 

Nyírmihálydi Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4363 Nyírmihálydi, Gelsi utca 29. Mangán 14 µg/L 50 µg/L 2019.11.07 

Nyírmihálydi Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4363 Nyírmihálydi, Gelsi utca 29. Zavarosság 0,17 NTU - 2019.11.07 

Nyírmihálydi Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4363 Nyírmihálydi, Gelsi utca 29. Telepszám 22 °C-on 30 /mL - 2019.11.07 

Nyírmihálydi Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4363 Nyírmihálydi, Gelsi utca 29. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.07 

Nyírmihálydi Vízműtelep - Hálózatra menő vezeték csaptelep; 4363 Nyírmihálydi, Gelsi utca 29. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.07 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Arzén 9,04 µg/L 10 µg/L 2019.11.04 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 875 µS/cm 2500 µS/cm 2019.11.04 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. pH 8,32  ≥6,5 és ≤9,5  2019.11.04 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 5,2 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.11.04 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Ammónium-ion 1,16 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.04 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.04 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.11.04 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Vas 38 µg/L 200 µg/L 2019.11.04 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Mangán 24 µg/L 50 µg/L 2019.11.04 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Zavarosság 0,29 NTU - 2019.11.04 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Arzén 8,85 µg/L 10 µg/L 2019.11.07 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 870 µS/cm 2500 µS/cm 2019.11.07 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. pH 8,29  ≥6,5 és ≤9,5  2019.11.07 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 13,1 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.11.07 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Ammónium-ion 0,48 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.07 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.07 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.11.07 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Vas 45 µg/L 200 µg/L 2019.11.07 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Mangán 49 µg/L 50 µg/L 2019.11.07 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Zavarosság 0,39 NTU - 2019.11.07 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Vízhőmérséklet 25,3 °C - 2019.11.07 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Telepszám 22 °C-on 3250 /mL - 2019.11.07 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.07 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.07 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Telepszám 22 °C-on 1300 /mL - 2019.11.26 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.26 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.26 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Telepszám 22 °C-on 11700 /mL - 2019.11.29 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Telepszám 37 °C-on 11700 /mL - 2019.11.29 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.29 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.29 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.29 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.29 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.29 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Arzén < 0,5 µg/L 10 µg/L 2019.11.29 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 840 µS/cm 2500 µS/cm 2019.11.29 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. pH 8,22  ≥6,5 és ≤9,5  2019.11.29 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 9,6 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.11.29 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Ammónium-ion 0,49 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.29 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Nitrit-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.29 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.11.29 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Vas 135 µg/L 200 µg/L 2019.11.29 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Zavarosság 0,77 NTU - 2019.11.29 

 



  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 595 µS/cm 2500 µS/cm 2019.11.19 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. pH 8,12  ≥6,5 és ≤9,5  2019.11.19 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,44 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.11.19 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.19 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.19 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.11.19 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.11.19 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Mangán 10 µg/L 50 µg/L 2019.11.19 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Zavarosság 0,59 NTU - 2019.11.19 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Vízhőmérséklet 18 °C - 2019.11.19 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.11.19 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.19 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.19 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Szabad aktív klór 0,38 mg/L - 2019.11.19 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Arzén 4,01 µg/L 10 µg/L 2019.11.07 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 815 µS/cm 2500 µS/cm 2019.11.07 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. pH 8,11  ≥6,5 és ≤9,5  2019.11.07 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,78 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.11.07 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.07 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.07 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Nitrát-ion 2,3 mg/L 50 mg/L 2019.11.07 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.11.07 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Mangán 17 µg/L 50 µg/L 2019.11.07 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Zavarosság 0,3 NTU - 2019.11.07 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Vízhőmérséklet 20,2 °C - 2019.11.07 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Telepszám 22 °C-on 10 /mL - 2019.11.07 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.07 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.07 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 595 µS/cm 2500 µS/cm 2019.11.19 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. pH 8,31  ≥6,5 és ≤9,5  2019.11.19 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,41 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.11.19 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Ammónium-ion 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.19 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.19 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Nitrát-ion 1,8 mg/L 50 mg/L 2019.11.19 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.11.19 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Mangán 11 µg/L 50 µg/L 2019.11.19 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Zavarosság 0,36 NTU - 2019.11.19 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Vízhőmérséklet 19,5 °C - 2019.11.19 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.11.19 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.19 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.19 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Szabad aktív klór 0,53 mg/L - 2019.11.19 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Arzén 6,15 µg/L 10 µg/L 2019.11.19 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 465 µS/cm 2500 µS/cm 2019.11.19 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. pH 7,52  ≥6,5 és ≤9,5  2019.11.19 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,43 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.11.19 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Ammónium-ion 0,36 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.19 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.19 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.11.19 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Vas 160 µg/L 200 µg/L 2019.11.19 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Mangán 42 µg/L 50 µg/L 2019.11.19 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Zavarosság 1,19 NTU - 2019.11.19 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Vízhőmérséklet 15,7 °C - 2019.11.19 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Telepszám 22 °C-on 10 /mL - 2019.11.19 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.19 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.19 

Told - Vízmű kimenő; 4117 Told, Kossuth utca 12. Szabad aktív klór 0,21 mg/L - 2019.11.19 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Arzén 6,61 µg/L 10 µg/L 2019.11.26 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 600 µS/cm 2500 µS/cm 2019.11.26 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. pH 8,42  ≥6,5 és ≤9,5  2019.11.26 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,01 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.11.26 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Ammónium-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.26 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.11.26 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.11.26 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.11.26 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Mangán 23 µg/L 50 µg/L 2019.11.26 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Zavarosság 0,42 NTU - 2019.11.26 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Vízhőmérséklet 14,6 °C - 2019.11.26 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Telepszám 22 °C-on 1 /mL - 2019.11.26 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.26 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.11.26 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Szabad aktív klór 0,25 mg/L - 2019.11.26 

 



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Alumínium 40 µg/L 200 µg/L 2019.12.10 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Arzén 4,26 µg/L 10 µg/L 2019.12.17 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 590 µS/cm 2500 µS/cm 2019.12.17 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. pH 7,01  ≥6,5 és ≤9,5  2019.12.17 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,63 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.12.17 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Ammónium-ion 0,15 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.17 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.17 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.12.17 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.12.17 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Mangán 49 µg/L 50 µg/L 2019.12.17 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Zavarosság 0,31 NTU - 2019.12.17 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Vízhőmérséklet 23,4 °C - 2019.12.17 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Telepszám 22 °C-on 4 /mL - 2019.12.17 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.17 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.17 

Bagamér - Vízmű kimenő; 4286 Bagamér, Arany János u. 9. Szabad aktív klór 0,3 mg/L - 2019.12.17 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Arzén 9,22 µg/L 10 µg/L 2019.12.10 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 590 µS/cm 2500 µS/cm 2019.12.10 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. pH 8,12  ≥6,5 és ≤9,5  2019.12.10 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,11 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.12.10 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Ammónium-ion 0,05 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.10 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.10 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Nitrát-ion 2,3 mg/L 50 mg/L 2019.12.10 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.12.10 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Mangán 11 µg/L 50 µg/L 2019.12.10 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Zavarosság 0,28 NTU - 2019.12.10 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Vízhőmérséklet 22,1 °C - 2019.12.10 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Telepszám 22 °C-on 3 /mL - 2019.12.10 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.10 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.10 

Berekböszörmény - Vízmű kimenő; 4116 Berekböszörmény, Attila u. 37. Szabad aktív klór 0,18 mg/L - 2019.12.10 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Telepszám 22 °C-on 1 /mL - 2019.12.05 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.05 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.05 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Szabad aktív klór 0,21 mg/L - 2019.12.05 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 505 µS/cm 2500 µS/cm 2019.12.05 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. pH 7,65  ≥6,5 és ≤9,5  2019.12.05 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,55 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.12.05 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Ammónium-ion 0,26 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.05 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.05 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.12.05 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Vas 34 µg/L 200 µg/L 2019.12.05 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Zavarosság 0,3 NTU - 2019.12.05 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Vízhőmérséklet 14,3 °C - 2019.12.05 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Zavarosság 0,56 NTU - 2019.12.10 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 510 µS/cm 2500 µS/cm 2019.12.10 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. pH 8,34  ≥6,5 és ≤9,5  2019.12.10 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,16 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.12.10 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Ammónium-ion 0,4 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.10 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Nitrit-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.10 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.12.10 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.12.10 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Vízhőmérséklet 16 °C - 2019.12.10 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Telepszám 22 °C-on 1300 /mL - 2019.12.10 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.10 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.10 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Szabad aktív klór 0,21 mg/L - 2019.12.10 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.10 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Kötött aktív klór < 0,1 mg/L 3 mg/L 2019.12.10 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Összes aktív klór 0,28 mg/L - 2019.12.10 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Telepszám 37 °C-on 325 /mL - 2019.12.10 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.10 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.10 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 515 µS/cm 2500 µS/cm 2019.12.17 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. pH 7,67  ≥6,5 és ≤9,5  2019.12.17 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,53 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.12.17 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Ammónium-ion 0,29 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.17 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.17 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.12.17 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.12.17 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Zavarosság 0,39 NTU - 2019.12.17 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Vízhőmérséklet 18,7 °C - 2019.12.17 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Telepszám 22 °C-on 1300 /mL - 2019.12.17 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Telepszám 37 °C-on 5 /mL - 2019.12.17 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.17 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Enterococcusok száma 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.17 



Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.17 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Pseudomonas aeruginosa szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.17 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Szabad aktív klór 0,11 mg/L - 2019.12.17 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Kötött aktív klór 0,12 mg/L 3 mg/L 2019.12.17 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Összes aktív klór 0,23 mg/L - 2019.12.17 

Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Clostridium perfringens szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.17 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.19 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Telepszám 22 °C-on 6 /mL - 2019.12.19 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.19 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Szabad aktív klór 0,53 mg/L - 2019.12.19 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Arzén 9,84 µg/L 10 µg/L 2019.12.19 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 620 µS/cm 2500 µS/cm 2019.12.19 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. pH 8,16  ≥6,5 és ≤9,5  2019.12.19 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,56 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.12.19 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Ammónium-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.19 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.19 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.12.19 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.12.19 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.12.19 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Zavarosság 0,2 NTU - 2019.12.19 

Bihartorda - Vízmű kimenő; 4174 Bihartorda, Ady Endre u. 12. Vízhőmérséklet 23,7 °C - 2019.12.19 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 605 µS/cm 2500 µS/cm 2019.12.12 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. pH 8  ≥6,5 és ≤9,5  2019.12.12 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,99 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.12.12 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Ammónium-ion 0,21 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.12 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Nitrit-ion 0,1 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.12 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Nitrát-ion 3,9 mg/L 50 mg/L 2019.12.12 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.12.12 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.12.12 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Zavarosság 0,28 NTU - 2019.12.12 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Vízhőmérséklet 21,2 °C - 2019.12.12 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Telepszám 22 °C-on 14 /mL - 2019.12.12 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.12 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.12 

Derecske Vízműtelep - Új Vízmű Kimenő; 4130 Derecske, Köztársaság út 92. Szabad aktív klór 0,17 mg/L - 2019.12.12 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.12.19 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.19 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.19 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Szabad aktív klór 0,16 mg/L - 2019.12.19 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Nitrát-ion 4,6 mg/L 50 mg/L 2019.12.19 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Ammónium-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.19 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.19 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.12.19 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 635 µS/cm 2500 µS/cm 2019.12.19 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Vízhőmérséklet 17,3 °C - 2019.12.19 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Mangán 10 µg/L 50 µg/L 2019.12.19 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. pH 7,91  ≥6,5 és ≤9,5  2019.12.19 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Zavarosság 0,2 NTU - 2019.12.19 

Ebes Vízműtelep - Kimenő víz; 4211 Ebes, Ady Endre u. 53. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,18 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.12.19 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Arzén 9,31 µg/L 10 µg/L 2019.12.10 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 555 µS/cm 2500 µS/cm 2019.12.10 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. pH 8,03  ≥6,5 és ≤9,5  2019.12.10 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,58 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.12.10 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Ammónium-ion 0,17 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.10 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.10 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.12.10 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Vas 112 µg/L 200 µg/L 2019.12.10 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Zavarosság 0,36 NTU - 2019.12.10 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Vízhőmérséklet 19,5 °C - 2019.12.10 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Telepszám 22 °C-on 4 /mL - 2019.12.10 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.10 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.10 

Fülöp - Vízmű Kimenő; 4266 Fülöp, Óvoda u. 3. Peroxid 1500 µg/L - 2019.12.10 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Arzén 7,96 µg/L 10 µg/L 2019.12.03 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 545 µS/cm 2500 µS/cm 2019.12.03 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. pH 7,92  ≥6,5 és ≤9,5  2019.12.03 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,19 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.12.03 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Ammónium-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.03 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.03 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Nitrát-ion 4,6 mg/L 50 mg/L 2019.12.03 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.12.03 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Mangán 13 µg/L 50 µg/L 2019.12.03 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Zavarosság 0,32 NTU - 2019.12.03 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Vízhőmérséklet 16,8 °C - 2019.12.03 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Telepszám 22 °C-on 2 /mL - 2019.12.03 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.03 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.03 

Hajdúsámson: Vízmű kimenő; 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 14. Szabad aktív klór 0,14 mg/L - 2019.12.03 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Telepszám 22 °C-on 65 /mL - 2019.12.19 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.19 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.19 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Szabad aktív klór 0,17 mg/L - 2019.12.19 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 575 µS/cm 2500 µS/cm 2019.12.19 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. pH 7,69  ≥6,5 és ≤9,5  2019.12.19 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,19 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.12.19 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Ammónium-ion 0,05 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.19 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.19 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Nitrát-ion 5,1 mg/L 50 mg/L 2019.12.19 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.12.19 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.12.19 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Zavarosság 0,18 NTU - 2019.12.19 

Hajdúszovát - Vízmű Kimenő; 4212 Hajdúszovát, Szoboszlai út 17. Vízhőmérséklet 17,7 °C - 2019.12.19 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 580 µS/cm 2500 µS/cm 2019.12.03 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. pH 7,82  ≥6,5 és ≤9,5  2019.12.03 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,5 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.12.03 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Ammónium-ion 0,07 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.03 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.03 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Nitrát-ion 1,8 mg/L 50 mg/L 2019.12.03 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.12.03 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Mangán 35 µg/L 50 µg/L 2019.12.03 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Zavarosság 0,36 NTU - 2019.12.03 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Vízhőmérséklet 17,2 °C - 2019.12.03 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Telepszám 22 °C-on 6 /mL - 2019.12.03 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.03 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.03 

Hencida - Vízmű kimenő; 4123 Hencida, Piac utca 1. Szabad aktív klór 0,11 mg/L - 2019.12.03 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.12.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Szabad aktív klór 0,13 mg/L - 2019.12.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Arzén 5,04 µg/L 10 µg/L 2019.12.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 615 µS/cm 2500 µS/cm 2019.12.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. pH 7,28  ≥6,5 és ≤9,5  2019.12.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,7 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.12.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Ammónium-ion 0,06 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.12.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.12.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Mangán 10 µg/L 50 µg/L 2019.12.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Zavarosság 0,12 NTU - 2019.12.05 

Hosszúpályi - Vízmű kimenő; 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 57. Vízhőmérséklet 17,1 °C - 2019.12.05 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Nitrát-ion 1,4 mg/L 50 mg/L 2019.12.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Ammónium-ion 0,11 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.12.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Nitrit-ion 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.12.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 565 µS/cm 2500 µS/cm 2019.12.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Telepszám 22 °C-on 5 /mL - 2019.12.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Vízhőmérséklet 13,2 °C - 2019.12.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.12.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó pH 7,66  ≥6,5 és ≤9,5  2019.12.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Zavarosság 0,15 NTU - 2019.12.05 

Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó - Vízműtelep, Kimenő; 4274 Hosszúpályi-Messzelátó-Sóstó Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,57 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.12.05 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Telepszám 22 °C-on 130 /mL - 2019.12.05 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.05 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.05 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Szabad aktív klór 0,15 mg/L - 2019.12.05 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 575 µS/cm 2500 µS/cm 2019.12.05 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. pH 7,88  ≥6,5 és ≤9,5  2019.12.05 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,21 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.12.05 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Ammónium-ion 0,15 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.05 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.05 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Nitrát-ion 5,4 mg/L 50 mg/L 2019.12.05 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.12.05 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Mangán 14 µg/L 50 µg/L 2019.12.05 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Zavarosság 0,2 NTU - 2019.12.05 

Konyár - Vízmű kimenő; 4133 Konyár, Vágóhíd u. 3. Vízhőmérséklet 23,1 °C - 2019.12.05 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Telepszám 22 °C-on 2 /mL - 2019.12.05 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.05 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.05 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Szabad aktív klór 0,18 mg/L - 2019.12.05 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Arzén 6,38 µg/L 10 µg/L 2019.12.05 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 407 µS/cm 2500 µS/cm 2019.12.05 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. pH 7,98  ≥6,5 és ≤9,5  2019.12.05 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,47 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.12.05 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Ammónium-ion 0,1 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.05 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Nitrit-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.05 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.12.05 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.12.05 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Mangán 13 µg/L 50 µg/L 2019.12.05 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Zavarosság 0,14 NTU - 2019.12.05 

Körösszakál - Vízmű kimenő; 4136 Körösszakál, Piac tér 3. Vízhőmérséklet 13,6 °C - 2019.12.05 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.12.05 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.05 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.05 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Szabad aktív klór 0,18 mg/L - 2019.12.05 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Arzén 6,3 µg/L 10 µg/L 2019.12.05 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 327 µS/cm 2500 µS/cm 2019.12.05 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 pH 7,93  ≥6,5 és ≤9,5  2019.12.05 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,47 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.12.05 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Ammónium-ion 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.05 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.05 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.12.05 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.12.05 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Mangán 10 µg/L 50 µg/L 2019.12.05 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Zavarosság 0,27 NTU - 2019.12.05 

Körösszegapáti - Vízmű kimenő; 4135 Körösszegapáti, Petőfi Sándor utca 47 Vízhőmérséklet 13,7 °C - 2019.12.05 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Arzén 6,53 µg/L 10 µg/L 2019.12.17 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 580 µS/cm 2500 µS/cm 2019.12.17 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. pH 7,18  ≥6,5 és ≤9,5  2019.12.17 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,58 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.12.17 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Ammónium-ion 0,04 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.17 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.17 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.12.17 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.12.17 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.12.17 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Zavarosság 0,25 NTU - 2019.12.17 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Vízhőmérséklet 15,7 °C - 2019.12.17 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Telepszám 22 °C-on 1 /mL - 2019.12.17 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.17 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.17 

Létavértes - Új vízmű - Kimenő; 4281 Létavértes, Hrsz.: 1603/6. Szabad aktív klór 0,21 mg/L - 2019.12.17 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Telepszám 22 °C-on 1 /mL - 2019.12.05 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.05 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.05 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Szabad aktív klór 0,16 mg/L - 2019.12.05 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 545 µS/cm 2500 µS/cm 2019.12.05 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. pH 8,24  ≥6,5 és ≤9,5  2019.12.05 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,54 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.12.05 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Ammónium-ion 0,08 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.05 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.05 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Nitrát-ion 2 mg/L 50 mg/L 2019.12.05 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.12.05 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Mangán 35 µg/L 50 µg/L 2019.12.05 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Zavarosság 0,15 NTU - 2019.12.05 

Mezősas - Vízmű kimenő; 4134 Mezősas, Honvéd u. 1. Vízhőmérséklet 19,1 °C - 2019.12.05 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 635 µS/cm 2500 µS/cm 2019.12.12 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A pH 7,68  ≥6,5 és ≤9,5  2019.12.12 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,97 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.12.12 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Ammónium-ion 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.12 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.12 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.12.12 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.12.12 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Mangán 13 µg/L 50 µg/L 2019.12.12 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Zavarosság 0,24 NTU - 2019.12.12 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Vízhőmérséklet 18,7 °C - 2019.12.12 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.12.12 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.12 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.12 

Mikepércs - Vízmű kimenő; 4271 Mikepércs, Mester utca 10/A Szabad aktív klór 0,12 mg/L - 2019.12.12 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Telepszám 22 °C-on 1 /mL - 2019.12.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Szabad aktív klór < 0,1 mg/L - 2019.12.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Arzén 3,58 µg/L 10 µg/L 2019.12.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 615 µS/cm 2500 µS/cm 2019.12.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. pH 7,72  ≥6,5 és ≤9,5  2019.12.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,75 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.12.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Ammónium-ion 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Nitrát-ion 2,5 mg/L 50 mg/L 2019.12.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.12.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Mangán 13 µg/L 50 µg/L 2019.12.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Zavarosság 0,2 NTU - 2019.12.05 

Monostorpályi - Vízmű kimenő; 4275 Monostorpályi, Árpád utca 9-11. Vízhőmérséklet 17,8 °C - 2019.12.05 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.05 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.12.05 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Ammónium-ion 0,1 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.05 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Szabad aktív klór 0,18 mg/L - 2019.12.05 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.05 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.12.05 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 447 µS/cm 2500 µS/cm 2019.12.05 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Telepszám 22 °C-on 6 /mL - 2019.12.05 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.05 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Vízhőmérséklet 15,7 °C - 2019.12.05 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Mangán 22 µg/L 50 µg/L 2019.12.05 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. pH 7,21  ≥6,5 és ≤9,5  2019.12.05 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Zavarosság 0,19 NTU - 2019.12.05 

Nagykereki - Vízmű Kimenő viz; 4127 Nagykereki, Rákóczi u 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,57 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.12.05 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 570 µS/cm 2500 µS/cm 2019.12.06 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. pH 7,65  ≥6,5 és ≤9,5  2019.12.06 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,54 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.12.06 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Ammónium-ion 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.06 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.06 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Nitrát-ion 1,7 mg/L 50 mg/L 2019.12.06 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.12.06 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Mangán 15 µg/L 50 µg/L 2019.12.06 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Zavarosság 0,17 NTU - 2019.12.06 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Telepszám 22 °C-on 25 /mL - 2019.12.06 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.06 

Nagyzomlin Konténer - Hálózatra menő; 4115 Nagyzomlin, Csokonai u. 1. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.06 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Arzén 3,99 µg/L 10 µg/L 2019.12.11 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 545 µS/cm 2500 µS/cm 2019.12.11 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. pH 7,87  ≥6,5 és ≤9,5  2019.12.11 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 2,66 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.12.11 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Ammónium-ion 0,24 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.11 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.11 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.12.11 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.12.11 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Zavarosság 0,19 NTU - 2019.12.11 

Nyírábrány Vízműtelep - Kimenő; 4264 Nyírábrány, József Attila u. 1. Vízhőmérséklet 17,8 °C - 2019.12.11 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 635 µS/cm 2500 µS/cm 2019.12.03 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. pH 7,98  ≥6,5 és ≤9,5  2019.12.03 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,12 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.12.03 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Ammónium-ion 0,06 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.03 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.03 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Arzén 2,24 µg/L 10 µg/L 2019.12.03 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Nitrát-ion 7 mg/L 50 mg/L 2019.12.03 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.12.03 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Mangán 33 µg/L 50 µg/L 2019.12.03 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Zavarosság 0,31 NTU - 2019.12.03 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Vízhőmérséklet 16,6 °C - 2019.12.03 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.12.03 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.03 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.03 

Nyíradony - Vízmű Kimenő; 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. Szabad aktív klór 0,21 mg/L - 2019.12.03 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Arzén 9,56 µg/L 10 µg/L 2019.12.03 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 605 µS/cm 2500 µS/cm 2019.12.03 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. pH 7,8  ≥6,5 és ≤9,5  2019.12.03 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,29 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.12.03 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Ammónium-ion 0,06 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.03 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.03 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.12.03 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.12.03 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Mangán 15 µg/L 50 µg/L 2019.12.03 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Zavarosság 0,36 NTU - 2019.12.03 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Vízhőmérséklet 15,6 °C - 2019.12.03 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.12.03 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.03 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.03 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Szabad aktív klór 0,19 mg/L - 2019.12.03 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Telepszám 22 °C-on 3 /mL - 2019.12.04 

Nyíradony-Aradványpuszta - Vízmű kimenő; 4252 Nyíradony- Aradványpuszta, Vasút u. 42. Telepszám 37 °C-on 3 /mL - 2019.12.04 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Arzén 7,52 µg/L 10 µg/L 2019.12.10 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 610 µS/cm 2500 µS/cm 2019.12.10 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. pH 8,43  ≥6,5 és ≤9,5  2019.12.10 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,41 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.12.10 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Ammónium-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.10 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Nitrit-ion 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.10 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.12.10 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.12.10 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Mangán 10 µg/L 50 µg/L 2019.12.10 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Zavarosság 0,32 NTU - 2019.12.10 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Vízhőmérséklet 22,6 °C - 2019.12.10 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Telepszám 22 °C-on 8 /mL - 2019.12.10 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.10 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.10 

Nyírmártonfalva - Vízmű kimenő; 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 3. Szabad aktív klór 0,24 mg/L - 2019.12.10 

 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Arzén < 0,5 µg/L 10 µg/L 2019.12.06 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 845 µS/cm 2500 µS/cm 2019.12.06 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. pH 8,05  ≥6,5 és ≤9,5  2019.12.06 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 10,7 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.12.06 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Ammónium-ion 0,47 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.06 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Nitrit-ion 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.06 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.12.06 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Vas 119 µg/L 200 µg/L 2019.12.06 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Zavarosság 0,28 NTU - 2019.12.06 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Telepszám 22 °C-on 8775 /mL - 2019.12.31 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.31 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.31 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Arzén 9,76 µg/L 10 µg/L 2019.12.31 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 890 µS/cm 2500 µS/cm 2019.12.31 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. pH 8,02  ≥6,5 és ≤9,5  2019.12.31 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 8,6 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.12.31 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Ammónium-ion 0,69 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.31 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.31 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.12.31 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Vas 38 µg/L 200 µg/L 2019.12.31 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Zavarosság 0,19 NTU - 2019.12.31 

Pocsaj - Vízmű kimenő; 4125 Pocsaj, Rákóczi u. 14-16. Vízhőmérséklet 9,5 °C - 2019.12.31 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.12.12 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.12 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.12 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Szabad aktív klór 0,14 mg/L - 2019.12.12 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 590 µS/cm 2500 µS/cm 2019.12.12 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. pH 7,69  ≥6,5 és ≤9,5  2019.12.12 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,8 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.12.12 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Ammónium-ion 0,06 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.12 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.12 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Nitrát-ion 0,8 mg/L 50 mg/L 2019.12.12 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.12.12 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Mangán 43 µg/L 50 µg/L 2019.12.12 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Zavarosság 0,64 NTU - 2019.12.12 

Sáránd - Vízmű kimenő; 4272 Sáránd, Nagy u. 69. Vízhőmérséklet 17,9 °C - 2019.12.12 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Arzén 3,32 µg/L 10 µg/L 2019.12.03 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 825 µS/cm 2500 µS/cm 2019.12.03 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. pH 7,92  ≥6,5 és ≤9,5  2019.12.03 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 0,51 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.12.03 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Ammónium-ion 0,07 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.03 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.03 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Nitrát-ion 2,1 mg/L 50 mg/L 2019.12.03 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.12.03 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Mangán 25 µg/L 50 µg/L 2019.12.03 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Zavarosság 0,42 NTU - 2019.12.03 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Vízhőmérséklet 19,3 °C - 2019.12.03 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Telepszám 22 °C-on 1 /mL - 2019.12.03 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.03 

Szentpéterszeg - Vízmű kimenő; 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 11. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.03 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 595 µS/cm 2500 µS/cm 2019.12.12 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. pH 7,66  ≥6,5 és ≤9,5  2019.12.12 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,01 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.12.12 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Ammónium-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.12 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.12 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Nitrát-ion 1,8 mg/L 50 mg/L 2019.12.12 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.12.12 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Mangán < 10 µg/L 50 µg/L 2019.12.12 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Zavarosság 0,21 NTU - 2019.12.12 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Vízhőmérséklet 19,4 °C - 2019.12.12 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Telepszám 22 °C-on 3 /mL - 2019.12.12 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.12 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.12 

Tépe - Vízmű Kimenő; 4132 Tépe, Kossuth u. 10. Szabad aktív klór 0,13 mg/L - 2019.12.12 
 

  



Mintavételi hely Vizsg. par. neve Eredmény 
Határérték 
201/2001 

rendelet szerint 
Mintavét.dát. 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Arzén 6,13 µg/L 10 µg/L 2019.12.10 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) 610 µS/cm 2500 µS/cm 2019.12.10 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. pH 7,34  ≥6,5 és ≤9,5  2019.12.10 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) 1,19 mg/L O2 5 mg/L O2 2019.12.10 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Ammónium-ion 0,03 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.10 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Nitrit-ion < 0,02 mg/L 0,5 mg/L 2019.12.10 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Nitrát-ion < 0,7 mg/L 50 mg/L 2019.12.10 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Vas < 30 µg/L 200 µg/L 2019.12.10 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Mangán 15 µg/L 50 µg/L 2019.12.10 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Zavarosság 0,29 NTU - 2019.12.10 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Vízhőmérséklet 14,5 °C - 2019.12.10 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Telepszám 22 °C-on 0 /mL - 2019.12.10 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Escherichia coli szám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.10 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Coliformszám 0 /100 mL 0 /100 mL 2019.12.10 

Vámospércs - Vízmű Kimenő; 4287 Vámospércs, Nyírábrányi út 8. Szabad aktív klór 0,12 mg/L - 2019.12.10 

 


