
 

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 4,1 10 μg/l

Mangán [µg/l] 23 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,69 5 mg/l O2 

pH [-] 7,51

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

Mintavételi hely: Bagamér Arany János utca 9. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.05

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 580 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 25,9

Zavarosság műszeres [NTU] 0,12

Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 24

MHA: méréshatár alatt

-

-

-



 

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 4,2 10 μg/l

Klorit [mg/l] 0,19 0,2 mg/l

Mangán [µg/l] 21 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,81 5 mg/l O2 

pH [-] 7,56

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

Mintavételi hely: Bagamér Arany János utca 9. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.15

pH [-] 7,56

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 583 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 26

Zavarosság műszeres [NTU] MHA

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 21

MHA: méréshatár alatt

-

-

≥6,5 és ≤9,5

-



  

Mintavételi hely: Berekböszörmény Attila utca 37. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.13

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,03 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 5,6 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1,7 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,27 5 mg/l O2 

pH [-] 7,92

Szabad aktív klór [mg/l] 0,12

Vas [µg/l] MHA

Vezetőképesség [µS/cm] 658 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 25,6

Zavarosság műszeres [NTU] 0,1

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján

-

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-

-



  

Mintavételi hely: Biharkeresztes Temető utca 1. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.13

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,03 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] 45 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,31 5 mg/l O2 

pH [-] 7,66

Szabad aktív klór [mg/l] 0,18

Vas [µg/l] MHA

Vezetőképesség [µS/cm] 524 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 20,9

Zavarosság műszeres [NTU] 0,13

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-

-

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 2

MHA: méréshatár alatt

-



  

Mintavételi hely: Biharkeresztes Temető utca 1. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.27

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] 41 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1,1 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,13 5 mg/l O2 

pH [-] 7,89

Vas [µg/l] MHA

Vezetőképesség [µS/cm] 526 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 18,7

Zavarosság műszeres [NTU] 0,1

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-

MHA: méréshatár alatt



  

Mintavételi hely: Bihartorda Ady Endre utca 12. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.08

Vizsgált paraméter Eredmény

Kötött aktív klór [mg/l] 0,1 3 mg/l

Szabad aktív klór [mg/l] 0,2

Összes aktív klór [mg/l] 0,3

Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 2

Telepszám 37°C-on [szám/ml] 1

MHA: méréshatár alatt

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

-

-



 

Mintavételi hely: Bihartorda Ady Endre utca 12. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.22

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 5,2 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,89 5 mg/l O2 

pH [-] 8,07

Vas [µg/l] 103

Vezetőképesség [µS/cm] 658 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 20,4

Zavarosság műszeres [NTU] 0,15

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-

MHA: méréshatár alatt



Mintavételi hely: Bojt Ady Endre utca 5. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.27

Vizsgált paraméter Eredmény

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján



Mintavételi hely: Derecske Köztársaság utca 92. Új Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.20

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,15 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 3,3 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,59 5 mg/l O2 

pH [-] 7,98

Szabad aktív klór [mg/l] 0,11

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 626 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 22,5

Zavarosság műszeres [NTU] 0,13

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 8

MHA: méréshatár alatt

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

≥6,5 és ≤9,5

-



Mintavételi hely: Ebes Ady Endre utca 53. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.22

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Kötött aktív klór [mg/l] MHA 3 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 3,8 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,59 5 mg/l O2 

pH [-] 7,64

Szabad aktív klór [mg/l] 0,18

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 675 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 19,7

Zavarosság műszeres [NTU] 0,13

Összes aktív klór [mg/l] 0,27

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-

-

-



 

Mintavételi hely: Fülöp Óvoda utca 3. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.27

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,15 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 7,5 10 μg/l

Hidrogén-peroxid [µg/l] 2000

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 2,4 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,55 5 mg/l O2 

pH [-] 8,09

Vezetőképesség [µS/cm] 574 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 20,3

Zavarosság műszeres [NTU] 0,2

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 6

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-



 

Mintavételi hely: Hajdúbagos Ady Endre utca 87. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.20

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 6,1 10 μg/l

Mangán [µg/l] 46 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1,3 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,82 5 mg/l O2 

pH [-] 7,57

Vas [µg/l] 56 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 606 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 19,2

Zavarosság műszeres [NTU] 0,19

MHA: méréshatár alatt

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5



Mintavételi hely: Hajdúsámson Vámospércsi utca 14. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.22

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 7,4 10 μg/l

Kötött aktív klór [mg/l] 0,12 3 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 3,8 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,88 5 mg/l O2 

pH [-] 7,6

Szabad aktív klór [mg/l] 0,15

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 568 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 19,9

Zavarosság műszeres [NTU] MHA

Összes aktív klór [mg/l] 0,27

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 26

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

≥6,5 és ≤9,5



 

Mintavételi hely: Hajdúszovát Szoboszlai út 17. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.08

Vizsgált paraméter Eredmény

Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 1

Telepszám 37°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

-

Határérték a 201/2001. 

(X.25) Korm. rendelet 

alapján



Mintavételi hely: Hajdúszovát Szoboszlai út 17. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.22

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Kötött aktív klór [mg/l] 0,12 3 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 4,2 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,71 5 mg/l O2 

pH [-] 7,75

Szabad aktív klór [mg/l] 0,18

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 607 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 20,3

Zavarosság műszeres [NTU] 0,14

Összes aktív klór [mg/l] 0,3

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

Határérték a 201/2001. 

(X.25) Korm. rendelet 

alapján

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-

-



 

Mintavételi hely: Hencida Piac utca 1. Hencida, Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.08

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,08 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] 18 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1,3 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,48 5 mg/l O2 

pH [-] 7,9

Szabad aktív klór [mg/l] 0,11

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 593 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 18,1

Zavarosság műszeres [NTU] 0,13

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 58

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-



Mintavételi hely: Hosszúpályi Sóstó,helyrajzi szám  hrsz: 0186/72 Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.20

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,07 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] 0,03 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,51 5 mg/l O2 

pH [-] 7,79

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 581 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 19,1

Zavarosság műszeres [NTU] 0,18

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 25

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

Határérték a 201/2001. 

(X.25) Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-



Mintavételi hely: Hosszúpályi Nagy utca 57. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.20

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 9,4 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,62 5 mg/l O2 

pH [-] 7,47

Szabad aktív klór [mg/l] 0,12

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 631 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 20,1

Zavarosság műszeres [NTU] MHA

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

Határérték a 201/2001. 

(X.25) Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-



 

Mintavételi hely: Kismarja Petőfi utca 52. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.20

Vizsgált paraméter Eredmény

Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 szám/100 ml

Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 780

Telepszám 37°C-on [szám/ml] 520

MHA: méréshatár alatt

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján



Mintavételi hely: Kismarja Petőfi utca 52. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.28

Vizsgált paraméter Eredmény

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 1300

MHA: méréshatár alatt

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-



Mintavételi hely: Kokad Kossuth utca 115. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.15

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,24 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 5,4 10 μg/l

Mangán [µg/l] 12 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,24 5 mg/l O2 

pH [-] 7,8

Vas [µg/l] 100 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 691 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 22,5

Zavarosság műszeres [NTU] 0,23

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 260

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5



Mintavételi hely: Kokad Kossuth utca 115. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.21

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,11 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 8,5 10 μg/l

Mangán [µg/l] 13 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 3,3 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,3 5 mg/l O2 

pH [-] 7,96

Vas [µg/l] 45,8 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 688 2500 μS/cm 20 °C-on

Zavarosság műszeres [NTU] 0,53

MHA: méréshatár alatt

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5



Mintavételi hely: Kokad Kossuth utca 115. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.23

Vizsgált paraméter Eredmény

Klorit [mg/l] 0,19 0,2 mg/l

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján



Mintavételi hely: Konyár Vágóhíd utca 3. Konyár, Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.20

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 4 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,47 5 mg/l O2 

pH [-] 7,77

Szabad aktív klór [mg/l] 0,21

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 597 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 23,7

Zavarosság műszeres [NTU] 0,14

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 45

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-



 

Mintavételi hely: Körösszakál Piac tér 3. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.06

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,14 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 9 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,33 5 mg/l O2 

pH [-] 8,27

Szabad aktív klór [mg/l] 0,18

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 417 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 17,9

Zavarosság műszeres [NTU] MHA

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 2

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-



 

Mintavételi hely: Körösszegapáti Petőfi Sándor utca 47. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.06

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,02 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 8 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,33 5 mg/l O2 

pH [-] 8,26

Szabad aktív klór [mg/l] 0,11

Vas [µg/l] 38 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 346 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 16,5

Zavarosság műszeres [NTU] 0,51

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. 

(X.25) Korm. rendelet 

alapján

-



Mintavételi hely: Körösszegapáti Petőfi Sándor utca 47. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.17

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 9,5 10 μg/l

Mangán [µg/l] 10 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,23 5 mg/l O2 

pH [-] 8,01

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 338 2500 μS/cm 20 °C-on

Zavarosság műszeres [NTU] 0,4

Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 260

Telepszám 37°C-on [szám/ml] 51

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. 

(X.25) Korm. rendelet 

alapján



Mintavételi hely: Létavértes Csokonai utca  hrsz: 1603/6 Új Vízmű

Mintavétel dátuma: 2021.07.15

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 7,8 10 μg/l

Klorit [mg/l] MHA 0,2 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,8 5 mg/l O2 

pH [-] 7,69

Szabad aktív klór [mg/l] 0,6

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 591 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 16,8

Zavarosság műszeres [NTU] 0,1

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 190

MHA: méréshatár alatt

≥6,5 és ≤9,5

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-



 

Mintavételi hely: Mezősas Honvéd utca 1. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.06

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,11 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] 45 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1,1 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,39 5 mg/l O2 

pH [-] 8,33

Szabad aktív klór [mg/l] 0,13

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 609 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 25,7

Zavarosság műszeres [NTU] 0,3

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 1

MHA: méréshatár alatt

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-



 

Mintavételi hely: Mikepércs Mester utca 10/A. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.20

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 6,8 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,42 5 mg/l O2 

pH [-] 7,84

Szabad aktív klór [mg/l] 0,12

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 635 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 21,5

Zavarosság műszeres [NTU] 0,14

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 4

MHA: méréshatár alatt

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-

-



Mintavételi hely: Monostorpályi Árpád utca 9-11. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.20

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 3,9 10 μg/l

Mangán [µg/l] 15 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 2 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1 5 mg/l O2 

pH [-] 7,66

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 640 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 20,9

Zavarosság műszeres [NTU] 0,18

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-



 

Mintavételi hely: Nagykereki Rákóczi utca 1. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.06

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,13 0,5 mg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,84 5 mg/l O2 

pH [-] 7,38

Szabad aktív klór [mg/l] 0,11

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 483 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 18,8

Zavarosság műszeres [NTU] 0,19

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 4

MHA: méréshatár alatt

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-

-



Mintavételi hely: Nagykereki Rákóczi utca 1. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.16

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,09 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,61 5 mg/l O2 

pH [-] 7,25

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 429 2500 μS/cm 20 °C-on

Zavarosság műszeres [NTU] 0,14

MHA: méréshatár alatt

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-



Mintavételi hely: Nyírábrány József Attila utca 1. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.27

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,19 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 5,2 10 μg/l

Hidrogén-peroxid [µg/l] 2000

Mangán [µg/l] 59 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,43 5 mg/l O2 

pH [-] 8,19

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 540 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 24,2

Zavarosság műszeres [NTU] MHA

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 18

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. 

(X.25) Korm. rendelet alapján

-



Mintavételi hely: Nyíradony Aradványpuszta,Vasút utca 42. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.16

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 2 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,12 5 mg/l O2 

pH [-] 7,79

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 681 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 20,1

Zavarosság műszeres [NTU] MHA

MHA: méréshatár alatt

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-



Mintavételi hely: Nyíradony Aradványpuszta,Vasút utca 42. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.16

Vizsgált paraméter Eredmény

Bromoform [µg/l] MHA

Bróm-diklór-metán [µg/l] 3,71

Dibróm-klór-metán [µg/l] MHA

Kloroform [µg/l] 24,2

Összes trihalo-metán [µg/l] 27,91 50 μg/l

Tetraklór-etilén [µg/l] MHA

Tetraklór-etilén + Triklór etilén [µg/l] MHA 10 μg/l 

Triklór-etilén [µg/l] MHA

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

-

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján



Mintavételi hely: Nyíradony Aradványpuszta,Vasút utca 42. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.22

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 2,9 10 μg/l

Kötött aktív klór [mg/l] 0,12 3 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,2 5 mg/l O2 

pH [-] 7,78

Szabad aktív klór [mg/l] 0,11

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 683 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 21,1

Zavarosság műszeres [NTU] MHA

Összes aktív klór [mg/l] 0,23

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-

-Összes aktív klór [mg/l] 0,23

MHA: méréshatár alatt

-



Mintavételi hely: Nyíradony Hunyadi utca 3.  Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.22

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 2,8 10 μg/l

Kötött aktív klór [mg/l] MHA 3 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 5,9 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,36 5 mg/l O2 

pH [-] 7,95

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 650 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 20,1

Zavarosság műszeres [NTU] 0,1

Összes aktív klór [mg/l] MHA

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-

-Összes aktív klór [mg/l] MHA

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

-



 

Mintavételi hely: Nyírlugos Bélteki út 79. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.14

Vizsgált paraméter Eredmény

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 65

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-



Mintavételi hely: Nyírlugos Bélteki út 79. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.21

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,95 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 1,4 10 μg/l

Mangán [µg/l] 32 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,63 5 mg/l O2 

pH [-] 7,42

Szabad aktív klór [mg/l] 0,13

Vas [µg/l] 33 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 692 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 16,2

Zavarosság műszeres [NTU] 0,1

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

≥6,5 és ≤9,5

-



Mintavételi hely: Nyírmártonfalva Melánia út 3. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.27

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,2 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 7,4 10 μg/l

Mangán [µg/l] 10 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,19 5 mg/l O2 

pH [-] 8,57

Szabad aktív klór [mg/l] 0,18

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 647 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 24,6

Zavarosság műszeres [NTU] 0,18

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 195

MHA: méréshatár alatt

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-



Mintavételi hely: Nyírmihálydi Gelsi út 29. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.02

Vizsgált paraméter Eredmény

Kötött aktív klór [mg/l] 0,15 3 mg/l

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Összes aktív klór [mg/l] 0,15

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 800 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 2925

MHA: méréshatár alatt

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-



Mintavételi hely: Nyírmihálydi Gelsi út 29. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.05

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 4,1 10 μg/l

Kötött aktív klór [mg/l] 0,23 3 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,76 5 mg/l O2 

pH [-] 7,63

Szabad aktív klór [mg/l] 1,03

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 554 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 16,9

Zavarosság műszeres [NTU] 0,23

Összes aktív klór [mg/l] 1,26

Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

Telepszám 37°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-



Mintavételi hely: Nyírmihálydi Gelsi út 29. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.12

Vizsgált paraméter Eredmény

Kötött aktív klór [mg/l] 0,12 3 mg/l

Szabad aktív klór [mg/l] 0,23

Összes aktív klór [mg/l] 0,35

Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 13

Telepszám 37°C-on [szám/ml] 1

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-



Mintavételi hely: Nyírmihálydi Gelsi út 29. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.21

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,08 0,5 mg/l

Kötött aktív klór [mg/l] 0,19 3 mg/l

Mangán [µg/l] 10 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,48 5 mg/l O2 

pH [-] 7,79

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 618 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 15,9

Zavarosság műszeres [NTU] 0,31

Összes aktív klór [mg/l] 0,19

Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 10 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

Telepszám 37°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-



Mintavételi hely: Pocsaj Rákóczi utca 14-16. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.08

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,12 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 8,5 10 μg/l

Hidrogén-peroxid [µg/l] 0

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] 0,09 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 5,25 5 mg/l O2 

pH [-] 8,41

Vas [µg/l] 72 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 974 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 25,8

Zavarosság műszeres [NTU] 0,23

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 1950

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-



Mintavételi hely: Pocsaj Rákóczi utca 14-16. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.16

Vizsgált paraméter Eredmény

Arzén [µg/l] 6,9 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 6,71 5 mg/l O2 

pH [-] 8,18

Vas [µg/l] 47 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 970 2500 μS/cm 20 °C-on

Zavarosság műszeres [NTU] 0,15

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-



Mintavételi hely: Pocsaj Rákóczi utca 14-16. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.19

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,26 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 7,7 10 μg/l

Mangán [µg/l] 13 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] 0,09 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 8,31 5 mg/l O2 

pH [-] 8,22

Vas [µg/l] 57 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 974 2500 μS/cm 20 °C-on

Zavarosság műszeres [NTU] 0,32

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-



 

Mintavételi hely: Sáránd Nagy utca 69. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.20

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,1 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,31 5 mg/l O2 

pH [-] 7,83

Szabad aktív klór [mg/l] 0,18

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 613 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 18,5

Zavarosság műszeres [NTU] MHA

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 2

MHA: méréshatár alatt

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-



 

Mintavételi hely: Szentpéterszeg Fekete Borbála utca 11. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.08

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,07 0,5 mg/l

Hidrogén-peroxid [µg/l] 0

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1,5 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,14 5 mg/l O2 

pH [-] 7,87

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 884 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 21

Zavarosság műszeres [NTU] 0,1

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 1

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

≥6,5 és ≤9,5

-

-



 

Mintavételi hely: Tépe Kossuth utca 10. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.20

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1,4 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,19 5 mg/l O2 

pH [-] 7,72

Szabad aktív klór [mg/l] 0,16

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 612 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 19,9

Zavarosság műszeres [NTU] MHA

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 1

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

≥6,5 és ≤9,5

-

-



Mintavételi hely: Vámospércs Nyírábrányi út 8. Vámospércs, Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.15

Vizsgált paraméter Eredmény

Algák és cianobaktériumok [szám/l] 0  5x10
3 

szám/l

Egyéb férgek [szám/l] 0 0 szám/l

egyéb véglények [szám/l] 0 0 szám/l

Fonalférgek [szám/l] 0 5 szám/l

Gombák [szám/l] 0 0 szám/l

Házas amőbák [szám/l] 0 5 szám/l

Kénbaktériumok [szám/l] 0 2x10
4

szám/l

Magasabb rendű szervezetek [szám/l] 0

Szennyezettséget jelző baktériumok [szám/l] 0 0 szám/l

Vas- és mangánbaktériumok [szám/l] 0 2x10
4

szám/l

Üledék mennyisége [ml/l] MHA 0,1 ml/l

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-



Mintavételi hely: Vámospércs Nyírábrányi út 8. Vámospércs, Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.07.27

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,05 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 7,2 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,27 5 mg/l O2 

pH [-] 7,45

Szabad aktív klór [mg/l] 0,19

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 622 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 18,6

Zavarosság műszeres [NTU] 0,15

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

≥6,5 és ≤9,5

-

-



 

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,02 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 6,3 10 μg/l

Klorit [mg/l] 0,18 0,2 mg/l

Mangán [µg/l] 31 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 0,8 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,91 5 mg/l O2 

pH [-] 7,64

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

Mintavételi hely: Bagamér Arany János utca 9. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.10

pH [-] 7,64

Vas [µg/l] 34,4 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 608 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 26

Zavarosság műszeres [NTU] 0,19

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 195

MHA: méréshatár alatt

-

-

≥6,5 és ≤9,5

-



 

Mintavételi hely: Bedő Petőfi Sándor utca 9. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.03

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,1 5 mg/l O2 

pH [-] 7,64

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] MHA

Vezetőképesség [µS/cm] 644 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 15,9

Zavarosság műszeres [NTU] MHA

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján

-

-

-



 

Mintavételi hely: Berekböszörmény Attila utca 37. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.05

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 7,5 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1,6 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,1 5 mg/l O2 

pH [-] 8,1

Szabad aktív klór [mg/l] 0,11

Vas [µg/l] MHA

Vezetőképesség [µS/cm] 633 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 25,4

Zavarosság műszeres [NTU] 0,1

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján

-

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-

-



 

Mintavételi hely: Biharkeresztes Temető utca 1. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.05

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] 36 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,15 5 mg/l O2 

pH [-] 7,92

Szabad aktív klór [mg/l] 0,18

Vas [µg/l] MHA

Vezetőképesség [µS/cm] 523 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 18,2

Zavarosság műszeres [NTU] 0,18

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-

-

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 45

MHA: méréshatár alatt

-



 

Mintavételi hely: Bihartorda Ady Endre utca 12. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.17

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 5,2 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,92 5 mg/l O2 

pH [-] 8,13

Szabad aktív klór [mg/l] 0,21

Vas [µg/l] 48

Vezetőképesség [µS/cm] 659 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 24,3

Zavarosság műszeres [NTU] 0,16

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-

-

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 20

MHA: méréshatár alatt

-



Mintavételi hely: Bojt Ady Endre utca 5. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.03

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] 47 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] MHA 5 mg/l O2 

pH [-] 7,84

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 524 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 18,9

Zavarosság műszeres [NTU] 0,11

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 65

MHA: méréshatár alatt

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján

-

≥6,5 és ≤9,5

-



Mintavételi hely: Derecske Köztársaság utca 92. Új Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.12

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,08 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 4,6 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,87 5 mg/l O2 

pH [-] 8,09

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 624 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 22,3

Zavarosság műszeres [NTU] 0,14

MHA: méréshatár alatt

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-



Mintavételi hely: Ebes Ady Endre utca 53. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.17

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 4,7 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,44 5 mg/l O2 

pH [-] 7,98

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 672 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 16,9

Zavarosság műszeres [NTU] 0,15

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-

-



Mintavételi hely: Fülöp Óvoda utca 3. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.24

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,11 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 7,7 10 μg/l

Hidrogén-peroxid [µg/l] 2000

Mangán [µg/l] 32 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,66 5 mg/l O2 

pH [-] 8,2

Vas [µg/l] 98 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 574 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 22,2

Zavarosság műszeres [NTU] 0,12

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 9

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-



Mintavételi hely: Hajdúbagos Ady Endre utca 87. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.12

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,08 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 5,6 10 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1,6 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,99 5 mg/l O2 

pH [-] 7,6

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] 76 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 608 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 14,5

Zavarosság műszeres [NTU] 0,22

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 4

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-



Mintavételi hely: Hajdúsámson Vámospércsi utca 14. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.24

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 6,6 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 4,7 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,14 5 mg/l O2 

pH [-] 7,78

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 566 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 21

Zavarosság műszeres [NTU] 0,1

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 52

MHA: méréshatár alatt

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

≥6,5 és ≤9,5



Mintavételi hely: Hajdúszovát Szoboszlai út 17. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.23

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 3,5 50 mg/l

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján



Mintavételi hely: Hencida Piac utca 1. Hencida, Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.05

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,03 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] 26 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1,4 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,56 5 mg/l O2 

pH [-] 7,87

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 599 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 18,4

Zavarosság műszeres [NTU] 0,13

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 65

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-



 

Mintavételi hely: Hosszúpályi Sóstó,helyrajzi szám  hrsz: 0186/72 Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.19

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,74 5 mg/l O2 

pH [-] 7,94

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 593 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 18,1

Zavarosság műszeres [NTU] 0,11

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 2

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

Határérték a 201/2001. 

(X.25) Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-



Mintavételi hely: Hosszúpályi Nagy utca 57. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.19

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,04 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 7,7 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,93 5 mg/l O2 

pH [-] 7,58

Szabad aktív klór [mg/l] 0,15

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 630 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 19

Zavarosság műszeres [NTU] 0,11

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

Határérték a 201/2001. 

(X.25) Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-



Mintavételi hely: Kismarja Petőfi utca 52. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.03

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,53 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] 78 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 8,98 5 mg/l O2 

pH [-] 8,34

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] 201 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 879 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 20,6

Zavarosság műszeres [NTU] 0,25

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-



Mintavételi hely: Kismarja Petőfi utca 52. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.11

Vizsgált paraméter Eredmény

Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 780

Telepszám 37°C-on [szám/ml] 975

MHA: méréshatár alatt

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján



Mintavételi hely: Kokad Kossuth utca 115. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.10

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,25 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 6,1 10 μg/l

Mangán [µg/l] 15 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,12 5 mg/l O2 

pH [-] 7,96

Vas [µg/l] 67,1 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 694 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 22,2

Zavarosság műszeres [NTU] 0,31

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 650

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5



Mintavételi hely: Konyár Vágóhíd utca 3. Konyár, Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.19

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 4,8 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,57 5 mg/l O2 

pH [-] 7,97

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 598 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 23,1

Zavarosság műszeres [NTU] 0,11

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 25

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-



Mintavételi hely: Körösszakál Piac tér 3. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.03

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,15 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 7,8 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,12 5 mg/l O2 

pH [-] 8,2

Szabad aktív klór [mg/l] 0,24

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 415 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 19,4

Zavarosság műszeres [NTU] 0,13

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 12

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-



Mintavételi hely: Körösszegapáti Petőfi Sándor utca 47. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.03

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 7,6 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,11 5 mg/l O2 

pH [-] 8,17

Szabad aktív klór [mg/l] 0,18

Vas [µg/l] 36 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 338 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 17,6

Zavarosság műszeres [NTU] 0,35

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 3

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. 

(X.25) Korm. rendelet 

alapján

-



Mintavételi hely: Körösszegapáti Körmösdpuszta,Tisza István utca 6. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.03

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,36 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] 157 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,46 5 mg/l O2 

pH [-] 8,23

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] 813 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 482 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 17,4

Zavarosság műszeres [NTU] 2,34

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 12

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-



Mintavételi hely: Létavértes Csokonai utca  hrsz: 1603/6 Új Vízmű

Mintavétel dátuma: 2021.08.10

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,03 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 7,4 10 μg/l

Klorit [mg/l] MHA 0,2 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,8 5 mg/l O2 

pH [-] 7,75

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 584 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 16,3

Zavarosság műszeres [NTU] 0,16

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 9

MHA: méréshatár alatt

≥6,5 és ≤9,5

-

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján

-

-

-



Mintavételi hely: Létavértes Cserekert,utca  hrsz: 6843 Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.10

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] 11 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 15,1 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] MHA 5 mg/l O2 

pH [-] 5,93

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] 48,1 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 1297 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 20,4

Zavarosság műszeres [NTU] 0,17

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 130

MHA: méréshatár alatt

≥6,5 és ≤9,5

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-



Mintavételi hely: Mezősas Honvéd utca 1. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.03

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,06 0,5 mg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1,2 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,17 5 mg/l O2 

pH [-] 8,32

Szabad aktív klór [mg/l] 0,21

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 614 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 26,1

Zavarosság műszeres [NTU] 0,17

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-



Mintavételi hely: Mikepércs Mester utca 10/A. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.12

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,05 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 6,1 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,83 5 mg/l O2 

pH [-] 7,91

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 638 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 20,6

Zavarosság műszeres [NTU] 0,14

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 3

MHA: méréshatár alatt

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-

-



Mintavételi hely: Monostorpályi Árpád utca 9-11. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.19

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 3,5 10 μg/l

Mangán [µg/l] 10 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 2,3 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,16 5 mg/l O2 

pH [-] 7,67

Szabad aktív klór [mg/l] 0,11

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 637 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 19,5

Zavarosság műszeres [NTU] 0,16

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-



Mintavételi hely: Nagykereki Rákóczi utca 1. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.03

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] 14 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,44 5 mg/l O2 

pH [-] 7,46

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 492 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 18,5

Zavarosság műszeres [NTU] 0,15

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-



Mintavételi hely: Nagykereki Rákóczi utca 1. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.17

Vizsgált paraméter Eredmény

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

Telepszám 37°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján



Mintavételi hely: Nyírábrány József Attila utca 1. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.24

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,17 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 7 10 μg/l

Hidrogén-peroxid [µg/l] 2000

Mangán [µg/l] 66 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,34 5 mg/l O2 

pH [-] 8,42

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 540 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 20,4

Zavarosság műszeres [NTU] 0,1

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 23

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. 

(X.25) Korm. rendelet alapján

-



Mintavételi hely: Nyíradony Aradványpuszta,Vasút utca 42. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.24

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 2,8 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,08 5 mg/l O2 

pH [-] 7,72

Szabad aktív klór [mg/l] 0,11

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 672 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 21

Zavarosság műszeres [NTU] MHA

MHA: méréshatár alatt

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-

MHA: méréshatár alatt



Mintavételi hely: Nyíradony Hunyadi utca 3. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.24

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 3,1 10 μg/l

Mangán [µg/l] 10 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] 0,03 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 7,2 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,35 5 mg/l O2 

pH [-] 7,9

Szabad aktív klór [mg/l] 0,18

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 648 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 22

Zavarosság műszeres [NTU] MHA

MHA: méréshatár alatt

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-

MHA: méréshatár alatt



Mintavételi hely: Nyírlugos Bélteki út 79. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.04

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,93 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 1,1 10 μg/l

Mangán [µg/l] 38 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,2 5 mg/l O2 

pH [-] 7,23

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 614 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 16,7

Zavarosság műszeres [NTU] 0,11

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 325

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

≥6,5 és ≤9,5

-

-



Mintavételi hely: Nyírlugos Bélteki út 79. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.18

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,97 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 1,9 10 μg/l

Mangán [µg/l] 37 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 2,17 5 mg/l O2 

pH [-] 7,25

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 616 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 16,9

Zavarosság műszeres [NTU] 0,13

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

≥6,5 és ≤9,5

-

-



Mintavételi hely: Nyírlugos Cserhágó,Katona J. utca  hrsz: 0292/4 Katona J. u. hrsz. 0292/4

Mintavétel dátuma: 2021.08.18

Vizsgált paraméter Eredmény

Kötött aktív klór [mg/l] MHA 3 mg/l

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Összes aktív klór [mg/l] MHA

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 325

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-



Mintavételi hely: Nyírmártonfalva Melánia út 3. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.24

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,25 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 7,8 10 μg/l

Mangán [µg/l] 15 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,28 5 mg/l O2 

pH [-] 8,76

Szabad aktív klór [mg/l] 0,17

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 615 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 21,6

Zavarosság műszeres [NTU] 0,13

MHA: méréshatár alatt

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-



Mintavételi hely: Nyírmihálydi Gelsi út 29. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.02

Vizsgált paraméter Eredmény

Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

Telepszám 37°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján



Mintavételi hely: Nyírmihálydi Gelsi út 29. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.03

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 1 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

Telepszám 37°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján



Mintavételi hely: Nyírmihálydi Gelsi út 29. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.04

Vizsgált paraméter Eredmény

Kötött aktív klór [mg/l] 0,35 3 mg/l

Szabad aktív klór [mg/l] 1,23

Összes aktív klór [mg/l] 1,6

Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

Telepszám 37°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-



Mintavételi hely: Nyírmihálydi Gelsi út 29. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.05

Vizsgált paraméter Eredmény

Algák és cianobaktériumok [szám/l] 0  5x10
3 

szám/l

Egyéb férgek [szám/l] 0 0 szám/l

egyéb véglények [szám/l] 0 0 szám/l

Fonalférgek [szám/l] 0 5 szám/l

Gombák [szám/l] 0 0 szám/l

Házas amőbák [szám/l] 0 5 szám/l

Kénbaktériumok [szám/l] 0 2x10
4

szám/l

Magasabb rendű szervezetek [szám/l] 0

Szennyezettséget jelző baktériumok [szám/l] 0 0 szám/l

Vas- és mangánbaktériumok [szám/l] 0 2x10
4

szám/l

Üledék mennyisége [ml/l] MHA 0,1 ml/l

MHA: méréshatár alatt

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján



Mintavételi hely: Nyírmihálydi Gelsi út 29. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.05

Vizsgált paraméter Eredmény

Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

Telepszám 37°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján



Mintavételi hely: Nyírmihálydi Gelsi út 29. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.06

Vizsgált paraméter Eredmény

Szabad aktív klór [mg/l] 1,13

Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

Telepszám 37°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-



Mintavételi hely: Nyírmihálydi Gelsi út 29. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.11

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 3,5 10 μg/l

Kötött aktív klór [mg/l] 0,19 3 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,24 5 mg/l O2 

pH [-] 7,68

Szabad aktív klór [mg/l] 0,89

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 591 2500 μS/cm 20 °C-on

Zavarosság műszeres [NTU] 0,4

Összes aktív klór [mg/l] 1,08

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

Telepszám 37°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-



Mintavételi hely: Nyírmihálydi Gelsi út 29. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.11

Vizsgált paraméter Eredmény

Cisz-1,2-diklór-etilén [µg/l] MHA 50 μg/l

Bromoform [µg/l] MHA

Bróm-diklór-metán [µg/l] 3,65

Dibróm-klór-metán [µg/l] MHA

Kloroform [µg/l] 36,45

Összes trihalo-metán [µg/l] 40,1 50 μg/l

Tetraklór-etilén [µg/l] MHA

Tetraklór-etilén + Triklór etilén [µg/l] MHA 10 μg/l 

Triklór-etilén [µg/l] MHA

1,2-diklór-etán [µg/l] MHA 3  μg/l

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

-

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján



Mintavételi hely: Nyírmihálydi Gelsi út 29. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.18

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 2,3 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,04 5 mg/l O2 

pH [-] 8,64

Szabad aktív klór [mg/l] 0,68

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 526 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 16,5

Zavarosság műszeres [NTU] 0,48

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 65

MHA: méréshatár alatt

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-



Mintavételi hely: Nyírmihálydi Gelsi út 29. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.27

Vizsgált paraméter Eredmény

Kötött aktív klór [mg/l] 0,21 3 mg/l

Szabad aktív klór [mg/l] 0,92

Összes aktív klór [mg/l] 1,13

Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 1

Telepszám 37°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-



Mintavételi hely: Pocsaj Rákóczi utca 14-16. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.19

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 7,9 10 μg/l

Mangán [µg/l] 24 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 8,51 5 mg/l O2 

pH [-] 8,25

Vas [µg/l] 96 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 990 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 21,6

Zavarosság műszeres [NTU] 0,25

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-

-



Mintavételi hely: Pocsaj Rákóczi utca 14-16. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.19

Vizsgált paraméter Eredmény

Kötött aktív klór [mg/l] MHA 3 mg/l

Szabad aktív klór [mg/l] 0,11

Összes aktív klór [mg/l] 0,19

Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 2

Telepszám 37°C-on [szám/ml] 130

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-

-



Mintavételi hely: Pocsaj Rákóczi utca 14-16. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.30

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 8,5 10 μg/l

Mangán [µg/l] 43 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 5,6 5 mg/l O2 

pH [-] 8,27

Vas [µg/l] 160 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 987 2500 μS/cm 20 °C-on

Zavarosság műszeres [NTU] 0,5

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-



Mintavételi hely: Sáránd Nagy utca 69. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.12

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,1 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,82 5 mg/l O2 

pH [-] 7,88

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 614 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 18,5

Zavarosság műszeres [NTU] 0,1

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 1

MHA: méréshatár alatt

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-



Mintavételi hely: Szentpéterszeg Fekete Borbála utca 11. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.05

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1,6 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] MHA 5 mg/l O2 

pH [-] 7,83

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 852 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 23,8

Zavarosság műszeres [NTU] 0,1

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 2

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

≥6,5 és ≤9,5

-

-



Mintavételi hely: Tépe Kossuth utca 10. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.12

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,05 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1,8 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,69 5 mg/l O2 

pH [-] 7,74

Szabad aktív klór [mg/l] 0,21

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 739 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 19,9

Zavarosság műszeres [NTU] MHA

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

≥6,5 és ≤9,5

-

-



 

Mintavételi hely: Told Kossuth utca 12. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.05

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,31 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 6,6 10 μg/l

Mangán [µg/l] 370 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,13 5 mg/l O2 

pH [-] 7,86

Szabad aktív klór [mg/l] 0,17

Vas [µg/l] 308 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 478 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 17

Zavarosság műszeres [NTU] 2,26

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

≥6,5 és ≤9,5

-

-



Mintavételi hely: Vámospércs Nyírábrányi út 8. Vámospércs, Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.08.24

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,06 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 8,5 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,24 5 mg/l O2 

pH [-] 7,47

Szabad aktív klór [mg/l] 0,19

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 621 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 16,7

Zavarosság műszeres [NTU] 0,12

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 3

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

≥6,5 és ≤9,5

-

-



 

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 6 10 μg/l

Klorit [mg/l] 0,19 0,2 mg/l

Mangán [µg/l] 23 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,83 5 mg/l O2 

pH [-] 7,68

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

Mintavételi hely: Bagamér Arany János utca 9. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.14

pH [-] 7,68

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 400 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 22,7

Zavarosság műszeres [NTU] 0,13

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

-

≥6,5 és ≤9,5

-



 

Vizsgált paraméter Eredmény

Klorit [mg/l] 0,18 0,2 mg/l

Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

Telepszám 37°C-on [szám/ml] 0 -

-

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján

Mintavételi hely: Bagamér Arany János utca 9. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.23

Telepszám 37°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-



 

Mintavételi hely: Bedő Petőfi Sándor utca 9. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.17

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,28 5 mg/l O2 

pH [-] 7,6

Vas [µg/l] MHA

Vezetőképesség [µS/cm] 645 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 16,9

Zavarosság műszeres [NTU] MHA

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 3

MHA: méréshatár alatt

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján

-

-

-



 

Mintavételi hely: Berekböszörmény Attila utca 37. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.09

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 5,9 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 2,1 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,38 5 mg/l O2 

pH [-] 8,16

Szabad aktív klór [mg/l] 0,11

Vas [µg/l] MHA

Vezetőképesség [µS/cm] 650 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 25

Zavarosság műszeres [NTU] MHA

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-

-



 

Mintavételi hely: Biharkeresztes Temető utca 1. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.09

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] 20 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1,2 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,32 5 mg/l O2 

pH [-] 7,89

Szabad aktív klór [mg/l] 0,13

Vas [µg/l] MHA

Vezetőképesség [µS/cm] 522 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 17,4

Zavarosság műszeres [NTU] 0,11

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-

-

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 12

MHA: méréshatár alatt

-



 

Mintavételi hely: Bihartorda Ady Endre utca 12. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.16

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 4,5 10 μg/l

Mangán [µg/l] 11 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,13 5 mg/l O2 

pH [-] 8,21

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] 46

Vezetőképesség [µS/cm] 656 2500 μS/cm 20 °C-on

Zavarosság műszeres [NTU] 0,17

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 3

MHA: méréshatár alatt

-



Mintavételi hely: Derecske Köztársaság utca 92. Új Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.14

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,11 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 4,3 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,05 5 mg/l O2 

pH [-] 8,13

Szabad aktív klór [mg/l] 0,13

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 626 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 22,2

Zavarosság műszeres [NTU] 0,12

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 325

MHA: méréshatár alatt

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

≥6,5 és ≤9,5

-



Mintavételi hely: Ebes Ady Endre utca 53. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.16

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] 10 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 4,9 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,03 5 mg/l O2 

pH [-] 7,81

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 674 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 16,6

Zavarosság műszeres [NTU] 0,13

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 1

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-

-



Mintavételi hely: Hajdúbagos Ady Endre utca 87. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.08

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 5,7 10 μg/l

Mangán [µg/l] 39 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1,5 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,65 5 mg/l O2 

pH [-] 7,71

Vas [µg/l] 43 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 602 2500 μS/cm 20 °C-on

Zavarosság műszeres [NTU] 0,18

Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

Telepszám 37°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5



Mintavételi hely: Hajdúbagos Ady Endre utca 87. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.14

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 5,5 10 μg/l

Mangán [µg/l] 47 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1,7 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,55 5 mg/l O2 

pH [-] 7,69

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] 43 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 603 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 18,7

Zavarosság műszeres [NTU] 0,18

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 4

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-



Mintavételi hely: Hajdúsámson Vámospércsi utca 14. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.21

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 7,2 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 5,4 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 2,14 5 mg/l O2 

pH [-] 8,06

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 564 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 19,5

Zavarosság műszeres [NTU] MHA

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 85

MHA: méréshatár alatt

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

≥6,5 és ≤9,5



Mintavételi hely: Hajdúszovát Szoboszlai út 17. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.08

Vizsgált paraméter Eredmény

Kötött aktív klór [mg/l] MHA 3 mg/l

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Összes aktív klór [mg/l] MHA

Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 195

Telepszám 37°C-on [szám/ml] 1

MHA: méréshatár alatt

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján

-

-



Mintavételi hely: Hajdúszovát Szoboszlai út 17. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.10

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] 13 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 5,3 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,57 5 mg/l O2 

pH [-] 8

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 606 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 18,4

Zavarosság műszeres [NTU] 0,71

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-

-



Mintavételi hely: Hajdúszovát Szoboszlai út 17. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.16

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 0,6 10 μg/l

Mangán [µg/l] 10 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 5,2 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,56 5 mg/l O2 

pH [-] 7,97

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 605 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 18,4

Zavarosság műszeres [NTU] 0,1

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 2

MHA: méréshatár alatt

-

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-



Mintavételi hely: Hencida Piac utca 1. Hencida, Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.09

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] 25 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1,5 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,92 5 mg/l O2 

pH [-] 7,93

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 596 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 18

Zavarosság műszeres [NTU] 0,12

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-



Mintavételi hely: Hosszúpályi Sóstó,helyrajzi szám  hrsz: 0186/72 Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.21

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,13 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 2,7 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1,1 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,23 5 mg/l O2 

pH [-] 7,85

Szabad aktív klór [mg/l] 0,17

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 585 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 20,1

Zavarosság műszeres [NTU] 0,13

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 4

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

Határérték a 201/2001. 

(X.25) Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-



Mintavételi hely: Hosszúpályi Sóstó,helyrajzi szám  hrsz: 0186/72 Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.21

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,13 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 2,7 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1,1 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,23 5 mg/l O2 

pH [-] 7,85

Szabad aktív klór [mg/l] 0,17

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 585 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 20,1

Zavarosság műszeres [NTU] 0,13

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 4

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

Határérték a 201/2001. 

(X.25) Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-



Mintavételi hely: Kokad Kossuth utca 115. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.14

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,23 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 6 10 μg/l

Mangán [µg/l] 16 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,38 5 mg/l O2 

pH [-] 7,94

Vas [µg/l] 58 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 692 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 23,4

Zavarosság műszeres [NTU] 0,27

Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 585

Telepszám 37°C-on [szám/ml] 455

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5



Mintavételi hely: Konyár Vágóhíd utca 3. Konyár, Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.21

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 5,4 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,09 5 mg/l O2 

pH [-] 8,01

Szabad aktív klór [mg/l] 0,24

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 598 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 22,4

Zavarosság műszeres [NTU] 0,11

MHA: méréshatár alatt

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-



Mintavételi hely: Konyár Vágóhíd utca 3. Konyár, Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.30

Vizsgált paraméter Eredmény

Kötött aktív klór [mg/l] 0,18 3 mg/l

Szabad aktív klór [mg/l] 0,85

Összes aktív klór [mg/l] 1,03

Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 3

Telepszám 37°C-on [szám/ml] 22

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-



Mintavételi hely: Konyár Vágóhíd utca 3. Konyár, Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.30

Vizsgált paraméter Eredmény

Kötött aktív klór [mg/l] 0,24 3 mg/l

Szabad aktív klór [mg/l] 1

Összes aktív klór [mg/l] 1,24

MHA: méréshatár alatt

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-



Mintavételi hely: Körösszakál Piac tér 3. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.07

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,12 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 8,1 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1,3 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,46 5 mg/l O2 

pH [-] 8,23

Szabad aktív klór [mg/l] 0,18

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 419 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 19,5

Zavarosság műszeres [NTU] 0,1

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 3

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-



Mintavételi hely: Körösszegapáti Petőfi Sándor utca 47. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.07

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 9,7 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1,2 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,39 5 mg/l O2 

pH [-] 8,14

Szabad aktív klór [mg/l] 0,21

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 336 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 20,5

Zavarosság műszeres [NTU] 0,22

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 28

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-



Mintavételi hely: Létavértes Csokonai utca  hrsz: 1603/6 Új Vízmű

Mintavétel dátuma: 2021.09.14

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,06 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 8,5 10 μg/l

Cisz-1,2-diklór-etilén [µg/l] MHA 50 μg/l

Klorit [mg/l] MHA 0,2 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,74 5 mg/l O2 

pH [-] 7,69

Szabad aktív klór [mg/l] 0,16

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 586 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 20,1

Zavarosság műszeres [NTU] 0,1

Bromoform [µg/l] MHA

Bróm-diklór-metán [µg/l] 2,97

Dibróm-klór-metán [µg/l] MHA

Kloroform [µg/l] 8,88

Összes trihalo-metán [µg/l] 11,85 50 μg/l

Tetraklór-etilén [µg/l] MHA

Tetraklór-etilén + Triklór etilén [µg/l] MHA 10 μg/l 

Triklór-etilén [µg/l] MHA

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 6

1,2-diklór-etán [µg/l] MHA 3  μg/l

MHA: méréshatár alatt

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-

-

-

-



Mintavételi hely: Mezősas Honvéd utca 1. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.07

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,04 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] 47 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 2,5 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,58 5 mg/l O2 

pH [-] 8,36

Szabad aktív klór [mg/l] 0,12

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 615 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 24,5

Zavarosság műszeres [NTU] 0,13

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 40

MHA: méréshatár alatt

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-



Mintavételi hely: Mezősas Honvéd utca 1. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.30

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 4,6 10 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 4,9 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,34 5 mg/l O2 

pH [-] 8,33

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 668 2500 μS/cm 20 °C-on

Zavarosság műszeres [NTU] 0,16

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-



Mintavételi hely: Mikepércs Mester utca 10/A. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.14

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 6,7 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,98 5 mg/l O2 

pH [-] 8

Szabad aktív klór [mg/l] 0,13

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 637 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 20

Zavarosság műszeres [NTU] 0,14

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-

-



Mintavételi hely: Monostorpályi Árpád utca 9-11. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.06

Vizsgált paraméter Eredmény

Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 2

Telepszám 37°C-on [szám/ml] 33

MHA: méréshatár alatt

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján



Mintavételi hely: Monostorpályi Árpád utca 9-11. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.21

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 3,2 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 2,6 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,71 5 mg/l O2 

pH [-] 7,74

Szabad aktív klór [mg/l] 0,12

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 638 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 18,9

Zavarosság műszeres [NTU] 0,14

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 37

MHA: méréshatár alatt

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-



Mintavételi hely: Nagykereki Rákóczi utca 1. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.07

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,13 0,5 mg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 0,8 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,92 5 mg/l O2 

pH [-] 7,33

Szabad aktív klór [mg/l] 0,13

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 437 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 17,3

Zavarosság műszeres [NTU] 0,12

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 35

MHA: méréshatár alatt

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-



Mintavételi hely: Nagykereki Rákóczi utca 1. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.17

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,13 0,5 mg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,54 5 mg/l O2 

pH [-] 7,38

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 464 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 17,6

Zavarosság műszeres [NTU] MHA

MHA: méréshatár alatt

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-



Mintavételi hely: Nagykereki Rákóczi utca 1. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.28

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,17 0,5 mg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,98 5 mg/l O2 

pH [-] 7,56

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 438 2500 μS/cm 20 °C-on

Zavarosság műszeres [NTU] 0,14

MHA: méréshatár alatt

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-



Mintavételi hely: Nyírábrány József Attila utca 1. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.23

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,21 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 7,3 10 μg/l

Hidrogén-peroxid [µg/l] 2000

Mangán [µg/l] 58 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,63 5 mg/l O2 

pH [-] 8,33

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 540 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 16,8

Zavarosság műszeres [NTU] MHA

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 520

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. 

(X.25) Korm. rendelet alapján

-



Mintavételi hely: Nyíradony Hunyadi utca 3. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.01

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,03 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 3,5 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 7,2 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,75 5 mg/l O2 

pH [-] 7,86

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 648 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 19,1

Zavarosság műszeres [NTU] 0,1

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 4

MHA: méréshatár alatt

-



Mintavételi hely: Nyíradony Aradványpuszta,Vasút utca 42. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.21

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 2 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,52 5 mg/l O2 

pH [-] 7,86

Szabad aktív klór [mg/l] 0,1

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 669 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 20,1

Zavarosság műszeres [NTU] 0,1

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján

-

-

-

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 390

MHA: méréshatár alatt

-



Mintavételi hely: Nyírlugos Bélteki út 79. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.01

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 1,29 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 1,8 10 μg/l

Mangán [µg/l] 32 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 2,04 5 mg/l O2 

pH [-] 7,31

Szabad aktív klór [mg/l] 0,11

Vas [µg/l] 32 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 686 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 16,9

Zavarosság műszeres [NTU] 0,13

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 75

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

≥6,5 és ≤9,5

-

-



Mintavételi hely: Nyírlugos Bélteki út 79. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.15

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,93 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 1,4 10 μg/l

Mangán [µg/l] 41 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,44 5 mg/l O2 

pH [-] 7,34

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 629 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 15

Zavarosság műszeres [NTU] 0,13

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 11

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

≥6,5 és ≤9,5

-

-



Mintavételi hely: Nyírmártonfalva Melánia út 3. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.23

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,24 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 9 10 μg/l

Kötött aktív klór [mg/l] 0,22 3 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,2 5 mg/l O2 

pH [-] 8,69

Szabad aktív klór [mg/l] 0,19

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 617 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 23,2

Zavarosság műszeres [NTU] 0,12

Összes aktív klór [mg/l] 0,41

MHA: méréshatár alatt

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-

-



Mintavételi hely: Nyírmihálydi Gelsi út 29. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.15

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 3,8 10 μg/l

Kötött aktív klór [mg/l] 0,15 3 mg/l

Mangán [µg/l] 10 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,97 5 mg/l O2 

pH [-] 7,61

Szabad aktív klór [mg/l] 0,48

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 629 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 18,6

Zavarosság műszeres [NTU] 0,38

Összes aktív klór [mg/l] 0,63

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 3

MHA: méréshatár alatt

-

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-



Mintavételi hely: Nyírmihálydi Gelsi út 29. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.22

Vizsgált paraméter Eredmény

Kötött aktív klór [mg/l] 0,17 3 mg/l

Szabad aktív klór [mg/l] 0,17

Összes aktív klór [mg/l] 0,34

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 4

MHA: méréshatár alatt

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-



Mintavételi hely: Nyírmihálydi Gelsi út 29. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.29

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 5,8 10 μg/l

Kötött aktív klór [mg/l] MHA 3 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,83 5 mg/l O2 

pH [-] 7,82

Szabad aktív klór [mg/l] 0,21

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 687 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 18,6

Zavarosság műszeres [NTU] 0,32

Összes aktív klór [mg/l] 0,28

Algák és cianobaktériumok [szám/l] 0  5x10
3 

szám/l

Egyéb férgek [szám/l] 0 0 szám/l

egyéb véglények [szám/l] 0 0 szám/l

Fonalférgek [szám/l] 0 5 szám/l

Gombák [szám/l] 0 0 szám/l

Házas amőbák [szám/l] 0 5 szám/l

Kénbaktériumok [szám/l] 0 2x10
4

szám/l

Magasabb rendű szervezetek [szám/l] 0

Szennyezettséget jelző baktériumok [szám/l] 0 0 szám/l

Vas- és mangánbaktériumok [szám/l] 0 2x10
4

szám/l

Üledék mennyisége [ml/l] MHA 0,1 ml/l

-

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-



Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 780

Telepszám 37°C-on [szám/ml] 650

MHA: méréshatár alatt

-

-



Mintavételi hely: Pocsaj Rákóczi utca 14-16. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.21

Vizsgált paraméter Eredmény

Kötött aktív klór [mg/l] MHA 3 mg/l

Szabad aktív klór [mg/l] 0,18

Összes aktív klór [mg/l] 0,27

Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 845

Telepszám 37°C-on [szám/ml] 520

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-

-



Mintavételi hely: Pocsaj Rákóczi utca 14-16. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.21

Vizsgált paraméter Eredmény

Arzén [µg/l] 5,1 10 μg/l

Mangán [µg/l] 18 50 μg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 6,92 5 mg/l O2 

pH [-] 8,32

Vas [µg/l] 85 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 989 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 24,4

Zavarosság műszeres [NTU] 0,2

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-

-



Mintavételi hely: Pocsaj Rákóczi utca 14-16. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.28

Vizsgált paraméter Eredmény

Arzén [µg/l] 4,8 10 μg/l

Mangán [µg/l] 22 50 μg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 9,96 5 mg/l O2 

pH [-] 8,31

Vas [µg/l] 124 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 975 2500 μS/cm 20 °C-on

Zavarosság műszeres [NTU] 0,26

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-



Mintavételi hely: Sáránd Nagy utca 69. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.14

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,12 0,5 mg/l

Kötött aktív klór [mg/l] 0,12 3 mg/l

Mangán [µg/l] 13 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,3 5 mg/l O2 

pH [-] 7,68

Szabad aktív klór [mg/l] 0,17

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 615 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 18,3

Zavarosság műszeres [NTU] 0,11

Összes aktív klór [mg/l] 0,29

Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 3

Telepszám 37°C-on [szám/ml] 3

MHA: méréshatár alatt

-

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-

-



Mintavételi hely: Sáránd Nagy utca 69. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.21

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,29 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] 11 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] 0,09 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,47 5 mg/l O2 

pH [-] 7,99

Szabad aktív klór [mg/l] 0,1

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 606 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 17,8

Zavarosság műszeres [NTU] 0,1

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 65

MHA: méréshatár alatt

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-



Mintavételi hely: Szentpéterszeg Fekete Borbála utca 11. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.09

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 2 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,32 5 mg/l O2 

pH [-] 7,91

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 847 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 21

Zavarosság műszeres [NTU] 0,12

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 9

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

≥6,5 és ≤9,5

-

-



Mintavételi hely: Tépe Kossuth utca 10. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.14

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] 10 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1,9 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,31 5 mg/l O2 

pH [-] 7,91

Szabad aktív klór [mg/l] 0,17

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 614 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 19,7

Zavarosság műszeres [NTU] 0,24

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 3

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

≥6,5 és ≤9,5

-

-



Mintavételi hely: Vámospércs Nyírábrányi út 8. Vámospércs, Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.09.23

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,06 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 8,7 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,14 5 mg/l O2 

pH [-] 7,59

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 621 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 14,9

Zavarosság műszeres [NTU] 0,1

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 390

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján

-

-

≥6,5 és ≤9,5

-

-



 

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 6,5 10 μg/l

Klorit [mg/l] 0,2 0,2 mg/l

Mangán [µg/l] 47 50 μg/l

Nitrit [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 0,7 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,01 5 mg/l O2 

pH [-] 7,64

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Szag [-] szagtalan

Szín [-] színtelen

Vas [µg/l] 106 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 603 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 22,1

Zavarosság műszeres [NTU] 0,17

Íz [-] víz ízű

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

Mintavételi hely: Bagamér Arany János utca 9. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.12

-

-

-

-

-

-



 

Mintavételi hely: Berekböszörmény Attila utca 37. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.14

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,06 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 3,6 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1,7 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,78 5 mg/l O2 

pH [-] 8

Szabad aktív klór [mg/l] 0,24

Vas [µg/l] MHA

Vezetőképesség [µS/cm] 651 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 22,6

Zavarosság műszeres [NTU] 0,1

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 195

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-

-



 

Mintavételi hely: Biharkeresztes Temető utca 1. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.14

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] 26 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] 0,08 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1,2 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,11 5 mg/l O2 

pH [-] 7,81

Szabad aktív klór [mg/l] 0,21

Vas [µg/l] MHA

Vezetőképesség [µS/cm] 526 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 17,5

Zavarosság műszeres [NTU] 0,16

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-

-

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 130

MHA: méréshatár alatt

-



 

Mintavételi hely: Bihartorda Ady Endre utca 12. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.07

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 5,8 10 μg/l

Kötött aktív klór [mg/l] 0,1 3 mg/l

Mangán [µg/l] 12 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 0,9 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,19 5 mg/l O2 

pH [-] 8,21

Szabad aktív klór [mg/l] 0,34

Vezetőképesség [µS/cm] 657 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 22,3

Zavarosság műszeres [NTU] 0,25

Összes aktív klór [mg/l] 0,44

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-

-Összes aktív klór [mg/l] 0,44

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

-



 

Mintavételi hely: Bihartorda Ady Endre utca 12. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.28

Vizsgált paraméter Eredmény

Algák és cianobaktériumok [szám/l] 0  5x10
3 

szám/l

Egyéb férgek [szám/l] 0 0 szám/l

egyéb véglények [szám/l] 0 0 szám/l

Fonalférgek [szám/l] 1 5 szám/l

Gombák [szám/l] 0 0 szám/l

Házas amőbák [szám/l] 0 5 szám/l

Kénbaktériumok [szám/l] 0 2x10
4

szám/l

Magasabb rendű szervezetek [szám/l] 0

Szennyezettséget jelző baktériumok [szám/l] 0 0 szám/l

Vas- és mangánbaktériumok [szám/l] 0 2x10
4

szám/l

Üledék mennyisége [ml/l] MHA 0,1 ml/l

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

-

MHA: méréshatár alatt



Mintavételi hely: Derecske Köztársaság utca 92. Új Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.05

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,11 0,5 mg/l

Kötött aktív klór [mg/l] 0,1 3 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] 0,03 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 4,2 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,56 5 mg/l O2 

pH [-] 8,08

Szabad aktív klór [mg/l] 0,18

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 626 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 21,7

Zavarosság műszeres [NTU] 0,2

Összes aktív klór [mg/l] 0,28

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 37

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

≥6,5 és ≤9,5

-



Mintavételi hely: Ebes Ady Endre utca 53. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.07

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Kötött aktív klór [mg/l] 0,12 3 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 4,6 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,86 5 mg/l O2 

pH [-] 7,98

Szabad aktív klór [mg/l] 0,24

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 667 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 16,1

Zavarosság műszeres [NTU] 0,1

Összes aktív klór [mg/l] 0,36

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 2

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-

-

-



Mintavételi hely: Hajdúbagos Ady Endre utca 87. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.05

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 4,7 10 μg/l

Kötött aktív klór [mg/l] MHA 3 mg/l

Mangán [µg/l] 49 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1,7 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,51 5 mg/l O2 

pH [-] 7,66

Szabad aktív klór [mg/l] 0,19

Vas [µg/l] 55 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 608 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 20,7

Zavarosság műszeres [NTU] 0,18

Összes aktív klór [mg/l] 0,28

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

≥6,5 és ≤9,5

-



Mintavételi hely: Hajdúsámson Vámospércsi utca 14. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.26

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 6,7 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 4 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,96 5 mg/l O2 

pH [-] 7,72

Szabad aktív klór [mg/l] 0,15

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 681 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 18,8

Zavarosság műszeres [NTU] 0,12

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 26

MHA: méréshatár alatt

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

≥6,5 és ≤9,5



Mintavételi hely: Hajdúszovát Szoboszlai út 17. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.07

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Kötött aktív klór [mg/l] MHA 3 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 5,2 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,9 5 mg/l O2 

pH [-] 8,07

Szabad aktív klór [mg/l] 0,28

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 602 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 18,2

Zavarosság műszeres [NTU] MHA

Összes aktív klór [mg/l] 0,36

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 49

MHA: méréshatár alatt

-

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-

-



Mintavételi hely: Hencida Piac utca 1. Hencida, Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.05

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,07 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 8,1 10 μg/l

Kötött aktív klór [mg/l] MHA 3 mg/l

Mangán [µg/l] 22 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1,9 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,87 5 mg/l O2 

pH [-] 7,96

Szabad aktív klór [mg/l] 0,11

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 594 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 17,7

Zavarosság műszeres [NTU] 0,17

Összes aktív klór [mg/l] 0,2

MHA: méréshatár alatt

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

≥6,5 és ≤9,5

-



Mintavételi hely: Hencida Piac utca 1. Hencida, Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.14

Vizsgált paraméter Eredmény

Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 13

Telepszám 37°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján



Mintavételi hely: Hosszúpályi Sóstó,helyrajzi szám  hrsz: 0186/72 Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.19

Vizsgált paraméter Eredmény

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 2

MHA: méréshatár alatt

-

Határérték a 201/2001. 

(X.25) Korm. rendelet 

alapján-



Mintavételi hely: Hosszúpályi Nagy utca 57. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.19

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 7,5 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,28 5 mg/l O2 

pH [-] 7,59

Szabad aktív klór [mg/l] 0,32

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 630 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 18,6

Zavarosság műszeres [NTU] 0,11

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

Határérték a 201/2001. 

(X.25) Korm. rendelet 

alapján

≥6,5 és ≤9,5

-



Mintavételi hely: Kokad Kossuth utca 115. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.12

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,22 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 5,7 10 μg/l

Mangán [µg/l] 17 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,88 5 mg/l O2 

pH [-] 8,03

Vas [µg/l] 79 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 727 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 19,2

Zavarosság műszeres [NTU] 0,36

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 195

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5



Mintavételi hely: Konyár Vágóhíd utca 3. Konyár, Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.19

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 5,1 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,56 5 mg/l O2 

pH [-] 7,94

Szabad aktív klór [mg/l] 0,18

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 613 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 23,2

Zavarosság műszeres [NTU] 0,18

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 4

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-



Mintavételi hely: Körösszakál Piac tér 3. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.12

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,15 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 5,1 10 μg/l

Kötött aktív klór [mg/l] 0,15 3 mg/l

Mangán [µg/l] 10 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,39 5 mg/l O2 

pH [-] 8,16

Szabad aktív klór [mg/l] 0,18

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 423 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 17,4

Zavarosság műszeres [NTU] MHA

Összes aktív klór [mg/l] 0,33

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 50

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-

-



Mintavételi hely: Körösszegapáti Petőfi Sándor utca 47. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.12

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 5,4 10 μg/l

Kötött aktív klór [mg/l] MHA 3 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,4 5 mg/l O2 

pH [-] 8,27

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 337 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 15,9

Zavarosság műszeres [NTU] 0,13

Összes aktív klór [mg/l] 0,12

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 130

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-



Mintavételi hely: Létavértes Csokonai utca  hrsz: 1603/6 Új Vízmű

Mintavétel dátuma: 2021.10.12

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 7,3 10 μg/l

Klorit [mg/l] MHA 0,2 mg/l

Kötött aktív klór [mg/l] MHA 3 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,22 5 mg/l O2 

pH [-] 7,79

Szabad aktív klór [mg/l] 0,14

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 594 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 16,2

Zavarosság műszeres [NTU] 0,1

Összes aktív klór [mg/l] 0,21

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 1

MHA: méréshatár alatt

≥6,5 és ≤9,5

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-

-



Mintavételi hely: Mezősas Honvéd utca 1. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.12

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,04 0,5 mg/l

Kötött aktív klór [mg/l] 0,1 3 mg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1,6 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,76 5 mg/l O2 

pH [-] 8,4

Szabad aktív klór [mg/l] 0,11

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 637 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 23,5

Zavarosság műszeres [NTU] 0,19

Összes aktív klór [mg/l] 0,21

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-

-



Mintavételi hely: Mikepércs Mester utca 10/A. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.05

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 7 10 μg/l

Kötött aktív klór [mg/l] 0,1 3 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,21 5 mg/l O2 

pH [-] 7,92

Szabad aktív klór [mg/l] 0,17

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 635 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 20,8

Zavarosság műszeres [NTU] 0,13

Összes aktív klór [mg/l] 0,27

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 11

MHA: méréshatár alatt

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-

-

-



Mintavételi hely: Monostorpályi Árpád utca 9-11. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.21

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 3,2 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 2,3 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,83 5 mg/l O2 

pH [-] 7,71

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 641 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 18,3

Zavarosság műszeres [NTU] 0,15

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 3

MHA: méréshatár alatt

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-



Mintavételi hely: Nagykereki Rákóczi utca 1. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.21

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] 30 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,5 5 mg/l O2 

pH [-] 7,24

Szabad aktív klór [mg/l] 0,12

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 498 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 16,8

Zavarosság műszeres [NTU] 0,15

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-



Mintavételi hely: Nyírábrány József Attila utca 1. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.19

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,21 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 3,6 10 μg/l

Mangán [µg/l] 12 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,48 5 mg/l O2 

pH [-] 8,29

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 540 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 20,7

Zavarosság műszeres [NTU] MHA

MHA: méréshatár alatt

-

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. 

(X.25) Korm. rendelet alapján



Mintavételi hely: Nyíradony Hunyadi utca 3. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.12

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 7,5 10 μg/l

Mangán [µg/l] 10 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 7,2 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,69 5 mg/l O2 

pH [-] 7,72

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 668 2500 μS/cm 20 °C-on

Zavarosság műszeres [NTU] 0,14

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 31 -

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján

-

MHA: méréshatár alatt



Mintavételi hely: Nyíradony Aradványpuszta,Vasút utca 42. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.13

Vizsgált paraméter Eredmény

Bromoform [µg/l] MHA

Bróm-diklór-metán [µg/l] 1,58

Dibróm-klór-metán [µg/l] MHA

Kloroform [µg/l] 11,46

Összes trihalo-metán [µg/l] 13,04 50 μg/l

Tetraklór-etilén [µg/l] MHA

Tetraklór-etilén + Triklór etilén [µg/l] MHA 10 μg/l 

Triklór-etilén [µg/l] MHA

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

-

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján



Mintavételi hely: Nyíradony Aradványpuszta,Vasút utca 42. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.26

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,26 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 0,7 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,04 5 mg/l O2 

pH [-] 7,82

Szabad aktív klór [mg/l] 0,13

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 658 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 17,1

Zavarosság műszeres [NTU] 0,11

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján

-

-

-

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 455

MHA: méréshatár alatt

-



Mintavételi hely: Nyíradony Hunyadi utca 3. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.26

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 3,5 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 6,5 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,19 5 mg/l O2 

pH [-] 7,9

Szabad aktív klór [mg/l] 0,18

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 645 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 17,1

Zavarosság műszeres [NTU] 0,1

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján

-

-

-

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-



Mintavételi hely: Nyíradony Hunyadi utca 3. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.26

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 4,4 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 6,2 50 mg/l

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján



Mintavételi hely: Nyíradony Aradványpuszta,Vasút utca 42. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.29

Vizsgált paraméter Eredmény

Klorit [mg/l] MHA 0,2 mg/l

Klorát [µg/l] 1970

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján

-



Mintavételi hely: Nyíradony Aradványpuszta,Vasút utca 42. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.29

Vizsgált paraméter Eredmény

Cisz-1,2-diklór-etilén [µg/l] MHA 50 μg/l

Bromoform [µg/l] MHA

Bróm-diklór-metán [µg/l] 1,71

Dibróm-klór-metán [µg/l] MHA

Kloroform [µg/l] 14,72

Összes trihalo-metán [µg/l] 16,43 50 μg/l

Tetraklór-etilén [µg/l] MHA

Tetraklór-etilén + Triklór etilén [µg/l] MHA 10 μg/l 

Triklór-etilén [µg/l] MHA

1,2-diklór-etán [µg/l] MHA 3  μg/l

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

-

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján



Mintavételi hely: Nyírlugos Bélteki út 79. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.13

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,94 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 1,5 10 μg/l

Mangán [µg/l] 42 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 2,11 5 mg/l O2 

pH [-] 7,35

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] 45 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 617 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 15,4

Zavarosság műszeres [NTU] 0,13

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 15

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

≥6,5 és ≤9,5

-

-



Mintavételi hely: Nyírlugos Bélteki út 79. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.20

Vizsgált paraméter Eredmény

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 7

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-



Mintavételi hely: Nyírmártonfalva Melánia út 3. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.19

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,18 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 7,7 10 μg/l

Mangán [µg/l] 10 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1,4 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,05 5 mg/l O2 

pH [-] 8,7

Szabad aktív klór [mg/l] 0,17

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 616 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 22,4

Zavarosság műszeres [NTU] 0,13

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 10

MHA: méréshatár alatt

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-



Mintavételi hely: Nyírmihálydi Gelsi út 29. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.13

Vizsgált paraméter Eredmény

Algák és cianobaktériumok [szám/l] 0  5x10
3 

szám/l

Egyéb férgek [szám/l] 0 0 szám/l

egyéb véglények [szám/l] 0 0 szám/l

Fonalférgek [szám/l] 0 5 szám/l

Gombák [szám/l] 0 0 szám/l

Házas amőbák [szám/l] 0 5 szám/l

Kénbaktériumok [szám/l] 0 2x10
4

szám/l

Magasabb rendű szervezetek [szám/l] 0

Szennyezettséget jelző baktériumok [szám/l] 0 0 szám/l

Vas- és mangánbaktériumok [szám/l] 0 2x10
4

szám/l

Üledék mennyisége [ml/l] MHA 0,1 ml/l

MHA: méréshatár alatt

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján



Mintavételi hely: Nyírmihálydi Gelsi út 29. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.20

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 2,3 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,2 5 mg/l O2 

pH [-] 7,64

Szabad aktív klór [mg/l] 0,48

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 504 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 15,2

Zavarosság műszeres [NTU] 0,18

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-



Mintavételi hely: Pocsaj Rákóczi utca 14-16. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.04

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 5,2 10 μg/l

Mangán [µg/l] 21 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 3,9 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 9,65 5 mg/l O2 

pH [-] 8,39

Vas [µg/l] 66 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 1027 2500 μS/cm 20 °C-on

Zavarosság műszeres [NTU] 0,23

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-



Mintavételi hely: Pocsaj Rákóczi utca 14-16. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.05

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 6 10 μg/l

Kötött aktív klór [mg/l] 0,14 3 mg/l

Mangán [µg/l] 19 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 3,2 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 7,24 5 mg/l O2 

pH [-] 8,34

Szabad aktív klór [mg/l] 0,31

Vas [µg/l] 78 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 1016 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 25,1

Zavarosság műszeres [NTU] 0,28

Összes aktív klór [mg/l] 0,45

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 3

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-

-



Mintavételi hely: Pocsaj Rákóczi utca 14-16. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.27

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 6,2 10 μg/l

Mangán [µg/l] 18 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 3 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 6,19 5 mg/l O2 

Vas [µg/l] 68 200 μg/l

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján



Mintavételi hely: Sáránd Nagy utca 69. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.05

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,16 0,5 mg/l

Kötött aktív klór [mg/l] 0,1 3 mg/l

Mangán [µg/l] 12 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 0,7 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,2 5 mg/l O2 

pH [-] 7,86

Szabad aktív klór [mg/l] 0,18

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 610 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 18,9

Zavarosság műszeres [NTU] 0,11

Összes aktív klór [mg/l] 0,28

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-

-



Mintavételi hely: Sáránd Nagy utca 69. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.20

Vizsgált paraméter Eredmény

Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 13

Telepszám 37°C-on [szám/ml] 3

MHA: méréshatár alatt

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján



Mintavételi hely: Szentpéterszeg Fekete Borbála utca 11. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.05

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Hidrogén-peroxid [µg/l] 0

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 2,1 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,18 5 mg/l O2 

pH [-] 7,9

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 850 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 20,6

Zavarosság műszeres [NTU] 0,14

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

≥6,5 és ≤9,5

-

-



Mintavételi hely: Tépe Kossuth utca 10. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.05

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Kötött aktív klór [mg/l] MHA 3 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 4,5 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,77 5 mg/l O2 

pH [-] 7,87

Szabad aktív klór [mg/l] 0,13

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 613 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 20

Zavarosság műszeres [NTU] MHA

Összes aktív klór [mg/l] 0,21

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-



Mintavételi hely: Vámospércs Nyírábrányi út 8. Vámospércs, Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.19

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 6,2 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,95 5 mg/l O2 

pH [-] 7,45

Szabad aktív klór [mg/l] 0,41

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 620 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 14,9

Zavarosság műszeres [NTU] 0,12

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 23

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján

-

-

≥6,5 és ≤9,5

-

-



Mintavételi hely: Vámospércs Nyírábrányi út 8. Vámospércs, Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.10.26

Vizsgált paraméter Eredmény

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján



 

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 2,9 10 μg/l

Klorit [mg/l] 0,2 0,2 mg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 0,9 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,81 5 mg/l O2 

pH [-] 7,38

Vas [µg/l] 74 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 597 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 23,1

Zavarosság műszeres [NTU] 0,21

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 2

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

Mintavételi hely: Bagamér Arany János utca 9. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.04

-

-

-



 

Vizsgált paraméter Eredmény

Mangán [µg/l] 46 50 μg/l

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján

Mintavételi hely: Bagamér Arany János utca 9. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.17



 

Mintavételi hely: Bedő Petőfi Sándor utca 9. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.16

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] 32 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,1 5 mg/l O2 

pH [-] 7,52

Szabad aktív klór [mg/l] 0,21

Vas [µg/l] MHA

Vezetőképesség [µS/cm] 648 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 13,5

Zavarosság műszeres [NTU] 0,11

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 57

MHA: méréshatár alatt

-

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján

-

-

-



 

Mintavételi hely: Berekböszörmény Attila utca 37. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.18

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 10 10 μg/l

Kötött aktív klór [mg/l] MHA 3 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 2,1 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,25 5 mg/l O2 

pH [-] 8,33

Szabad aktív klór [mg/l] 0,12

Vas [µg/l] MHA

Vezetőképesség [µS/cm] 572 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 24

Zavarosság műszeres [NTU] MHA

Összes aktív klór [mg/l] 0,2

Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 130

Telepszám 37°C-on [szám/ml] 81

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-

-

-



 

Mintavételi hely: Biharkeresztes Temető utca 1. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.18

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,09 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] 21 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1,1 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,35 5 mg/l O2 

pH [-] 7,79

Szabad aktív klór [mg/l] 0,18

Vas [µg/l] MHA

Vezetőképesség [µS/cm] 531 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 16,8

Zavarosság műszeres [NTU] 0,15

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-

-

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 16

MHA: méréshatár alatt

-



 

Mintavételi hely: Bihartorda Ady Endre utca 12. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.11

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 3 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,47 5 mg/l O2 

pH [-] 8,2

Szabad aktív klór [mg/l] 0,12

Vas [µg/l] 65

Vezetőképesség [µS/cm] 650 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 23,5

Zavarosság műszeres [NTU] 0,13

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-

-

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-



Mintavételi hely: Bojt Ady Endre utca 5. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.16

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] 36 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,12 5 mg/l O2 

pH [-] 7,59

Szabad aktív klór [mg/l] 0,18

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 536 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 15,7

Zavarosság műszeres [NTU] 0,18

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján

-

≥6,5 és ≤9,5

-



Mintavételi hely: Derecske Köztársaság utca 92. Új Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.04

Vizsgált paraméter Eredmény

Alumínium [µg/l] 0,12 200 μg/l

Lúgosság (m) [mmol/l] MHA

Nitrit [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] 3,7 0,5 mg/l

Nátrium [mg/l] 1,46 200 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 8,15 5 mg/l O2 

Réz [mg/l] MHA 2 mg/l

Szín [-] MHA

Vas [µg/l] 627 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 21,7 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 0,14

Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 325 0 szám/100 ml

MHA: méréshatár alatt

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-



Mintavételi hely: Ebes Ady Endre utca 53. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.11

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 5,2 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,1 5 mg/l O2 

pH [-] 7,9

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 674 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 16,3

Zavarosság műszeres [NTU] 0,12

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-

-



Mintavételi hely: Fülöp Óvoda utca 3. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.11

Vizsgált paraméter Eredmény

Arzén [µg/l] 6,4 10 μg/l

Mangán [µg/l] 46,4 50 μg/l

Vas [µg/l] 27,4 200 μg/l

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján



Mintavételi hely: Hajdúbagos Ady Endre utca 87. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.04

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 4,7 10 μg/l

Mangán [µg/l] 36 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1,6 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,61 5 mg/l O2 

pH [-] 7,65

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] 50 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 610 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 18,2

Zavarosság műszeres [NTU] 0,17

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 3

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-



Mintavételi hely: Hajdúbagos Ady Endre utca 87. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.12

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,05 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] 25 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 5 50 mg/l

Vas [µg/l] 27 200 μg/l

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján



Mintavételi hely: Hajdúsámson Vámospércsi utca 14. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.23

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 5,9 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 4,7 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1 5 mg/l O2 

pH [-] 7,86

Szabad aktív klór [mg/l] 0,11

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 575 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 18,7

Zavarosság műszeres [NTU] MHA

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 4

MHA: méréshatár alatt

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

≥6,5 és ≤9,5



Mintavételi hely: Hajdúszovát Szoboszlai út 17. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.11

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 5,7 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,26 5 mg/l O2 

pH [-] 8,06

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 603 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 13,8

Zavarosság műszeres [NTU] 0,1

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 325

MHA: méréshatár alatt

-

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-



Mintavételi hely: Hencida Piac utca 1. Hencida, Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.03

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] 20 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1,6 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,42 5 mg/l O2 

pH [-] 7,9

Szabad aktív klór [mg/l] 0,12

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 599 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 17,3

Zavarosság műszeres [NTU] 0,13

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 1

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-



Mintavételi hely: Hencida Piac utca 1. Hencida, Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.12

Vizsgált paraméter Eredmény

Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 10

Telepszám 37°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján



Mintavételi hely: Hosszúpályi Sóstó,helyrajzi szám  hrsz: 0186/72 Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.11

Vizsgált paraméter Eredmény

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,22 5 mg/l O2 

pH [-] 7,72

Szabad aktív klór [mg/l] 0,12

Vas [µg/l] 13 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 584 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 15

Zavarosság műszeres [NTU] 0,16

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

Határérték a 201/2001. 

(X.25) Korm. rendelet 

alapján

≥6,5 és ≤9,5

-



Mintavételi hely: Hosszúpályi Nagy utca 57. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.11

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 7,2 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,28 5 mg/l O2 

pH [-] 7,42

Szabad aktív klór [mg/l] 0,16

Vas [µg/l] 6 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 626 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 17,2

Zavarosság műszeres [NTU] 0,1

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

Határérték a 201/2001. 

(X.25) Korm. rendelet 

alapján

≥6,5 és ≤9,5

-



Mintavételi hely: Kismarja Petőfi utca 52. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.08

Vizsgált paraméter Eredmény

Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 8775

Telepszám 37°C-on [szám/ml] 2275

MHA: méréshatár alatt

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján



Mintavételi hely: Kismarja Petőfi utca 52. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.16

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,42 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] 70 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 9,29 5 mg/l O2 

pH [-] 8,23

Vas [µg/l] 159 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 878 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 18,8

Zavarosság műszeres [NTU] 0,4

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-

-



Mintavételi hely: Kokad Kossuth utca 115. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.04

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,2 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 2,6 10 μg/l

Klorit [mg/l] MHA 0,2 mg/l

Mangán [µg/l] 16 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,44 5 mg/l O2 

pH [-] 7,87

Vas [µg/l] 33 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 723 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 20,8

Zavarosság műszeres [NTU] 0,28

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 1430

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5



Mintavételi hely: Kokad Kossuth utca 115. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.17

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,17 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 3 10 μg/l

Klorit [mg/l] MHA 0,2 mg/l

Mangán [µg/l] 14 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,21 5 mg/l O2 

pH [-] 7,85

Vas [µg/l] 47 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 684 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 21,3

Zavarosság műszeres [NTU] 0,33

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 650

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5



Mintavételi hely: Konyár Vágóhíd utca 3. Konyár, Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.11

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 6,4 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 5,2 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,99 5 mg/l O2 

pH [-] 7,87

Szabad aktív klór [mg/l] 0,23

Vas [µg/l] 9 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 598 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 21,6

Zavarosság műszeres [NTU] 0,14

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 195

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-



Mintavételi hely: Körösszakál Piac tér 3. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.09

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,16 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 8,4 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,24 5 mg/l O2 

pH [-] 8,16

Szabad aktív klór [mg/l] 0,19

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 420 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 16,8

Zavarosság műszeres [NTU] 0,1

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 25

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-



Mintavételi hely: Körösszegapáti Petőfi Sándor utca 47. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.09

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 8,6 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,25 5 mg/l O2 

pH [-] 8,13

Szabad aktív klór [mg/l] 0,11

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 341 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 16,3

Zavarosság műszeres [NTU] 0,21

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 2

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-



Mintavételi hely: Körösszegapáti Körmösdpuszta,Tisza István utca 6. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.09

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,41 0,5 mg/l

Kötött aktív klór [mg/l] MHA 3 mg/l

Mangán [µg/l] 144 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,67 5 mg/l O2 

pH [-] 8,2

Szabad aktív klór [mg/l] 0,12

Vas [µg/l] 609 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 473 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 14,7

Zavarosság műszeres [NTU] 3,07

Összes aktív klór [mg/l] 0,16

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 23

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-



Mintavételi hely: Létavértes Csokonai utca  hrsz: 1603/6 Új Vízmű

Mintavétel dátuma: 2021.11.04

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 7,7 10 μg/l

Klorit [mg/l] MHA 0,2 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,75 5 mg/l O2 

pH [-] 7,67

Szabad aktív klór [mg/l] 0,21

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 593 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 16

Zavarosság műszeres [NTU] 0,1

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 4

MHA: méréshatár alatt

≥6,5 és ≤9,5

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-



Mintavételi hely: Létavértes Cserekert,utca  hrsz: 6843 Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.04

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] 10 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 13,2 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,31 5 mg/l O2 

pH [-] 5,87

Szabad aktív klór [mg/l] 0,13

Vas [µg/l] 30 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 1310 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 13,1

Zavarosság műszeres [NTU] 0,1

MHA: méréshatár alatt

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-



Mintavételi hely: Létavértes Cserekert,utca  hrsz: 6843 Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.16

Vizsgált paraméter Eredmény

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 7

MHA: méréshatár alatt

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján



Mintavételi hely: Mezősas Honvéd utca 1. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.05

Vizsgált paraméter Eredmény

Mangán [µg/l] 34 50 μg/l

Vas [µg/l] 53 200 μg/l

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján



Mintavételi hely: Mezősas Honvéd utca 1. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.09

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,04 0,5 mg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1,9 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,35 5 mg/l O2 

pH [-] 8,31

Szabad aktív klór [mg/l] 0,21

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 630 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 21,7

Zavarosság műszeres [NTU] 0,14

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-



Mintavételi hely: Mezősas Honvéd utca 1. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.24

Vizsgált paraméter Eredmény

Mangán [µg/l] 46 50 μg/l

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján



Mintavételi hely: Mikepércs Mester utca 10/A. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.04

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 6,7 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,15 5 mg/l O2 

pH [-] 7,94

Szabad aktív klór [mg/l] 0,1

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 646 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 18,5

Zavarosság műszeres [NTU] 0,15

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-

-



Mintavételi hely: Monostorpályi Árpád utca 9-11. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.11

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 3,2 10 μg/l

Mangán [µg/l] 5 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 2,8 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,51 5 mg/l O2 

pH [-] 7,65

Szabad aktív klór [mg/l] 0,21

Vas [µg/l] 10 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 639 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 18,6

Zavarosság műszeres [NTU] 0,14

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-



Mintavételi hely: Nagykereki Rákóczi utca 1. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.18

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] 22 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,47 5 mg/l O2 

pH [-] 7,39

Szabad aktív klór [mg/l] 0,19

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 457 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 15,2

Zavarosság műszeres [NTU] MHA

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-



Mintavételi hely: Nyírábrány József Attila utca 1. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.16

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,17 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 5,6 10 μg/l

Hidrogén-peroxid [µg/l] 2000

Mangán [µg/l] 13 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,32 5 mg/l O2 

pH [-] 8,45

Vas [µg/l] 31 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 538 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 21,5

Zavarosság műszeres [NTU] 0,13

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 65

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. 

(X.25) Korm. rendelet alapján

-



Mintavételi hely: Nyíradony Aradványpuszta,Vasút utca 42. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.23

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,04 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 1,6 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,95 5 mg/l O2 

pH [-] 7,75

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 645 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 17,3

Zavarosság műszeres [NTU] MHA

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján

-

-

-

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 455

MHA: méréshatár alatt

-



Mintavételi hely: Nyíradony Hunyadi utca 3. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.23

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 7,7 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 6,7 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,35 5 mg/l O2 

pH [-] 8,02

Szabad aktív klór [mg/l] 0,13

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 648 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 18,5

Zavarosság műszeres [NTU] MHA

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján

-

-

-

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 7

MHA: méréshatár alatt

-



Mintavételi hely: Nyírlugos Bélteki út 79. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.10

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,93 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 1,9 10 μg/l

Mangán [µg/l] 33 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 0,8 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,63 5 mg/l O2 

pH [-] 7,3

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] 35 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 622 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 14,6

Zavarosság műszeres [NTU] 0,11

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

≥6,5 és ≤9,5

-



Mintavételi hely: Nyírlugos Bélteki út 79. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.24

Vizsgált paraméter Eredmény

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 260

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-



Mintavételi hely: Nyírmártonfalva Melánia út 3. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.16

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,18 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 9 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,64 5 mg/l O2 

pH [-] 8,76

Szabad aktív klór [mg/l] 0,12

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 623 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 21

Zavarosság műszeres [NTU] 0,13

MHA: méréshatár alatt

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-



Mintavételi hely: Nyírmihálydi Gelsi út 29. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.10

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,25 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 6,5 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,89 5 mg/l O2 

pH [-] 7,8

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 673 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 17

Zavarosság műszeres [NTU] 0,15

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 1300

MHA: méréshatár alatt

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-



Mintavételi hely: Pocsaj Rákóczi utca 14-16. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.03

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 8,4 10 μg/l

Mangán [µg/l] 23 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 2,4 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 7,07 5 mg/l O2 

pH [-] 8,31

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 979 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 24,9

Zavarosság műszeres [NTU] 0,21

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 325

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-



Mintavételi hely: Sáránd Nagy utca 69. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.09

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,13 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] 12 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] 0,03 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,32 5 mg/l O2 

pH [-] 7,79

Szabad aktív klór [mg/l] 0,12

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 611 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 17,3

Zavarosság műszeres [NTU] 0,12

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 4

MHA: méréshatár alatt

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-



Mintavételi hely: Szentpéterszeg Fekete Borbála utca 11. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.03

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1,9 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,24 5 mg/l O2 

pH [-] 7,94

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 852 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 20,2

Zavarosság műszeres [NTU] 0,15

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

≥6,5 és ≤9,5

-

-



Mintavételi hely: Szentpéterszeg Fekete Borbála utca 11. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.18

Vizsgált paraméter Eredmény

Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 9

Telepszám 37°C-on [szám/ml] 1

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-



Mintavételi hely: Tépe Kossuth utca 10. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.04

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] 12 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1,6 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,24 5 mg/l O2 

pH [-] 7,88

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 617 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 18,2

Zavarosság műszeres [NTU] 0,15

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 4

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

≥6,5 és ≤9,5

-

-



 

Mintavételi hely: Told Kossuth utca 12. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.18

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,16 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 5,7 10 μg/l

Mangán [µg/l] 348 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] 0,02 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 0,8 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,38 5 mg/l O2 

pH [-] 7,91

Szabad aktív klór [mg/l] 0,17

Vas [µg/l] 355 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 480 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 13,8

Zavarosság műszeres [NTU] 2,22

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 24

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

≥6,5 és ≤9,5

-

-



Mintavételi hely: Vámospércs Nyírábrányi út 8. Vámospércs, Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.04

Vizsgált paraméter Eredmény

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján



Mintavételi hely: Vámospércs Nyírábrányi út 8. Vámospércs, Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.11.16

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 7,4 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,96 5 mg/l O2 

pH [-] 7,52

Szabad aktív klór [mg/l] 0,36

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 621 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 14,5

Zavarosság műszeres [NTU] 0,13

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján

-

-

≥6,5 és ≤9,5

-

-



 

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 3,8 10 μg/l

Mangán [µg/l] 48 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,73 5 mg/l O2 

pH [-] 7,61

Vas [µg/l] 141 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 597 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 23,4

Zavarosság műszeres [NTU] 0,25

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 14

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

Mintavételi hely: Bagamér Arany János utca 9. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.01

-

-

-



 

Mintavételi hely: Berekböszörmény Attila utca 37. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.15

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 5,9 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 2,2 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,17 5 mg/l O2 

pH [-] 7,95

Szabad aktív klór [mg/l] 0,16

Vas [µg/l] MHA

Vezetőképesség [µS/cm] 644 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 23,9

Zavarosság műszeres [NTU] MHA

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-

-



 

Mintavételi hely: Biharkeresztes Temető utca 1. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.16

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,12 0,5 mg/l

Kötött aktív klór [mg/l] MHA 3 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,35 5 mg/l O2 

pH [-] 8,01

Szabad aktív klór [mg/l] 0,2

Vas [µg/l] MHA

Vezetőképesség [µS/cm] 518 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 15,2

Zavarosság műszeres [NTU] 0,13

Összes aktív klór [mg/l] 0,27

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-

-

-Összes aktív klór [mg/l] 0,27

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 59

MHA: méréshatár alatt

-

-



 

Mintavételi hely: Bihartorda Ady Endre utca 12. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.16

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 9 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,99 5 mg/l O2 

pH [-] 8,39

Szabad aktív klór [mg/l] 0,38

Vas [µg/l] MHA

Vezetőképesség [µS/cm] 642 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 23,9

Zavarosság műszeres [NTU] MHA

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-

-

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 4

MHA: méréshatár alatt

-



Mintavételi hely: Bojt Ady Endre utca 5. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.29

Vizsgált paraméter Eredmény

Arzén [µg/l] 0,9 10 μg/l

Mangán [µg/l] 25 50 μg/l

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján



Mintavételi hely: Derecske Köztársaság utca 92. Új Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.07

Vizsgált paraméter Eredmény

Alumínium [µg/l] 0,07 200 μg/l

Antimon [µg/l] MHA 5 μg/l

Lúgosság (m) [mmol/l] MHA

Nitrit [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] 4,3 0,5 mg/l

Nátrium [mg/l] 1,56 200 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 8,17 5 mg/l O2 

Réz [mg/l] 0,21 2 mg/l

Szín [-] MHA

Vas [µg/l] 613 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 19,1 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 0,13

Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 390 0 szám/100 ml

MHA: méréshatár alatt

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-



Mintavételi hely: Ebes Ady Endre utca 53. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.16

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,02 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 5,1 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,52 5 mg/l O2 

pH [-] 8,02

Szabad aktív klór [mg/l] 0,13

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 666 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 16,3

Zavarosság műszeres [NTU] 0,15

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-

-



Mintavételi hely: Fülöp Óvoda utca 3. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.03

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 6,7 10 μg/l

Mangán [µg/l] 42 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] 0,09 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján



Mintavételi hely: Fülöp Óvoda utca 3. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.21

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,18 0,5 mg/l

Hidrogén-peroxid [µg/l] 2000

Mangán [µg/l] 79 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,86 5 mg/l O2 

pH [-] 8,28

Vas [µg/l] 192 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 565 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 18,8

Zavarosság műszeres [NTU] 0,19

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 2 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 9

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-



Mintavételi hely: Hajdúsámson Vámospércsi utca 14. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.14

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 6 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 4,8 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,2 5 mg/l O2 

pH [-] 7,81

Szabad aktív klór [mg/l] 0,38

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 562 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 19

Zavarosság műszeres [NTU] MHA

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

≥6,5 és ≤9,5



Mintavételi hely: Hajdúszovát Szoboszlai út 17. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.16

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 5,5 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,36 5 mg/l O2 

pH [-] 8,13

Szabad aktív klór [mg/l] 0,27

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 599 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 17,1

Zavarosság műszeres [NTU] MHA

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-



Mintavételi hely: Hencida Piac utca 1. Hencida, Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.07

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,03 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 7,6 10 μg/l

Mangán [µg/l] 15 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1,5 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,45 5 mg/l O2 

pH [-] 8,08

Szabad aktív klór [mg/l] 0,11

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 593 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 17

Zavarosság műszeres [NTU] 0,12

MHA: méréshatár alatt

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-



Mintavételi hely: Hencida Piac utca 1. Hencida, Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.21

Vizsgált paraméter Eredmény

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 3

MHA: méréshatár alatt

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján



Mintavételi hely: Hencida Piac utca 1. Hencida, Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.30

Vizsgált paraméter Eredmény

Arzén [µg/l] 7,8 10 μg/l

Mangán [µg/l] 21 50 μg/l

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján



Mintavételi hely: Hosszúpályi Sóstó,helyrajzi szám  hrsz: 0186/72 Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.09

Vizsgált paraméter Eredmény

Mangán [µg/l] 10 50 μg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,62 5 mg/l O2 

pH [-] 7,86

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 571 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 16,8

Zavarosság műszeres [NTU] 0,19

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 25

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

Határérték a 201/2001. 

(X.25) Korm. rendelet 

alapján

≥6,5 és ≤9,5

-



Mintavételi hely: Hosszúpályi Nagy utca 57. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.21

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 9,9 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,71 5 mg/l O2 

pH [-] 7,53

Szabad aktív klór [mg/l] 0,13

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 625 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 17,9

Zavarosság műszeres [NTU] 0,46

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 650

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

Határérték a 201/2001. 

(X.25) Korm. rendelet 

alapján

≥6,5 és ≤9,5

-



Mintavételi hely: Kokad Kossuth utca 115. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.01

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,19 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 4,5 10 μg/l

Klorit [mg/l] MHA 0,2 mg/l

Mangán [µg/l] 17 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,35 5 mg/l O2 

pH [-] 7,88

Vas [µg/l] 56 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 685 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 21,2

Zavarosság műszeres [NTU] 0,3

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 650

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5



Mintavételi hely: Konyár Vágóhíd utca 3. Konyár, Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.09

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,03 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 4,9 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,39 5 mg/l O2 

pH [-] 7,98

Szabad aktív klór [mg/l] 0,15

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 587 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 22

Zavarosság műszeres [NTU] 0,12

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 5

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-



Mintavételi hely: Körösszakál Piac tér 3. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.08

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,18 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 9,3 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1,5 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,21 5 mg/l O2 

pH [-] 8,27

Szabad aktív klór [mg/l] 0,21

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 411 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 14,3

Zavarosság műszeres [NTU] MHA

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 5

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-



Mintavételi hely: Körösszegapáti Petőfi Sándor utca 47. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.08

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,05 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 9 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,21 5 mg/l O2 

pH [-] 8,29

Szabad aktív klór [mg/l] 0,19

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 335 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 13,6

Zavarosság műszeres [NTU] 0,26

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 2

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-



Mintavételi hely: Létavértes Csokonai utca  hrsz: 1603/6 Új Vízmű

Mintavétel dátuma: 2021.12.01

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 7,7 10 μg/l

Klorit [mg/l] MHA 0,2 mg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,88 5 mg/l O2 

pH [-] 7,74

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 588 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 15,7

Zavarosság műszeres [NTU] 0,2

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 9

MHA: méréshatár alatt

≥6,5 és ≤9,5

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-



Mintavételi hely: Mezősas Honvéd utca 1. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.08

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,09 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] 47 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 2 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,42 5 mg/l O2 

pH [-] 8,37

Szabad aktív klór [mg/l] 0,26

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 618 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 20

Zavarosság műszeres [NTU] 0,14

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 3

MHA: méréshatár alatt

-

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-



Mintavételi hely: Mikepércs Mester utca 10/A. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.07

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 6,6 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,16 5 mg/l O2 

pH [-] 7,98

Szabad aktív klór [mg/l] 0,18

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 621 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 17,7

Zavarosság műszeres [NTU] 0,12

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 5

MHA: méréshatár alatt

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-

-



Mintavételi hely: Monostorpályi Árpád utca 9-11. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.09

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 3 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 2,5 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,87 5 mg/l O2 

pH [-] 7,72

Szabad aktív klór [mg/l] 0,13

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 638 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 18,1

Zavarosság műszeres [NTU] 0,11

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-



Mintavételi hely: Nagykereki Rákóczi utca 1. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.16

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,21 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] 23 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,64 5 mg/l O2 

pH [-] 7,49

Szabad aktív klór [mg/l] 0,21

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 463 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 15,7

Zavarosság műszeres [NTU] MHA

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-



Mintavételi hely: Nyírábrány József Attila utca 1. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.21

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,21 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 4,2 10 μg/l

Hidrogén-peroxid [µg/l] 2000

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,59 5 mg/l O2 

pH [-] 8,47

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 536 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 18

Zavarosság műszeres [NTU] 0,26

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 975

MHA: méréshatár alatt

-

-

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. 

(X.25) Korm. rendelet alapján

-



Mintavételi hely: Nyíradony Aradványpuszta,Vasút utca 42. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.14

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 1,4 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,25 5 mg/l O2 

pH [-] 7,7

Szabad aktív klór [mg/l] 0,17

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 637 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 17,7

Zavarosság műszeres [NTU] MHA

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján

-

-

-

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 195

MHA: méréshatár alatt

-



Mintavételi hely: Nyíradony Hunyadi utca 3. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.14

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 8,1 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 7,4 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,56 5 mg/l O2 

pH [-] 8,03

Szabad aktív klór [mg/l] 0,21

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 641 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 17,2

Zavarosság műszeres [NTU] 0,1

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján

-

-

-

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-



Mintavételi hely: Nyíradony Aradványpuszta,Vasút utca 42. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.20

Vizsgált paraméter Eredmény

Szabad aktív klór [mg/l] 0,21

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 195

MHA: méréshatár alatt

-

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján

-



Mintavételi hely: Nyíradony Aradványpuszta,Vasút utca 42. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.22

Vizsgált paraméter Eredmény

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 27

MHA: méréshatár alatt

-

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján

-



Mintavételi hely: Nyíradony Aradványpuszta,Vasút utca 42. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.27

Vizsgált paraméter Eredmény

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 455

MHA: méréshatár alatt

-

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján

-



Mintavételi hely: Nyírlugos Bélteki út 79. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.09

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 1,04 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 2,2 10 μg/l

Mangán [µg/l] 32 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,78 5 mg/l O2 

pH [-] 7,4

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 649 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 14,1

Zavarosság műszeres [NTU] 0,11

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 5

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

≥6,5 és ≤9,5

-

-



Mintavételi hely: Nyírlugos Bélteki út 79. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.20

Vizsgált paraméter Eredmény

Szabad aktív klór [mg/l] MHA

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-



Mintavételi hely: Nyírmártonfalva Melánia út 3. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.01

Vizsgált paraméter Eredmény

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 4

MHA: méréshatár alatt

-

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján



Mintavételi hely: Nyírmártonfalva Melánia út 3. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.21

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,03 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 4,2 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,62 5 mg/l O2 

pH [-] 8,92

Szabad aktív klór [mg/l] 0,18

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 671 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 15,9

Zavarosság műszeres [NTU] 0,17

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 130

MHA: méréshatár alatt

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-



Mintavételi hely: Nyírmihálydi Gelsi út 29. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.09

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 5,6 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,97 5 mg/l O2 

pH [-] 7,81

Szabad aktív klór [mg/l] 1,16

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 676 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 13,8

Zavarosság műszeres [NTU] MHA

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 1

MHA: méréshatár alatt

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-



Mintavételi hely: Pocsaj Rákóczi utca 14-16. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.07

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 5,5 10 μg/l

Mangán [µg/l] 14 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 4,1 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 5,88 5 mg/l O2 

pH [-] 8,28

Vas [µg/l] 102 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 1021 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 24,5

Zavarosság műszeres [NTU] 0,3

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 12

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-



Mintavételi hely: Pocsaj Rákóczi utca 14-16. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.13

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,12 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 5,5 10 μg/l

Kötött aktív klór [mg/l] MHA 3 mg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] 0,03 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1,1 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 6,24 5 mg/l O2 

pH [-] 8,38

Szabad aktív klór [mg/l] 0,21

Vezetőképesség [µS/cm] 961 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 22,5

Zavarosság műszeres [NTU] 0,58

Összes aktív klór [mg/l] 0,3

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

≥6,5 és ≤9,5

-

-

-



Mintavételi hely: Sáránd Nagy utca 69. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.07

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] 0,21 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 5,4 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] 0,03 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,31 5 mg/l O2 

pH [-] 7,93

Szabad aktív klór [mg/l] 0,25

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 617 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 17,4

Zavarosság műszeres [NTU] MHA

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

-

≥6,5 és ≤9,5

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

-



Mintavételi hely: Szentpéterszeg Fekete Borbála utca 11. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.07

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 4,4 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1,9 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,18 5 mg/l O2 

pH [-] 7,97

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 843 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 19,8

Zavarosság műszeres [NTU] 0,13

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 11

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

≥6,5 és ≤9,5

-

-



Mintavételi hely: Tépe Kossuth utca 10. Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.07

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 2,4 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 1,7 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,18 5 mg/l O2 

pH [-] 7,49

Szabad aktív klór [mg/l] 0,25

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 614 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 17,7

Zavarosság műszeres [NTU] MHA

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) 

Korm. rendelet alapján

-

-

≥6,5 és ≤9,5

-



Mintavételi hely: Vámospércs Nyírábrányi út 8. Vámospércs, Vízmű kimenő

Mintavétel dátuma: 2021.12.21

Vizsgált paraméter Eredmény

Ammónium [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Arzén [µg/l] 7,9 10 μg/l

Mangán [µg/l] MHA 50 μg/l

Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] MHA 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,88 5 mg/l O2 

pH [-] 7,6

Szabad aktív klór [mg/l] 0,24

Vas [µg/l] MHA 200 μg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 618 2500 μS/cm 20 °C-on

Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 5,1

Zavarosság műszeres [NTU] 0,1

Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 szám/100 ml

Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0

MHA: méréshatár alatt

Határérték a 201/2001. (X.25) Korm. 

rendelet alapján

-

-

≥6,5 és ≤9,5

-

-


