
Mintavétel helye

Mintavétel dátuma 2022.07.01 2022.07.04 2022.07.08 2022.07.11 2022.07.14 2022.07.18 2022.07.22 2022.07.25 2022.07.28

Vizsgált paraméter

Ammónium [mg/l] 0,03 0,03 0,03 MHA 0,03 MHA MHA 0,03 0,03
Cisz-1,2-diklór-etilén [µg/l] MHA
Klorid [mg/l] 60
Kálium [mg/l] 2,29
Lúgosság (m) [mmol/l] 5,4
Mangán [µg/l] 18 18 21 17 18 19 19 19 17
Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA
Nitrát [mg/l] 1,8 1,8 1,8 1,9 1,8 2 1,6 1,5 1,3
Nátrium [mg/l] 36
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,05 0,93 0,55 0,77
pH [-] 7,52 7,67 7,57 7,57 7,64 7,63 7,57 7,55 7,5
Szag [-] n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v.
Szulfát [mg/l] 17
Szín [-] n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v.
Vas [µg/l] MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA 30
Vezetőképesség [µS/cm] 617 621 664 634 620 634 631 623 648
Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 19,7 19,7 19,2 19,6 18,2 18 18,7 20,4 20,3
Zavarosság műszeres [NTU] 0,14 0,15 0,22 0,16 0,19 0,18 0,15 0,2 0,19
Összes keménység CaO [mg/l CaO] 145
Összes trihalo-metán [µg/l] 27,56
Tetraklór-etilén + Triklór etilén [µg/l] MHA
Szabad aktív klór [mg/l] 0,11 0,19 0,12 0,11 0,24 0,11 0,11 0,3 MHA
Kötött aktív klór [mg/l] 0,12 MHA 0,15 0,1 MHA 0,16 0,16 MHA 0,17
Összes aktív klór [mg/l] 0,23 0,26 0,27 0,21 0,26 0,27 0,27 0,36 0,17
Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0 0 0 2 0 7 2 1 0
Telepszám 37°C-on [szám/ml] 0 0 1 0 0 3 0 0 0

Magyarázat:
n.sz.v: nincs szokatlan változás
MHA: Méréshatár alatti eredmény

0,5 mg/l

Eredmény

n.sz.v szám/ml

≥6,5 és ≤9,5

Min. 50, max. 350 

-

-

-

n.sz.v

n.sz.v

2500 μS/cm 20 °C-on

250 mg/l

5 mg/l O2 

200 mg/l
50 mg/l
0,5 mg/l

-
-

n.sz.v szám/ml

Debrecen, Balmazújvárosi út 17., Vízmű kimenő I.
Határérték a 201/2001.
(X.25) Korm. rendelet

alapján

3 mg/l

0 szám/100 ml
0 szám/100 ml
0 szám/100 ml
0 szám/100 ml
0 szám/100 ml

50 μg/l

-
250 mg/l 

200 μg/l

10 μg/l
50 μg/l

50 μg/l



Mintavétel helye

Mintavétel dátuma 2022.08.01 2022.08.05 2022.08.08 2022.08.12 2022.08.15 2022.08.18 2022.08.22 2022.08.26 2022.08.29

Vizsgált paraméter

Ammónium [mg/l] MHA MHA 0,02 MHA 0,03 0,08 0,04 0,06 0,04
Cisz-1,2-diklór-etilén [µg/l] MHA
Klorid [mg/l] 57
Kálium [mg/l] 2,4
Lúgosság (m) [mmol/l] 4,3
Mangán [µg/l] 22 16 15 16 19 18 13 13 16
Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA
Nitrát [mg/l] 1,2 1,7 1,7 1,4 1,4 1,6 1,6 1,7 1,7
Nátrium [mg/l] 37,1
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,89 0,61 0,86 0,93 0,83
pH [-] 7,64 7,59 7,65 7,64 7,53 7,59 7,57 7,65 7,56
Szag [-] n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. hypo szagú n.sz.v.
Szulfát [mg/l] 23
Szín [-] n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v.
Vas [µg/l] MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA 41,7
Vezetőképesség [µS/cm] 598 643 643 656 696 671 683 670 682
Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 21,6 19,6 19,9 20,1 19,8 20,3 21,9 18,4 18,6
Zavarosság műszeres [NTU] 0,96 0,16 0,26 0,18 0,17 0,17 0,17 0,16 0,13
Összes keménység CaO [mg/l CaO] 126
Összes trihalo-metán [µg/l] 33,62
Tetraklór-etilén + Triklór etilén [µg/l] MHA
Szabad aktív klór [mg/l] MHA 0,12 0,12 0,11 0,11 MHA 0,18 0,11 MHA
Kötött aktív klór [mg/l] 0,11 0,15 0,13 MHA 0,12 0,14 MHA 0,12 0,19
Összes aktív klór [mg/l] 0,15 0,27 0,25 0,2 0,23 0,14 0,26 0,23 0,19
Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Telepszám 22°C-on [szám/ml] 1 0 0 0 1 2 0 1
Telepszám 37°C-on [szám/ml] 2 2 1 3 1 1 0 0

Magyarázat:
n.sz.v: nincs szokatlan változás
MHA: Méréshatár alatti eredmény

250 mg/l
-

Debrecen, Balmazújvárosi út 17., Vízmű kimenő I.
Határérték a 201/2001.
(X.25) Korm. rendelet

alapján
Eredmény

0,5 mg/l
50 μg/l

50 μg/l

-
50 μg/l

0,5 mg/l
50 mg/l

200 mg/l
5 mg/l O2 

≥6,5 és ≤9,5
n.sz.v

250 mg/l 
-

200 μg/l
2500 μS/cm 20 °C-on

-
n.sz.v

Min. 50, max. 350 

-
3 mg/l

-

n.sz.v szám/ml

10 μg/l

0 szám/100 ml
0 szám/100 ml
0 szám/100 ml
0 szám/100 ml
n.sz.v szám/ml

0 szám/100 ml



Mintavétel helye

Mintavétel dátuma 2022.09.02 2022.09.05 2022.09.09 2022.09.12 2022.09.15 2022.09.19 2022.09.23 2022.09.26 2022.09.29

Vizsgált paraméter

Ammónium [mg/l] MHA 0,04 0,04 0,02 0,02 0,03 MHA 0,03 0,03
Cisz-1,2-diklór-etilén [µg/l] MHA
Klorid [mg/l] 44
Kálium [mg/l] 2,5
Lúgosság (m) [mmol/l] 5,7
Mangán [µg/l] MHA 14 13 17 14 MHA MHA MHA 16
Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA
Nitrát [mg/l] 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7 2 2,3 2,4 2,3
Nátrium [mg/l] 44,9
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,09 0,71 0,98 0,8
pH [-] 7,77 7,79 7,53 7,58 7,55 7,6 7,6 7,66 7,57
Szag [-] n.sz.v. n.sz.v. hypo szagú n.sz.v.
Szulfát [mg/l] 18
Szín [-] n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v.
Vas [µg/l] 49,5 35,8 MHA 33,5 40,3 MHA MHA MHA 39,8
Vezetőképesség [µS/cm] 688 677 744 670 670 639 656 617 628
Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 18,7 18,2 17,6 17,6 18,6 17,1 16,8 16,8 16,1
Zavarosság műszeres [NTU] 0,12 0,2 0,31 0,13 0,14 0,11 0,12 0,14 0,3
Összes keménység CaO [mg/l CaO] 148
Összes trihalo-metán [µg/l] 21,69
Tetraklór-etilén + Triklór etilén [µg/l] MHA
Szabad aktív klór [mg/l] 0,19 0,13 MHA 0,1 0,18 0,16 0,19 0,21 0,11
Kötött aktív klór [mg/l] MHA MHA 0,12 MHA MHA MHA MHA MHA 0,12
Összes aktív klór [mg/l] 0,21 0,16 0,12 0,14 0,26 0,22 0,27 0,29 0,23
Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Telepszám 37°C-on [szám/ml] 0 0 2 1 0 0 0 0 0

Magyarázat:

n.sz.v: nincs szokatlan változás
MHA: Méréshatár alatti eredmény

250 mg/l

Debrecen, Balmazújvárosi út 17., Vízmű kimenő I. Határérték a 
201/2001.

(X.25) Korm. rendelet
alapjánEredmény

0,5 mg/l
50 μg/l

200 μg/l

-
-

50 μg/l
0,5 mg/l
50 mg/l

200 mg/l
5 mg/l O2 

≥6,5 és ≤9,5
n.sz.v

250 mg/l 
-

2500 μS/cm 20 °C-on
-

n.sz.v
Min. 50, max. 350 

50 μg/l

0 szám/100 ml
0 szám/100 ml
n.sz.v szám/ml
n.sz.v szám/ml

10 μg/l

3 mg/l
-

0 szám/100 ml
0 szám/100 ml
0 szám/100 ml

-



Mintavétel helye

Mintavétel dátuma 2022.10.03 2022.10.06 2022.10.10 2022.10.13 2022.10.14 2022.10.17 2022.10.21 2022.10.24 2022.10.28

Vizsgált paraméter

Ammónium [mg/l] MHA 0,02 MHA MHA MHA MHA MHA MHA
Klorid [mg/l] 37
Kálium [mg/l] 1,9
Lúgosság (m) [mmol/l] 6,6
Mangán [µg/l] MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA
Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA
Nitrát [mg/l] 2,2 2,2 2,4 2,2 2,1 2 2,7 2,1
Nátrium [mg/l] 19,8
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,84 1,09 0,85 1,04
pH [-] 7,56 7,58 7,62 7,58 7,72 7,65 7,63 7,59
Szag [-] n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v.
Szulfát [mg/l] 11
Szín [-] n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v.
Vas [µg/l] MHA 37,8 90,1 MHA MHA MHA MHA MHA MHA
Vezetőképesség [µS/cm] 619 595 588 580 582 593 592 592
Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 16,1 15,9 15,7 16 15,5 15,3 15,2 15,2
Zavarosság műszeres [NTU] 0,13 0,12 0,18 0,15 0,1 0,13 0,12 0,11
Összes keménység CaO [mg/l CaO] 161
Összes trihalo-metán [µg/l] 16,44
Tetraklór-etilén + Triklór etilén [µg/l] MHA
Szabad aktív klór [mg/l] 0,19 0,13 0,21 0,12 0,18 0,21 MHA 0,11
Kötött aktív klór [mg/l] MHA 0,14 MHA 0,16 MHA MHA 0,12 0,16
Összes aktív klór [mg/l] 0,27 0,27 0,3 0,28 0,27 0,29 0,12 0,27
Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telepszám 22°C-on [szám/ml] 1 0 0 13 0 0 1 0 0
Telepszám 37°C-on [szám/ml] 0 1 0 5 0 1 1 0 0

Magyarázat:

n.sz.v: nincs szokatlan változás
MHA: Méréshatár alatti eredmény

200 mg/l

Debrecen, Balmazújvárosi út 17., Vízmű kimenő I. Határérték a 
201/2001.

(X.25) Korm. rendelet
alapjánEredmény

0,5 mg/l
250 mg/l

-
-

50 μg/l
0,5 mg/l
50 mg/l

10 μg/l

5 mg/l O2 

≥6,5 és ≤9,5
n.sz.v

250 mg/l 
-

200 μg/l
2500 μS/cm 20 °C-on

-
n.sz.v

Min. 50, max. 350 
50 μg/l

0 szám/100 ml
0 szám/100 ml
n.sz.v szám/ml
n.sz.v szám/ml

-
3 mg/l

-
0 szám/100 ml
0 szám/100 ml
0 szám/100 ml



Mintavétel helye

Mintavétel dátuma 2022.11.02 2022.11.04 2022.11.07 2022.11.11 2022.11.14 2022.11.18 2022.11.21 2022.11.25 2022.11.28

Vizsgált paraméter

Ammónium [mg/l] MHA MHA MHA MHA 0,02 MHA 0,02 MHA MHA
Cisz-1,2-diklór-etilén [µg/l] MHA
Klorid [mg/l] 29
Kálium [mg/l] 2,1
Lúgosság (m) [mmol/l] 6,7
Mangán [µg/l] MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA 12 MHA
Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA
Nitrát [mg/l] 2 2 2,1 2,1 2,1 2 2 1,9 2,1
Nátrium [mg/l] 31,9
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,86 0,94 0,75 0,73 0,99
pH [-] 7,63 7,6 7,65 7,57 7,56 7,58 7,49 7,6 7,58
Szag [-] n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v.
Szulfát [mg/l] 12
Szín [-] n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v.
Vas [µg/l] MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA
Vezetőképesség [µS/cm] 644 641 598 710 623 641 599 1021 650
Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 15,2 15,3 15,2 15,3 14,8 14,4 14,6 14,7 14,3
Zavarosság műszeres [NTU] 0,11 MHA 0,1 0,13 MHA 0,11 MHA 0,17 0,13
Összes keménység CaO [mg/l CaO] 165
Összes trihalo-metán [µg/l] 19,19
Tetraklór-etilén + Triklór etilén [µg/l] MHA
Szabad aktív klór [mg/l] 0,11 0,11 0,12 0,18 MHA 0,17 0,14 0,11 0,19
Kötött aktív klór [mg/l] 0,1 0,16 0,13 MHA 0,11 MHA 0,1 MHA MHA
Összes aktív klór [mg/l] 0,21 0,27 0,25 0,26 0,11 0,25 0,24 0,2 0,28
Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Telepszám 37°C-on [szám/ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Magyarázat:

n.sz.v: nincs szokatlan változás
MHA: Méréshatár alatti eredmény

200 mg/l

Debrecen, Balmazújvárosi út 17., Vízmű kimenő I. Határérték a 
201/2001.

(X.25) Korm. rendelet
alapjánEredmény

0,5 mg/l
50 μg/l

250 mg/l
-
-

50 μg/l
0,5 mg/l
50 mg/l

10 μg/l

5 mg/l O2 

≥6,5 és ≤9,5
n.sz.v

250 mg/l 
-

200 μg/l
2500 μS/cm 20 °C-on

-
n.sz.v

Min. 50, max. 350 
50 μg/l

0 szám/100 ml
0 szám/100 ml
n.sz.v szám/ml
n.sz.v szám/ml

-
3 mg/l

-
0 szám/100 ml
0 szám/100 ml
0 szám/100 ml



Mintavétel helye

Mintavétel dátuma 2022.12.02 2022.12.05 2022.12.09 2022.12.12 2022.12.16 2022.12.19 2022.12.23 2022.12.28

Vizsgált paraméter

Ammónium [mg/l] MHA MHA MHA 0,03 0,03 0,02 0,03 0,06
Klorid [mg/l] 21
Kálium [mg/l] 2,1
Lúgosság (m) [mmol/l] 6,5
Mangán [µg/l] MHA MHA MHA MHA MHA 12 MHA MHA
Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA
Nitrát [mg/l] 2,1 2,2 2,3 2,3 1,9 1,8 2 1,7
Nátrium [mg/l] 27,1
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,98 0,94 0,98 0,53
pH [-] 7,56 7,68 7,59 7,62 7,6 7,6 7,6 7,64
Szag [-] n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v.
Szulfát [mg/l] 12
Szín [-] n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v.
Vas [µg/l] MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA
Vezetőképesség [µS/cm] 641 602 618 615 594 579 582 574
Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 13,7 14 13,9 13,5 12,8 12,3 11,7 12,1
Zavarosság műszeres [NTU] MHA 0,11 0,1 0,11 0,1 0,1 0,1 0,15
Összes keménység CaO [mg/l CaO] 166
Összes trihalo-metán [µg/l] 42,91
Tetraklór-etilén + Triklór etilén [µg/l] MHA
Szabad aktív klór [mg/l] 0,14 0,13 0,13 0,1 0,11 0,17 0,22 0,18
Kötött aktív klór [mg/l] 0,1 0,11 MHA 0,11 0,11 0,12 MHA 0,12
Összes aktív klór [mg/l] 0,24 0,24 0,19 0,21 0,22 0,29 0,26 0,3
Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0 1 0 0 0 3 0 1
Telepszám 37°C-on [szám/ml] 1 0 0 0 0 1 0 0

Magyarázat:

n.sz.v: nincs szokatlan változás
MHA: Méréshatár alatti eredmény

5 mg/l O2 

Debrecen, Balmazújvárosi út 17., Vízmű kimenő I. Határérték a 
201/2001.

(X.25) Korm. rendelet
alapjánEredmény

0,5 mg/l
250 mg/l

-
-

50 μg/l
0,5 mg/l
50 mg/l

200 mg/l

-

≥6,5 és ≤9,5
n.sz.v

250 mg/l 
-

200 μg/l
2500 μS/cm 20 °C-on

-
n.sz.v

Min. 50, max. 350 
50 μg/l
10 μg/l

0 szám/100 ml
n.sz.v szám/ml
n.sz.v szám/ml

3 mg/l
-

0 szám/100 ml
0 szám/100 ml
0 szám/100 ml
0 szám/100 ml



Mintavétel helye

Mintavétel dátuma 2022.07.04 2022.07.08 2022.07.11 2022.07.15 2022.07.18 2022.07.22 2022.07.25 2022.07.29

Vizsgált paraméter

Ammónium [mg/l] 0,12 0,05 0,02 MHA MHA MHA 0,04 0,05
Cisz-1,2-diklór-etilén [µg/l] MHA
Klorid [mg/l] 41
Kálium [mg/l] 2,81
Lúgosság (m) [mmol/l] 5,3
Mangán [µg/l] 12 16 12 MHA MHA 12 12 12
Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA
Nitrát [mg/l] 2,8 2,8 2,8 2,2 2,4 2,4 2,4 2
Nátrium [mg/l] 35,6
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,41 0,94 0,69 0,89
pH [-] 7,62 7,56 7,45 7,54 7,49 7,5 7,46 7,51
Szag [-] n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v.
Szulfát [mg/l] 15
Szín [-] n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v.
Vas [µg/l] MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA
Vezetőképesség [µS/cm] 615 651 622 621 603 602 626 634
Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 20,6 20,3 20,9 22 20,8 20,1 20,1 20,5
Zavarosság műszeres [NTU] 0,17 0,17 0,16 0,18 0,14 0,15 0,15 0,18
Összes keménység CaO [mg/l CaO] 143
Összes trihalo-metán [µg/l] 26,76
Tetraklór-etilén + Triklór etilén [µg/l] MHA
Szabad aktív klór [mg/l] 0,11 0,11 0,12 0,2 0,11 0,18 0,13 0,1
Kötött aktív klór [mg/l] 0,13 MHA MHA 0,1 MHA 0,11 0,14 0,25
Összes aktív klór [mg/l] 0,24 0,2 0,18 0,3 0,2 0,29 0,27 0,35
Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0 0 0 0 2 1 0 1
Telepszám 37°C-on [szám/ml] 2 0 0 0 0 0 0 0

Magyarázat:

n.sz.v: nincs szokatlan változás
MHA: Méréshatár alatti eredmény

-

Debrecen, Benczúr Gyula utca 7., Vízmű kimenő II. Határérték a 
201/2001.

(X.25) Korm. rendelet
alapjánEredmény

0,5 mg/l

250 mg/l

2500 μS/cm 20 °C-on

-
50 μg/l

0,5 mg/l
50 mg/l

200 mg/l
5 mg/l O2 

≥6,5 és ≤9,5
n.sz.v

250 mg/l 
-

200 μg/l

0 szám/100 ml
n.sz.v szám/ml
n.sz.v szám/ml

50 μg/l

3 mg/l
-

0 szám/100 ml
0 szám/100 ml
0 szám/100 ml
0 szám/100 ml

-
n.sz.v

Min. 50, max. 350 
50 μg/l
10 μg/l

-



Mintavétel helye

Mintavétel dátuma 2022.08.01 2022.08.05 2022.08.08 2022.08.12 2022.08.15 2022.08.19 2022.08.22 2022.08.26 2022.08.29

Vizsgált paraméter

Ammónium [mg/l] MHA MHA 0,06 0,08 0,04 0,05 0,04 0,07 0,05
Cisz-1,2-diklór-etilén [µg/l] MHA
Klorid [mg/l] 51
Kálium [mg/l] 2,9
Lúgosság (m) [mmol/l] 4,9
Mangán [µg/l] MHA 12 15 13 14 13 12 17 20
Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA
Nitrát [mg/l] 1,8 2,2 2,7 2 2,1 2,3 2,3 2,4 2,5
Nátrium [mg/l] 44,1
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,94 0,94 0,55 0,76 0,61
pH [-] 7,63 7,49 7,58 7,52 7,47 7,47 7,49 7,48 7,52
Szag [-] n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. hypo szagú
Szulfát [mg/l] 19
Szín [-] n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v.
Vas [µg/l] MHA MHA MHA MHA MHA 30,4 MHA MHA 47,3
Vezetőképesség [µS/cm] 601 625 646 659 702 668 672 667 656
Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 21,4 21,2 20,5 2,4 20,7 20,9 20,8 19,7 20,3
Zavarosság műszeres [NTU] 0,25 0,18 0,18 0,21 0,2 0,19 0,17 0,37 0,23
Összes keménység CaO [mg/l CaO] 132
Összes trihalo-metán [µg/l] 31,85
Tetraklór-etilén + Triklór etilén [µg/l] MHA
Szabad aktív klór [mg/l] 0,13 MHA 0,14 0,12 0,11 0,12 0,16 0,24 0,15
Kötött aktív klór [mg/l] MHA 0,16 0,15 0,13 0,3 0,36 0,15 0,23 MHA
Összes aktív klór [mg/l] 0,2 0,16 0,29 0,25 0,41 0,48 0,31 0,47 0,2
Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Telepszám 22°C-on [szám/ml] 4 3 0 0 34 2 1 2
Telepszám 37°C-on [szám/ml] 1 2 0 0 2 1 0 0

Magyarázat:

n.sz.v: nincs szokatlan változás
MHA: Méréshatár alatti eredmény

200 mg/l

Debrecen, Benczúr Gyula utca 7., Vízmű kimenő II. Határérték a 
201/2001.

(X.25) Korm. rendelet
alapjánEredmény

0,5 mg/l
50 μg/l

250 mg/l
-
-

50 μg/l
0,5 mg/l
50 mg/l

10 μg/l

5 mg/l O2 

≥6,5 és ≤9,5
n.sz.v

250 mg/l 
-

200 μg/l
2500 μS/cm 20 °C-on

-
n.sz.v

Min. 50, max. 350 
50 μg/l

0 szám/100 ml
0 szám/100 ml
n.sz.v szám/ml
n.sz.v szám/ml

-
3 mg/l

-
0 szám/100 ml
0 szám/100 ml
0 szám/100 ml



Mintavétel helye

Mintavétel dátuma 2022.09.02 2022.09.05 2022.09.09 2022.09.12 2022.09.16 2022.09.19 2022.09.23 2022.09.26 2022.09.30

Vizsgált paraméter

Ammónium [mg/l] 0,05 0,09 0,08 0,06 0,08 0,05 0,07 0,08 0,05
Cisz-1,2-diklór-etilén [µg/l] MHA
Klorid [mg/l] 46
Kálium [mg/l] 2,5
Lúgosság (m) [mmol/l] 5,8
Mangán [µg/l] 16 18 19 24 22 13 15 19 16
Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA
Nitrát [mg/l] 2,3 2,6 2,3 2,4 2,9 2,7 3,1 3 3,4
Nátrium [mg/l] 44
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,33 1,19 1,31 0,92
pH [-] 7,76 7,71 7,49 7,53 7,54 7,58 7,52 7,51 7,58
Szag [-] n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v.
Szulfát [mg/l] 13
Szín [-] n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v.
Vas [µg/l] 51,6 44,1 35,8 46,8 54 MHA 33,2 36,9 MHA
Vezetőképesség [µS/cm] 686 653 660 681 660 635 653 614 571
Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 19,7 19,3 18,8 19,2 18,6 18,3 17,8 17,5 17,2
Zavarosság műszeres [NTU] 0,19 0,21 0,2 0,2 0,2 0,18 0,14 0,2 0,17
Összes keménység CaO [mg/l CaO] 151
Összes trihalo-metán [µg/l] 35,5
Tetraklór-etilén + Triklór etilén [µg/l] MHA
Szabad aktív klór [mg/l] 0,17 0,17 0,18 MHA 0,24 0,22 MHA MHA MHA
Kötött aktív klór [mg/l] 0,18 0,26 0,2 0,18 0,18 0,11 0,16 0,28 0,19
Összes aktív klór [mg/l] 0,35 0,43 0,38 0,18 0,42 0,33 0,16 0,34 0,19
Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telepszám 22°C-on [szám/ml] 2 3 2 1 2 0 0 1 3
Telepszám 37°C-on [szám/ml] 0 1 2 2 2 0 0 0 0

Magyarázat:

n.sz.v: nincs szokatlan változás
MHA: Méréshatár alatti eredmény

0 szám/100 ml
0 szám/100 ml
n.sz.v szám/ml
n.sz.v szám/ml

-
3 mg/l

-
0 szám/100 ml
0 szám/100 ml
0 szám/100 ml

2500 μS/cm 20 °C-on
-

n.sz.v
Min. 50, max. 350 

50 μg/l
10 μg/l

5 mg/l O2 

≥6,5 és ≤9,5
n.sz.v

250 mg/l 
-

200 μg/l

-
-

50 μg/l
0,5 mg/l
50 mg/l

200 mg/l

Debrecen, Benczúr Gyula utca 7., Vízmű kimenő II. Határérték a 
201/2001.

(X.25) Korm. rendelet
alapjánEredmény

0,5 mg/l
50 μg/l

250 mg/l



Mintavétel helye

Mintavétel dátuma 2022.10.03 2022.10.07 2022.10.10 2022.10.13 2022.10.14 2022.10.17 2022.10.21 2022.10.24 2022.10.28

Vizsgált paraméter

Ammónium [mg/l] 0,05 0,09 0,08 0,07 0,1 0,07 0,16 0,05
Klorid [mg/l] 19
Kálium [mg/l] 2,1
Lúgosság (m) [mmol/l] 6
Mangán [µg/l] 17 31 14 18 24 18 21 14
Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA
Nitrát [mg/l] 3,2 3,2 3,3 3 3,1 2,9 2,8 2,8
Nátrium [mg/l] 22,4
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,16 1,23 1,26 1
pH [-] 7,47 7,59 7,53 7,63 7,6 7,54 7,59 7,62
Szag [-] n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v.
Szulfát [mg/l] 9
Szín [-] n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v.
Vas [µg/l] MHA 130 78,2 MHA MHA MHA MHA MHA
Vezetőképesség [µS/cm] 556 568 561 541 568 595 613 589
Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 16,9 17 16,8 17,4 16,5 16,4 16,6 16,1
Zavarosság műszeres [NTU] 0,16 0,16 0,14 0,13 0,11 MHA 0,12 0,13
Összes keménység CaO [mg/l CaO] 143
Összes trihalo-metán [µg/l] 14,9
Tetraklór-etilén + Triklór etilén [µg/l] MHA
Szabad aktív klór [mg/l] 0,1 MHA 0,12 MHA 0,1 0,25 MHA 0,13
Kötött aktív klór [mg/l] MHA 0,16 MHA 0,2 0,61 0,18 0,38 MHA
Összes aktív klór [mg/l] 0,18 0,16 0,19 0,2 0,71 0,43 0,45 0,18
Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0 1 0 29 0 0 1 0 0
Telepszám 37°C-on [szám/ml] 1 6 0 3 5 2 0 0 0

Magyarázat:

n.sz.v: nincs szokatlan változás
MHA: Méréshatár alatti eredmény

0 szám/100 ml
0 szám/100 ml
n.sz.v szám/ml
n.sz.v szám/ml

-
3 mg/l

-
0 szám/100 ml
0 szám/100 ml
0 szám/100 ml

2500 μS/cm 20 °C-on
-

n.sz.v
Min. 50, max. 350 

50 μg/l
10 μg/l

5 mg/l O2 

≥6,5 és ≤9,5
n.sz.v

250 mg/l 
-

200 μg/l

-
-

50 μg/l
0,5 mg/l
50 mg/l

200 mg/l

Debrecen, Benczúr Gyula utca 7., Vízmű kimenő II. Határérték a 
201/2001.

(X.25) Korm. rendelet
alapjánEredmény

0,5 mg/l
250 mg/l



Mintavétel helye

Mintavétel dátuma 2022.11.02 2022.11.04 2022.11.07 2022.11.11 2022.11.14 2022.11.18 2022.11.21 2022.11.25 2022.11.28

Vizsgált paraméter

Ammónium [mg/l] MHA 0,02 0,09 0,07 0,06 0,05 0,05 MHA MHA
Cisz-1,2-diklór-etilén [µg/l] MHA
Klorid [mg/l] 26
Kálium [mg/l] 2,2
Lúgosság (m) [mmol/l] 5,8
Mangán [µg/l] 17 17 16 14 13 14 14 14 11
Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA
Nitrát [mg/l] 2,8 2,9 2,9 3 2,9 3 2,8 2,9 2,8
Nátrium [mg/l] 29,1
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,29 1,18 0,9 0,89 0,72
pH [-] 7,61 7,56 7,61 7,51 7,54 7,58 7,47 7,45 7,54
Szag [-] n.sz.v. hypo szagú n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v.
Szulfát [mg/l] 12
Szín [-] n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v.
Vas [µg/l] MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA
Vezetőképesség [µS/cm] 613 624 617 590 576 612 603 653 626
Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 16,7 16,1 16 15,8 15,4 15,5 15,6 14,7 14,6
Zavarosság műszeres [NTU] 0,15 0,14 0,11 0,12 0,13 0,16 0,15 0,18 0,16
Összes keménység CaO [mg/l CaO] 156
Összes trihalo-metán [µg/l] 17,08
Tetraklór-etilén + Triklór etilén [µg/l] MHA
Szabad aktív klór [mg/l] MHA 0,11 0,1 0,12 0,11 0,11 0,15 0,14 0,15
Kötött aktív klór [mg/l] MHA MHA 0,13 0,18 0,13 0,1 0,13 MHA 0,12
Összes aktív klór [mg/l] MHA 0,2 0,23 0,3 0,24 0,21 0,28 0,21 0,27
Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0 3 0 0 1 0 0 0 0
Telepszám 37°C-on [szám/ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Magyarázat:

n.sz.v: nincs szokatlan változás
MHA: Méréshatár alatti eredmény

Debrecen, Benczúr Gyula utca 7., Vízmű kimenő II. Határérték a 
201/2001.

(X.25) Korm. rendelet
alapjánEredmény

0,5 mg/l
50 μg/l

250 mg/l
-
-

50 μg/l
0,5 mg/l
50 mg/l

200 mg/l
5 mg/l O2 

≥6,5 és ≤9,5
n.sz.v

250 mg/l 
-

200 μg/l
2500 μS/cm 20 °C-on

-
n.sz.v

Min. 50, max. 350 
50 μg/l
10 μg/l

0 szám/100 ml
0 szám/100 ml
n.sz.v szám/ml
n.sz.v szám/ml

-
3 mg/l

-
0 szám/100 ml
0 szám/100 ml
0 szám/100 ml



Mintavétel helye

Mintavétel dátuma 2022.12.02 2022.12.05 2022.12.09 2022.12.12 2022.12.16 2022.12.19 2022.12.23 2022.12.28

Vizsgált paraméter

Ammónium [mg/l] 0,03 MHA 0,03 MHA 0,03 0,13 0,03 0,16
Klorid [mg/l] 26
Kálium [mg/l] 2,8
Lúgosság (m) [mmol/l] 6,4
Mangán [µg/l] 13 16 14 14 12 18 MHA 18
Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA
Nitrát [mg/l] 2,8 2,9 3 3 2,3 2,2 2 2,4
Nátrium [mg/l] 27,6
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,42 1,38 1,23 1,26
pH [-] 7,54 7,66 7,55 7,56 7,52 7,46 7,54 7,62
Szag [-] n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v.
Szulfát [mg/l] 10
Szín [-] n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v.
Vas [µg/l] MHA MHA MHA MHA MHA MHA 31,3 MHA
Vezetőképesség [µS/cm] 614 611 595 604 586 586 603 568
Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 14,1 14,4 14,1 14,1 13,7 13 13,8 12,6
Zavarosság műszeres [NTU] 0,13 0,17 0,23 0,18 0,15 0,14 0,17 0,2
Összes keménység CaO [mg/l CaO] 177
Összes trihalo-metán [µg/l] 42,9
Tetraklór-etilén + Triklór etilén [µg/l] MHA
Szabad aktív klór [mg/l] 0,15 0,11 MHA 0,11 0,11 0,11 MHA 0,17
Kötött aktív klór [mg/l] MHA MHA 0,13 MHA MHA 0,18 0,11 0,27
Összes aktív klór [mg/l] 0,24 0,2 0,21 0,2 0,2 0,29 0,14 0,44
Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Telepszám 37°C-on [szám/ml] 0 0 0 2 0 0 0 0

Magyarázat:

n.sz.v: nincs szokatlan változás
MHA: Méréshatár alatti eredmény

0 szám/100 ml
0 szám/100 ml
n.sz.v szám/ml
n.sz.v szám/ml

-
3 mg/l

-
0 szám/100 ml
0 szám/100 ml
0 szám/100 ml

2500 μS/cm 20 °C-on
-

n.sz.v
Min. 50, max. 350 

50 μg/l
10 μg/l

5 mg/l O2 

≥6,5 és ≤9,5
n.sz.v

250 mg/l 
-

200 μg/l

-
-

50 μg/l
0,5 mg/l
50 mg/l

200 mg/l

Debrecen, Benczúr Gyula utca 7., Vízmű kimenő II. Határérték a 
201/2001.

(X.25) Korm. rendelet
alapjánEredmény

0,5 mg/l
250 mg/l



Mintavétel helye

Mintavétel dátuma 2022.07.04 2022.07.08 2022.07.11 2022.07.15 2022.07.18 2022.07.22 2022.07.25 2022.07.29

Vizsgált paraméter

Ammónium [mg/l] 0,04 0,03 0,04 0,02 MHA 0,03 0,05 0,03
Cisz-1,2-diklór-etilén [µg/l] MHA
Klorid [mg/l] 21
Kálium [mg/l] 1,66
Lúgosság (m) [mmol/l] 6,4
Mangán [µg/l] MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA
Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA
Nitrát [mg/l] 4,3 4,3 4,2 4,4 4,5 3,8 3,9 3,3
Nátrium [mg/l] 37,3
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,24 1,62 0,95 1,21
pH [-] 7,71 7,67 7,66 7,75 7,65 7,73 7,66 7,71
Szag [-] n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v.
Szulfát [mg/l] MHA
Szín [-] n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v.
Vas [µg/l] MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA
Vezetőképesség [µS/cm] 587 579 585 587 586 600 592 569
Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 20,1 20,1 21 20,1 20,1 20,1 20,1 21
Zavarosság műszeres [NTU] 0,12 0,13 0,13 0,11 0,11 0,13 0,14 0,14
Összes keménység CaO [mg/l CaO] 149
Összes trihalo-metán [µg/l] 13,16
Tetraklór-etilén + Triklór etilén [µg/l] MHA
Szabad aktív klór [mg/l] 0,1 0,12 0,11 0,13 MHA 0,14 0,11 0,11
Kötött aktív klór [mg/l] 0,11 0,13 MHA 0,12 0,13 0,12 MHA MHA
Összes aktív klór [mg/l] 0,21 0,25 0,16 0,25 0,21 0,26 0,17 0,15
Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0 0 2 8 1 16 0 0
Telepszám 37°C-on [szám/ml] 0 0 0 0 0 0 0 0

Magyarázat:

n.sz.v: nincs szokatlan változás
MHA: Méréshatár alatti eredmény

0 szám/100 ml
n.sz.v szám/ml
n.sz.v szám/ml

50 μg/l

3 mg/l
-

0 szám/100 ml
0 szám/100 ml
0 szám/100 ml
0 szám/100 ml

-
n.sz.v

Min. 50, max. 350 
50 μg/l
10 μg/l

-

≥6,5 és ≤9,5
n.sz.v

250 mg/l 
-

200 μg/l
2500 μS/cm 20 °C-on

-
50 μg/l

0,5 mg/l
50 mg/l

200 mg/l
5 mg/l O2 

Debrecen, Bellegelő kert 35/B., Vízmű kimenő IV. Határérték a 
201/2001.

(X.25) Korm. rendelet
alapjánEredmény

0,5 mg/l

250 mg/l
-



Mintavétel helye

Mintavétel dátuma 2022.08.01 2022.08.05 2022.08.08 2022.08.11 2022.08.15 2022.08.19 2022.08.22 2022.08.25 2022.08.29

Vizsgált paraméter

Ammónium [mg/l] MHA 0,05 MHA MHA 0,05 0,06 0,05 0,05 0,04
Cisz-1,2-diklór-etilén [µg/l] MHA MHA
Klorid [mg/l] 20
Kálium [mg/l] 1,3
Lúgosság (m) [mmol/l] 6,3
Mangán [µg/l] MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA 11
Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA
Nitrát [mg/l] 3,4 3,9 3,9 3,5 3,6 3,8 3,8 3,7 3,9
Nátrium [mg/l] 40,7
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,23 1,05 1,55 1,26 1,29
pH [-] 7,72 7,78 7,71 7,69 7,68 7,64 7,74 7,72 7,73
Szag [-] n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v.
Szulfát [mg/l] MHA
Szín [-] n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v.
Vas [µg/l] MHA MHA MHA MHA MHA 35,4 MHA MHA 41,6
Vezetőképesség [µS/cm] 572 588 592 588 599 596 585 595 587
Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 20,1 20 20 19,9 20,2 20,1 20,1 20,2 20,1
Zavarosság műszeres [NTU] 0,15 0,14 0,26 0,13 0,12 0,18 0,11 0,12 0,16
Összes keménység CaO [mg/l CaO] 144
Összes trihalo-metán [µg/l] 37,01 7,29
Tetraklór-etilén + Triklór etilén [µg/l] MHA MHA
Szabad aktív klór [mg/l] MHA 0,11 0,11 0,1 0,12 0,2 MHA 0,13 MHA
Kötött aktív klór [mg/l] MHA 0,11 MHA 0,18 MHA MHA 0,19 0,1 0,17
Összes aktív klór [mg/l] 0,11 0,22 0,2 0,28 0,15 0,24 0,22 0,23 0,19
Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telepszám 22°C-on [szám/ml] 390 8 1 3 2 0 0 1 0
Telepszám 37°C-on [szám/ml] 0 0 0 1 0 1 2 0 0

Magyarázat:

n.sz.v: nincs szokatlan változás
MHA: Méréshatár alatti eredmény

0 szám/100 ml
0 szám/100 ml
n.sz.v szám/ml
n.sz.v szám/ml

-
3 mg/l

-
0 szám/100 ml
0 szám/100 ml
0 szám/100 ml

2500 μS/cm 20 °C-on
-

n.sz.v
Min. 50, max. 350 

50 μg/l
10 μg/l

5 mg/l O2 

≥6,5 és ≤9,5
n.sz.v

250 mg/l 
-

200 μg/l

-
-

50 μg/l
0,5 mg/l
50 mg/l

200 mg/l

Debrecen, Bellegelő kert 35/B., Vízmű kimenő IV. Határérték a 
201/2001.

(X.25) Korm. rendelet
alapjánEredmény

0,5 mg/l
50 μg/l

250 mg/l



Mintavétel helye

Mintavétel dátuma 2022.09.01 2022.09.05 2022.09.08 2022.09.12 2022.09.16 2022.09.19 2022.09.22 2022.09.26 2022.09.30

Vizsgált paraméter

Ammónium [mg/l] 0,07 MHA 0,05 0,02 MHA 0,03 0,05 MHA
Cisz-1,2-diklór-etilén [µg/l] MHA
Klorid [mg/l] 10
Kálium [mg/l] 1,5
Lúgosság (m) [mmol/l] 6,8
Mangán [µg/l] 10 MHA MHA 12 MHA MHA MHA MHA MHA
Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA 0,02
Nitrát [mg/l] 3,9 2,9 3,9 3,7 3,7 4 4 3,9
Nátrium [mg/l] 36
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 0,81 1,09 1,26 1,07
pH [-] 7,86 7,65 7,71 7,74 7,7 7,68 7,73 7,73
Szag [-] n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v.
Szulfát [mg/l] MHA
Szín [-] n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v.
Vas [µg/l] 43,9 40 34,1 40,5 40,2 MHA MHA MHA MHA
Vezetőképesség [µS/cm] 597 587 562 582 593 583 589 591
Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 20 20,2 20,5 20,2 19,8 19,8 19,8 19,9
Zavarosság műszeres [NTU] 0,12 0,16 0,3 0,1 0,1 0,13 0,16 0,11
Összes keménység CaO [mg/l CaO] 144
Összes trihalo-metán [µg/l] 7,4
Tetraklór-etilén + Triklór etilén [µg/l] MHA
Szabad aktív klór [mg/l] 0,1 0,15 MHA 0,11 0,13 0,1 MHA 0,13 0,17
Kötött aktív klór [mg/l] 0,16 MHA MHA MHA MHA 0,14 MHA 0,12 0,11
Összes aktív klór [mg/l] 0,26 0,2 MHA 0,16 0,2 0,24 0,13 0,25 0,28
Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Telepszám 22°C-on [szám/ml] 3 34 17 50 3 3 0 0
Telepszám 37°C-on [szám/ml] 9 0 1 8 0 1 0 0

Magyarázat:

n.sz.v: nincs szokatlan változás
MHA: Méréshatár alatti eredmény

0 szám/100 ml
0 szám/100 ml
n.sz.v szám/ml
n.sz.v szám/ml

-
3 mg/l

-
0 szám/100 ml
0 szám/100 ml
0 szám/100 ml

2500 μS/cm 20 °C-on
-

n.sz.v
Min. 50, max. 350 

50 μg/l
10 μg/l

5 mg/l O2 

≥6,5 és ≤9,5
n.sz.v

250 mg/l 
-

200 μg/l

-
-

50 μg/l
0,5 mg/l
50 mg/l

200 mg/l

Debrecen, Bellegelő kert 35/B., Vízmű kimenő IV. Határérték a 
201/2001.

(X.25) Korm. rendelet
alapjánEredmény

0,5 mg/l
50 μg/l

250 mg/l



Mintavétel helye

Mintavétel dátuma 2022.10.07 2022.10.10 2022.10.14 2022.10.17 2022.10.18 2022.10.21 2022.10.24 2022.10.28

Vizsgált paraméter

Ammónium [mg/l] MHA 0,03 MHA MHA MHA MHA MHA
Mangán [µg/l] 13 MHA MHA MHA MHA MHA MHA
Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA
Nitrát [mg/l] 3,9 3,7 3,8 3,8 3,7 3,6 3,6
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,13 1,54 0,87
pH [-] 7,71 7,75 7,75 7,68 7,71 7,73 7,74
Szag [-] n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v.
Szín [-] n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v.
Vas [µg/l] 111 95,1 MHA MHA MHA MHA MHA
Vezetőképesség [µS/cm] 593 592 587 594 588 590 591
Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 19,8 19,8 19,4 19,7 19,9 19,8 18,8
Zavarosság műszeres [NTU] 0,1 MHA MHA 0,1 0,1 0,13 0,11
Összes trihalo-metán [µg/l] 18,1
Tetraklór-etilén + Triklór etilén [µg/l] MHA
Szabad aktív klór [mg/l] 0,13 MHA 0,1 MHA 0,13 MHA MHA
Kötött aktív klór [mg/l] 0,12 MHA MHA 0,15 MHA 0,12 0,13
Összes aktív klór [mg/l] 0,25 MHA 0,13 0,15 0,21 0,12 0,13
Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Telepszám 22°C-on [szám/ml] 0 1 0 0 3 5 0 0
Telepszám 37°C-on [szám/ml] 3 0 0 0 0 0 0 0

Magyarázat:

n.sz.v: nincs szokatlan változás
MHA: Méréshatár alatti eredmény

0 szám/100 ml
0 szám/100 ml
n.sz.v szám/ml
n.sz.v szám/ml

-
3 mg/l

-
0 szám/100 ml
0 szám/100 ml
0 szám/100 ml

2500 μS/cm 20 °C-on
-

n.sz.v
50 μg/l
10 μg/l

5 mg/l O2 

≥6,5 és ≤9,5
n.sz.v

-
200 μg/l

50 μg/l
0,5 mg/l
50 mg/l

Debrecen, Bellegelő kert 35/B., Vízmű kimenő IV. Határérték a 
201/2001.

(X.25) Korm. rendelet
alapjánEredmény

0,5 mg/l



Mintavétel helye

Mintavétel dátuma 2022.11.02 2022.11.04 2022.11.07 2022.11.11 2022.11.14 2022.11.18 2022.11.21 2022.11.25 2022.11.28

Vizsgált paraméter

Ammónium [mg/l] 0,02 0,03 MHA 0,06 0,14 0,11 0,04 0,05 0,03
Cisz-1,2-diklór-etilén [µg/l] MHA MHA
Klorid [mg/l] 12
Kálium [mg/l] 1,6
Lúgosság (m) [mmol/l] 6,7
Mangán [µg/l] MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA
Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA
Nitrát [mg/l] 3,5 3,7 3,6 3,8 3,6 4,1 3,6 3,7 3,7
Nátrium [mg/l] 34,7
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,32 1 1,16 1,19 1,36
pH [-] 7,8 7,72 7,75 7,65 7,68 7,67 7,64 7,61 7,66
Szag [-] n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v.
Szulfát [mg/l] MHA
Szín [-] n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v.
Vas [µg/l] MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA
Vezetőképesség [µS/cm] 594 607 585 608 613 615 618 610 594
Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 19,7 19,4 18,8 19,4 18,8 19,3 19,2 19,1 18,9
Zavarosság műszeres [NTU] MHA 0,12 MHA 0,11 0,14 0,16 0,13 0,1 0,12
Összes keménység CaO [mg/l CaO] 148
Összes trihalo-metán [µg/l] 8,87 4,04
Tetraklór-etilén + Triklór etilén [µg/l] MHA MHA
Szabad aktív klór [mg/l] 0,11 MHA MHA 0,13 MHA MHA MHA 0,11 0,15
Kötött aktív klór [mg/l] MHA 0,2 0,12 0,16 0,12 MHA 0,13 0,36 0,11
Összes aktív klór [mg/l] 0,2 0,29 0,12 0,29 0,12 MHA 0,16 0,47 0,26
Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telepszám 22°C-on [szám/ml] 15 3 1 1 6 0 0 0 0
Telepszám 37°C-on [szám/ml] 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Magyarázat:

n.sz.v: nincs szokatlan változás
MHA: Méréshatár alatti eredmény

0 szám/100 ml
0 szám/100 ml
n.sz.v szám/ml
n.sz.v szám/ml

-
3 mg/l

-
0 szám/100 ml
0 szám/100 ml
0 szám/100 ml

2500 μS/cm 20 °C-on
-

n.sz.v
Min. 50, max. 350 

50 μg/l
10 μg/l

5 mg/l O2 

≥6,5 és ≤9,5
n.sz.v

250 mg/l 
-

200 μg/l

-
-

50 μg/l
0,5 mg/l
50 mg/l

200 mg/l

Debrecen, Bellegelő kert 35/B., Vízmű kimenő IV. Határérték a 
201/2001.

(X.25) Korm. rendelet
alapjánEredmény

0,5 mg/l
50 μg/l

250 mg/l



Mintavétel helye

Mintavétel dátuma 2022.12.02 2022.12.05 2022.12.09 2022.12.12 2022.12.16 2022.12.19 2022.12.23 2022.12.27

Vizsgált paraméter

Ammónium [mg/l] 0,06 0,06 0,02 0,02 0,04 0,03 0,04 0,03
Klorid [mg/l] 18
Kálium [mg/l] 1,8
Lúgosság (m) [mmol/l] 6,9
Mangán [µg/l] MHA MHA MHA MHA MHA 11 MHA MHA
Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA
Nitrát [mg/l] 3,5 3,3 3,4 3,4 2,8 2,7 2,7 2,7
Nátrium [mg/l] 34,7
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,37 1,37 1,15 1,38
pH [-] 7,66 7,69 7,77 7,72 7,67 7,72 7,69 7,67
Szag [-] n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v.
Szulfát [mg/l] MHA
Szín [-] n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v. n.sz.v.
Vas [µg/l] MHA MHA MHA MHA MHA MHA 31,2 MHA
Vezetőképesség [µS/cm] 603 614 620 598 611 581 621 605
Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 18,9 19,1 19,2 18,9 18,4 18,7 18,7 18,7
Zavarosság műszeres [NTU] 0,15 0,13 0,12 MHA 0,1 MHA 0,11 0,1
Összes keménység CaO [mg/l CaO] 167
Összes trihalo-metán [µg/l] 24,68
Tetraklór-etilén + Triklór etilén [µg/l] MHA
Szabad aktív klór [mg/l] MHA MHA 0,19 MHA MHA MHA 0,18 MHA
Kötött aktív klór [mg/l] MHA MHA 0,21 0,16 0,13 0,13 0,2 0,17
Összes aktív klór [mg/l] MHA MHA 0,4 0,16 0,13 0,13 0,38 0,26
Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 0
Telepszám 22°C-on [szám/ml] 2 0 0 0 0 0 0 9
Telepszám 37°C-on [szám/ml] 0 0 0 1 0 0 0 0

Magyarázat:

n.sz.v: nincs szokatlan változás
MHA: Méréshatár alatti eredmény

0 szám/100 ml
0 szám/100 ml
n.sz.v szám/ml
n.sz.v szám/ml

-
3 mg/l

-
0 szám/100 ml
0 szám/100 ml
0 szám/100 ml

2500 μS/cm 20 °C-on
-

n.sz.v
Min. 50, max. 350 

50 μg/l
10 μg/l

5 mg/l O2 

≥6,5 és ≤9,5
n.sz.v

250 mg/l 
-

200 μg/l

-
-

50 μg/l
0,5 mg/l
50 mg/l

200 mg/l

Debrecen, Bellegelő kert 35/B., Vízmű kimenő IV. Határérték a 
201/2001.

(X.25) Korm. rendelet
alapjánEredmény

0,5 mg/l
250 mg/l



Mintavétel helye

Mintavétel dátuma 2022.07.21 2022.07.27 2022.08.22 2022.10.25 2022.11.07

Vizsgált paraméter

Ammónium [mg/l] 0,57
Arzén [µg/l] 4,5
Cisz-1,2-diklór-etilén [µg/l] MHA
Mangán [µg/l] 112
Nitrit - vízmű kimenő [mg/l] MHA
Nitrát [mg/l] MHA
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,56
pH [-] 8,03
Szag [-] szagtalan
Szín [-] színtelen
Vas [µg/l] 346
Vezetőképesség [µS/cm] 628
Víz hőmérséklet [Celsius-fok] 19,2
Zavarosság műszeres [NTU] 1,01
Összes trihalo-metán [µg/l] 1,24
Tetraklór-etilén + Triklór etilén [µg/l] MHA
Szabad aktív klór [mg/l] MHA MHA
Kötött aktív klór [mg/l] MHA
Összes aktív klór [mg/l] MHA
Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 0
Coliform baktériumok [szám/100 ml] 0 0 0 0 0
Enterococcusok [szám/100 ml] 0 0 0
Escherichia coli (E. coli)  [szám/100 ml] 0 0 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 0 0 0
Telepszám 22°C-on [szám/ml] 6500 7 7800 0 3
Telepszám 37°C-on [szám/ml] 3 12

Magyarázat:

n.sz.v: nincs szokatlan változás
MHA: Méréshatár alatti eredmény

0 szám/100 ml
0 szám/100 ml
n.sz.v szám/ml
n.sz.v szám/ml

10 μg/l

-
3 mg/l

-
0 szám/100 ml
0 szám/100 ml
0 szám/100 ml

2500 μS/cm 20 °C-on
-

n.sz.v
50 μg/l
10 μg/l

5 mg/l O2 

≥6,5 és ≤9,5
n.sz.v

-
200 μg/l

50 μg/l
0,5 mg/l
50 mg/l

Debrecen hrsz: NA Vekeri tó, Üzemi vízmű, vízmű kimenő Határérték a 
201/2001.

(X.25) Korm. rendelet
alapjánEredmény

0,5 mg/l

50 μg/l


